
Блок питания 12В, 4A

РИП-12

Аккумулятор

12 В, 7 А*ч

А
к
к
+

А
к
к
-

+12В

GND

-

+

~220В

~220В

1

2

1

2

БП-1.1

=12В

1 2

1 2

=12В

Питание

СКШС

Линия связи с 

ППК (RS-485)

X
T

2
:
3

X
T

2
:
1

X
T

2
:
6

BA-U+U

X
T

2
:
5

X
T

2
:
4

X
T

2
:
2

СКШС-04

1 2

1.1

Блок питания 12В, 4A

РИП-12

Аккумулятор

12 В, 7 А*ч

А
к
к
+

А
к
к
-

+12В

GND

-

+

~220В

~220В

1

2

1

2

БП-1.2

=12В
ВВГнг-FRLS

~220В

~220В от ЩР (учт. в

разделе ЭМ)

Питание

СКШС

Линия связи  1

RS-485

B1A1-U+U B2A2

Линия связи  2

RS-485

Подключение

тампера

21

БРЛ исп. 03

1 2

БРЛ-1.1

=12В

КС-4

КС-1.3

X
T

1
:
1

2

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
9

X
T

1
:
7

X
T

1
:
5

X
T

1
:
3

X
T

1
:
2

-

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
1

X
T

1
:
6

X
T

1
:
8

X
T

1
:
4

U

L 1
2

3
4

X
T

2
:
2

X
T

2
:
4

X
T

2
:
5

+
U

-
U

A

B

X
T

2
:
6

X
T

2
:
1

X
T

2
:
3

Питание

СКШС

Не 

использу

ется

Шлейфы сигнализации (ШС)

ППК (RS-485)

Линия связи с 

СКШС

Питание

СКШС-01

01.1

Шлейфы сигнализации (ШС)

X
T

1
:
4

X
T

1
:
8

X
T

1
:
6

X
T

1
:
1

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
2

X
T

1
:
3

X
T

1
:
5

X
T

1
:
7

X
T

1
:
9

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
1

2
87654321

Шлейфы сигнализации (ШС)

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

X
T

3
:
1

X
T

3
:
2

X
T

3
:
3

X
T

3
:
4

X
T

3
:
5

X
T

3
:
6

X
T

3
:
7

X
T

3
:
8

X
T

3
:
9

X
T

3
:
1

0

X
T

3
:
1

1

X
T

3
:
1

2

1 2

X
T

1
:
1

2

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
9

X
T

1
:
7

X
T

1
:
5

X
T

1
:
3

X
T

1
:
2

-

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
1

X
T

1
:
6

X
T

1
:
8

X
T

1
:
4

U

L
1

2
3

4

X
T

2
:
2

X
T

2
:
4

X
T

2
:
5

+
U

-
U

A

B

X
T

2
:
6

X
T

2
:
1

X
T

2
:
3

Питание

СКШС

Не 

использу

ется

Шлейфы сигнализации (ШС)

ППК (RS-485)

Линия связи с 

СКШС

Питание

02.1

1 2

1 2

X
T

1
:
1

2

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
9

X
T

1
:
7

X
T

1
:
5

X
T

1
:
3

X
T

1
:
2

-

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
1

X
T

1
:
6

X
T

1
:
8

X
T

1
:
4

U

L
1

2
3

4

X
T

2
:
2

X
T

2
:
4

X
T

2
:
5

+
U

-
U

A

B

X
T

2
:
6

X
T

2
:
1

X
T

2
:
3

Питание

СКШС

Не 

использу

ется

Шлейфы сигнализации (ШС)

ППК (RS-485)

Линия связи с 

СКШС

Питание

СКШС-01

1.2

=12В

КС-4

КС-1.4

1 2

Питание

СКШС

Линия связи с 

ППК (RS-485)

X
T

2
:
3

X
T

2
:
1

X
T

2
:
6

BA-U+U

X
T

2
:
5

X
T

2
:
4

X
T

2
:
2

СКШС-04

1.3

Шлейфы сигнализации (ШС)

X
T

1
:
4

X
T

1
:
8

X
T

1
:
6

X
T

1
:
1

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
2

X
T

1
:
3

X
T

1
:
5

X
T

1
:
7

X
T

1
:
9

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
1

2
87654321

Шлейфы сигнализации (ШС)

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

X
T

3
:
1

X
T

3
:
2

X
T

3
:
3

X
T

3
:
4

X
T

3
:
5

X
T

3
:
6

X
T

3
:
7

X
T

3
:
8

X
T

3
:
9

X
T

3
:
1

0

X
T

3
:
1

1

X
T

3
:
1

2

-2 ЭТАЖ

-1 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ

1 2

Монтажная коробка КС-4

1 2

1

2

=12В

=12В

КС-1.2

Блок питания 12В, 4A

РИП-12

Аккумулятор

А
к
к
+

А
к
к
-

+12В

GND

-

~220В

~220В

1

2

1

2

БП-1.4

=12В
ВВГнг-FRLS

~220В

~220В от ЩР (учт. в

разделе ЭМ)

Монтажная коробка КС-4

1 2

=12В

КС-1.5

1

2

1 2

Питание

СКШС

Линия связи с 

ППК (RS-485)

X
T

2
:
3

X
T

2
:
1

X
T

2
:
6

BA-U+U

X
T

2
:
5

X
T

2
:
4

X
T

2
:
2

СКШС-04

1.4

Шлейфы сигнализации (ШС)

X
T

1
:
4

X
T

1
:
8

X
T

1
:
6

X
T

1
:
1

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
2

X
T

1
:
3

X
T

1
:
5

X
T

1
:
7

X
T

1
:
9

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
1

2
8

7654321

Шлейфы сигнализации (ШС)

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

X
T

3
:
1

X
T

3
:
2

X
T

3
:
3

X
T

3
:
4

X
T

3
:
5

X
T

3
:
6

X
T

3
:
7

X
T

3
:
8

X
T

3
:
9

X
T

3
:
1

0

X
T

3
:
1

1

X
T

3
:
1

2

1 2

X
T

1
:
1

2

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
9

X
T

1
:
7

X
T

1
:
5

X
T

1
:
3

X
T

1
:
2

-

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
1

X
T

1
:
6

X
T

1
:
8

X
T

1
:
4

U

L 1
2

3
4

X
T

2
:
2

X
T

2
:
4

X
T

2
:
5

+
U

-
U

A

B

X
T

2
:
6

X
T

2
:
1

X
T

2
:
3

Питание

СКШС

Не 

использу

ется

Шлейфы сигнализации (ШС)

ППК (RS-485)

Линия связи с 

СКШС

Питание

СКШС-01

8.1

Монтажная коробка КС-4

+12B

GND

+U

Заземление

СОМ1

NC1

NO1

Р
е
л
е
 
1

Общий (реле)

Норм.-замкн.

Норм.-разомкн.

Р
е
л
е
 
2

Р
е
л
е
 
3

Р
е
л
е
 
4

А1

В1

GND

RS485 A1

Л
и
н
и
я
 
1

Л
и
н
и
я
 
2

ППК1  "Рубеж-08"

DCD

RxD

TxD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

R
S

-
2

3
2

 

RS485 B1

Общий (RS485)

2

1

+8

8-

Ш
С
8

Подключение ШС

Ш
С
7

Подключение ШС

СОМ2

NC2

NO2

Общий (реле)

Норм.-замкн.

Норм.-разомкн.

СОМ3

NC3

NO3

Общий (реле)

Норм.-замкн.

Норм.-разомкн.

СОМ4

NC4

NO4

Общий (реле)

Норм.-замкн.

Норм.-разомкн.

-12B

А2

В2

GND

RS485 A2

RS485 B2

Общий (RS485)

П
и
т
а
н
и
е

U-

1

2

3

4

5

6

7

8

XT9

XT1

XT1

Ш
С
6

Подключение ШС

Ш
С
5

Подключение ШС

Ш
С
4

Подключение ШС

Ш
С
3

Подключение ШС

Ш
С
2

Подключение ШС

Ш
С
1

Подключение ШС

+7

7-

+6

6-

+5

5-

+4

4-

+3

3-

+2

2-

+1

1-

1
2
В

Выход 12В+12

GND

(внешняя нагрузка)

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1

2

3

1

2

3

в Etherenet

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

XT7

БИ-02RJ-45

к серверу CОТС

1

2

12 В, 7 А*ч

1 2

Кровля

1 2

=12В

1

2

1 2

X
T

1
:
1

2

X
T

1
:
1

0

X
T

1
:
9

X
T

1
:
7

X
T

1
:
5

X
T

1
:
3

X
T

1
:
2

-

X
T

1
:
1

1

X
T

1
:
1

X
T

1
:
6

X
T

1
:
8

X
T

1
:
4

U

L
1

2
3

4

X
T

2
:
2

X
T

2
:
4

X
T

2
:
5

+
U

-
U

A

B

X
T

2
:
6

X
T

2
:
1

X
T

2
:
3

Питание

СКШС

Не 

использу

ется

Шлейфы сигнализации (ШС)

ППК (RS-485)

Линия связи с 

СКШС

Питание

15.1

Монтажная коробка КС-4

1 2 3

1 2

=12В

1

2

Блок питания 12В, 4A

РИП-12

Аккумулятор

12 В, 7 А*ч

А
к
к
+

А
к
к
-

+12В

GND

-

+

~220В

~220В

1

2

1

2

БП-15.1

=12В

ВВГнг-FRLS

~220В

~220В от ЩР (учт. в

разделе ЭМ)

1

2

ВВГнг-FRLS

~220В

~220В от ЩР (учт. в

разделе ЭМ)

Монтажная коробка КС-4

=12В

КС-1.1

Блок питания 12В, 4A

РИП-12

Аккумулятор

А
к
к
+

А
к
к
-

+12В

GND

-

~220В

~220В

1

2

1

2

БП-1.3

ВВГнг-FRLS

~220В

~220В от ЩР (учт. в

разделе ЭМ)

12 В, 7 А*ч

1 2

Монтажная коробка КС-4

1

2

=12В

КС-01.1 

1

2

1

2

Монтажная коробка КС-4

1

2

=12В

КС-02.1 

1

2

SS-02

SS-03

SS-05

SS-06

SS-08

SS-07 SS-10

SS-04

SS-03

SS-09

КС-8.1

КС-15.1

SP-02

SP-03

SP-01

SP-08

SP-04

SP-06

SP-07

SP-13

SP-12

SP-16

SP-14

SP-09

SP-10

SP-11

SP-05

SP-15

SP-17

SP-18

SP-18

8 ЭТАЖ

Сервер СОТС

пом. №01-67

Стойка ТСОН

Коммутатор

22"

пом. №01-84

АРМ ТСОН

SS-01

пом. №01-67

пом. №01-84

пом. №01-80

Кабельный стояк СС-1

Кабельный стояк СС-1

пом. №01-84

Кабельный стояк СС-3

пом. №01-25

Кабельный стояк СС-2

Кабельный стояк СС-3

пом. №01-25

Кабельный стояк СС-1

СКШС-01

Кабельный стояк СС-1

СКШС-01

Кабельный стояк СС-1
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