
ГКЦ*

сервер

обор.
системы
СКС_ЛВС
РГ1 РГ2

ИБП

слаботочные системы
пом. 10

ТК0.4

электрощитовая
пом. 9
ТК0.5

ТК0.3

ТК0.2

ТК0.1
коридор пом.1

коридор пом.1

тамбур пом.23

ТК0.6

ТК0.7
коридор пом.1

коридор пом.1

ТК0.8
коридор пом.1

ТК0.9
коридор пом.1

ТК0.10
коридор пом.1

ТК0.11
коридор пом.1

5м
СВ0.4

8м
СВ0.5

12м
СВ0.1

13м
СВ0.2

22м
СВ0.3

30м
СВ0.6

31м
СВ0.7

50м
СВ0.8

51м
СВ0.9

70м
СВ0.10

71м
СВ0.11

ТКУ0.1
40м
СВ0.19

периметр

ТКУ0.2
37м
СВ0.20

периметр

ТКУ0.3
35м
СВ0.21

периметр

ТКУ0.4
30м
СВ0.22

периметр

ТКУ0.5
34м
СВ0.23

периметр

ТКУ0.6
30м
СВ0.24

периметр

ТКУ0.7
30м
СВ0.25

периметр

ТКУ0.8
34м
СВ0.26

периметр

ТК0.12
20м
СВ0.12

коридор пом. 1.6

ТК0.13
21м
СВ0.13

коридор пом. 1.6

40м
СВ0.27

периметр

ТКУ0.9

ТК0.14
30м
СВ0.14

лифт. холл

ТК0.15
40м
СВ0.15

коридор пом. 1.6

ТК0.16
41м
СВ0.16

коридор пом. 1.6

45м
СВ0.28

вход в здание

ТКУ0.10

45м
СВ0.29 ТКУ0.11

вход в здание

ТК0.17
55м
СВ0.17

вестибюль пом. 1.5

ТК0.18
56м
СВ0.18

вестибюль пом. 1.5

35м
СВ2.1ТК2.1

вестибюль пом. 1.5

36м
СВ2.2ТК2.2

вестибюль пом. 1.5

35м
СВ2.8

периметр

ТКУ2.1

30м
СВ2.9

периметр

ТКУ2.2

ТК2.3
25м
СВ2.3

коридор пом. 1.6

ТК2.4
26м
СВ2.4

коридор пом. 1.6

ТК2.5
36м
СВ2.5

лифт. холл

50м
СВ2.10

периметр

ТКУ2.3

ТК2.6
45м
СВ2.6

коридор пом. 1.6

ТК2.7
46м
СВ2.7

коридор пом. 1.6

60м
СВ2.11

периметр

ТКУ2.4

60м
СВ2.12

периметр

ТКУ2.5

ПК

вестибюль
пом. 1.5

ТКУ2.6
50м
СВ2.13

периметр

ТКУ2.7
70м
СВ2.14

периметр

ТКУ2.8
75м
СВ2.15

периметр

ТКУ2.9
60м
СВ2.16

периметр

ТКУ2.10
70м
СВ2.17

периметр

ТКУ2.11
71м
СВ2.18

периметр

ТКУ2.12
65м
СВ2.19

периметр

ТКУ2.13
80м
СВ2.20

периметр

ТКУ2.14
75м
СВ2.21

периметр

ТКУ2.15
85м
СВ2.22

периметр

ТКУ2.16
90м
СВ2.23

периметр

15м
СВ1.1ТК1.1

коридор пом. 2.1

14м
СВ1.2ТК1.2

коридор пом. 2.1

20м
СВ1.3 ТК1.3

переход

20м
СВ1.4 ТК1.4

лифт. холл

40м
СВ1.5 ТК1.5

коридор пом. 2.1

43м
СВ1.6 ТК1.6

коридор пом. 2.2

37м
СВ2.25ТК2.10

коридор пом. 2.2

35м
СВ2.26ТК2.9

коридор пом. 2.2

40м
СВ2.27 ТК2.11

коридор пом. 2.2

43м
СВ2.28 ТК2.12

коридор пом. 2.3

25м
СВ2.24ТК2.8

лифт. холл

55м
СВ2.30ТК2.14

коридор пом. 2.3

53м
СВ2.29ТК2.13

коридор пом. 2.3

23м
СВ1.7ТК1.7

коридор пом. 3.1

25м
СВ1.8ТК1.8

коридор пом. 3.1

10м
СВ1.9 ТК1.9

лифт. холл

30м
СВ1.10 ТК1.10

коридор пом. 3.1

32м
СВ1.11 ТК1.11

коридор пом. 3.2

КЦ1*

пом. 3.4

23м
СВ2.31ТК2.15

коридор пом. 3.2

25м
СВ2.32ТК2.16

коридор пом. 3.2

10м
СВ2.33 ТК2.17

лифт. холл

30м
СВ2.34 ТК2.18

коридор пом. 3.1

32м
СВ2.35 ТК2.19

коридор пом. 3.2

КЦ2*

пом. 3.5

45м
СВ2.36ТК2.20

коридор пом. 3.3

47м
СВ2.37ТК2.21

коридор пом. 3.3

26м
СВ1.12ТК1.12

коридор пом. 4.1

28м
СВ1.13ТК1.13

коридор пом. 4.1

30м
СВ1.14 ТК1.14

лифт. холл

42м
СВ1.15 ТК1.15

коридор пом. 4.1

45м
СВ1.16 ТК1.16

коридор пом. 4.2

35м
СВ2.39ТК2.23

коридор пом. 4.2

37м
СВ2.40ТК2.24

коридор пом. 4.2

16м
СВ2.38 ТК2.22

лифт. холл

40м
СВ2.41 ТК2.25

коридор пом. 4.1

43м
СВ2.42 ТК2.26

коридор пом. 4.2

53м
СВ2.43ТК2.27

55м
СВ2.44ТК2.28

30м
СВ1.17ТК1.17

коридор пом. 5.1

33м
СВ1.18ТК1.18

коридор пом. 5.1

33м
СВ1.19 ТК1.19

лифт. холл

45м
СВ1.20 ТК1.20

коридор пом. 5.1

48м
СВ1.21 ТК1.21

коридор пом. 5.1

38м
СВ2.49ТК2.30

коридор пом. 5.1

40м
СВ2.47ТК2.31

коридор пом. 5.1

20м
СВ2.45 ТК2.29

лифт. холл

43м
СВ2.48 ТК2.32

коридор пом. 5.1

46м
СВ2.49 ТК2.33

коридор пом. 5.1

1 
эт
аж

2 
эт
аж

3 
эт
аж

4 
эт
аж

5 
эт
аж

цо
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аж

40м
СВ0.0 2.4

Примечание:

1. Оборудование отмеченное знаком * учтено в проекте 6049-СКС_ЛВС.
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помещение
слаботочных систем

Стояк связи №1 Стояк связи №2

по
дв
ал

1 
эт
аж

2 
эт
аж

Переход 

слаб. стояк

кросс

кросс

Сеть передачи данных ИЦ "Сколково"

Оборудование оператора связи

ГКЦ

КЦ

кросс

кросс

интернет
провайдер

ПЦО СВН СКУД

АПАРТАМЕНТЫ

КЛУБ

Схема построения сети СКС

Условные обозначения

- купольная IP-камера (наружная) "P3364-VE"

- купольная IP-камера  (внутренняя) "NIN-40012-V3"

- главный коммутационный центр - стойка СКС, учтен в проекте 6049-СКС_ЛВС

- распределительный этажный коммутационный центр - стойка СКС, учтен в проекте 6049-СКС_ЛВС

- автоматизированное рабочее место

- сервер HP PL DL380р E5-2620V2/Gen8 SP7925GO/2U "HP"

- IP видеорегистратор "DIP-6082-8HD"

- источник бесперебойного питания "UPS-650"

- кабель системы видеонаблюдения UTP cat 6 LSZH 4х2х0,5

- кабель сети СКС см. 6049-СКС_ЛВС

- кабель питания ВВГнг(А)-LS 3х1,5

ГКЦ

ПК

КЦ1

Изм. Кол.уч Лист Noдок Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
ГИП   

Разработал

Проверил

Н.контроль

Система видеонаблюдения

Структурная схема


