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к шкафу Control MX в насосную

- стойка СОУЭ

- пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000-М"

- контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

- блок электропитания 24/12 В DC

- извещатель пожарный дымовой "ДИП-34А", с указанием количества
  в шлейфе
- извещатель пожарный ручной"ИПР-513-3А", с указанием количества в
  шлейфе
- извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", с указанием количества в
  шлейфе

Условные обозначения:

- кабель КПСВВнг(А)-FRLS 1х2х0,5

- магистральный кабель КСРНГ-FRLS 4х2х0,5

- кабель системы питания ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
- сигнально-пусковой блок "С2000-СП1"

- контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"

- информатор телефонный "С2000-ИТ"

- шкаф пожарной сигнализации ШПС с встроенным источником питания РИП-24ШР1

- оповещатель световой "Маяк-2412", с указанием количества в шлейфе

- оповещатель звуковой "ROXTON", с указанием количества в шлейфе
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