
План на отметке 0.000.

Схема сети пожарной сигнализации

1. Условные обозначения см. лист 1.

Примечания:

3. Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.

5. Шлейфы пожарной сигнализации выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 мм. 

6. Трассы и способы  прокладки проводов могут быть изменены по месту с обязательным
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соблюдением действующих норм.  
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7. Схемы внешних соединений см. лист 6.

2. Установку извещателей выполнить в соответствии с инструкцией и СП.

8. Функциональную схему см. лист 2.

9. Структурную схему см. лист 3.

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0.000. СХЕМА СЕТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Экспликация помещений
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4. Магистральные шлейфы выполнить кабелем UTP 5e. 
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ИПДЛ1.4-11, МПП2-5 см. лист 2,3,6
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