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Наименование
обслуживаемого помещений

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Електродвигатель Воздухонагреватель

№

Сх
ем

а
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по
лн

ен
ия

По
ло

же
ни

е

L,
м³/ ч

P,
Па n,

об/ мин

тип,
исполнения по
взрывозащите

n,
об/мин

N,
кВт

Тип №

Ко
ли

че
-

ст
во

Температура
 нагрева, °С

от до

Расход
тепла, Вт
(ккал/ ч)

Δ Pa
(кгс/ м²)

Формат A4x3

Общие данные

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

1

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист

П1;В1 1

Столовая, доготовоч-
ная-раздаточная

Цокольный этаж
Моечная

Кухня-горяч.цех
Разделочный цех
Гостевая комната
Техпомещение
Овощной склад

Склад сыпучей продукции
Склад бутыл. продукции
Комната персонала

Приточно-вытяжная установка
ВУТ1000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

П2;В2 1 Зал, столовая
Гардероб
Холл
Подсобное помещение

Приточно-вытяжная установка
ВУТ2000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

1100 200 2645

2000 200 2645

-25 +60в комплекте  установки

в комплекте  установки -25 +60

Лист Наименование Примечание

ОВ-1
ОВ-2
ОВ-3
ОВ-4
ОВ-5
ОВ-6
ОВ-7
ОВ-8
ОВ-9
ОВ-10
ОВ-11

Общие данные

Позначення Найменування Примітка

Перечень листов основного комплекта

Перечень ссылочных и прилагаемых  документов

План вентиляции 0 этажа
План вентиляции 1 этажа
План вентиляции 2 этажа
План вентиляции 3 этажа
План вентиляции 4 этажа
Схема вентиляции ВЕ1-ВЕ4;ВЕ7; ВЕ8
Схема вентиляции ВЕ5;ВЕ6
Схема вентиляции ВЕ9-ВЕ11
Схема вентиляции В1;П1
Схема вентиляции В2;П2

Прилагаемые документы
Спецификация оборудования014/07-002-ОВ1 СО
Ссылочные  документы

Каталог оборудования "ВЕНТС"



1 1/1 4 5 62 3

А

Б

Д

В

ʇʣʘʥ 0-ʛʦ ʵʪʘʞʘ ( ʥʘ ʦʪʤ. -2.700)

Б

А

В

Г

Д

-2,700

склад
продуктов моечная

доготовочная
-сортировочная кухня-гор.цех разделочный.цех

коридор

гостевая
комната

гардероб

парилка

комната
отдыха

техпомещение

овощной
склад

склад
сып.продук.

склад
бутылочной
продукции

комната
персонала

П1

В1
d 250

ВЕ6
d 160

Приточно-вытяжная установка
ВУТ 1000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

В1 d 250
вывести выше кровли на 0,7 м

d 300
d 300

d 300d 300

d 160 d 160
d 160 d 160

d 160 d 160

d 160

d 160

d 100х150

140х140
ВЕ7

d160

d160

140х140
ВЕ9

d 300d 160

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 100х150 ОНФ 100х150 ОНФ 100х150
ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОРГ 100х150

ОРГ 100х150

ОРГ 100х150
4 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
4 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОР
Г 1

00
х1

50
2 ш

т

ОНФ 100х100
2 шт

ОНФ 100х100
2 шт

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100
2 шт

Формат A3

План вентиляции 0 этажа.
Утвердил

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Стадия

РП 2

Киламбекова

Система отопления и вентиляции
Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



1 1/1 4 5 62 3

А

Б

Д

В

А

В

Г

Д

-0,020
0,000 0,000

-0,020

ʇʣʘʥ 1-ʛʦ ʵʪʘʞʘ 

щитовая

котельная
зал
столовой

подсобное
помещение

гардероб

холл тамбур

Подсоединить к котлу
d 200

В1
d 250

В2
d 400

ВЕ5
d 160

ВЕ6
d 160

ВЕ6
d 160

140х140
ВЕ7

140х140
ВЕ9

140х140
140х140

270х140

140х140
ВЕ8

Приточно-вытяжная установка
ВУТ 2000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

Д 
d 200

ОНФ 
200х150

ОНФ
 150х150

d 400

d 200d 200

d 160

d 160
d 160

d 160

d 160

d 160

d 160

d 200

d 200d 200

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А200 ВРФ

Анемостат
А200 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Копировал A3

План вентиляции 1 этажа.
Утвердил

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Стадия

РП 3

Киламбекова

Система отопления и вентиляции
Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



1 1/1 4 5 62 3

А

Б

Д

В

А

В

Г

Д

3,600

ʇʣʘʥ 2-ʛʦ ʵʪʘʞʘ 

комната
персонала

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комнатаподсобное

помещение

коридор

холл

каб.курильщика
ВЕ1

150х150
ВЕ2

100х150
ВЕ3

100х150
ВЕ4

150х150

140х140
140х140

270х140
140х140

ВЕ
7

ВЕ8 (3 к140х140)

ВЕ
9

ВЕ9
140х140

2 к
л 

14
0х

14
0

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150 ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 100х150ОНФ 100х150

ВЕ5
d 160

ВЕ6
d 160

150х150
ВЕ10

150х150
ВЕ11

70
0

13
00

Копировал A3

План вентиляции 2 этажа.
Утвердил

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Стадия

РП 4

Киламбекова

Система отопления и вентиляции
Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



1 1/1 4 5 62 3

А

Б

Д

В

А

В

Г

Д

6.900

ʇʣʘʥ 3 ʛʦ ʵʪʘʞʘ 

ВЕ1
150х150

ВЕ2
150х150

ВЕ3
150х150

ВЕ4
150х150

140х140
140х140

270х140
140х140
140х140

ВЕ7

ВЕ8 (5 к140х140)

ВЕ
9

ВЕ
9

2 к
л 

14
0х

14
0

2 к
л 

14
0х

14
0

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 100х150ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ВЕ5
d 160

ВЕ6
d 160

150х150
ВЕ10

150х150
ВЕ11

В1
d 250

В2
d 400

Копировал A3

План вентиляции 3 этажа.
Утвердил

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Стадия

РП 5

Киламбекова

Система отопления и вентиляции
Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



1 1/1 4 5 62 3

А

Б

Д

В

А

В

Г

Д

10,200

ʇʣʘʥ 4-ʛʦ ʵʪʘʞʘ 

ВЕ1
150х150

ВЕ2
150х150

ВЕ3
150х150

ВЕ4
150х150

ВЕ
7

ВЕ8 (7 к140х140)

ВЕ9

ВЕ
9

3 кл 140х140

3 к
л 

14
0х

14
0

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150 ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 100х150ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ВЕ5
d 160

ВЕ6
d 160

150х150
ВЕ10

150х150
ВЕ11

В1
d 250

В2
d 400

Формат A3

План вентиляции 4 этажа.
Утвердил

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Стадия

РП 6

Киламбекова

Система отопления и вентиляции
Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



ВЕ1-ВЕ4 ВЕ7
ВЕ8

Г

1/1

700

В

Вывести выши кровли на 0.7м

Вывести выши кровли на 0.7м

Вывести выши кровли на 0.7м

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОНФ 150х150

ОНФ 250х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

Кл 140х140

Кл 270х140

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140Кл 140х140

Кл 140х140

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150
ОНФ 150х150

ОНФ 150х150ОНФ 150х150

ОНФ 150х150ОНФ 150х150

Формат A3

Схема вентиляции ВЕ1-ВЕ4; ВЕ7; ВЕ8

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

7

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



d 300

d 160

d 160

d 160

d 160

d 160

ОРГ 100х150
4 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
2 шт

d 300

d 160

d 160

d 300

d 160

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150
4 шт

ОРГ 100х150
2 шт

ОРГ 100х150

d 300

Приточно-вытяжная установка
ВУТ 1000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

d 250

d 250

Вывести выши кровли на 0.7м

Формат A3

Схема вентиляции В1; П1

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

10

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



d 200

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ Анемостат

А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А200 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А150 ВРФ

Анемостат
А200 ВРФ

d 400

d 160d 160

d 160

d 200

d 160

d 160

d 160

d 160

Приточно-вытяжная установка
ВУТ 2000 ПЭ ЕС "ВЕНТС"

Вывести выши кровли на 0.7м

d 250

d 250

Формат A3

Схема вентиляции В2; П2

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

11

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



ВЕ6 ВЕ5

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100

100х100
мет.

100х100
мет.

100х100
мет.

d 160
мет.

d 160
мет.

d 160
мет.

Вывести выши кровли на 0.7м Вывести выши кровли на 0.7м

d 160
мет.

d 160
мет.

ОНФ 100х100

ОНФ 100х100

Формат A3

Схема вентиляции ВЕ5; ВЕ6

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

8

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист



ВЕ9

ВЕ10; ВЕ11

5

Г

130
0

Вывести выши кровли на 0.7м

ОНФ 150х150
ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

ОНФ 150х150

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140

Кл 140х140

ОНФ 100х150
ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

ОНФ 100х150ОНФ 100х150

ОНФ 100х150

Вывести выши кровли на 0.7м

150х150
мет.

150х150
мет.

150х150
мет.

150х150
мет.

150х150
мет.

150х150
мет.

Формат A3

Схема вентиляции ВЕ9; ВЕ10; ВЕ11

Рабочий проект строительства

г. Атырау,  ул. Кулманова №135 "A"
Гостинечного комплекса расположеного по адресу:

014/07-002- ОВ1

Утвердил

9

Стадия

Киламбекова

Система отопления и вентиляции РП

Лист ЛистовРазработал

Т.контроль

Н. контроль
Заказчик

Подп.
Винокуров

ГИП

Изм. Лист


