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Наименование чертежа

1

№
п/п Прим.

Ведомость чертежей основного комплекта

Общие данные

Фасад 1-20

Общие указания

Фасад А-Е; Е-А

Разрез 1-1; Разрез 2-2

Наименование чертежа№
листа Прим.

Ведомость прилагаемых документов

Настоящий проект разработан на основании:
- Технического задания Заказчика;
- ФЗ№123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1);
- СП 1.13330.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1);
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75;
- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
- СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88

Здание газотурбинной станции запроектировано отдельностоящим, состоящим из двух частей:
- одноэтажного машинного зала с размерами в осях 65х34,5м;
- прилегающего двухэтажного  административно-бытового корпуса
с размерами в осях 24х18м.
Части ГТЭС  разделены между собой противопожарной преградой - стеной Iтипа (REI150) из

керамзитобетонных блоков толщиной 400мм, облицованных металлическими гофрированными листами.
За отм. 0.000 принят уровень пола первого этажа.
Абсолютная отметка уровня пола первого этажа 0.000=51.10мм

Технико-экономические показатели.

Площадь застройки 3754,1м2
Общая площадь 3133,51м2
Полезная площадь 3079,51м2
Строительный объем:  30044,5м3,
            в т.ч. наземный 30044,5м3.

8

Фасад 20-1

9

10

13

2 План 1 этажа

3

Маркировочный план 1 этажа4

Маркировочный план 2 этажа5

План кровли

План 2 этажа

Экспликация полов;
Спецификация элементов заполнения
оконных и дверных проемов

Экспликация полов13

13 Спецификация элементов заполнения
оконных и дверных проемов

- Степень огнестойкости здания - II .

- Класс конструктивной пожарной опасности - СО . 
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.
- Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности -Г.
- Уровень ответственности - нормальный.

Пожарно-техническая классификация.

7

6 План расстановки оборудования 1 этажа

План расстановки оборудования 2 этажа

11

12

1

Общие данные

13

15
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Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона

-2.300
48.800

Условные обозначения

- наружные стены из сэндвич-панелей
на базальтовом утеплителе

- стены и перегородки из кирпича глиняного обыкновен.
на цементно-песч. р-ре, оштукатурен. с двух сторон

- перегородки из ГКЛ по серии Кнауф С112

- стена противопожарная REI150
из керамзитобетонных блоков, обшитая металл. гофр.
листом с двух сторон
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Экспликация помещений на отм. 0.000
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Машинный зал

Аккумуляторная

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Помещение тепломеханич. оборуд.

Склад ЗИП

Склад масла

Коридор

Склад инвентаря

СУ

Тамбур

Тамбур

Комната отд.

Гардероб мужской

Душевая
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Конструктивная характеристика:

Машинный зал:
Несущий каркас - металлические рамы из горячекатаных двутавров.
Перекрытия - металлические фермы пролетом 24 м и балки с уклоном 10%.
Фундаменты под каркас - свайные из металлических труб.
Фундаменты под газотурбинные установки - монолитные железобетонные, с
металлическими ростверками.
Наружные ограждающие конструкции стен - трехслойные сэндвич-панели толщиной 150мм
с минераловатным утеплителем.
Покрытие - трехслойные сэндвич-панели толщиной 200мм с минераловатным
утеплителем по прогонам.
Кровля - двухскатная с неорганизованным водостоком.

Здание АБК
Несущий каркас - металлические рамы из горячекатаных двутавров.
Перекрытия - металлические балки.
Фундаменты под каркас - свайные из металлических труб.
Наружные ограждающие конструкции стен - трехслойные сэндвич-панели толщиной
250мм с минераловатным утеплителем.
Покрытия -  сэндвич-панели полистовой сборки толщиной 350мм (150+200мм) с
минераловатным утеплителем по прогонам.
Кровля - односкатная с неорганизованным водостоком.
Внутренние перегородки выполнены кирпичными и каркасными из ГКЛ по металлическому
каркасу.
Оконные блоки из металлопластика с двойным стеклопакетом и тройным остеклением с
поворотно-откидным  механизмом и  противомоскитными сетками.
Двери внутренние - металлопластиковые,  ворота - металлические, противопожарные
двери - стальные с пределом огнестойкости EI 30.
Двери в противопожарной преграде - металлические с пределом огнестойкости EI 60.

Пожарно-техническая классификация:

Степень огнестойкости здания - II
(достигается путем покрытия огнезащитным составом Огракс-СКЭ).
 Класс конструктивной пожарной опасности - СО . 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Г.
Уровень ответственности - нормальный.

Технико-экономические показатели:

Площадь застройки 3754,1м2
Общая площадь 3133,51м2
Полезная площадь 3079,51м2
Строительный объем:  30044,5м3 (в т.ч. наземный 30044,5м3),

в том числе Машинный зал = 24762м3,
                                      АБК = 5282,5м3.
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План 2 этажа

Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона
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Серверная

Венткамера

Комната отдыха и приема пищи

Кабинет

Операторская
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План 2 этажа
(М1:100)

Экспликация помещений 2 этажа

Примечания:

1. Витражи в машинном зале не показаны -см. Фасады (Л. 9, 10, 11)
2. Условные обозначения - см. Л. 2
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Примечания:

1. Витражи в Машинном зале замаркированы на
чертежах фасадов - см. Л. 9, 10, 11.
2. Экспликацию полов - см. Л.13.

4

Маркировочный план 1 этажа
(М1:100)

Маркировочный план 1 этажа
18
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 0

00

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 0005 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000 5 000 5 000

+3.900

+4.900

Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона

А

Б

В

Г

Д

Е

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1714' 16 18 19 20

А

А'

Б

В

ОК1ОК1ОК1

ОК
2

21

25

20

24

23

28 27

26

22

VIII

X

VIaVIa
VIa

IX

VaVa

Д-3

Д-7 Д-6лД-6

Д-3л

Д
-4

лД-7Д-7Д-3

ОК-3 ОК3

2

2

1

1

X

+3.200

+4,200

30

29

31

Д
-5

XI

XI

XI

Д-3л

Д
-3

л

Ограждение
металл.

Подвесной потолок
низ на отм. +7.900

Подвесной потолок
низ на отм. +7.900

Подвесной потолок
низ на отм. +7.900

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Коридор

ЗРУ 6,3кВт

Серверная

Венткамера

Комната отдыха и приема пищи

Кабинет

Операторская

Лест. клетка

Лест. клетка

Венткамера

Венткамера

Антресоль для оборуд.

60,64

229,83

6,11

37,09

15,69

23,25

22,37

13,50

13,50

5,53

11,39

70,28

Д

В4

В4

Д

Д

Д

В4

Д

Д

5

Маркировочный план 2 этажа
(М1:100)

Примечания:

1. Витражи в Машинном зале замаркированы на
чертежах фасадов - см. Л. 9, 10, 11.
2. Экспликацию полов - см. Л.13.
3. Условные обозначения - см. Л. 4.

Маркировочный план 2 этажа
19

Экспликация помещений 2 этажа
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-006

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.
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0
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250х12=3 000

850

800 8003 800
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900900

9 
87

0

3 250

А

Б

В

Г

Д

Е

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1714' 16 18 19 20

А

±0.000 ±0.000

-0.020
-2.500
48.600

-2.400
48.700-0.020

-2.300
48.800

-2.300
48.800 -0.020

±0.000
51.100

+4.000
+4.000

±0.000
±0.000

-0.020

-2.400
48.700

-2.700
48.400

А'

±0.000 ±0.000

±0.000

-0.020

-0.020

Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона

-2.300
48.800

вертикальная связьвертикальная связь

вертикальная связь

Б

В

вертикальная
связь

вертикальная связь

вертикальная связь

вертикальная связь

вертикальная связь

вертикальная
связь

вертикальная
связь

вертикальная
связь

01

03 04

06

12 14 17
18

16

13

08

151110

19

01

01a

05

07

09

2

2

1

1

i=10%

порог
Н=150мм

-2.400
48.700

-2.500
48.600

-2.400
48.700

12,24т 12,24т 12,24т 12,24т 12,24т 12,24т

0,3 т/м2

Приямок для установки канализационного
насоса 850х850

К3

К9

К10.2К12 К10.3

К10.7 К10.8

К10.4
К10.5

К10.6

К6

К4
К7 К5

0.15 т

5 т

0.4 т

0.7 т

0.7 т

К8

Компрессор

К8

К8

7 т

7 т

7 т

40 т

1т

1т

1т1т1т
1т

КВОУКВОУКВОУКВОУКВОУКВОУ

Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2
Шкаф баллонов
 СО2

Шкаф баллонов
 СО2
Шкаф баллонов
 СО2

104кг

104кг

104кг

104кг

104кг70кг

1,1т 1,1т

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600

отверстие
1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

отверстие
2050х1750(h)
низ на отм.
+4.450

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600отверстие

1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600

отверстие
1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600

отверстие
1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600

отверстие
1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

отверстие
2030х1625(h)
низ на отм.
+6.600отверстие

1325х1325(h)
низ на отм.
+3.725

КВОУ

КВОУ КВОУ КВОУ КВОУ КВОУ

30
0

20
0

отверстие
300х200(h)
низ на отм.
+2.750

2.5т 2.5т 2.5т 2.5т 2.5т

4.5т4.5т4.5т4.5т4.5т4.5т

2.5т

40 т40 т40 т40 т40 т

0.7 т

02 02а 02б 02в 02г 02д

отверстие
1000х350(h)
низ на отм.
+2.750

Р-4

Р-5

Р-1

Экспликация помещений на отм. 0.000

01

01а

02

02а

02б

02в

02г

02д

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Машинный зал

Аккумуляторная

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Камера трансформатора

Помещение тепломеханич. оборуд.

Склад ЗИП

Склад масла

Коридор

Склад инвентаря

СУ

Тамбур

Тамбур

Комната отд.

Гардероб мужской

Душевая

Мастерская слесарная

Мастерская КИП

Тамбур

Тамбур

Лест. клетка

Лест. клетка

2 174,32

41,73

20,95

19,93

19,93

19,93

19,93

21,65

81,09

19,35

14,80

36,64

5,11

4,64

4,83

9,12

13,89

14,88

2,87

18,79

19,84

4,28

8,40

13,50

13,50

Г

А

В4

В4

В4

В4

В4

В4

Д

В4

В3

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

План расстановки оборудования 1 этажа
(М1:100)

6

План расстановки оборудования 1 этажа
20

Условные обозначения:

- нагрузка от оборудования на основание5т
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-007

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.
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0
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0

9 
40

0

945 950 160

44
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00

+3.900

+4.900

Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона
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Г

Д

Е

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1714' 16 18 19 20

А

А'

Б

В

21

25

20

24

23

28 27

26

22

2

2

1

1

+3.200

Металлическая
площадка

Рв=6т

+4,200

30

29

Отв. 700х450(Н)
низ на отм.+3.300

31

Отв. 1300х1400(Н)
низ на отм.+4.000

Отв. 700х450(Н)
низ на отм.+4.000

Р-3Р-2

Р-6 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Коридор

ЗРУ 6,3кВт

Серверная

Венткамера

Комната отдыха и приема пищи

Кабинет

Операторская

Лест. клетка

Лест. клетка

Венткамера

Венткамера

Антресоль для оборуд.

60,64

229,83

6,11

37,09

15,69

23,25

22,37

13,50

13,50

5,53

11,39

70,28

Д

В4

В4

Д

Д

Д

В4

Д

Д

Экспликация помещений 2 этажа

7

План расстановки оборудования 2 этажа
(М1:100)

План расстановки оборудования 1 этажаПлан расстановки оборудования 1 этажа

План расстановки оборудования 2 этажа
21

Примечания:

1. Условные обозначения - см. Л. 6.
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-008

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.
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А

А'
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В

+11.080

+9.310

i=
10

%

+10.580

+11.850

+9.480

ограждение кровли

ограждение кровли

ограждение кровли

ограждение кровли

Противопожарная стена
I типа (REI150)
из керамзитобетона

ограждение кровли

+2.500

i=3%

+2.500

i=3%

План кровли

i=
10

%

ОВ, ВК

лестница
металлическая

лестница
металлическая

лестница
металлическая

лестница
металлическая

i=
10

%

2

2

1

1

место прохода через кровлю
котлов-утилизаторов

место прохода воздуховодов

+10.580

ограждение кровли

8

План кровли
(М1:100)

Площадь кровли:

1. Машинного зала
2496,5м2
2. Административно-бытового корпуса
470,3м2.

Покрытие кровли:

1. Машинного зала - кровельные сэндвич-панели
поэлементной сборки на минераловатном утеплителе,
толщина 200мм.
Водосток неорганизованный.
2. Административно-бытового корпуса  - кровельные
сэндвич-панели полистовой сборки на минераловатном
утеплителе, толщина 350мм (200+150мм).
Водосток неорганизованный

22



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-009

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.

5 000 5 000

65 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 0004 000

24 000

4 0001 000

1 3
00

900

580

900 900 900 900 900 300

210 200

12,69 м2

16,92 м2 16,92 м2 16,92 м2 16,92 м2 16,92 м2

1 14

Фасад 1-20

14' 202 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.000

ур.з.

+3.000

+30.000

+11.380

+5.550

+2.550

-2.400
ур.з.

+4.800

+6.600

+2.700

+12.150

-2.400

15 1716 18 19

ур.з.
-2.300

+11.850

ОК1

ОК1

ОК3ОК3

Д-1л Д-1

Вр1Вр1

В1В2

+16,000

В1 В1В1В1
Отв.2030х1625(Н)

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

+6.600

Отв.2030х1625(Н)

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

+6.600

Отв.2030х1625(Н)

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

+6.600

Отв.2030х1625(Н)

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

+6.600

Отв.2030х1625(Н)

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

+6.600

Отв.2030х1625(Н)

Отв.2050х1750(Н)

+4.450

+6.600

Отв.1325х1325(Н)

+3.725

Лестница металл. на кровлю

Ограждение кровли

-2.500
ур.з.

Р-1
Отв.1400х1300(Н)

Р-2

+4.000

+5.300 Отв.700х450(Н)
Р-3

+4.000
+4.450

+6.200

+6.000
ОК1 ОК1

ОК1 ОК1 ОК1
+2.100

+8.670

+6.000

+3.000

9

Фасад 1-20
(М1:100)

Условные обозначения:

- легкосбрасываемый участок
ограждающей конструкции стены (из
расчета 0,03м2 ЛСК на 1м3 помещения)

23

Цветовое решение фасадов:

- RAL 9003

- RAL 1021

- RAL9011

- RAL7036

- Фриз идентификационный

Примечания:

1. Конструкции стеновых панелей, дверные, оконные конструкции изделия разрабатываются
заказываются заводом-изготовителем стеновых панелей.
2. Размеры дверных и оконных проемов уточнить по месту.
3. Сопротивление теплопередачи оконного блока применять не менее 0,46С/Вт.
4. Примыкание оконных блоков к стеновым проемам выполнять по узлам фирмы-изготовителя
окон и по ГОСТ 30971-2002  Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым
проемам .
5. Окна укомплектовать москитными сетками, подоконниками из металлопластика и
металлическими водосливами из оцинкованной стали или с полимерным покрытием в цвет окон.
6. Монтаж металлических дверей выполняется специализироанной строительной организацией
с учетом требований по монтажу согласно ГОСТ 31173-2003 и ГОСТ 30970-2002.
7. Ограждения кровли выполнять по чертежам завод-изготовителя панелей.
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-010

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.

5 0005 000

65 000

5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0004 0004 0004 0004 000 4 000

24 000

4 000 1 000

1 3
00

1 0
00

1 3
00

357,70 м2

114

Фасад 20-1

14'20 2345678910111213

0.000

ур.з.

+3.000

-2.700
ур.з.

-2.500

1517 161819

ур.з.
-2.300

МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ

+9.310

+11.080

+12.150
+11.850

+9.480

+12.050

Вр2 Вр2 Вр2 Вр2 Вр2 Вр2

В4

В5

В4

В5

В4

В5

В4

В5

В4

В5

В4

В5 В5

В4

+30.000

+16,000

Котел-утилизатор КУВ 6-115
 (ОАО  ЗИО )

+16.000

Котел-утилизатор КУВ 6-115
 (ОАО  ЗИО )

Котел-утилизатор КУВ 6-115
 (ОАО  ЗИО )

Лестница металл. на кровлю
Лестница металл. на кровлюОграждение кровли Ограждение кровли

+10.580

Лестница металл.

+8.500

+5.500

+6.500

+4.000

10

Фасад 20-1
(М1:100)
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Условные обозначения:

- легкосбрасываемый участок
ограждающей конструкции стены (из
расчета 0,03м2 ЛСК на 1м3 помещения)

Цветовое решение фасадов:

- RAL 9003

- RAL 1021

- RAL9011

- RAL7036

- Фриз идентификационный



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-011

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.

7 5006 000 3 000 9 000 6 000 3 000

34 500

7 500 3 000 6 000 9 000 3 000 6 000

34 500

250

5 140

700

Маслоохладитель

А Б В Г Д ЕА'

Фасад А-Е Фасад Е-А

АБВГДЕ А'

-2.400
ур.з.

-2.500
ур.з.

+12.150

+11.080

+4.800

+6.600

+2.400 +2.650

-2.400
ур.з.

-2.300-2.300
ур.з.

-2.300
ур.з.

ОК2

ОК4

+0.150

Вр3

+3.900

+9.310

+2.500

+30.000 +30.000

+11.380

+9.480

+12.150

В3В3 В3 В3

+16,000 +16,000

Котел-утилизатор КУВ 6-115
 (ОАО  ЗИО )

Лестница металл.

+9.980

+11.850
Ограждение кровли

Ограждение кровлиОграждение кровли

+0.900

Отв.1000х350(Н)
Р-5

+2.750

Отв.300х200(Н)
Р-4

+2.750

-2.700
ур.з.

+9.480

Лестница металл.

+9.980

+11.850
Ограждение кровли

+10.580

А

+2.500

Маслоохладитель

152,5м2

-0.020

+9.300

Ограждение кровли

Ограждение кровли

Отв.700х450(Н)

+3.300

+7.800

Р-6

11

Фасад А-Е; Фасад Е-А
(М1:100)

Условные обозначения:
- легкосбрасываемый участок ограждающей
конструкции стены (из расчета 0,03м2 ЛСК на
1м3 помещения)

25

Цветовое решение фасадов:

- RAL 9003

- RAL 1021

- RAL9011

- RAL7036

- Фриз идентификационный
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-012

Разраб.

Проверил

Н. контр.
АО ПКТИпромстрой

г. Москва

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

Андреев И.С.

9 000 9 000
18 000

300

7 500 3 000 24 000
34 500 Самовырав. стяжка -5мм

Безыскровая керамич. плитка на клее -15мм

Разрез 1-1 Разрез 2-2

В Б А

+10.550

+8.780

+3.900

+4.900

0.000-0.020

Фальшпол модульный (В1) - 1000мм

Цементно-песч. стяжка пола - 70мм

Профнастил

Балки перекрытия (см. Раздел КР)

-2.300
ур.з.

Сэндвич-панели усиленные (150+200мм)
на минераловат. утеплителе  -350мм

Прогоны (см. Раздел КР)

Балки покрытия (см. Раздел КР)

Наливной пол типа Альфапол-КИ

Бетонное основание - 70мм

Балки перекрытия (см. Раздел КР) +5.550

+5.550

Утеплитель минерал. жесткий -150мм

+8.440

1.1

+4,000

+9,480

+9.000

Сэндвич-панели
на минераловат. утеплителе  -200мм

Прогоны (см. Раздел КР)

Ферма покрытия (см. Раздел КР)

Сэндвич-панели
на минераловат. утеплителе  -150мм

АГЕ Д

Утеплитель минерал. жесткий -150мм

Цементно-песч. стяжка пола - 60мм

Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)

Балки перекрытия (см. Раздел КР)

i=0.003 i=0.003 -2.450
ур.з.

-2.350
ур.з.

+11.850

+10.580

Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)

+30.000

+16,000

+28.000

Котел-утилизатор КУВ 6-115
 (ОАО  ЗИО )

Тротуарные плиты -70мм

Выравнивающий слой из песка стабилизированного

цементом толщиной 100мм (12% содержания цемента)

-0.020

-2.700
ур.з.

Тротуарные плиты -70мм

Выравнивающий слой из песка стабилизированного

цементом толщиной 100мм (12% содержания цемента)

-0.020

12

Разрез 1-1; Разрез 2-2
(М1:100)
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист Листов

АО ПКТИпромстрой
г. Москва

П

Пристрома Н.В.

Андреев И.С.

Стронгин М.И.

3500-П-005.000.000-АР-51-Ч-013

Обустройство месторождений Кынско-Часельского
лицензионного участка

ГТЭС на Ново-Часельском
месторождении

ГИП

Андреев И.С.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

ОК-1

Марка
поз.

Прим.Наименование

1500х1800(Н)

Размеры, мм

Окно металлопластик., поворотно-откид.
двухкамерный стеклопакет

Оконные блоки ПВХ наружные

1 этаж

Количество, шт.

Всего

ОК-2

ОК-3

В1

1350х1800(Н)

4000х2670(Н)

4

-

3000х2670(Н)

5000х1500(Н)

2496,5

470,3

Наименование помещений

2

1

№
п/п Расход

3

4

Ведомость расхода материалов ограждающих конструкций

Сэндвич-панели стеновые толщ.150мм,
утеплитель -минвата

Прим.Ед.изм.

м2

м2

м2

м2

Схема полаТип
пола

Кол-во,
м2

Экспликация полов

Прим.Номера
помещений

I

02; 02а; 02б;
02в; 02г;02д;
03; 04

28,77

Данные элементов
покрытия Схема полаТип

пола
Кол-во,

м2 Прим.Номера
помещений

Данные элементов
покрытия

41,73

222,76

1.
2.
3.
4.

Сэндвич-панели стеновые толщ.250мм,
утеплитель -минвата

Сэндвич-панели кровельные толщ.200мм,
утеплитель -минвата

631,1

1680,5

Сэндвич-панели кровельные толщ.350мм (200+150),
утеплитель -минвата

Витражи со светопрозрачным заполнением, в составе ЛСК

Окно металлопластик., поворотно-откид.
двухкамерный стеклопакет

Окно металлопластик., поворотно-откид.
двухкамерный стеклопакет

3

2

1-1200х1800(Н)

Витраж металлопластик., глухой
однокамерный стеклопакет

Витраж металлопластик., глухой
однокамерный стеклопакет

Витраж металлопластик., глухой
однокамерный стеклопакет

Витраж металлопластик., глухой
однокамерный стеклопакет

5

4

1

7

2

1

-

-

-

-

-

В2

В3

В4

В5 Витраж металлопластик., глухой
однокамерный стеклопакет

4000х2000(Н) 7

4000х1500(Н) 7

7

7

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Д-1

Марка
поз.

Прим.Наименование

900х2100(Н)

Размеры, мм

Дверь металлическая утепленная

Двери наружные

1 этаж

Количество, шт.

Всего

900х2100(Н)

3

Двери внутренние

-

-11000х2100(Н)

4

-

1

3

1

1

1

2

3

-

2

2100х2500(Н)

2

2

2

9

с дверью

Д-2 Дверь металлическая утепленная

Д-3 1000х2100(Н) 52Дверь металлическая глухая
 противопожарная  EI30

Д-4 Дверь металлическая глухая
 противопожарная  EI30

Д-5

Д-6

Д-8

Д-7

Ворота

Ворота металлические распашные

1000х2100(Н)Дверь металлическая глухая
 противопожарная  EI60

900х2100(Н)

900х2100(Н)

Дверь ПВХ глухая 700х2100(Н)

Дверь ПВХ глухая 6

-

5

7

2

Вр1

Вр2

Вр3

Вр4

2

3000х2100(Н)

Ворота металлические распашные

Ворота металлические распашные

Ворота металлические распашные

3000х3000(Н)

1500х2100(Н) внутренние

с порогом
 Н=150мм1

1

1

1

-

-

6-6

Дверь металлическая остеклен.
 противопожарная  EI30

II

01

- Безыскровая керам.. плитка на клее -15мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 60мм
- Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

III

5.
6.

- Щелочноупорная плитка на клее -15мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 60мм
- Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

1.
2.
3.
4.
5.

01а

- Наливной пол типа Альфапол-КИ
- Бетонное основание - 70мм
- Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV 1.
2.
3.
4.
5.

- Керамическая плитка на клее -15мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 30...60мм
- Жб плита перекрытия (см. Раздел КР)
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

- Керамогранит. плитка на клее -15мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 60мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

V 1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Коммерч. линолеум -5мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 70мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

VI 1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Керамич. плитка на клее -10мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Гидроизоляция оклеечная -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 60мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)
- Утеплитель минерал. жесткий -150мм

- Керамогранит. плитка на клее -15мм
- Жб основание

1.
2.

Va

VIa 1.
2.
3.
4.
5.

- Коммерч. линолеум -5мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 70мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)

VIII
- Наливной пол типа Альфапол-КИ
- Бетонное основание - 70мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)

1.
2.
3.
4.

IX

X 1.
2.
3.
4.
5.

- Керамогранит. плитка на клее -15мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 60мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)

1.
2.
3.
4.
5.

- Антистатич. линолеум -5мм
- Самовырав. стяжка -5мм
- Цементно-песч. стяжка пола - 70мм
- Профнастил
- Балки перекрытия (см. Раздел КР)

06; 07; 09;
10; 14; 15;
16; 17

05

19; 20;
28; 29

11; 12

08; 13

24; 25; 26

21

22

20; 23

14,8

107,01

37,02

2174,32

61,31

7,51

229,83

6,11

97,73

XI
29; 30,

площадка
у венткамер

1.
2.
3.

- Керамогранит. плитка на клее -15мм
-Цементно-песч. стяжка 25-40мм
- Жб основание

45,09

Р-1 2050х1750(Н)

Жалюзийные решетки

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры 1 -

2 этаж

Р-2

Р-3

Р-4

Р-5

Р-8

Обозначение
по ГОСТ

2 этаж

Обозначение
по ГОСТ

ГОСТ 31174-2003

ГОСТ 31174-2003

ГОСТ 31174-2003

ГОСТ 31174-2003

ОК-4 1 - 11350х1500(Н)Окно металлопластик., поворотно-откид.
двухкамерный стеклопакет

ОП В2 1500-1800 ГОСТ 30674-99

ОП В2 1200-1800 ГОСТ 30674-99

ОП В2 1350-1900 ГОСТ 30674-99

ОП В2 1350Х1500 ГОСТ 30674-99

5

4

1

ГОСТ21519-2003

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры

Жалюзийная решетка в проеме
венткамеры

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1400х1300(Н)

700х450(Н)

300х200(Н)

1000х350(Н)

700х450(Н)

ДСН ЛН 2100-1000 М2 ГОСТ31173-2003

ДСН ЛН 2100-900 М2 ГОСТ31173-2003

ДСВ Л 2100-1000 М2 ГОСТ31173-2003

ДСВ Л 2100-900 М2 ГОСТ31173-2003

ДСВ Л 2100-1000 М2 ГОСТ31173-2003

ДСВ Л 2100-900 М2 ГОСТ31173-2003

ДПВ Г П Л 2100-900 ГОСТ30970-2002

ДПВ Г П Л 2100-900 ГОСТ30970-2002

13

Экспликация полов;
Спецификация элементов заполнения

оконных и дверных проемов

27


