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Схему расключения клапанов

дымоудаления См. Лист 5

Отключение вентиляции ЦВМ

Открытие автоматических ворот в гараже
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Включение вентилятора дымоудаления

Включение газодымоудаления вытяжка

3

2

1

Rx

Tx
0B

АRK9 (С2000-Ethernet)

1

2

+U

2

3

RS-485А

RS-485B

0В

ХТ2

ХТ3

ХТ 1

1 0B

3

1

Rx+

Tx+

ХТ4

6

2

Rx-

Tx-

Схему расключения клапанов

дымоудаления См. Лист 5

Out RS-485 КПСнг 2х2х0,2
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Схему расключения клапанов

дымоудаления См. Лист 5

Схему расключения огнезадерживающих

клапанов  См. Лист Х
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Схема внешних соединений


