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Ящик ШОК (серия Мistral 41 код 1SPE007717F0520)

QF 1      Дифференциальный автоматический выключател ABB DSH941R, 

КМ
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Позицион.

обозначен. Наименование Примечание

1Контактор  ЕSB 20-20/230, код GHЕ3211102R0006

Перечень элементов принципиальной схемы

RayStat-M2 Устройство  управления RayStat-M2 с датчиком влаги и 1

 QF2-QF3   Выключатель автоматический S201-C6, код 2СDS 251 001 R0064   2
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JB-1 JB-2

Датчик наружной 
  температуры

(RayStat-M2-A-SENSOR)

Датчик влаги для 
водостока

(RayStat-M2-R-SENSOR)

ШОК-Н2
ВВГнг(А)-LS-3х1,5

ШОК-Н3
ВВГнг(А)-LS-3х1,5

ШОК-К4
КВВГЭнг(А)-LS-4х1,0

ШОК-К5

SКS

1. Условные обозначения выполнены по ГОСТ 2.755-87, 2.756-76, 2.710-81

2. Схема выполнена на основании типовой схемы  фирмы  ООО "Изосистемы"

JB16-02 IP66 JB16-02 IP66

 R01  R02  R3

СВ-01

НL1-HL2    Светодиоды КА2222 код 1SFА616921R222 2

НL2.1-HL2.2  Светодиоды КА2221 код 1SFА616921R221 2

SA1         Переключатель Е214-16-101 код 2CСА703025R001 1

QK1.1        Кнопка  СР1-10R-01 код 1SFA619100R104

QK1.2        Кнопка  СР1-10G-10 код 1SFA619100R101

1

1

HL2 HL2.1 HL2.2

Ящик ШОК (серия Мistral 41 код 1SPE007717F0520)

GNGNGN

+ + +
-QF1

Id Id6A,30mA

RayStat-М2

 код 2CSR145001R1064

температуры

FroStop Black -8м.

Рраб.=0.224кВт.
Iном.-1,13А,

Iпуск.-1.6А, U = 230В
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Схема эпектрическая подключения.
Обогрев кровли венткамеры. Ящик ШОК.
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