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ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5

МВ4-К3

ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5
МВ4-Н2

КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5

Схема выполнена для ящика К4-CS, для ящиков К9-CS, К10-CS, К11-CS,
 схема аналогично в соответствии с таблицей.
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Таблица

  МВ4 К4-CS  Кл.4

МВ9  Кл.9

МВ10  Кл.10

МВ11  Кл.11

К9-CS

К10-CS

К11-CS

   №№ ПС

ШПС №2

Блок сигнально-пусковой

   №№ блока   Клемма ХТ2

 №5
 10,11

 №2
 1, 2

 9,10

 №1  4,5

 №4
 10,11
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Схема электрическая подключения.
Ящик К4-СS (К9-CS- К11-CS)
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