
55986/2015-ТМ

Принципиальная схема ИТП

Dn50Grundfos
UPSD 32-100F 220
Q=0,2 м3/ч
H=9,8 м.в.ст.

Циркуляция ГВС
Т4 Ду20

В систему ГВС
Т3 Ду40

Q=0,04 Гкал/ч

Q=0,04 Гкал/ч
(резерв)

Из водопровода
В1 Ду25

Накопительный бак
из нержавеющей
стали V=0,75м3
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Kvs=6,3 м3/ч

настройка на 65°С

РТ

Расширительный бак
V=100л

От коллектора
Т1 Ду50

Py=5,3 бар

На коллектор
Т2 Ду50

Py=3,3 бар

Dn20
Py=6 бар

Условные обозначения :

граница проектирования ;

В1 - хозяйственно-противопожарный водопровод ;

Т1 - подающий трубопровод теплосети ;

Т2 - обратный трубопровод теплосети ;

Т3 - подающий трубопровод ГВС ;

Т4 - циркуляционный трубопровод ГВС ;
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