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Обозначение чертежа установки - - - - - - - - - - - -
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- -
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Наименование параметра и
место отбора импульса Давление нефти

на входе ТУ Расход нефти Температура нефти
на входе ТУ

Давление нефти
на выходе ТУ

Температура нефти
на выходе ТУ Клапан Клапан Анализатор

загазованности
Анализатор

загазованности
Температура дымовых

газов на входе ТУ
Температура дымовых
газов на выходе ТУ

Обозначение чертежа установки - - - - - - - - - - -

Позиция PISA 206 FIA 302 TIA 106 PISA 207 TICSA 107 КЭ 5 КЭ 6 QIA 503 QIA 504 TICSA 108 TISA 109

Линия нефти Теплообменное устройство (ТУ)
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Наименование параметра и
место отбора импульса Температура Датчик пламени Анализатор

загазованности
Анализатор

загазованности
Частотный

преобразователь
Розжиг

горелки 1
Розжиг

горелки 2 Давление Температура
топливного газа

Обозначение чертежа установки - - - - - - - - -

Позиция TICSA 104 BE 401 QIA 505 QIA 506 EY С 601 С 602 PISA 204 TIA 101

Установка факельная (УФ) Дымосос (ДС) Дежурные горелки Блок запорно-регулирующий (БЗР)
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Наименование параметра и
место отбора импульса Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка Заслонка

Обозначение чертежа установки - - - - - - - - -
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Наименование параметра и
место отбора импульса Температура статора Температура подшипника 1 Температура подшипника 2 Датчик вибрации 1 Датчик вибрации 2 Панель розжига Загазованность Загазованность Загазованность

Обозначение чертежа установки - - - - - - ПАСВ5-31-1К-В2 ПАСВ5-31-1К-В2 ПАСВ5-31-1К-В2
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