
ТICSA

Топливный газ

Газ на сжигание

Нефть на нагрев

Нагретая нефть

Ррасч.=1,0МПа
Ду=500мм
Рраб.=0,005 МПа
t=+50...+55 °C

Ррасч.=1,6МПа
Ду=150мм
Рраб.=0,87 МПа
t=+50...+55 °C

Ррасч.=1,6МПа
Ду=150мм
Рраб.=0,77...0,87 МПа
t=+70 °C

Дымовые газы

ТУ

ДС
Ррасч.=0,1МПа
Ду=1000мм
Рраб.=0,0009 МПа
t=500...400 °C

Дымовые газы

Ррасч.=0,1МПа
Ду=1000мм
Рраб.=0,0009 МПа
t=160 °C

УФ

БЗР

Ды
мо

вы
е
га
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ЗСЭ2
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ЗСЭ4

РД1
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КЭ5

КЭ6
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КШ1КШ2

КШ3
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КШ7

ЗСЭ9

КШ4 КШ5

КШ6

Ф

PdI

202

ВМ1

воздух

воздух

воздух

воздух

ВМ4

ВМ6

дренаж

108

ТICSA

104

BE

401

H,HH

ТISA

109

H,HHH, HH

ТIСSA

107

H, HH

ТIA

106

ТIA

105

FIA

302

Обозначение Наименование Кол-воПроизводитель и модель

Блок запорно-регулирующий (БЗР)

PISA 204 Датчик давления 1

PI 201,203

PdI 202

Манометр

Манометр дифференциальный показывающий

2

1

РД1

УУТГ

Регулятор давления

Узел учета топливного газа

1

КЭ 1,2,3,4 Клапан электромагнитный 4

Ф

КШ 1,2,3

ВМ 1,2,3

QIA 501

IA 800,801

ТIA 101

ТIA 102,103

C 601,602

TI 113

UY1

FI 301

PISA 211

ТIA 113

Установка факельная закрытого типа (УФ)
УФ-Н10-Ду500-h1500-ГФНГ-200-А-З

ТУ 3667-002-15303901-2014

ЗСЭ 2,3,4,5,6,7

ТICSA 104

BE 401

КШ 7

QIA 503,504
Линия газа на сжигание

ТICSA 108,TISA 109

Линия нефти

КЭ 5,6

ТIA 106, TICSA 107

PISA 206,207

TI 115,116

PI 209,210

FIA 302

UY3

КШ 4,5,6

ВМ 5,6,8,9

QIA 505,506

TISA 110

TISA 111

TISA 112

DISA 701

DISA 702

EY 107

ЗСЭ 1,8,9

Линия дымовых газов

ТIA 105

TI 114

ВМ 4,7

QIA 502

IA 802

FIA 303

UY2

PIA 205

PI 208

Фильтр газовый сетчатый в комплекте
с датчиком перепада давления
Кран шаровый DN 25 PN 1,6

Вентиль под приборы КИП

Инфракрасный датчик-газоанализатор

Пост аварийной сигнализации

Датчик температуры

Термопара

Свеча индукционная

Биметаллический термометр

Узел учета топливного газа (УУТГ)

Вычислитель

Расходомер газа

Датчик давления

Датчик температуры

Шиберная заслонка с электроприводом

Датчик температуры

Датчик наличия пламени

Кран шаровый DN 50 PN 1,6

Инфракрасный датчик-газоанализатор

Датчик температуры

Клапан электромагнитный

Датчик температуры

Датчик давления

Биметаллический термометр

Манометр

Датчик расхода накладной

Расходомер-счетчик ультразвуковой нефти

Кран шаровый DN 150 PN 1,6

Вентиль под приборы КИП

Инфракрасный датчик-газоанализатор

Дымосос

Датчик типа РТС

Датчик температуры ТСМ-1388

Датчик температуры ТСМ-1388

Датчик вибрации ВК312

Датчик вибрации ВК312

Частотный преобразователь

Шиберная заслонка с электроприводом

Датчик температуры

Биметаллический термометр

Вентиль под приборы КИП

Инфракрасный датчик-газоанализатор

Пост аварийной сигнализации

Узел учета газа на сжигание (УУГНС)

Датчик расхода Dymetic-1223М-Т-300-10000

Устройство микровычислительлное DYMETIC-5123.1

Датчик давления

Манометр

1

3

3

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Перечень оборудования КИПиА

501
QIA

H,НН

H,НН

H,НН

H,НН

H,НН

H,НН

QIA

502

QIA

503

QIA

504

QIA

506

QIA

505

1

L

L

2

EY

107

КЭ2

E/E

ВМ5 L

ВМ3

С

602

С

601

ТIA

102 L

ТIA

103 L

Сигнал блокировки

Сигнал управления

Условные обозначения

1 - Контур технологической защиты БЗР

2 - Контур технологической защиты ТУ и ДС

DN 20
Pрасч . = 1,6
Рраб. = 0,6

КШ8

Ррасч .=1,6МПа
Ду=25мм
Рраб.=0,35 МПа
t=+50...+55 °C

воздух

ЗСЭ5

ЗСЭ6

воздух

ЗСЭ7

воздух

ТISA

110

H,НН

DISA

701

H,НН
DISA

702

H,НН

ТISA

111

H,НН
ТISA

112

H,НН

FIA

303
L

УУГНС

Обогрев технологического оборудования

ВМ8

ВМ9

ВМ7

ТI

113

114
ТI

115
ТI

116
ТI

PI

203
РI

201

РI

208

РI

209
PISA

206

H,HH

РI

210
PISA

207 L,LL

PIA

205

UY2

UY3

IA

800

H

IA

801

H

IA
802

H

L,LL

FI

301

УУТГ
UY1

ВМ2

PISA

211

ТIA

117

Ррасч .=1,6МПа
Ду=50мм
Рраб.=0,35 МПа
t=+50...+55 °C

PISA

204

ТIA

101
L

H,HH

L

КШ6

Топливный газ

Газ на сжигание

Нефть на нагрев

Нагретая нефть

Ррасч.=1,0МПа
Ду=500мм
Рраб.=0,005 МПа
t=+50...+55 °C

Ррасч.=1,6МПа
Ду=150мм
Рраб.=0,87 МПа
t=+50...+55 °C

Ррасч.=1,6МПа
Ду=150мм
Рраб.=0,77...0,87 МПа
t=+70 °C

Дымовые газы

ТУ

ДС
Ррасч.=0,1МПа
Ду=1000мм
Рраб.=0,0009 МПа
t=500...400 °C

Дымовые газы

Ррасч.=0,1МПа
Ду=1000мм
Рраб.=0,0009 МПа
t=160 °C
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Перечень оборудования КИПиА

501
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H,НН

QIA

502
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ВМ5 L

ВМ3

С

602

С

601

ТIA

102 L

ТIA

103 L

Сигнал блокировки

Сигнал управления

Условные обозначения

1 - Контур технологической защиты БЗР

2 - Контур технологической защиты ТУ и ДС

DN 20
Pрасч . = 1,6
Рраб. = 0,6

КШ8

Ррасч .=1,6МПа
Ду=25мм
Рраб.=0,35 МПа
t=+50...+55 °C

воздух

ЗСЭ5

ЗСЭ6

воздух

ЗСЭ7

воздух

ТISA

110

H,НН

DISA

701

H,НН
DISA

702

H,НН

ТISA

111

H,НН
ТISA

112

H,НН

FIA

303
L

УУГНС

Обогрев технологического оборудования

ВМ8

ВМ9

ВМ7

ТI

113

114
ТI

115
ТI
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PI

203
РI

201
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208

РI

209
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Ррасч .=1,6МПа
Ду=50мм
Рраб.=0,35 МПа
t=+50...+55 °C

PISA

204

ТIA

101
L

H,HH

L

КШ6

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

Схема функциональная
автоматизации

1

Установка нагрева

рабочего агента

ФСА

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та
Сп

ра
в.

№
Пе

рв
.п

ри
ме

н.

ФСА
Копировал Формат A2


