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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

                                                                                                                                                    
 

Обозначение Наименование Примечание 

10027-А13-КИТСО.1 Общие данные  

10027-А13-КИТСО.2 
План расположения оборудования 
охранной сигнализации, контроля 
доступа и видеонаблюдения. 

 

10027-А13-КИТСО.3 Структурная схема КИТСО  

10027-А13-КИТСО.4 Схема подключения  внешних проводок  

10027-А13-КИТСО.5 
Схема электрическая принципиальная 
питания 
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Прилагаемые документы  

10027-А13-КИТСО.С Спецификация средств КИТСО  

10027-А13-КИТСО.ПЗ Пояснительная записка  

10027-А13-КИТСО.6 
Шкаф А13-КИТСО. Общий вид. Схема 
соединений и подключений 

 

10027-А13-КИТСО.7 
Статив А13-КИТСО. Общий вид. Схема 
соединений и подключений 

 

   

   

   

   

   

 Ссылочные документы  

ГОСТ 21.101-97 
Основные требования к проектной и 
рабочей документации 

 

СНиП 11-01-95. 

«Инструкция о порядке разработки, 
согласования и утверждение и составе 
проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и 
сооружений» 

 

РД 78.145-93. МВД РФ. 

 «Руководящий документ. Системы и 
комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ» 

 

РД 25.952-90 

"Системы автоматического 
пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. Нормы 
проектирования." 

 

РД 25.953-90 

"Системы автоматического 
пожаротушения пожарной охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
Обозначения условных графических 
элементов систем" 
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Обозначение Наименование Примечание 

ПУЭ  
Правила устройства электроустановок 
потребителей 

 

ГОСТ 21.101-97 
Основные требования к проектной и 
рабочей документации 

 

СНиП 11-01-95 

«Инструкция о порядке разработки, 
согласования и утверждение и составе 
проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и 
сооружений» 

 

РД 78.36.003-2002   

«Инженерно-техническая укрепленность. 
Технические средства охраны. Требования 
и нормы проектирования по защите 
объектов от преступных посягательств» 
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 Общие указания 
 

1.  Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

 

2. Монтаж приборов и средств автоматизации должен осуществляться в 

соответствии  со СНиП 3.05.07-85 и монтажно-эксплуатационными 

инструкциями на оборудование КИТСО  с соблюдением действующих правил 

техники безопасности, охраны труда и правил пожарной безопасности. 

 

3. При монтаже электрических приборов, электропроводок и защитного 

заземления выполнять требования: 

3.1    Правил устройств электроустановок ПУЭ изд. 7-е  

3.2   Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление ГОСТ 12.1.030-81  

3.4  Общих технических требований ОТТ4-230-91. 

3.5  «Электротехнические устройства»  СНиП 3.05.06-85. 

 

4. Металлические оболочки кабелей, конструкций для проводок, шкафы, щиты,   

     стативы, электрические приборы присоединить к общему контуру   

     заземления 

 

5. Обозначения условные графические элементов систем РД 78.36.002-99 

 

 



Дата
Изм.

Стадия    Лист Листов

Кол.уч.
Лист

№док.
Подпись

Разраб.       Швейников

Н. контр. Домостроева

Нач. отд.    Домостроева

Проверил    Горохова

П 1

Дата
Изм.

Стадия    Лист Листов

Кол.уч.
Лист

№док.
Подпись

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК

10027-А13-КИТСО.2 

1

Административно - бытовой

корпус

4 5

D

C

B

6
0
0
0

6
0
0
0

4 5

6000

К
о
р
и
д
о
р

АТС

Служебное

помещение

План на отм. +9,000

AS

- видеокамера

 - извещатель пьезоэлектрический (на сейф)
BGV

План на отм. +18,450

A

В

332/1

2900

6
0
0
0

1 2 3 4 5

План на отм. 0,000

6000 3100 6000

E

D

C

B

A

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

2
9
0
0

3 4 5

3100

6000

6000

0,000

+1,500

0,000

2/1

D/1

3
1
0
0

2900

0,000

А13-BGB1

А13-BGТ1

План расположения оборудования

охранной сигнализации, контроля

доступа и видеонаблюдения

П-II а

Д

Рабочее место

оператора системы

ОС и СКУД

Рабочее место

оператора системы

охранного телевидения

не класс.  по ПУЭ

Д по СП12.13130.2009

не класс.  по ПУЭ

Д по СП12.13130.2009

А13-ОС1

А13-СК-ОС1

Поток 1

Поток 1

А13-ОС2

А13-ОС2

А13-ОС3

А13-СК-ОС1

А13-ОС1

А13-ОС2

Поток 2

Поток 2

А13-ОС3

А13-СК-ОС2

А13-СК-ОС2

А13-ОС3

А13-ОС4

А13-ОС5

А13-BGB2

А13-ОС4

Поток 3

Поток 3

А13-ОС5

А13-ОС5

А13-ОС6

А13-BGB3

А13-ОС7

А13-СК-ОС3

А13-СК-ОС3

А13-ОС6

А13-ОС7

А13-ОС8

Поток 4

Поток 4

А13-ОС9

А13-BGLP1

А13-ОС9

А13-ОС10

А13-BGLP2

А13-ОС10

А13-ОС11

А13-BGLP3

А13-ОС11

А13-ОС12

А13-BGLP4

А13-ОС12

А13-ОС13

А13-BGLP5

А13-ОС14

А13-ОС15

А13-BGLP6

А13-ОС15

А13-ОС16

БРИЗ 1

БРИЗ 2

А13-BGLP7

А13-ОС16

А13-ОС17

А13-BGLP8

А13-ОС17

А13-ОС18

Поток 5

Поток 5

А13-ОС10

Поток 6

Поток 6

А13-ОС11

Поток 7

Поток 7

А13-ОС12

Поток 8

Поток 8

А13-ОС13

Поток 9

Поток 9

А13-ОС14

Поток 10

Поток 10

А13-ОС15

Поток 11

Поток 11

А13-ОС16

Поток 12

Поток 12

А13-ОС17

А13-BGB4

А13-ОС20

А13-BGB5

А13-ОС22

А13-СК-ОС4

А13-СК-ОС4

А13-ОС19

А13-ОС20

А13-ОС21

А13-ОС21

А13-ОС22

А13-ОС23

Поток 13

Поток 13

А13-ОС24

БРИЗ 3

А13-BGLP12

А13-ОС26

А13-ОС27

А13-BGLP11

А13-ОС24

А13-ОС25

А13-BGLP13

А13-ОС27

А13-ОС28

А13-СК-ОС5

А13-СК-ОС5

А13-BGLP14

А13-ОС28

А13-ОС29

А13-BGLP10

А13-ОС23

А13-ОС24

А13-BGB6

А13-ОС30

А13-BGLP15

А13-ОС32

А13-ОС33

БРИЗ 4

А13-СК-ОС6

А13-ОС29

А13-ОС30

А13-ОС31

А13-СК-ОС6

А13-BGLP16

А13-ОС33

А13-ОС34

А13-BGLP17

А13-ОС34

А13-ОС35

А13-BGB7

А13-ОС37

А13-СК-ОС7

А13-BGТ2

А13-BGТ3

А13-ОС38

А13-ОС39

А13-СК-ОС8

А13-BGB8

А13-ОС40

А13-BGТ4

А13-ОС43

А13-ОС44

А13-BGB11

А13-ОС47

А13-BGB10

А13-ОС45

А13-СК-ОС11

А13-СК-ОС10

А13-BGB9

А13-ОС42

А13-СК-ОС9

А13-ОС48

А13-ОС49

БРИЗ 5

А13-СК-ОС12

БРИЗ 6

А13-BGТ5

А13-BGB12

А13-ОС51

А13-СК-ОС13

А13-BGB13

А13-ОС54

А13-BGL1

А13-ОС52

А13-ОС53

Поток 15

Поток 15

А13-ОС31

Поток 16

Поток 16

А13-ОС32

Поток 17

Поток 17

А13-ОС36

Поток 14

Поток 14

А13-ОС26

А13-ОС36

А13-ОС37

А13-ОС38

А13-СК-ОС7

А13-ОС39

А13-ОС40

А13-ОС41

А13-СК-ОС8

А13-ОС41

А13-ОС42

А13-ОС43

А13-СК-ОС9

А13-ОС44

А13-ОС45

А13-ОС46

А13-СК-ОС10

А13-ОС46

А13-ОС47

А13-ОС48

А13-СК-ОС11

А13-ОС53

А13-ОС54

А13-СК-ОС13

А13-ОС52

А13-ОС52

А13-ОС50

А13-ОС50

А13-ОС51

А13-СК-ОС12

А13-ОС50

+3,300

+2,700

+4,400

+3,800

+1,950

+1,350

2 3

Фасад А - Е

А13-BGLP7

А13-BGLP8

А13-BGLP9

А13-ОС16

А13-ОС17

А13-ОС17

А13-ОС18

А13-ОС18

А13-ОС19

А13-BGLP9

А13-ОС18

А13-ОС19

А13-ОС55

А13-ОС56

С2000

-2

С2000

-2

С2000

-2

А13-VC1

А13-VC2

А13-BTM1

А13-BTM2

А13-СК-КД1

А13-TTR1 А13-TTR2

А13-TTR

А13-КД6 А13-КД7

А13-КД4

А13-КД1

А13-КД5

А13-КД8

А13-ARK1

А13-КД1

А13-КД3

А13-КД6

А13-КД7

А13-КД2

А13-КД4

А13-КД3

А13-КД2

А13-КД5

А13-КД8

А13-СК-КД2

А13-СК-КД2

А13-КД10

А13-КД9

А13-КД11

А13-КД12

Поток 18

Поток 18

А13-RS1

А13-КД12

А13-RS1

А13-КД12

А13-VC3

А13-КД13

А13-VC4

А13-КД17

А13-EM1

А13-КД20

А13-BGB14

А13-КД18

А13-BTM3

А13-КД16

А13-СК-КД3

А13-КД14

А13-КД15

А13-КД18

А13-СК-КД3

А13-КД19

А13-КД20

А13-КД21

А13-ARK2

А13-КД13

А13-КД14

А13-КД15

А13-ARK2

А13-КД16

А13-КД17

А13-КД21

А13-КД19

А13-RS2

А13-КД19

А13-RS2

А13-КД19

А13-RS2

А13-КД19

А13-VC5

А13-КД22

А13-VC6

А13-КД27

А13-BTM4

А13-КД35

А13-КД34

А13-EM2

А13-КД31

А13-EM3

А13-КД32

А13-СК-КД4

А13-КД26

А13-СК-КД4

А13-КД23

А13-КД24

А13-КД25

А13-ARK3

А13-RS2

А13-КД11

А13-RS1

А13-КД9 А13-КД10

А13-КД22

А13-ARK3

А13-КД28

А13-КД29

А13-КД30

А13-КД31

А13-КД32

А13-КД33

А13-КД26

А13-КД23

А13-КД24

А13-КД25

А13-КД27

А13-КД34

А13-КД35

А13-КД33

А13-RS3

А13-КД30

А13-RS3

А13-КД30

А13-КД30

А13-RS3

А13-КД30

А13-КД30

А13-КД30

1 2 3 4 5

План на отм. +11,700

6000 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

3
2
0
0

3 4 5

2800 6000

D/1

2
8
0
0

2/1

3200

89

91

92

93

А13-BGB15

А13-КД28

А13-BGB16

А13-КД29

А13-BGV1

А13-ОС55

А13-ОС56

А13-RS1

А13-КД12

А13-КД19

А13-КД30

А13-BGB19

А13-BGL2

БРИЗ 7БРИЗ 8

А13-ОС56

А13-ОС57

А13-ОС57

А13-ОС58

А13-СК-ОС14

А13-ОС59

А13-ОС58

А13-ОС59

А13-СК-ОС14

А13-ОС56

А13-BGLP18

А13-ОС61

А13-ОС62

А13-BGL3

А13-ОС62

А13-ОС63

А13-BGB20

А13-ОС64

А13-СК-ОС15

А13-ОС63

А13-ОС64

А13-СК-ОС15

Шкаф А13-КИТСО

Поток 19

А13-ОС66

А13-ОС63

А13-ОС65

Поток 19

А13-ОС63

Шкаф

А13-КИТСО

А13-ОС66

А13-ОС65

AS

- видеокамера в гермокожухе

С2000

-2

А13-BTM5

А13-КД39

А13-BGB17

А13-КД41

А13-VC7

А13-КД36

А13-VC8

А13-КД40

А13-КД43

А13-EM4

А13-СК-КД5

А13-ARK4

А13-СК-КД5

А13-КД37

А13-КД38

А13-КД41

А13-КД42

А13-КД43

А13-КД44

А13-КД36

А13-КД37

А13-КД38

А13-ARK4

А13-КД39

А13-КД40

А13-КД44

А13-RS4

С2000

-2

А13-VC10

А13-КД49

А13-VC9

А13-КД45

А13-BTM6

А13-КД48

А13-BGB18

А13-КД50

А13-КД52

А13-EM5

А13-ARK5

А13-СК-КД6

А13-СК-КД6

А13-КД46

А13-КД47

А13-КД50

А13-КД51

А13-КД52

А13-КД53

А13-КД45

А13-КД46

А13-КД47

А13-ARK5

А13-КД48

А13-КД49

А13-КД53

А13-RS5

А13-RS5

А13-RS5

А13-КД51

А13-RS5

А13-КД51

А13-ОС56

А13-RS4

А13-КД51

Поток 20

Поток 20

А13-КД42

А13-RS4

А13-КД51

А13-КД42

А13-RS3

А13-RS7

А13-RS1

А13-RS4

А13-КД51

А13-КД42

А13-RS1

А13-КД30

А13-КД30

А13-КД19

А13-КД19

А13-КД12

А13-КД12

А13-AS1

А13-ВН1

А13-ВН5

А13-ВН1

А13-ВН5

А13-ВН1

А13-ВН5

А13-ВН1

А13-ВН5

А13-ВН1

А13-ВН7

А13-СК-ВН1

А13-СК-ВН1

А13-ВН5

А13-ВН6

А13-ВН7

А13-AS2

А13-ВН2

А13-ВН6

А13-ВН2

А13-СК-КД1

А13-ВН2

А13-ВН6

А13-AS3

А13-ВН3

А13-ВН1

А13-ВН7

А13-ВН2

А13-ВН3

А13-ВН3

А13-ВН3

А13-AS4

А13-ВН4

А13-ВН4

А13-ВН4

А13-ВН4

А13-ВН4

А13-ВН7

3

2

1

4

5

7

9

10

12

3

шт

Коробка ответвительная Код 53500 с клеммной

колодкой Код 43112NY, tраб  -25...+60 °С, IP44

Источник вторичного электропитания

резервированный СКАТ-1200У исп.5000, 12 В, 5А,

tэкс  -10...+40°С

Поз.

обозна-

чение

Наименование
ПримечаниеКол.

2

шт

6

2

шт

Извещатель охранный магнитоконтактный

адресный С2000-СМК, tраб  -30...+50 °С, IP51

Коробка соединительная УК-2П

Извещатель охранный поверхностный звуковой

адресный  С2000-СТ исп.02, tраб  -10...+45 °С, IP30

Контроллер доступа С2000-2, tраб  -30...+50 °С

Коробка ответвительная  (Код 53700) с клеммной

колодкой (Код 43112NY), tраб  -25...+60 °С, IP44

Извещатель охранный точечный

магнитоконтактный ИО 102-14, tраб  -50...+50 °С

Электромагнитный замок ML-295,

tраб  -40...+50 °С

Доводчик дверной TS-68, mд< 90 кг

13

14

15

20

24

26

6

шт

2

шт

5

шт

5

шт

15

шт

5

шт

1

шт

5

шт

15

шт

8

шт

20

шт

3

шт

5

шт

1

1 1

1

1

222

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

33

3

3

3

Извещатель охранный поверхностный оптико-

электронный адресный С2000-ИК исп.04, форма зоны

обнаружения типа «штора», tраб  -30...+50 °С

18

шт

4

4

4

4

4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Извещатель охранный объемный оптико-

электронный адресный. С2000-ИК» исп.03, tраб

-30...+50 °С

5

5

5

Извещатель обнаружения взлома С2000-В,

tраб  -30...+50 °С

Считыватель бесконтактный Proxy – 2A

tраб  -20...+50 °С

Считыватель Proximity бесконтактный Rosslare

AY-М20, tраб  -31...+63 °С, IP65

4

шт

8

9

9

10

10

10

10

10

Электромагнитный замок AL-350FB,

tраб  -50...+50 °С, IP44

3

шт

11

11

11

11

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ,

tраб  -30...+50 °С

15

15

15

15

15

15

15

15

Кнопка отключения электрозамка при пожаре

МСР3А-G000SF, tраб  -30...+70 °С, IP44

16

4

шт

32

32

16

16

16

16

17

17

17

17

17

Турникет PERCО-TTR-04.1

2

шт

18

18 18

2

шт

Видеокамера SR-DDN540 SL в гермокожухе

ICH-300M/24V, tраб  -40...+50 °С

19

19

19

Видеокамера SR-DDN540 SL

20

20

21

22

85

шт

Кабель-канал 60х40, 2м

60

шт

Кабель-канал 16х16, 2м

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22 22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

22

25

1

шт

Условные обозначения

А13-BGT

А13-BGB

- извещатель акустический

- извещатель магнитоконтактный

А13-BGL

- извещатель ИК-пассивный, объемный

 - электромагнитный замок

 - доводчик двери

 - считыватель

- соединительная коробка

- кнопка отключения электрозамка

БРИЗ - блок разветвительно-изолирующий

А13-СК-ОС

А13-EM

А13-VC

А13-BTM

А13-BGLP

26

Формат А2х4
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.
№
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№

 
п
о
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.
П

о
д
п
и
с
ь
 
 
и
 
 

- турникет

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

1
Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 38 чел. (сан. группа 3б)

2
Преддушевая

3
Душевая

9,47

4
Коридор 4,67

5

26,09
Женская гардеробная специальной одежды на

38 чел. (сан. группа 3б)

Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

6 11,44

7
Преддушевая

8
Душевая

Женская гардеробная специальной одежды

на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

9

Помещение для хранения уборочного

инвентаря

10 4,39

Лестничная клетка
11 16,07

Коридор
12 31,85

 Зона выдачи чистой спецодежды

13 6,94

 Тамбур

14 4,65

 Вестибюль

15 27,48

Помещение охраны
16 18,95

Бюро пропусков
17 7,78

Служебное помещение

18 7,08

Сушильная и гладильная

19 30,86

Помещение для ремонта спецодежды

20 7,79

21

22

23

24

25

26

27

28

Кладовая для хранения и выдачи чистой

спецодежды

29

13,72

Кладовая для  приема загрязненной

спецодежды

30

15,07
31

32

Душевая
3,65

33

Гардеробная прачечной (чистая зона)
10,57

34

Тамбур
4,02

4,88
Гардеробная спецодежды (грязная зона)

18,34

Душевая
4,84

Гардеробная домашней и уличной одежды

(грязная зона)

6,30

Респираторная
13,07

Прачечная
29,57

13,50
Помещение для хранения моющих средств

Медпункт

Помещение сушки спецодежды (санитарная

группа 2в, 2г)

Помещение обогрева (сан.группа 2г)

В3

В4

В4

В4

В3

В3

4,55

44,77

2,67

4,40

17,43

4,49

12,11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

33

34

16

17

18

20

19

13

12

30

21

22

24

23

31

27

29

15

Кат.

помещения

В4

Д

В4

В4

В4

Д

Д

Д

В4

10

В4

П-II а

П-II а

П-II а

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

89 33,55

91 20,20

92 27,42

93 18,09

94 131,65

95 5,52

97 12,14

98 7,95

99 15,62

8,38

101 11,57

102 36,85

103 20,07

104 31,15

105 34,47

Кабинет на 3 человека (ООТ и ПБ)

90 15,15
Серверная

Кабинет на 3 человека (ОГЭ)

Кабинет на 3 человека (ПТО)

Кабинет на 3 человека (ОГМ)

Коридор

Тамбур санузла

Женский санузел

Мужской санузел

Тамбур санузла

96 8,96

Принтерная

100

Помещение для хранения уборочного

инвентаря

Кабинет на 1 человека (переводчик)

Кабинет технического директора

Приемная

Кабинет первого зам. ген. директора

Переговорная комната

106 27,99

107 8,41

Кабинет на 3 человека (КИПиА)

Кабинет на 1 человека (бухгалтер)

88

Служебное помещение

6,01

108 10,80

АТС

В4

В4

109 16,66

ЭРП В4

109

108

90

95

96

97

98

99

100

94

101

88

102

103

104

105

106

107

25

26

В4

28

Д

11

14

Д

Д

Д

В4

-извещатель оптико-электронный типа «штора»

Кат.

помещения

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-КИТСО.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-КИТСО.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-КИТСО.4

с отм. +11,700

на отм. +0,000

на отм. +0,000

на отм. +0,000

с отм. +18,450

с отм. +9,000

А13-BL1

А13-RS2

А13-RS7

А13-RS7

17

22

22

Кабель-канал 100х40, 2м

22

21

ВН2

ОС74

А80-RS

А82-RS

В20-RS

В31-RS

В50-RS

В60-RS

В70-RS

В72-RS

А80-ВН24

ВН11

ВН13

А83-ВН3

ОС1

ОС73

Статив А13-КИТСО

ОС97

ОС97

ОС97

ОС97

ОС97

ВН2

ОС74

А80-RS

А82-RS

В20-RS

В31-RS

В50-RS

В60-RS

В70-RS

В72-RS

А80-ВН24

ВН11

ВН13

А83-ВН3

ОС1

ОС73

24

25

20

шт

Кабель-канал 100х60, 2м

Короб, секция прямая перфорированная

СПП100ц-50-2, ТУ 3449-004-01408252-06

27

10

шт

Устанавливается

непосредственно

на сейфе

Поток 21

Поток 21

Поток 21

27

Источник вторичного электропитания

резервированный СКАТ-2400и7  исп. 5000 24 В, 5А,

tэкс  -10...+40°С

28

1

шт

28

см. чертеж

10027-0-АПС.КИТСО.1

Ситуационный план

см. чертеж

10027-0-КИТСО.2

29

29

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

1

шт

30

30 Пульт контроля и управления С2000М

1

шт

Щит шкафной

ЩШ-ЗД-I-2200х800х600 УХЛ3.1 ОСТ36.13-90

31 Статив STM-42U-600

1

шт

31

32 Кнопка АТ-Н800А

2

шт

Рабочее место

администратора

ОС, СКУД и

видеонаблюдения



1 2 3 4 5

План на отм. 0,000

6000 3100 6000

E

D

C

B

A

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

2
9
0
0

3 4 5

3100

6000

6000

0,000

+1,500

0,000

2/1

D/1

3
1
0
0

2900

0,000

Д

не класс.  по ПУЭ

Д по СП12.13130.2009

С2000

-2

С2000

-2

С2000

-2

А13-TTR

1 2 3 4 5

План на отм. +11,700

6000 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

3
2
0
0

3 4 5

2800 6000

D/1

2
8
0
0

2/1

3200

89

91

92

93

Шкаф А13-КИТСО

С2000

-2

С2000

-2

2

15

Условные обозначения

 - электромагнитный замок

 - доводчик двери

 - считыватель

- соединительная коробка

- кнопка отключения электрозамка

БРИЗ - блок разветвительно-изолирующий

А13-СК-ОС

А13-EM

А13-VC

А13-BTM

- турникет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

33

34

16

17

18

20

19

13

12

30

21

22

24

23

31

27

29

15

10

109

108

90

95

96

97

98

99

100

94

101

88

102

103

104

105

106

107

25

26

28

11

14

Дата

Изм.

Стадия    Лист Листов

Кол.уч.
Лист

№док.
Подпись

Разраб.       Щегольков

Н. контр. Домостроева

Нач. отд.    Домостроева

Проверил    Горохова

П 1

Дата

Изм.

Стадия    Лист Листов

Кол.уч.
Лист

№док.
Подпись

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК

1
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№

Формат А2

10027-А13-КИТСО.1 

Административно - бытовой

корпус

План расположения средств СКУД на

отм. 0.000, 11.700



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Схема подключения внешних

проводок

ПодписьN°Док. Дата

Данный чертеж не подлежит размножению или  передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК.

12

Листов

Р
1

Стадия
Лист

Домостроева

Щегольков

Горохова

Домостроева

10027 - А13 - КИТСО.4

Изм. Кол.уч.

Н. контр.

Разраб.

Провер.

Нач.отд.

Лист

    ПРИМЕЧАНИЕ

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-КИТСО.1

2. План сети КИТСО см. чертежи 10027-А13-КИТСО.2

3. Шкаф А13-КИТСО. Общий вид.

Схема  соединений и подключений см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

4. Схема электрическая принципиальная питания см. черт. 10027-А13-КИТСО.5

Административно - бытовой

корпус



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
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н
в
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№

 
п
о
д
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Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

2

10027-А13-КИТСО.4

А13-BGТ1

С2000-СТ

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGТ2

С2000-СТ

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGB1

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС1

А13-ОС1

А13-ОС2

А13-BGB2

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС2

А13-ОС4

А13-ОС5

А13-ОС3

А13-ОС6

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

О
х
р
а
н
н
а
я
 
с
и
г
н
а
л

и
з
а
ц

и
я

о
т

м
.
 
0
.
0
0
0

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС3

А13-BGB3

С2000-СМК

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС7

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-ОС8

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-ОС10

А13-BGLP2 А13-BGLP1

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-ОС11

А13-BGLP3

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-ОС12

А13-BGLP4

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-ОС13

А13-BGLP5

1

2

ХТ1

2

1

ХТ2

БРИЗ 1

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС9

1

2

ХТ1

2

1

ХТ2

БРИЗ 2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС14

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP6

А13-ОС15

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP7

А13-ОС16

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP8

А13-ОС17

А13-ОС18

А13-ОС26

1

2

ХТ1

2

1

ХТ2

БРИЗ 3

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP10

А13-ОС24

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP11

А13-ОС25

А13-BGB4

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС4

А13-ОС20
А13-ОС21

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-BGB5

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС5

А13-ОС22
А13-ОС23

L=10 см

комплектно

с СМК

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP12

А13-ОС27

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP13

А13-ОС28

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP9

А13-ОС19

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP14

А13-ОС29

А13-BGB6

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС6

А13-ОС30
А13-ОС31

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

ХТ2

2

1

ХТ1

БРИЗ 4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС52

ДПЛС -

ДПЛС +

А13-ОС32

А13-ОС66

L=35 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

~

~

В20-BGL1

см. лист 3

~

А13-BGLP15

см. лист 3

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS
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0
.
0
0
0

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP15

А13-ОС32 А13-ОС33

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP16

А13-ОС34

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP17

А13-ОС35

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

В20-СК-ОС7

А13-ОС37

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-BGТ3

С2000-СТ

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС39

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-ОС41

А13-BGB8

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС8

А13-ОС40

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-BGТ4

С2000-СТ

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС43

А13-BGB9

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС9

А13-ОС42

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-BGB10

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС10

А13-ОС45

А13-ОС46

L=10 см

комплектно

с СМК

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-ОС44

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-BGB11

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС11

А13-ОС47

А13-ОС48

L=10 см

комплектно

с СМК

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

А13-ОС38

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1

2

ХТ1

2

1

ХТ2

БРИЗ 5

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGB7

С2000-СМК

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС36

А13-BGТ5

С2000-СТ

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС49

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-ОС50

L=35 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

ХТ2

2

1

ХТ1

БРИЗ 6

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС -

ДПЛС +

А13-ОС55

L=20 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-BGB12

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС12

А13-ОС51

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-ОС52

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGL1

L=20 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS
С2000-ИК

А13-BGB13

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС13

А13-ОС54

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-ОС53

~

БРИЗ 4

см. лист 2

~

~

БРИЗ 4

см. лист 2

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

L=15 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

БРИЗ 7

см. лист 4
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10027-А13-КИТСО.4
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+

1
1
,
7
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0

А13-ОС56

L=20 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

ХТ2

2

1

ХТ1

БРИЗ 7

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС55

ДПЛС -

ДПЛС +

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGL2

С2000-ИК

А13-ОС57

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGV1

С2000-В

А13-ОС58

А13-BGB20

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС15

А13-ОС64

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-ОС61

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

ХТ2

2

1

ХТ1

БРИЗ 8

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС60

ДПЛС -

ДПЛС +

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

 исп.04

А13-BGLP18

А13-ОС62

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-BGL3

С2000-ИК

А13-ОС63

А13-BGB19

С2000-СМК

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

УК-2П

А13-СК-ОС14

А13-ОС59

L=10 см

комплектно

с СМК

А13-ОС65

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

~

БРИЗ 6

см. лист 3

~

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=15 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS



BEEP1

LEDG1

+12В1

D0-1

ХТ2.1

EXIT1

GND1

DOOR1

7

6

5

4

3

2

1
GND1

D1-1

LEDR1

ХТ2.2

9

10

8

К1

К1

ХТ2.3

11

12

ХТ3.1

11

12

BEEP2

LEDG2

+12В2

D0-2

ХТ3.3

7

6

5

4

3

2

1
GND2

D1-2

LEDR2

С2000-2

ХТ1.2

1

2

А

В

ХТ1.1

3

4

+12В

0В

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД1

A13-VC1

А13-ARK1

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

7

6

5

4

3

2

1

А13-VC2

L=10 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=10 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

Считыватель1

Proxy – 2A

Считыватель2

Proxy – 2A

К2

К2

EXIT2

GND2

DOOR2

ХТ3.2

8

10

9

3

4 Unlock A

In       XT1.L

GND

5

6

Out    XT1.H

Common

Pass A

1

2
GND

+12 VDC   XT1.H

+12V

3

4 Unlock A

In       XT1.L

GND

5

6

Out    XT1.H

Common

Pass A

1

2
GND

+12 VDC   XT1.H

+12V

1

2

3

4

ДКС код 53700

5

6

7

8

9

10

11

АТ-Н800А

А13-BTM1

5

7

АТ-Н800А

А13-BTM2

5

7

12

13

14

15

GND

GND

Unlock А

Unlock А

GND

Unlock А

Common

Pass A

Common

Pass A

Common

Pass A

Common

Pass A

GND

Unlock А

А13-СК-КД1

А13-TTR2

PERCO-TTR-04.1

А13-TTR1

PERCO-TTR-04.1

А13-КД2

А13-КД3

А13-КД4

А13-КД5

А13-КД6

А13-КД7

А13-КД8

А13-КД11

L=10 м

4х0,75

КВВГнг-LS

В
з
а
и
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Лист

5

10027-А13-КИТСО.4

1

2

3

4

А13-СК-КД2

5

6

ДКС код 53500

А13-КД10

L=10 м

4х0,75

КВВГнг-LS

А13-КД9

L=10 м

4х0,75

КВВГнг-LS

А13-КД12 ~

А13-RS1~

L=40 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

Rд

8,2 кОм

Rд

8,2 кОм

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

А13-RS7

А13-BL1

см. лист 8

~

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=15 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=15 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=10 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=10 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=40 м

4х0,75

КВВГнг-LS

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

103-1

104-1

103-1

104-1

103-1

104-1

103-1

104-1

103-1

104-1

103-1

104-1

103-1

104-1



BEEP1

LEDG1

+12В1

D0-1

ХТ2.1

EXIT1

GND1

DOOR1

7

6

5

4

3

2

1
GND1

D1-1

LEDR1

ХТ2.2

9

10

8

К1

К1

ХТ2.3

11

12

ХТ3.1

10

9

GND2

EXIT2

BEEP2

LEDG2

+12В2

D0-2

ХТ3.2

7

6

5

4

3

2

1
GND2

D1-2

LEDR2

С2000-2

ХТ1.2

1

2

А

В

ХТ1.1

3

4

+12В

0В

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель1

Rosslare

AY-M20

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД13

А13-VC3

А13-ARK2

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель2

Rosslare

AY-M20

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД17

А13-VC4

А13-BGB14

А13-КД18

1

2

3

4

А13-СК-КД3

5

ДКС код 53700

А13-КД14

6

7

8

9

10

11

12

А13-КД20

А13-КД15

А13-RS2

А13-КД16

А13-КД19

MCP3A

А13-BTM3

5

7

А13-EM1

1

2

А13-КД21

GND1

DOOR1

~

~

Rд

8,2 кОм

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

4х0,75

КВВГнг-LS

Комплектно

с ИО-102-14

L=10 см

L=60 м

4х0,75

КВВГнг-LS

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

D1

1N4006

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

ИО-102-14

L=45 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

AL-350FB
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6

10027-А13-КИТСО.4

А13-RS3

А13-ARK3

см. лист 7

~

А13-BL1

см. лист 8

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

103-2

104-2

103-2

104-2

103-2

104-2

104-2-1

103-2

104-2-1

104-2

104-2-1



BEEP1

LEDG1

+12В1

D0-1

ХТ2.3

EXIT1

GND1

DOOR1

7

6

5

4

3

2

1
GND1

D1-1

LEDR1

ХТ2.1

9

10

8

К1

К1

ХТ2.2

11

12

BEEP2

LEDG2

+12В2

D0-2

ХТ3.3

7

6

5

4

3

2

1
GND2

D1-2

LEDR2

ХТ1.2

1

2

А

В

ХТ1.1

3

4

+12В

0В

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель1

Rosslare

AY-M20

r

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД22

А13-VC5

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель2

Rosslare

AY-M20

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД27

А13-VC6

А13-КД25

А13-RS3

MCP3A

А13-BTM4

5

6

А13-КД33

А13-ARK2

см. лист 6

~

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

4х0,75

КВВГнг-LS

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

L=30 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

7

10027-А13-КИТСО.4

А13-BGB16

А13-КД29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А13-КД31

А13-КД30

А13-EM2

1

2

GND1

DOOR1

~

Rд

8,2 кОм

Комплектно

с ИО-102-14

L=10 см

L=80 м

4х0,75

КВВГнг-LS

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

D1

1N4006

ИО-102-14

AL-350FB

1

2

3

GND1

DOOR1

А13-BGB15

А13-КД28

Комплектно

с ИО-102-14

L=10 см

ИО-102-14

А13-КД23

EXIT2

GND2

DOOR2

ХТ3.1

9

10

8

А13-КД24

К2

К2

ХТ3.2

11

12

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

А13-КД26

7

8

А13-СК-КД4

ДКС код 53700

С2000-2

А13-ARK3

А13-КД32

А13-EM3

1

2

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

AL-350FB

А13-КД34

А13-КД35

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

104-3

103-3

103-3

103-3

104-3

104-3

104-3

103-3

103-3-1

103-3-1

104-3

103-3-1

103-3

103-3-2

103-3

103-3-2

103-3-2

103-3

104-3



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

А13-GB1

Скат-1200У исп. 5000

2

1

ХТ1

Вых.12В+

Вых.12В-

L=5 м

~220В

РЕ

0

1

3

2

ХТ2

26 А*ч26 А*ч

А13-ОС68

4х0,75

КВВГнг-LS

~А13-ОС69

L=5 м

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

101

102

10027-А13-КИТСО.4

8

А13-RS6

С2000М

3

4

А

В

ХТ1.2

1

2

0В

+Uп

ХТ1.1

L=5 м

1х2х0,75

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

А13-ARK8

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

КПСВВнг(А)-LS

А13-ОС71

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

А13-GB2

Скат-1200У исп. 5000

2

1

ХТ1

Вых.12В+

Вых.12В-

L=5 м

~220В

РЕ

0

1

3

2

ХТ2

40 А*ч40 А*ч

А13-КД54

4х0,75

КВВГнг-LS

~А13-КД55

L=5 м

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

103

104

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

А13-GB3

Скат-1200У исп. 5000

2

1

ХТ1

Вых.12В+

Вых.12В-

L=5 м

~220В

РЕ

0

1

3

2

ХТ2

40 А*ч40 А*ч

А13-ВН8

4х0,75

КВВГнг-LS

~

А13-ВН9

L=5 м

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

105

106

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

А13-RS7

С2000-БКИ

1

2

А

В

ХТ1.2

1

2
0В

+Uп

ХТ1.1

L=5 м

1х2х0,75

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

А13-BL1

КПСВВнг(А)-LS

А13-ОС70

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

А13-RS2

А13-ARK1

см. лист 5

~

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-ARK2

см. лист 6

~

А13-ОС72

~

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

РЕ

800

804

РЕ

800

802

РЕ

800

803

101-2

102-2

101-3

102-3



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

10027-А13-КИТСО.4

9

BEEP1

LEDG1

+12В1

D0-1

ХТ2.1

EXIT1

GND1

DOOR1

7

6

5

4

3

2

1
GND1

D1-1

LEDR1

ХТ2.2

9

10

8

К1

К1

ХТ2.3

11

12

ХТ3.1

10

9

GND2

EXIT2

BEEP2

LEDG2

+12В2

D0-2

ХТ3.2

7

6

5

4

3

2

1
GND2

D1-2

LEDR2

С2000-2

ХТ1.2

1

2

А

В

ХТ1.1

3

4

+12В

0В

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель1

Proxy – 2A

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД36

А13-VC7

А13-ARK4

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель2

Proxy – 2A

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД40

А13-VC8

А13-BGB17

А13-КД41

1

2

3

4

А13-СК-КД5

5

ДКС код 53700

А13-КД37

6

7

8

9

10

11

12

А13-КД43

А13-КД38

А13-RS4

А13-КД39

А13-КД42

MCP3A

А13-BTM5

5

7

А13-EM4

1

2

А13-КД44

GND1

DOOR1

~

~

Rд

8,2 кОм

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

4х0,75

КВВГнг-LS

Комплектно

с ИО-102-14

L=10 см

L=20 м

4х0,75

КВВГнг-LS

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

D1

1N4006

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

ИО-102-14

L=15 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

А13-RS5

А13-ARK5

см. лист 10

~

Шкаф А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.6

ML-295

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

103-4

104-4

103-4-1

103-4

103-4-1

104-4

103-4

103-4-1

104-4

104-4

103-4



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

10027-А13-КИТСО.4

10

BEEP1

LEDG1

+12В1

D0-1

ХТ2.1

EXIT1

GND1

DOOR1

7

6

5

4

3

2

1
GND1

D1-1

LEDR1

ХТ2.2

9

10

8

К1

К1

ХТ2.3

11

12

ХТ3.1

10

9

GND2

EXIT2

BEEP2

LEDG2

+12В2

D0-2

ХТ3.2

7

6

5

4

3

2

1
GND2

D1-2

LEDR2

С2000-2

ХТ1.2

1

2

А

В

ХТ1.1

3

4

+12В

0В

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель1

Proxy – 2A

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД45

А13-VC9

А13-ARK5

BEEP

LEDG

+12В

D0

GND

D1

LEDR

Считыватель2

Proxy – 2A

7

6

5

4

3

2

1

А13-КД49

А13-VC10

А13-BGB18

А13-КД50

1

2

3

4

А13-СК-КД6

5

ДКС код 53700

А13-КД46

6

7

8

9

10

11

12

А13-КД52

А13-КД47

А13-RS5

А13-КД48

А13-КД51

MCP3A

А13-BTM6

5

7

А13-EM5

1

2

А13-КД53

GND1

DOOR1

~

~

Rд

8,2 кОм

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

КВПнг(А)-LS-5е

4х2х0,52

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

L=5 м

L=5 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

4х0,75

КВВГнг-LS

Комплектно

с ИО-102-14

L=10 см

L=60 м

4х0,75

КВВГнг-LS

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

D1

1N4006

L=5 м

4х0,75

КВВГнг-LS

ИО-102-14

L=35 м

1х2х0,75

КПСВВнг(А)-LS

ML-295

А13-ARK4

см. лист 9

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

103-5

104-5

103-5-1

104-5

103-5

103-5

103-5-1

103-5-1

104-5

104-5

103-5



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

10027-А13-КИТСО.4

11

А13-AS1

SR-DDN540

=12 В

BNC-разъем

А13- АS1+

ICH-300M/24V

21Обогрев

А13- АS1-

А13-ВН1

L=40 м

~

Статив

А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.7

А13-ВН5

L=15 м

4х2,5

КВВГнг-LS

А13-ВН7

L=65 м

1

2

3

4

А13-СК-ВН1

5

ДКС код 53500

6

~

4х2,5

КВВГнг-LS

А13-AS2

SR-DDN540

=12 В

BNC-разъем

ICH-300M/24V

21Обогрев

А13-ВН2

L=50 м

~

Статив

А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.7

А13-ВН6

L=25 м

4х2,5

КВВГнг-LS

А13- АS2+

А13- АS2-

А13-AS3

SR-DDN540

=12 В

BNC-разъем

А13- АS3+

А13- АS3-

А13-ВН3

L=40 м

~

Шкаф

А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

А13-AS4

SR-DDN540

=12 В

BNC-разъем

А13- АS4+

А13- АS4-

А13-ВН4

L=30 м

~

Шкаф

А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

РК75-3,7-

330фнг(С)-HF

РК75-3,7-

330фнг(С)-HF

РК75-3,7-

35ф+2НВМ 0,75 В

РК75-3,7-

35ф+2НВМ 0,75 В

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

А13-GB4

Скат-2400И7

 исп. 5000

2

1

ХТ1

Вых.24В+

Вых.24В-

L=5 м

~220В

РЕ

0

1

3

2

ХТ2

40 А*ч40 А*ч

А13-ОС73

4х0,75

КВВГнг-LS

~А13-ОС74

L=5 м

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

107

108

Шкаф А13-КИТСО

см. черт.

10027-А13-КИТСО.6

~

105-1

106-1

105-2

106-2

105-1

106-1

105-2

106-2

105-3

106-3

105-4

106-4

РЕ

800

805



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

Формат А4

12

Позиция

Примечание

Наименование

Кол.

85м

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5     ТУ 16.К71-310-2001

735м

325м

Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75    ТУ 16.К99-002-2003

20м

Кабель КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52    ТУ 16.К99-014-2004

Кабель КВВГнг-LS 4х0,75     ТУ 16.К71-310-2001

10027-А13-КИТСО.4

Кабель РК75-3,7-330фнг(С)-HF    ТУ 16.К99-006-2001 90м

105мКабель КВВГнг-LS 4х2,5     ТУ 16.К71-310-2001

Кабель РК75-3,7-35ф+2НВМ 0,75 В   ТУ 16.К99-006-2001 70м



RS-485

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

А13-ARK1

С2000-2

А13-ARK2

С2000-2

А13-ARK3

С2000-2

А13-ARK4

С2000-2

А13-ARK5

С2000-2

С2000-КДЛ

А13-ARK7

С2000-КДЛ

А13-ARK9

С2000-4

А13-ARK10

С2000-М

А13-ARK8

RS-485RS-485RS-485

RS-485RS-485

RS-485RS-485RS-485

С2000-БКИ

А13-BL1

RS-485

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

Скат-1200У

исп.5000

В13-GB1

~220В, 50Гц

=12В

БЗК4

С2000-ПИ

R
S

-
4
8
5

RS-485

БЗК1

БЗК2

RS-232

KVM-221

Trassir

Absolute

22

Рабочее место

оператора системы

ОС и СКУД

Рабочее место

оператора системы

охранного

телевидения

U
T

P
 
4
х
2
х
0
,
5
2

U
T

P
 
4
х
2
х
0
,
5
2

локально-вычислительная

сеть ЛВС

(см. проект 10027-0-ЛВС)

Скат-1200У

исп.5000

В13-GB2

~220В, 50Гц

Помещение охраны

Серверная

см.черт.

10027-В72-КИТСО.3

см.черт.

10027-В70-КИТСО.4

см.черт.

10027-В60,В40-КИТСО.3

см.черт.

10027-В50-КИТСО.3

см.черт.

10027-В30,В31,В32-КИТСО.3

см.черт.

10027-А80-КИТСО.4

см.черт.

10027-А82,А83.КИТСО4

Шкаф В20-КИТСО

см.черт.

10027-В20-КИТСО.3

Структурная схема КИТСО

ПодписьN°Док. Дата

1

Листов

Р 1

Стадия
Лист

Домостроева

Щегольков

Горохова

Домостроева

Изм. Кол.уч.

Н. контр.

Разраб.

Провер.

Нач.отд.

Лист

Данный  чертеж  не  подлежит  размножению  или  передаче  другим  организациям  и  лицам  без  согласия  ОАО НИИК.

10027-А13-КИТСО.3

Административно - бытовой

корпус

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Условные обозначения

1. А13-ARK7,9 - контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;

2. А13-ARK1...5 - контроллер доступа С2000-2;

3. А13-GB1,2,3 - источники вторичного питания резервированные Скат-1200У исп.5000;

4. А13-GB4 - источник вторичного питания резервированный Скат-2400И7 исп.5000;

5. A13-BL1 - блок контроля и индикации С2000-БКИ;

6. А13-ARK10 - приемно-контрольный прибор С2000-4;

7. А13-ARK8 - Пульт контроля и управления С2000М;

8. С2000-ПИ - Преобразователь интерфейса.

9. БЗК - Блок защитно-коммутационный БЗК исп. 02

Примечние: Общие данные см. черт. 10027-А13-КИТСО.1

Формат А3

=12В

NV-1672

Рабочее место

администратора

ОС, СКУД и видеонаблюдения

Видеокамеры

корпусов А80, А83

и периметра

Видеокамеры

корпуса А13

А13-GB4

Скат-2400И7

 исп. 5000

~220В, 50Гц

=24В

Питание извещателей

периметра

А13-GB3

Скат-1200У

исп.5000

~220В, 50Гц

=12В

Питание видеокамер

корпуса А13

БЗК3



Примечание

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-КИТСО.1.

2. План сети КИТСО см. чертеж 10027-А13-КИТСО.2

3. Схему подключения внешних проводок  см. чертеж 10027-А13-КИТСО.4

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Формат А4

Схема электрическая

принципиальная питания

ПодписьИзм. ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Данный  чертеж  не  подлежит  размножению  или  передаче  другим  организациям  и  лицам  без  согласия  ОАО НИИК.

5

Листов

Р
1

Стадия
Лист

Н. контр.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Щегольков

Горохова

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-КИТСО.5

Административно - бытовой

корпус



С2000-КДЛ

4

А13-ARK7 А13-BL1

С2000-БКИ

1
0
1
-
1

1
0
2

-
1

3

1
0
1

-
3

1
0
2

-
3

=12В =12В

С2000М

А13-ARK8

1
0
1
-
2

1
0
2

-
2

=12В

С2000-КДЛ

4

1
0
1

-
4

1
0
2

-
4

С2000-ПИ

1
0
1

-
5

1
0
2

-
5

С2000-ПИ

1
0
1

-
6

1
0
2

-
6

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
В

з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

Формат А4х3

8
0
2

8
0
0

Р
Е

=12В

Скат-1200У

исп. 5000

А13-GB1

А13-SF1

1,0 A

См схему питания

черт. 10027-А13-АПС

1
0
1

1
0
2

БЗК1

 исп. 02

Корпус А13

=12 В

БЗК4

 исп. 02

=12В =12В =12В =12В=12В=12В

С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ С2000-ПИ

=12В =12В

1
0
1

-
7

1
0
2

-
7

1
0
1

-
9

1
0
2

-
9

1
0
1

-
8

1
0
2

-
8

1
0
1

-
1
0

1
0
2

-
1
0

1
0
1

-
1
1

1
0
2

-
1
1

1
0
1

-
1
2

1
0
2

-
1
2

1
0
1

-
1
3

1
0
2

-
1
3

1
0
1

-
1
4

1
0
2

-
1
4

Номинальное

напряжение, В

Место

установки

Позиция

Тип

Потребляемая

мощность

источника, Вт

Схема электропитания

=12В =12В =12В

А13-ARK9
А13-ARK10

С2000-4

1
0
1

-
6

1
0
2

-
6

=12В

 см.

лист 3

801

800

РЕ

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

2

10027-А13-КИТСО.5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,51,5 1,5 2,652,5

8
0
1

8
0
0

Р
Е



Номинальное

напряжение, В

Место

установки

Позиция

Тип

8
0
3

8
0
0

Р
Е

Корпус А13

=12В

Скат-1200У

исп. 5000

А13-GB2

8,5

А13-SF2

1,0 A

БЗК2

 исп. 02

А13-ARK1

С2000-2

А13-TTR1

=12 В

=12В

1
0
3

-
1

А13-TTR2

1
0
3

1
0
4

1
0
4

-
1

PERCo-

-TTR-04.1

PERCo-

-TTR-04.1

А13-ARK2

С2000-2

А13-EM1

2

=12В

AL-350FB

А13-ARK3

С2000-2

А13-EM2

=12В

ML-295

А13-ARK4

С2000-2

А13-EM4

2

=12В

ML-295

А13-ARK5

С2000-2

А13-EM5

2

=12В

8
0
4

8
0
0

Р
Е

=12В

Скат-1200У

исп. 5000

А13-GB3

БЗК3

 исп. 02

1
0
5

1
0
6

ICH-300M/24

Гермокожух

А13-AS1

ICH-300M/24

Гермокожух

А13-AS2

А13-АS1

=12В

А13-АS2

1
0
5
-
4

1
0
6
-
4

=12В

Потребляемая

мощность

источника, Вт

2,5 2,5

1
0
3

-
2

1
0
4

-
2

1
0
3

-
3

1
0
4

-
3

1
0
3

-
4

1
0
4

-
4

1
0
3

-
5

1
0
4

-
5

4,2
2 2

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Формат А4х3

4,2 4,2 4,2
1717

А13-SF3

1,0 A

А13-АS3

1
0
5
-
5

1
0
6
-
5

2,5

А13-АS4

1
0
5
-
6

1
0
6
-
6

2,5

=12В =12В

AL-350FB

А13-EM3

4,2

SR-DDN540 SR-DDN540 SR-DDN540 SR-DDN540

=12В=12В

1
0
5
-
1

1
0
6
-
1

1
0
5
-
2

1
0
6
-
2

1
0
5
-
3

1
0
6
-
3

 см.

лист 2

801

800

РЕ

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

3

10027-А13-КИТСО.5

AL-350FB

 см.

лист 4

801

800

РЕ



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

Формат А4

4

10027-А13-КИТСО.5

8
0
5

8
0
0

Р
Е

=24В

Скат-2400И7

исп. 5000

А13-GB4

1
0
7

1
0
8

А13-SF4

1,0 A

Номинальное

напряжение, В

Место

установки

Позиция

Тип

Потребляемая

мощность

источника, Вт

=24 В

Периметр

8
0
6

8
0
0

Р
Е

А13-SF5

6,0 A

Блок

розеток

Корпус А13

~220 В

Охранные

извещатели

801

800

РЕ

 см.

лист 3



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

Формат А4

5

Позиция

Примечание

Наименование

Кол.

10027-А13-КИТСО.5

Серверная

А13-GB1

Источник вторичного электропитания резервируемый

"Скат-1200У исп. 5000", 12В, 5А

1

шт

А13-GB2

Источник вторичного электропитания резервируемый

"Скат-1200У исп. 5000", 12В, 5А

1

шт

А13-BL1 Блок индикации С2000-БКИ

1

шт

Блок защитный коммутационный БЗК исп.02,

tраб  -30...+50 °С

БЗК1,БЗК2,

БЗК3,БЗК4

4

шт

А13-ARK7,

ARK9

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ,

tраб -30...+50 °С

2

шт

Шкаф А13-КИТСО

Автоматический выключатель S 201-C 1,0, АС,

~220 В, 50 Гц, однополюсный, Iн.р.=1,0 А

А13-SF1,

SF2, SF3,

SF4

4

шт

По месту

А13-ЕМ

4,5

Электромагнитный замок ML-295,

tраб  -40...+50 °С

2

шт

А13-ARK1,

 2,3,4,5

5

шт

Контроллер доступа С2000-2, tраб  -30...+50 °С

Видеокамера SR-DDN540  SL, tраб  -40...+50 °С

А13- AS1 ...

...А13- AS 4

4

шт

А13-GB3

Источник вторичного электропитания резервируемый

"Скат-1200У исп. 5000", 12В, 5А

1

шт

А13-GB4

Источник вторичного электропитания резервируемый

"Скат-2400И7 исп. 5000", 24В, 5А

1

шт

А13-ARK8Пульт контроля и управления С2000М

1

шт

Приемно-контрольный прибор С2000-4А13-ARK10

1

шт

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗБРИЗ9,10,11

3

шт

Преобразователь интерфейсаС2000-ПИ

10

шт

А13-ЕМ

1,2,3

Электромагнитный замок AL-350FB,

tраб  -50...+50 °С

3

шт

Гермокожух ICH-300M/24

2

шт

Автоматический выключатель S 201-C 6,0, АС,

~220 В, 50 Гц, однополюсный, Iн.р.=6,0 А

А13-SF5

1

шт



11

Формат А4

В
з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Поз.

Обозначение
Наименование Кол Примеч

NдокКол.учИзм. Лист Подпись Дата

р

1

Стадия Лист

8

Листов

Нач.отдела

Н. контроль

Проверил

Домостроева

Домостроева

Горохова

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК

2

Рейка DIN 35 мм (2м)

3
4

(фирма Phoenix Contact Германия)

Код 08 01 73 3

Шина заземления 
2

арт.7113.000

(фирма РИТТАЛ)

Короб ПВХ CD 60x60 (2м)

(фирма Phoenix Contact Германия)

Код 32 40 19 3

6
4

Щит шкафной

ЩШ-ЗД-I-2200х800х600 УХЛ3.1

ОСТ36.13-90

Разработал Щегольков

Шкаф А13-КИТСО. Общий

вид. Схема соединений и

подключений

10027-А13-КИТСО.6

Административно - бытовой

корпус



2

№ док.Изм. ЛистКол.уч ДатаПодпись

Формат А4

Лист

Поз.

Обозначение
Наименование Кол Примеч

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ПРОЧИЕ  ИЗДЕЛИЯ

4

2

А13-SF1, А13-SF2,  А13-SF3,  

4

7

8

1

Выключатель автоматический  

S201-С 1,0  АС, на ~220B, 50Гц 

однополюсный  Iн.р.=1,0А

Оконцеватели для проводов 

сечением 0,75 мм А 0,75-10

Концевые стопоры CLIPFIX 35
10

Код 3022218 

Код 3201288 

Клемма проходная серого цвета 50

с размыкателем МТК Р/Р 

Код 31 04 01 3

130

11

10

13

14

16

(фирма Phoenix Contact Германия)

(фирма Phoenix Contact Германия)

(фирма Phoenix Contact Германия)

15

А13-ARK7, А13-ARK9 Контроллер двухпроводной линии

связи С2000-КДЛ

БЗК1, БЗК2, БЗК3, БЗК4 Блок защитно-коммутационный

БЗК исп. 02

Гильзовый держатель

(закрытый)  для проводов 

маркировочного шильдика 

150

Код 1013038 

(фирма Phoenix Contact Германия)

Вставные таблички PABL (15х4)

(для маркировки проводов)

в держатель 

150

Код 0808260

(фирма Phoenix Contact Германия)

БРИЗ9, БРИЗ10, БРИЗ11

3

Блок разветвительно-

изолирующий БРИЗ

17

10027-А13-КИТСО.6

9
А13-ARK10 Приемно-контрольный прибор

С2000-4

А13-SF4

12 С2000-ПИ

10

Преобразователь интерфейса

1

А13-SF5  

Выключатель автоматический  

S201-С 6,0  АС, на ~220B, 50Гц 

однополюсный  Iн.р.=6,0А



3

№ док.Изм. ЛистКол.уч ДатаПодпись

Формат А4

Лист

Поз.

Обозначение
Наименование Кол Примеч

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

18

19

МАТЕРИАЛЫ

30м
Провод ГОСТ 6323-79

жилами с изоляцией из ПВХ

сечением 0,75 мм

ПВ3 0,75 гибкий с медными

21

22

20

для маркировки кабелей с готовым

хомутиком-стяжкой (поле 29х8)

Код 1005208 

Пластмассовая бирка КМК

20

Вставные таблички ЕSL (29х8)

(для маркировки кабелей)

в держатель 

20

Код 0808257

(фирма Phoenix Contact Германия)

(фирма Phoenix Contact Германия)

10м

Кабель силовой с медными жилами,

с изоляцией и оболочкой из ПВХ

композиций пониженной

пожароопасности, с низким дымо- и

газовыделением

ВВГнг(А)-LS 3х1,5

40мКабель

КВПнг(А)-LS 4х2х0,52

(3 cat)

10027-А13-КИТСО.6

РК75-3,7-330фнг(С)-HF

Кабель

23

20м



Надписи к выключателям

Надпись на табло ,

 в рамке

 надN -

писи

Надпись на табло ,

 надN -

Кол

писи

 в рамке

Кол

4

ПодписьЛистИзм. Кол.уч. № док.
Дата

Лист

Формат А4

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
П

о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
В

з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

А13-SF1
1

Скат-1200У исп.5000 поз. А13-GB1

А13-SF2
1

Скат-1200У исп.5000 поз. А13-GB2

10027-А13-КИТСО.6

А13-SF3
1

Скат-1200У исп.5000 поз. А13-GB3

А13-SF4
1

Скат-2400И7 исп.5000 

А13-SF5
1

Блок розеток

поз. А13-GB4



Лист

5

Формат А3

Изм. Кол.учЛист № док.Подпись Дата

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
П

о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

1. *Размеры для справок.

3.   Общие данные см.чертеж 10027-А13-КИТСО.1

  блеск покрытия - матовый

2.  Покрытие щита:  цвет покрытия - светло-серый

4.   Схема подключения внешних проводок см.чертеж 10027-А13-КИТСО.4

10027-А13-КИТСО.6

Вид на внутренние плоскости щита 

4

3

5

6

7

8

9

0

2

1

3

4

Задняя стенка

Левая стенка

Правая стенка

600 600

Дверь

А13-SF1, А13-SF2, А13-SF3

10

1

2

4

7

11

А13-ARK7

С2000

-КДЛ

ХТ1

БРИЗ

ХТ2

ХТ3

БРИЗ

3

3

13,14,15,16

7

11

А13-ARK9

С2000

-КДЛ

БРИЗ

3

2
 
2
0
0

14

13

15

16

17

18

19

10

12

11

20

21

4

3

5

6

7

8

9

0

2

1

3

4

14

13

15

16

17

18

19

10

12

11

20

21

4

3

5

6

7

8

9

0

2

1

3

4

14

13

15

16

17

18

19

10

12

11

20

21

4

3

5

6

7

8

9

0

2

1

3

4

14

13

10

12

11

15

16

17

18

19

20

21

8

БЗК3

БЗК

исп. 02

БЗК4

БЗК

исп. 02

8

БЗК1

БЗК

исп. 02

БЗК2

БЗК

исп. 02

 (развернуто)

800

ХТ4

9

С2000

-4

ХТ5

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

С2000-

-ПИ

3

3

3

3

3

А13-ARK10 

12

12

12
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т
а
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в
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№

 
п
о
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л
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В
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а
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№

Формат А4х3

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

6

Схема  соединений и подключений 

10027-А13-КИТСО.6

8
0
3

1,0 А

801

А13-SF1

3

Шина 

заземления

А13-РЕ

Шина 

нейтраль

1

800РЕ

А13-N

2

8
0
2

1,0 А

~

Шкаф АПС2

см. черт.

10027-А13-АПС.13

А13-Р

L=10 м

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

8
0
0

Р
Е

А13-SF2

4

~

А13-GB1. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

А13-ОС69

8
0

0

Р
Е

На шину

заземления

На шину

нейтраль

~

А13-КД55

8
0

0

Р
Е

На шину

заземления

На шину

нейтраль

На шину

нейтраль

На шину

заземления

8
0
4

1,0 А

~

А13-GB3. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

А13-ВН9

8
0

0

Р
Е

На шину

заземления

На шину

нейтраль

А13-SF3

5

8

БЗК3

А13-КД12

103-2

104-2

103-1

104-1

~

1

2

1

2

Вых.1

0В

Вых.2

0В

Вых.3

0В

+U

0В

0В

+U

ХТ2

ХТ1

ХТ3

ХТ4

1

2

Вых.4

0В

ХТ4

1

2

Вых.5

0В

ХТ4

1

2

Вых.6

0В

ХТ4

1

2

Вых.7

0В

ХТ4

1

2

Вых.8

0В

ХТ4

1

2

7

БЗК2

~

~

А13-GB2

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

103-3

104-3

~

103-4

104-4

~

БЗК исп.02

103

104

103-5

104-5

~

А13-СК-КД2

А13-СК-КД3А13-КД19

А13-СК-КД4А13-КД30

А13-СК-КД5А13-КД42

А13-СК-КД6А13-КД51

1

2

1

2

Вых.1

0В

Вых.2

0В

Вых.3

0В

+U

0В

0В

+U

ХТ2

ХТ1

ХТ3

ХТ4

1

2

Вых.4

0В

ХТ4

1

2

Вых.5

0В

ХТ4

1

2

Вых.6

0В

ХТ4

1

2

Вых.7

0В

ХТ4

1

2

Вых.8

0В

ХТ4

1

2

БЗК исп.02

А13-ВН7

105-1

106-1

~

А13-СК-ВН1

А13-ОС68

1

2

1

2

Вых.1

0В

Вых.2

0В

Вых.3

0В

+U

0В

0В

+U

ХТ2

ХТ1

ХТ3

ХТ4

1

2

Вых.4

0В

ХТ4

1

2

Вых.5

0В

ХТ4

1

2

Вых.6

0В

ХТ4

1

2

Вых.7

0В

ХТ4

1

2

Вых.8

0В

ХТ4

1

2

6

БЗК1

~

А13-GB1

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

А13-BL1

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

БЗК исп.02

101

102

101-1

102-1

101-2

102-2

А13-ОС70

~

11

101-3

102-3

А13-ОС71

~

А13-GB2. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

А13-КД54

~

А13-GB3

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

А13-ВН8

105-2

106-2

105-3

106-3

105-4

106-4

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.11

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.5,6,7,9,10

С2000-КДЛ

ДПЛС+

ДПЛС-

1

2

3

4

ХТ2

ДПЛС+

ДПЛС-

LEDR

RS485B

XT1

9

8

7

6

4

3

2

GND

D1

LEDG

RS485A

1

+U

GND

D0 5

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

~

11

А13-ARK7

9

БРИЗ9

10

БРИЗ10

11

11

9

10

6

~

13

1

2

ХТ1

1

2

ХТ2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

ХТ1

1

2

ХТ2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

А13-ОС66

А13-ОС65

А13-СК-ОС1. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.2

БРИЗ8. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.4

105

106

101-4

102-4

24

12

101-5

102-5

13

101-6

102-6

А13-ARK8

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

8
0
5

1,0 А

~

А13-GB4. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.11

А13-ОС74

8
0

0

Р
Е

На шину

заземления

На шину

нейтраль

А13-SF4

27

ХТ4

ХТ4

101-1

102-1

24

26

101-7

102-7

8
0
6

6,0 А

~

Статив А13-КИТСО.

см. черт.

10027-А13-КИТСО.7

А13-Р1

8
0

0

Р
Е

На шину

заземления

На шину

нейтраль

А13-SF5

28
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С2000-ПИ

6

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

А13-RS1
13

13

6

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

А13-RS4

12
14

14

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

B72-RS

12

15

15

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

B70-RS

14

16

16

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

B60-RS

15

17

17

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

B50-RS

16

18

18

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

17

19

19

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

А80-RS

18

20

20

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

19

21

21

25

1

2

ХТ1

+U

GND

1

2

ХТ4

A

B

1

2

ХТ2

A

B

C2000-ПИ

~

В20-RS

20

11

С2000-КДЛ

ДПЛС+

ДПЛС-

1

2

3

4

ХТ2

ДПЛС+

ДПЛС-

LEDR

RS485B

XT1

9

8

7

6

4

3

2

GND

D1

LEDG

RS485A

1

+U

GND

D0 5

ДПЛС +

ДПЛС -

101-4

102-4

24

А13-ARK9

22

БРИЗ11

24

22

6

~

1

2

ХТ1

1

2

ХТ2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

1

2

1

2

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

ОС73

СК-ОС15. см. черт.

10027-0-КИТСО.7 л.6

А13-ОС72

1

2

1

2

Вых.1

0В

Вых.2

0В

Вых.3

0В

+U

0В

0В

+U

ХТ2

ХТ1

ХТ3

ХТ4

1

2

Вых.4

0В

ХТ4

1

2

Вых.5

0В

ХТ4

1

2

Вых.6

0В

ХТ4

1

2

Вых.7

0В

ХТ4

1

2

Вых.8

0В

ХТ4

1

2

25

БЗК4

~

А13-GB1

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

БЗК исп.02

101

102

101-7

102-7

14

101-8

102-8

15

101-9

102-9

16

101-10

102-10

17

101-11

102-11

18

101-12

102-12

19

101-13

102-13

20

101-14

102-14

21

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ
С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

С2000-ПИ

А13-ARK1

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.5

А13-ARK4

см.черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.9

Шкаф В72-КИТСО

см.черт.

10027-В72-КИТСО.6

л.5

Шкаф В70-КИТСО

см.черт.

10027-В70-КИТСО.7

л.5

Шкаф В60-КИТСО

см.черт.

10027-В60,В40-КИТСО.6

л.5

Шкаф В50-КИТСО

см.черт.

10027-В50-КИТСО.6

л.5

Шкаф В31-КИТСО

см.черт.

10027-В30,В31,В32-КИТСО.6

л.5

B31-RS

Шкаф А80-КИТСО

см.черт.

10027-А80-КИТСО.7

л.6

~

А82-RS

Шкаф А82-КИТСО

см.черт.

10027-А82,А83.КИТСО.7

л.5

Шкаф В20-КИТСО

см.черт.

10027-В20-КИТСО.6

л.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Х
Т

1

А
8
0
-А
S
1
+

А
8
0
-А
S
1
-

А
8
0
-А
S
2
+

А
8
0
-А
S
2
-

А
8
0
-А
S
3
+

А
8
0
-А
S
3
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Х
Т

2

А80-ВН24

А
8
0
-А
S
4
+

А
8
0
-А
S
4
-

А
8
0
-А
S
5
+

А
8
0
-А
S
5
-

А
8
0
-А
S
6
+

А
8
0
-А
S
6
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Х
Т

3

А
8
0
-А
S
7
+

А
8
0
-А
S
7
-

А
8
0
-А
S
8
+

А
8
0
-А
S
8
-

~

ВН2

~

А
S
1
+

А
S
1
-

А
S
2
+

А
S
2
-

А
S
3
+

А
S
3
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Х
Т

4

А
S
4
+

А
S
4
-

А
S
5
+

А
S
5
-

А
8
3
-А
S
1
+

А
8
3
-А
S
1
-

~

ВН13

ВН11

~

А
8
3
-А
S
2
+

А
8
3
-А
S
2
-

~ ~

А83-ВН3

~

~ ~

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Формат А4х3

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

7

Схема  соединений и подключений 

10027-А13-КИТСО.6

А13-ВН10 А13-ВН11 А13-ВН12 А13-ВН13

А13-ВН3

~

А13-AS3

А
1
3
-

А
S
3
+

А
1
3
-

А
S
3
-

А13-ВН4

~

А13-AS4

А
1
3
-

А
S
4
+

А
1
3
-

А
S
4
-

~

А13-ВН29

~

А13-ВН30

8

1
0

6
-
3

1
0

5
-
3

8

Статив А13-КИТСО

см. черт. 10027-А13-КИТСО.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Х
Т

5

Ш
С
1
+

Ш
С
1
-

Ш
С

2
+

Ш
С

2
-

ОС97

~

Ш
С

3
+

Ш
С

3
-

1
0
7

1
0
8

26

ОС74

~

А13-ОС73

~

А13-GB4. см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.11

~

ОС1

СК-ОС1. см. черт.

10027-0-КИТСО.7 л.2

Шкаф А 80- КИТСО

10027- А80- КИТСО .7 л.6

AS4

10027-0- КИТСО .7 л.5

СК -ВН 1

10027-0- КИТСО .7 л.1

AS5

10027-0- КИТСО .7 л.4

A83- СК -ВН 1

10027- А82, А83- КИТСО .5

л.8

СК -ОС 20

10027-0- КИТСО .7 л.8

СК -ОС 15

10027-0- КИТСО .7 л.6

11

26

L=10 м

КВПнг(А)-LS 

4х2х0,52 

L=10 м

КВПнг(А)-LS 

4х2х0,52 

L=10 м

КВПнг(А)-LS 

4х2х0,52 

L=10 м

КВПнг(А)-LS 

4х2х0,52

L=10 м

РК75-3,7-

330фнг(С)-HF

L=10 м

РК75-3,7-

330фнг(С)-HF



А13-RS6

~

0
 
В

+
1
2
В

Ш
С

1
+

Ш
С

1
-

Ш
С

2
+

Ш
С

2
-

Ш
С

3
+

Ш
С

3
-

Ш
С

4
+

Ш
С

4
-

И
н
д
.
+

13 14

R
S
4
8
5
A

5
6

R
S
4
8
5

В

15 16 17 18 19 20

10 11

Ш
У

+

2
1

12

Ш
У

-

К
1

8
9

К
1

К
2

6
7

К
2

+
2
4
В

3

А13-ARK10

С2000-4

Rок

4,7 кОм

8

ПодписьЛистИзм. Кол.уч. № док.
Дата

Лист

Формат А4

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
П

о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
В

з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

10027-А13-КИТСО.6

26

ХТ5 ХТ5 ХТ5

24

А13-ARK8

см. черт.

10027-А13-КИТСО.4

л.8

6

1
0
1
-
7

1
0
2
-
7
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Формат А4

В
з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Поз.

Обозначение
Наименование Кол Примеч

NдокКол.учИзм. Лист Подпись Дата

р

1

Стадия Лист

4

Листов

Нач.отдела

Н. контроль

Проверил

Домостроева

Домостроева

Горохова

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК

2

Блок розеток 2U

3
1

Полка консольная 2U
2

(глубина 555мм)

Органайзер кабельный 2U
3

4

Стойка монтажная двухрамная

STM2-42U-600

ТУ 4238-028-2213119-2007

Разработал Щегольков

Статив А13-КИТСО.

Общий вид. Схема

соединений и подключений

10027-А13-КИТСО.7

Административно - бытовой

корпус



2

№ док.Изм. ЛистКол.уч ДатаПодпись

Формат А4

Лист

Поз.

Обозначение
Наименование Кол Примеч

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ПРОЧИЕ  ИЗДЕЛИЯ

1

1

UPS1

1

5

5.1

6

7

МАТЕРИАЛЫ

10

DVR1 Цифровой видеорегистратор на

22 видеокамеры Trassir Absolute 22

MNV1 Многоканальный активный

приемник видеосигнала на 16

входов NV-1672

30м

Кабель коаксиальный

радиочастотный для системы

видеонаблюдения групповой

прокладки, с пониженным дымо- и

газовыделением

РК 75-3,7-330фнг(С)-HF

10027-А13-КИТСО.7

Источник бесперебойного

питания на 1000 ВА

SKAT UPS-1000

Жесткий диск для

видеорегистратора

HDD 2Tb SATA-II AV-GP

<WD20EVDS>

2

1
ВА1

Универсальный монтажный бокс

УМБ -3-120

8

3

Аккумуляторы для UPS 12В 80 А*ч

Delta ST12-80

8.1

30

Разъем BNC накручивающийся

CON-BNC-M-RG59-TW
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А13-ВН17
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочий проект комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) 

ЗАО «Корунд-Циан» корпуса А13 разработан   на основании договора, технического 

задания на проектирование, строительных планировок и действующих норм и 

правил на проектные и строительно-монтажные работы: 

1. ГОСТ Р 21.1101-2009.  «Система проектной документации для строитель-

ства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

2. СП 11-110-99. «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 

3. Постановление правительства РФ №87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

4. СНиП 31-06-2009 . «Общественные здания и сооружения»; 

5. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»; 

6. СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

7. СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений и зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

8. РД 78.36.003-2002.  «Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов 

от преступных посягательств»; 

9. РД 78.145-93. МВД РФ. «Руководящий документ. Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производ-

ства и приемки работ»; 

10. РД 78.36.002-99. «Технические средства систем безопасности объектов. 

Обозначения условные графические элементов схем». 

11. ВСН-604-III-87. «Техника безопасности при строительстве линейно- кабель-

ных сооружений»; 

12. ПУЭ издание 7-е. 
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2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Комплексом инженерно-технических средств охраны (КИТСО) оборудуется 

весь периметр первого этажа корпуса А13 . Корпус А13 представляет собой одно  

отдельно стоящее здание высотой 19,4 м.  

          Категория защищаемых помещений по СП 12.13130.2009 и класс зон по ПУЭ – 

см. черт. 10027-А13-КИТСО.2 

Физическая охрана объекта, контроль ситуации на объекте осуществляет-

ся сотрудниками службы безопасности, которые находятся на посту охраны. 

Постановка/снятие с охраны помещения объекта, контроль (мониторинг) 

состояния помещений (снято с охраны/находится под охраной) осуществляется с 

поста охраны при помощи кнопок управления на приемно-контрольных приборах, 

пульта управления. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ 

3.1.1. Назначение и функции 

КИТСО обеспечивает решение следующих задач: 

- защиту материальных и информационных ценностей, находящихся в помещениях 

объекта; 

- защиту собственных ресурсов комплекса и технических средств при попытках 

несанкционированного доступа к ним; 

- защиту персонала охраны объекта при попытках нападения. 

КИТСО выполняет следующие функции: 

1. Выявление автоматически  тревожных ситуаций, формирование сигналов 

тревог, выдачу информации о наличие тревожной ситуации на пост охраны объ-

екта. 

2. Организацию постановки на охрану и снятие с охраны помещений объек-

та в соответствии с инструкцией о внутреннем распорядке работы объекта, 

установленном на основании приказов и распоряжений администрации предприя-

тия. 

3. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам операторов) кон-

троль состояния элементов КИТСО и его составных частей. 
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4. Автоматическую регистрацию сигналов тревог, действий операторов, 

занесение событий в архив комплекса.  

 

3.1.2. Состав КИТСО 

КИТСО состоит из следующих систем: 

- система охранной сигнализации (СОС); 

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- система охранного телевидения (СОТ). 

 

 

3.2. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

3.2.1. Назначение 

Система охранной сигнализации обеспечивает: 

- контроль обстановки для предотвращения несанкционированного проникновения 

в охраняемые помещения объекта; 

- постановку на охрану и снятие с охраны помещений (зон, разделов); 

- выдачу сигналов «тревога» при срабатывании средств системы, выдачу сигна-

лов на выносные устройства световой и звуковой индикации системы; 

- ведение протокола событий в памяти приемно-контрольных приборов. 

3.2.2. Состав и размещение оборудования системы охранной сигнализации 

Система охранной сигнализации построена на базе оборудования НВП «Болид»: 

пульта контроля и управления «С2000М», блока индикации «С2000-БКИ», персо-

нальных компьютеров. Связь  «С2000-КДЛ» с «С2000М» осуществляется через 

интерфейс RS-485 посредством кабеля КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75. 

Прибор «С2000-КДЛ» предназначен для охраны объектов от проникновения 

путем контроля состояния адресных зон, которые представлены охранными из-

вещателями и контролируемыми цепями (КЦ)  адресных  расширителей (АР), 

включенных в двухпроводную линию связи (ДПЛС), выдачи тревожных извещений 

при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт управления С2000-

М и на персональный компьютер пост охраны (корпус А13) и в ЦПУ (корпус В20). 

Пульт контроля и управления «С2000М» позволяет программировать пара-

метры подключенного прибора «С2000-КДЛ», управлять состояниями и режимами  

ШС, а также отображать на дисплее тревожные и служебные сообщения о проис-

ходящих событиях. События протоколируются в памяти пульта «С2000М». 
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В помещении серверной расположен персональный компьютер (рабочее ме-

сто администратора ОС, СКУД) с программным обеспечением Центральный сер-

вер «Орион Про», который предназначен для  наблюдения и управления  за систе-

мами охранной сигнализации, контроля доступа. 

В состав СОС входят средства обнаружения и сигнализации различных 

принципов действия. 

В качестве охранных извещателей используются: 

- извещатели охранные магнитоконтактные (С2000-СМК, ИО 102-14); 

- извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные (С2000-ИК 

исп. 04); 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные (С2000-ИК исп. 

03) 

- извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «С2000-СТ»; 

- извещатель обнаружения взлома С2000-В 

Схема подключения внешних проводок см. черт. 10027-А13-КИТСО.4 

Извещатели охранные поверхностные  С2000-ИК исп. 04 устанавливаются над 

оконными проемами для блокировки остекленных конструкций . Извещатели 

С2000-СМК устанавливают на открывающиеся части дверей и металлических во-

рот. Дополнительный рубеж охраны обеспечивается установкой извещателей  

охранных объемных оптико-электронных адресных С2000-ИК исп. 03 и извещателя 

обнаружения взлома С2000-В. 

Все извещатели сформированы в шлейфы, которые объединяются в разные 

разделы. Постановка на охрану всех раздела осуществляется с помощью блока 

индикации и контроля «С2000-БКИ», установленного на посту охраны  в корпусе 

А13, а так же с персонального компьютера (рабочее место оператора системы 

ОС и СКУД) с программным обеспечением  Монитор «Орион-Про». Отображение 

состояния данных разделов вынесено так же и на блок индикации «С2000-БИ», 

установленного в ЦПУ корпуса В20. 

План сети КИТСО  см. черт. 10027-А13-КИТСО.2 

По надежности система соответствует требованиям ГОСТ 27.003-90, РД 

25.952-90 (МВД России). 

Устанавливаемое оборудование отвечает требованиям по электробезопас-

ности по ГОСТ 12.2.006-87. 
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3.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

3.3.1 Назначение 

Система контроля и управления доступом обеспечивает: 

- организацию входа и выхода сотрудников и посетителей в помещения объ-

екта в соответствии с заданными алгоритмами; 

-защиту собственных ресурсов системы и технических средств при попыт-

ках несанкционированного доступа к ним. 

3.3.2 Состав СКУД 

Для ограничения доступа в помещение проектом предусмотрено использо-

вание контроллеров доступа «С2000-2». 

В состав СКУД входит следующее оборудование: 

            - считыватель Proximity бесконтактных AY-M20 и Proxy-2A; 

- электромагнитный замок AL-350FB, ML-295; 

- доводчик дверной TS-68; 

- карты EM-Marine; 

          - кнопок отключения электрозамка при пожаре MCP3A - G000SF; 

         - кнопок выхода АТ-Н800А 

Контроллеры доступа С2000-2 расположенны в тамбуре помещении АБК и 

на лестничных клетках. 

Устанавливаемое оборудование системы контроля доступа является без-

опасным при эксплуатации лицами, соблюдающими правила обращения с ними  и 

безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения, оборудуемые системой 

контроля доступа. 

3.4. СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

3.4.1. Назначение 

Система охранного телевидения (СОТ) обеспечивает: 

- автоматическую регистрацию видеоинформации, поступающую от ТВ-камер; 

- просмотр в реальном режиме времени событий, происходящих в поле зрения всех 

ТВ - камер; 

- просмотр записанной ранее видеоинформации; 

- автоматическую обработку, запись и хранение информации о событиях в си-

стеме. 

3.4.2. Состав и размещение 

В состав системы входят: 
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- цифровой видеорегистратор Trassir Absolute 22 на 22 видеокамеры; 

- многоканальный активный приемник видеосигнала NV-1672 на 16 входов 

- 4 ч/б  видеокамеры SR-DDN540 SL с объективом SCVA-2812GIR в гермокожухе 

ICH-300M/24V; 

- другое вспомогательное оборудование. 

Видеокамеры устанавливаются для наблюдения за входами, воротами и 

сейфового оборудования. 

Цифровой видеорегистратор TRASSIR с установленным программным 

обеспечение «TrassirServer» и подключенным монитором,  многоканальный актив-

ный приемник устанавливаются в помещении серверной.  Видеомониторы уста-

навливаются в корпусах А13, В20. 

 

 

4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Во всех помещениях охранные  извещатели объединяются в адресно-

аналоговый кольцевой шлейф сигнализации кабелем марки КПСВВнг(А)-LS сечени-

ем 1х2х0,75, 2х2х0,75. Разводка питания приборов осуществляется кабелем 

КВВГнг-LS  4х0,75. 

Прокладка шлейфов сигнализации осуществляется в кабель-каналах и ме-

таллических лотках 

 

 

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5.1. Назначение 

Система электропитания обеспечивает: 

- электропитание аппаратуры от однофазной электрической сети общего назна-

чения 220В, 50Гц с предельно допустимыми отклонениями напряжения от номи-

нального значения +10% по ГОСТ 13109-97; 

- распределение электропитания по потребителям; 

- бесперебойное питание аппаратуры от встроенных аккумуляторных батарей 

источников бесперебойного питания системы. 

5.2. Электропитание системы КИТСО 
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Согласно ПУЭ по степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники установок охранной сигнализации относятся к первой катего-

рии. 

Электрическое питание источников питания осуществляется от однофаз-

ной сети общего назначения 220В, 50Гц с предельно допустимыми отклонениями 

напряжения от номинального значения +10% по ГОСТ 13109-97.  

Электропитание системы охранной сигнализации, системы контроля до-

ступа осуществляется от источника вторичного питания Скат-1200У исп.5000, 

напряжением 12 В постоянного тока. Для бесперебойного питания персональных 

компьютеров рабочих мест операторов и администратора в проекте предусмот-

рены источники бесперебойного питания Smart-UPS 750VA USB&Serial 230V и 

SKAT UPS-1000. 

При пропадании основного питания обеспечивается работа системы охран-

ной сигнализации, системы контроля доступа от источников вторичного пита-

ния без нарушения установленных режимов в течение не менее 24 часов в рабочем 

режиме. 

При нормальном питающем напряжении система КИТСО функционируют 

круглосуточно. 

Корпуса источников вторичного питания должны быть заземлены. Сопро-

тивление заземления электроприборов должно быть не более 4 Ом. 

Устройство УЗЛ-И должно быть обязательно заземлено. 

Схему электрическую принципиальную питания см. черт. 10027-А13-

КИТСО.5. 

Шкаф А13-КИТСО. Общий вид. Схема соединений и подключений см. черт. 

10027-А13-КИТСО.6. 

 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

6.1 Условия эксплуатации 

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, ис-

полняются устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного 

климата в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. 

6.2 Безопасность эксплуатации 

Устанавливаемое оборудование и сети систем безопасны при эксплуатации 

для лиц, соблюдающих правила обращения с ними. 
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Устройства устанавливаемых на территории объекта технических 

средств безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта. 

Устанавливаемое оборудование отвечает требованиям по электробез-

опасности по ГОСТ 12.2.006-87. 

6.3 Продолжительность непрерывной работы 

Системы сигнализации при нормальном питающем напряжении функциони-

руют круглосуточно непрерывно. 

 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Целью технического обслуживания системы является поддержание работо-

способного состояния оборудования, в течении всего срока эксплуатации путем 

периодического проведения работ по профилактике и контролю технического со-

стояния. 

В соответствии с РД 009-01-96 и РД 009-02-96 техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) систем охранно-пожарной сигна-

лизации и оповещения обязательно должно быть организовано с момента ввода 

этих установок в эксплуатацию. 

ТО и ППР должны выполняться специалистами объекта, прошедшими со-

ответствующую подготовку, или по договору – организациями, имеющими лицен-

зию на данный вид деятельности. 

ТО и ППР осуществляются в соответствиями с действующими нормами и 

правилами, изложенными в прилагаемых к оборудованию технических документах, 

и включают в себя: 

- проведение плановых профилактических работ; 

- проведение текущего ремонта; 

-устранение неисправностей; 

- оказание помощи в вопросах правильной эксплуатации. 

Основными задачами ТО и ППР являются: 

-контроль технического состояния установок; 

-проверка соответствия установок, в том числе их электрических и иных пара-

метров проекту и требованиям технической документации; 

-ликвидация последствий воздействия на установки неблагоприятных климатиче-

ских, производственных и иных условий; 

-выявление и устранение причин ложных срабатываний установок; 
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-определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая экс-

плуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения 

освидетельствования; 

-анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых уста-

новок и их надежности при эксплуатации; 

-разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР 

установок. 

Периодичность ТО и ППР должна быть установлена в соответствии с 

требованиями технической документации на технические  средства обслуживае-

мых установок. 

При условии правильной эксплуатации вышедшее из строя оборудование 

подлежит замене предприятием-изготовителем в течение гарантийного срока, 

оговоренного в технической документации. 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ 

Монтажные работы вести в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и 

комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и 

приемки работ». 

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последова-

тельности: 

- подготовительные работы; 

- прокладка кабелей и проводов; 

- установка приборов и датчиков. 

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено 

наружным осмотром. Кроме того, должна быть проверена целостность изоляции 

жил. 

Прокладку кабелей питания, заземляющих проводников производить в соот-

ветствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Маркировку кабелей вести в соответствии с чертежами размещения обо-

рудования на планах объекта. Маркировка должна быть износоустойчива и легко 

читаема. 
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Прокладка кабельных магистралей осуществляется в электромонтажных 

кабель-каналах и гофротрубах. 

Требуется избегать параллельной прокладки линий связи с электропровод-

кой. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

К работам по монтажу и наладке технических средств КИТСО допускаются 

лица, изучившие настоящий проект, эксплуатационную документацию на обору-

дование, входящее в состав КИТСО, и прошедшие инструктаж по технике без-

опасности при выполнении работ с электроустановками до 1000 В в соответ-

ствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потреби-

телей». 

При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 12.2.013-87. 

Подключение соединительных кабелей, технических средств, их отключе-

ние и смена отдельных изделий системы должны производиться при выключенных 

источниках питания и отключенных от сети переменного тока напряжением 220В 

кабелях сетевого питания. Несоблюдение этих требований может привести к 

травмам и к выходу из строя элементов КИТСО. 

Перед включением технических средств, входящих в КИТСО, они должны 

быть надежно заземлены путем подсоединения клеммы заземления к контуру за-

земления или заземляющей магистрали. 

Запрещается оставлять без надзора технические средства КИТСО под 

напряжением со снятыми крышками и корпусами. 

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств 

сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике без-

опасности технической документации предприятий - изготовителей, ведом-

ственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и 

наладке приборов. 

Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специ-

альный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м 

необходимо пользоваться лесами, приставными лестницами и стремянками. При-

менение подручных средств категорически запрещается. При пользовании при-
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ставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние кон-

цы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых 

наконечников. Настилы лесов, стремянок, расположенных выше 1,1 м от уровня 

земли, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м. 
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 Раздел 1. Оборудование КИТСО        
         
 Извещатель обнаружения взлома,  

tраб  -30...+50 °С 
С2000-В 
АЦДР.425139.001 ЭТ 

РОСС 
RU.МЕ61.В04203 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 2 
в 

т.ч.1 
резерв 

  

         
 Извещатель охранный поверхностный оптико- 

электронный адресный, форма зоны обнаружения типа 
«штора», tраб  -30...+50 °С 

С2000-ИК исп.04  НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 20 
в 

т.ч.2 
резерв 

  

         
 Извещатель охранный объемный оптико- 

электронный адресный, tраб  -30...+50 °С 
С2000-ИК исп.03 
АЦДР. 425152.001-03ЭТ 
 

РОСС 
RU.МЕ61.В05339 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 6 
в 

т.ч.1 
резерв 

  

         
 Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, 

IP51, t от -30 до +50 ºС 
С2000-СМК 
АЦДР.425112.001 ЭТ 
 

РОСС 
RU.МЕ61.В05569 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 17 
в 

т.ч.2 
резерв 

  

         
 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный, 

IP30, t от -10 до +45 ºС 
С2000-СТ исп.02 
АЦДР.425132.001-02 ЭТ 
 

РОСС 
RU.МЕ61.В05572 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 6 
в 

т.ч.1 
резерв 

    

           
 Извещатель охранный магнитоконтактный, 

  tраб от -50 до +50 ºС 
ИО 102-14 А2М 
 

РОСС 
RU.OC03.B01137 

ООО   НПКФ                                                                                                  
«Комплектстрой 

сервис» 
г. Рязань                                                                                     

 

шт. 6 
в  

т.ч.1 
резерв 

    

           
 Блок разветвительно-изолирующий  

 tраб от -30 до +55 ºС  
БРИЗ 
АЦДР.425112.001 ЭТ 

РОСС 
RU.ББ02.Н04540 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 9 
в т.ч.1 
резерв 
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 Считыватель Proximity карт 
tраб от -20 до +50 ºС 

 Proxy-2A 
АЦДР.425729.002 ЭТ 

 НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 7 
в т.ч.1 
резерв 

 

    

           
 Электромагнитный замок 

12 В; 0,35 А; tраб от -40 до +50 ºС 
ML-295 
 

 ООО «Аккорд-
СБ» 

шт. 3 
в т.ч.1 
резерв 

    

           
 Электромагнитный замок 

IP44, tраб от -50 до +50 ºС 
AL-350FB 
ТУ 7399-008-38952052-
07 

РОСС 
RU.АИ48.В02661 

ООО 
“Техэкспертиза» 

г. Москва 

шт. 4 
в т.ч.1 
резерв 

    

         
 Диод  1N4006   шт. 5   
           
 Кнопка отключения турникета  AT-H800A 

 

 ООО «Систем 
Сенсор Фаир 
Детекторс» 

 3 
в т.ч.1 
резерв 

    

 Кнопка отключения электрозамка при пожаре.  
Цвет-зеленый. IP44, tраб от -30 до +70 ºС 

MCP3A - G000SF 

 

 ООО «Систем 
Сенсор Фаир 
Детекторс» 

 5 
в т.ч.1 
резерв 

    

           
 Доводчик дверной. Масса двери до 90кг  TS-68  «Dorma» 

GmbH+Co.KG 
шт. 5     

           
 Блок контроля и индикации  С2000-БКИ 

АЦДР.426469.015 РЭ 
 НВП «БОЛИД» 

г. Королев 
Московская обл 

шт. 1 
 

    

           
 Контроллер доступа, tраб от -30 до +50 ºС  С2000-2 

АЦДР.425723.001 РЭ 

РОСС 
RU.ИК32.К00057 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 5 
 

    

           
 Источник вторичного питания резервированный 12В, 5,0А СКАТ-1200У исп.5000 

ФИАШ.436234.023 ТУ 

РОСС 
RU.ОС03.Н00908 

ПО «Бастион» 
г. Ростов-на-

Дону 

шт. 3     

           
 Аккумуляторная батарея на 26 А*ч DELTA DT 1226  Delta Battery шт. 2     
            
           
 Аккумуляторная батарея на 40 А*ч DELTA DT 1240  Delta Battery шт. 6     
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 Корпусная видеокамера. Матрица 1/3``, 600 ТВЛ (ч/б), 
0,01лк, мех. ИК-фильтр 

SR-DDN540 SL  Infinity 
Корея 

шт. 4     

           
 Объектив с автодиафрагмой управляемой постоянным 

током, асферические линзы, ИК-коррекция 
tраб от -10 до +50 ºС 

SCVA-2812GIR  Infinity 
Корея 

шт. 4  Для 
SR-DDN540 SL 

            
 Гермокожух для установки видеокамер на улице с 

внутренним обогревом, IP66, tраб от -40 до +50 ºС 
ICH-300M/24V 
 

 Infinity 
Корея 

шт. 2  Для 
SR-DDN540 SL 

           
 Кронштейн для гермокожуха IB-210M  Infinity 

Корея 
шт. 2  Для 

ICH-300M/24V 
            
 Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений IB-115Е  Infinity 

Корея 
шт. 2   Для 

SR-DDN540 SL 
            
 Турникет  PERCО-TTR-04.1  PERCo 

г. Санкт-
Петербург 

шт. 2      

            
 RFID Карта EM Marine Clamshell 125Khz 

tраб от -30 до +55 ºС 
IL-05E  ООО “Пульсар 

Телеком» 
г. Санкт-

Петербург 

шт. 80 
 

    

            
            
 Рабочее место оператора системы видеонаблюдения            
            
 Профессиональная TFT  

панель 32" высокого -разрешения 
ILM-32P  Infinity. 

Корея 
шт. 1 

     

 Системный блок в составе:           
 Операционная система Windows XP 64bit   шт. 1      
 Корпус c блоком питания  ATX (450Wt)   шт. 1      
 Материнская плата Asus/Gigabyte 775   шт. 1      
 

Процессор 
Intel Core 2 Quad 
Q8300 775 

  шт. 1 
     

 
Оперативная память 

Kingston 2 Gb 
DDR3 1333 Mhz 

  шт. 1 
     

 
Видеокарта 

ATI Radeon 
HD 3400 

  шт. 1 
     

 
Жесткий диск 

Western digital 
80 Gb SATA II 

  шт. 1 
     



ОПРОСНОГО

ТИП, МАРКА,

ДОКУМЕНТА,

ОБОЗНАЧЕНИЕ
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИЯ

ПОЗИ-

ЛИСТА

Лист Подпись Дата

Лист

Изм.

Копировал

ЧЕСТВО

КОЛИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛА

ИЗДЕЛИЯ,

ОБОРУДОВАНИЯ,

КОД

ЗАВОД-

РЕНИЯ

ИЗМЕ-

НИЦА

ЕДИ-

ПРИМЕЧАНИЕЕДИНИЦЫ,

МАССА

КГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

                                                        
5 

 10027-А13-КИТСО.С 
 

 
Формат А3 

    
   

 
Программное обеспечение  TrassirClient  

Dssl 
г. Москва 

шт. 1 
     

 
Источник бесперебойного питания, 230V, 750VA 

Smart-UPS 750VA 
USB&Serial 230V 

 APC 
 

шт. 
 

1 
     

 Аккумуляторная батарея RBC48  APC шт. 1      
 Клавиатура    шт. 1      
 Мышь    шт. 1      
            
            
 Рабочее место оператора системы ОС и СКУД            
            
 Жидкокристаллический монитор 19" LG W1942S-PF  LG electronics шт. 1      
 Системный блок в составе:           

 Операционная система Windows XP 32bit   шт. 1      
 Корпус c блоком питания ATX (450Wt)   шт. 1      
 Материнская плата Asus P5KC   шт. 1      
 

Процессор 
Intel Core 2 Duo 
E8400 

  шт. 1 
     

 
Оперативная память 

Kingston 2 Gb 
DDR2 1066 Mhz 

  шт. 1 
     

 
Видеокарта 

ATI Radeon 
HD 3400 

  шт. 1 
     

 
Жесткий диск 

Western digital 
80 Gb SATA II 

  шт. 1 
     

 
Программное обеспечение  Монитор «Орион Про»  

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 
шт. 1 

     

 
Источник бесперебойного питания, 230V, 750VA 

Smart-UPS 750VA 
USB&Serial 230V 

 APC 
 

шт. 
 

1 
     

 Аккумуляторная батарея RBC48  APC шт. 1      
 Клавиатура    шт. 1      
 Мышь    шт. 1      
            
            
 Рабочее место администратора  

ОС, СКУД и видеонаблюдения 
          

            
 Жидкокристаллический монитор 19" LG W1942S-PF  LG electronics шт. 1      
 Системный блок в составе:           

 Операционная система Windows XP 32bit   шт. 1      
 Корпус c блоком питания ATX (450Wt)   шт. 1      
 Материнская плата Asus P5KC   шт. 1      
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Процессор 

Intel Core 2 Duo 
E8400 

  шт. 1 
     

 
Оперативная память 

Kingston 2 Gb 
DDR2 1066 Mhz 

  шт. 1 
     

 
Видеокарта 

ATI Radeon 
HD 3400 

  шт. 1 
     

 
Жесткий диск 

Western digital 
80 Gb SATA II 

  шт. 1 
     

 
Программное обеспечение  

Центральный сервер 
«Орион Про» 

 
НВП «БОЛИД» 

г. Королев 
Московская обл 

шт. 1 
     

 
Источник бесперебойного питания, 230V, 750VA 

Smart-UPS 750VA 
USB&Serial 230V 

 APC 
 

шт. 
 

1 
     

 Аккумуляторная батарея RBC48  APC шт. 1      
 Клавиатура    шт. 1      
 Мышь    шт. 1      
            
 Переключатель D-Link KVM-221   шт. 1      
 

Программное обеспечение  TrassirServer  
DSSL 

г. Москва 
шт. 1 

     

            
            
 Раздел 2. Кабели и провода           
            
 Кабель симметричный парной скрутки с 

однопроволочными медными жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности для групповой прокладки с низким дымо-
газовыделением, сечением: 

КПСВВнг(А)-LS 
ТУ 16.К99-002-2003 

С-RU.ПБ22.В.22015  НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

       

 1х2х0,75    м 735      
            
 Кабель симметричный парной скрутки с 

однопроволочными медными жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности для групповой прокладки с низким дымо-
газовыделением, сечением: 

КВПнг(А)-LS-5е 
ТУ 16.К99-014-2004 

С-RU.ПБ22.В.22132  НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

       

 4х2х0,52    м 85      
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 Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, с 
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности для групповой прокладки с 
низким дымо-газовыделением, сечением: 

КВВГнг-LS 
ТУ 16.К71-310-2001  

С-RU.ПБ14.В.00131 ОАО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 

завод» 
г. Кольчугино 

       

 4х0,75    м 325      
            
 Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, , с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности для групповой прокладки с 
низким дымо-газовыделением, сечением: 

ВВГнг- LS С-RU.ПБ14.В.00131 ОАО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 

завод» 
г. Кольчугино 

       

 3х1,5    м 20      
            
 Кабель коаксиальный радиочастотный для системы 

видеонаблюдения групповой прокладки, с пониженным 
дымо- и газовыделением 

РК75-3,7-330фнг(С)-HF   м 90      

            
 Кабель РК75-3,7--35ф+2НВМ 

0,75 В 
  м 70      

            
            
 Раздел 3. Шкаф А13-КИТСО           
 (Чертеж 10027-А13-КИТСО.6)           
            
 Щит шкафной ЩШ-ЗД-I-2200х800х600 

УХЛ3.1 
ОСТ36.13-90 

  шт. 1      

            
 Шина заземления арт.7113.000  фирма РИТТАЛ шт 2      
            
 

Рейка DIN 35 мм (2м) Код 08 01 73 3  
фирма Phoenix 

Contact Германия 
шт 4 

     

            
 

Короб ПВХ CD 60x60 (2м) Код 32 40 19 3  
фирма Phoenix 

Contact Германия 
шт 6 

     

            
 

Клемма проходная серого цвета с размыкателем МТК Р/Р Код 31 04 01 3  
фирма Phoenix 

Contact Германия 
шт 50 

     

            
 

Концевые стопоры CLIPFIX 35 Код 3022218  
фирма Phoenix 

Contact Германия 
шт 10 

     



ОПРОСНОГО

ТИП, МАРКА,

ДОКУМЕНТА,

ОБОЗНАЧЕНИЕ
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИЯ

ПОЗИ-

ЛИСТА

Лист Подпись Дата

Лист

Изм.

Копировал

ЧЕСТВО

КОЛИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛА

ИЗДЕЛИЯ,

ОБОРУДОВАНИЯ,

КОД

ЗАВОД-

РЕНИЯ

ИЗМЕ-

НИЦА

ЕДИ-

ПРИМЕЧАНИЕЕДИНИЦЫ,

МАССА

КГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

                                                        
8 

 10027-А13-КИТСО.С 
 

 
Формат А3 

    
   

            
 

Оконцеватели для проводов сечением 0,75 мм А 0,75-10 Код 3201288  
фирма Phoenix 

Contact Германия 
шт 130 

     

            
 Гильзовый держатель маркировочного шильдика 

(закрытый)  для проводов 
Код 1013038  

фирма Phoenix 
Contact Германия 

шт 150 
     

            
 Вставные таблички PABL (15х4) в держатель  

(для маркировки проводов) 
Код 0808260  

фирма Phoenix 
Contact Германия 

шт 150 
     

            
 Пластмассовая бирка КМК для маркировки кабелей с 

готовым хомутиком-стяжкой (поле 29х8) 
Код 1005208  

фирма Phoenix 
Contact Германия 

шт 20 
     

            
 Вставные таблички ЕSL (29х8) в держатель (для 

маркировки кабелей) 
Код 0808257  

фирма Phoenix 
Contact Германия 

шт 20 
     

            
 Блок защитно-коммутационный, 8 каналов, 1А 

tраб от -30 до +50 ºС 
БЗК исп.02  НВП «БОЛИД» 

г. Королев 
Московская обл 

шт. 4      

            
 Контроллер двухпроводной линии связи  

 tраб от -30 до +50 ºС 
С2000-КДЛ 
АЦДР.426469.012 РЭ 

РОСС 
RU.ИК32.К00057 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 2 
 

     

            
 Блок разветвительно-изолирующий  

 tраб от -30 до +55 ºС  
БРИЗ 
АЦДР.425112.001 ЭТ 

РОСС 
RU.ББ02.Н04540 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 3 
 

     

            
 Приемно-контрольный прибор  С2000-4 

АЦДР.425513.008 РЭ 
РОСС 

RU.ББ02.Н04209 
НВП «БОЛИД» 

г. Королев 
Московская обл 

шт. 1 
 

     

            
 Преобразователь интерфейса 

 
С2000-ПИ 
РОСС RU.МЕ61.В05339 

РОСС 
RU.МЕ61.В05339 

НВП «БОЛИД» 
г. Королев 

Московская обл 

шт. 10 
 

     

            
            
 3.1. Электроаппараты           
            
 Автоматический выключатель однополюсный,  S 201-C 1, AC  Фирма шт 4      
 на  ~ 220 В, 50 Гц, Ip=1,0 A   АВВ        
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 Автоматический выключатель однополюсный,  S 201-C 6, AC  Фирма шт 1      
 на  ~ 220 В, 50 Гц, Ip=6,0 A   АВВ        
            
            
            
            
            
            
 3.2. Кабели и провода           
            

 Кабель симметричный парной скрутки с 
однопроволочными медными жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности для групповой прокладки с низким дымо-
газовыделением, сечением: 

КВПнг(А)-LS-5е 
ТУ 16.К99-014-2004 

С-RU.ПБ22.В.22132  НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

       

 4х2х0,52    м 40      
            
 Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, , с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности для групповой прокладки с 
низким дымо-газовыделением, сечением: 

ВВГнг- LS С-RU.ПБ14.В.00131 ОАО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 

завод» 
г. Кольчугино 

       

 3х1,5    м 10      
            

  Провод гибкий с медными жилами с изоляцией из ПВХ. 
сечением 

       

 0,75 ПВ3 0,75    м 30   
  ГОСТ 6323-79       

            
 Кабель коаксиальный радиочастотный для системы 

видеонаблюдения групповой прокладки, с пониженным 
дымо- и газовыделением 

РК75-3,7-330фнг(С)-HF   м 20      

            
            
 Раздел . Статив А13-КИТСО           
 (Чертеж 10027-А13-КИТСО.7)           
 Стойка монтажная двухрамная STM2-42U-600 

ТУ 4238-028-2213119-
2007 

 ЗАО 
«Энергомера» 
г. Ставрополь 

шт. 1      

            



ОПРОСНОГО

ТИП, МАРКА,

ДОКУМЕНТА,
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НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИЯ

ПОЗИ-

ЛИСТА

Лист Подпись Дата

Лист

Изм.

Копировал

ЧЕСТВО

КОЛИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛА

ИЗДЕЛИЯ,

ОБОРУДОВАНИЯ,

КОД

ЗАВОД-

РЕНИЯ

ИЗМЕ-
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ЕДИ-

ПРИМЕЧАНИЕЕДИНИЦЫ,

МАССА

КГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 Полка консольная 2U (глубина 555мм)   ЗАО 
«Энергомера» 
г. Ставрополь 

шт. 2      

            
 Блок розеток 2U   ЗАО 

«Энергомера» 
г. Ставрополь 

шт. 1      

            
 Органайзер кабельный 2U   ЗАО 

«Энергомера» 
г. Ставрополь 

шт. 3      

            
 Цифровой видеорегистратор на  

22 видеокамеры  
Trassir Absolute 22  DSSL 

г. Москва 
шт. 1      

            
 Жесткий диск для видеорегистратора  

 
HDD 2Tb SATA-II AV-GP 
<WD20EVDS> 

  шт. 2      

            
 Многоканальный активный приемник видеосигнала на 16 

входов  
NV-1672  «NVT» 

США 
шт. 1      

            

 Источник бесперебойного питания на 1000 ВА  SKAT UPS-1000  ПО «Бастион» 
г. Ростов-на-

Дону 

шт. 1      

 Аккумуляторы для UPS 12В 80 А*ч Delta ST12-80   шт. 3      
            
 Универсальный монтажный бокс УМБ -3-120  ПО «Бастион» 

г. Ростов-на-
Дону 

шт. 1      

            

 Разъем BNC накручивающийся CON-BNC-M-RG59-TW   шт. 35      

            

 4.2. Кабели и провода           
            
 Кабель коаксиальный радиочастотный для системы 

видеонаблюдения групповой прокладки, с пониженным 
дымо- и газовыделением 

РК75-3,7-330фнг(С)-HF   м 30      

            



ОПРОСНОГО

ТИП, МАРКА,

ДОКУМЕНТА,

ОБОЗНАЧЕНИЕ
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. 
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.
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НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИЯ

ПОЗИ-

ЛИСТА

Лист Подпись Дата

Лист

Изм.

Копировал

ЧЕСТВО

КОЛИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛА

ИЗДЕЛИЯ,

ОБОРУДОВАНИЯ,

КОД

ЗАВОД-

РЕНИЯ

ИЗМЕ-

НИЦА

ЕДИ-

ПРИМЕЧАНИЕЕДИНИЦЫ,

МАССА

КГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 Раздел 5. Монтажные изделия           
            
 Коробка соединительная  УК-2П  ООО 

«Великолукское 
предприятие» 

Велос» 
г. Великие Луки 

шт. 15      

            
 Коробка ответвительная IP44,  tраб от -25 до +60 ºС Код 53500  ЗАО «ДКС» 

г. Москва 
шт. 2      

            
 Коробка ответвительная IP44,  tраб от -25 до +60 ºС Код 53700  ЗАО «ДКС» 

г. Москва 
шт. 5      

            
 Клеммная колодка из полиамида tраб max=110 ºС 

на 12 клемм 
Код 43112NY  ЗАО «ДКС» 

г. Москва 
шт. 7      

            
 Кабель-канал, 2м 16х16   шт. 85      
            
 Кабель-канал, 2м 60х40   шт. 60      
            
 Кабель-канал, 2м 100х40   шт. 20      
            
 Кабель-канал, 2м 100х60   шт. 20      
            
 Короб, секция прямая перфорированная (Поставляются с 

крышкой),в комплекте с крепежом 
СП100ц-50-2  
ТУ 3449-004-01408252- 
06 

  шт. 10      

            
 


