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Формат А4 

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

 
 

Обозначение Наименование Примечание 

10027-А13-АПС.1 Общие данные  

10027-А13-АПС.2 
План сети пожарной сигнализации 
отм. 0,000 м 

 

10027-А13-АПС.3 
План сети пожарной сигнализации 
отм. +3,900 м 

 

10027-А13-АПС.4 
План сети пожарной сигнализации 
отм. +7,800 м 

 

10027-А13-АПС.5 
План сети пожарной сигнализации 
отм. +11,700 м 

 

10027-А13-АПС.6 
План сети оповещения при пожаре 
отм. 0,000 м 

 

10027-А13-АПС.7 
План сети оповещения при пожаре 
отм. +3,900 м 

 

10027-А13-АПС.8 
План сети оповещения при пожаре 
отм. +7,800 м 

 

10027-А13-АПС.9 
План сети оповещения при пожаре 
отм. +11,700 м 

 

10027-А13-АПС.10 
Схема электрическая принципиальная 
питания, сигнализации и блокировок 

 

10027-А13-АПС.11 Схема подключения внешних проводок  

10027-А13-АПС.12 Структурная схема  
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Формат А4 

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Прилагаемые документы  

10027-А13-АПС.С Спецификация средств АПС  

10027-А13-АПС.ПЗ Пояснительная записка  

   

 Ссылочные документы  

СП 5.13130.2009 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические 

 

СНиП 21-01-97 
Пожарная безопасность зданий и 
сооружений 

 

СНиП 11-01-95 Инструкция о составе ПСД  

         

СП 7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция, 
кондиционирование». Противопожарные 
требования 

 

            

         СП 3. 13130.2009. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 

 

СП 12.13130.2009. 
Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

 

НПБ 110-03 

Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией 

 

ППБ 01-03 
Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации 

 

РД 78.145-93 

Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и 
приемки работ 

 

 Пособия к РД 78.145-93  

РД 25.953-90 

Системы автоматические 
пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
Обозначения условные графические 
элементов связи 
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Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики  

ПУЭ Правила устройства электроустановок  

Каталог 2009г. 
(ВНИИПО филиал МВД    

РФ) г. С-Петербург 

Перечень технических средств 
автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации, получивших 
сертификаты соответствия в Системах 
ГОСТ Р и сертификации продукции услуг 
в области пожарной безопасности 

 

СТМ14-29-94 
Проходы проводок через ограждающие 
строительные конструкции 

 

СП 6.13130.2009 Электрооборудование  

 
Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 
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Формат А4 

Общие указания 

 
1.  Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

 

2. Монтаж приборов и средств автоматизации должен осуществляться в 

соответствии с СП5.13130.2009, со СНиП 3.05.07-85 и монтажно-

эксплуатационными инструкциями на оборудование АПС  с соблюдением 

действующих правил техники безопасности, охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

 

3. При монтаже электрических приборов, электропроводок и защитного 

заземления выполнять требования: 

3.1    Правил устройств электроустановок ПУЭ изд. 7-е  

3.2   Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление ГОСТ 12.1.030-81  

3.4  Общих технических требований ОТТ4-230-91. 

3.5  «Электротехнические устройства»  СНиП 3.05.06-85. 

 

4. Металлические оболочки кабелей, конструкций для проводок, шкафы, щиты,   

     стативы, электрические приборы присоединить к общему контуру   

     заземления. 

 

5. Обозначения условные графические элементов систем РД 25.953-90. 
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Домостроева

Щегольков

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов

р

Стадия
Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.2

Административно - бытовой корпус.

I очередь.

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

1
Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 38 чел. (сан. группа 3б)

44,77

2 4,55
Преддушевая

3
Душевая

9,47

4
Коридор

4,67

5 24,04

Женская гардеробная специальной одежды на

38 чел. (сан. группа 3б)

Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

6 11,44

7 6,13
Преддушевая

8
Душевая

5,15

Женская гардеробная специальной одежды

на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

9 17,81

Помещение для хранения уборочного инвентаря

10 4,38

Лестничная клетка
11 16,07

Коридор
12 31,84

Кат.помещения

по ПУЭ

В

4

В

4

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

 Вестибюль
15 27,48

Помещение охраны
16 18,95

Бюро пропусков
17 7,78

Служебное помещение

18 7,08

Сушильная и гладильная

19 30,86

Помещение для ремонта спецодежды
20 7,79

21

22

23

24

25

26

27

28

29

13,72

30

Душевая
3,65

Гардеробная прачечной (чистая зона)
10,57

Тамбур
4,02

4,88
Гардеробная спецодежды (грязная зона)

Душевая
4,84

Гардеробная домашней и уличной одежды

(грязная зона)

6,30

Респираторная
13,07

Прачечная
29,57

13,50
Помещение для хранения моющих средств

В

3

В

4

В

4

В

4

В

4

В

3

В

4

В

3

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

П-IIа

П-IIа

П-IIа

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Кладовая для хранения и выдачи чистой спецодежды

 Зона выдачи чистой спецодежды

13 6,94

 Тамбур
14 4,65

не класс.

не класс.

Д

Д

Кладовая для  приема загрязненной спецодежды

15,07

31

32
5,68

Помещение сушки спецодежды (санитарная группа 2в, 2 г)

В

3

не класс.

П-IIа

Д

Тамбур санузла
3,22

Сан/узел

2,84

5,00

2,64

Сан/узел

Тамбур санузла

2,23
Зона чистки обуви

Лестничная клетка
17,16

 Тамбур
3,51

33

34

35

36

18,34

37

38

Коридор

39

44,74

40

41

42

6,12

Медпункт

Помещение обогрева (сан.группа 2г)

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

не класс.

Д

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1

Кабель канал ПВХ 25х25х2000

Дымовой оптико-электронный извещатель

ИП 212-58, IP43

59шт

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный

адресно -аналоговый ИП 212-107, IP30

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 53800, IP55

1шт А13-СК1

Коробка соединительная КС-20, с 4 кабельными

вводами, IP54

2шт А13-СК2, А13-СК3

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, IP41

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный

ИП 535-07е, 1ExdmllCT6, IP67

11шт

5шт

3шт

Изолятор адресно-аналогового шлейфа ИЗО 4шт

1штШкаф АПС 2

Источник вторичного электропитания

резервированный "Скат-1200Т" исп. 12/20, 12 А, =12 В

А13-GB1

Источник вторичного электропитания

резервированный "Скат-2400", 2,5 А, =24 В

А13-GB2

А13-ВА1Аккумуляторный отсек 2/40

1шт

1шт

1шт

А13-1/1, А13-1/2, А13-1/4...1/8,

А13-1/10...1/15, А13-1/19...22, А13-1/24...27,

А13-1/32...37, А13-1/40...65, А13-1/70...74

А13-1/16...18,  А13-1/28...31,

А13-1/66...1/69

А13-1/3,  А13-1/9,  А13-1/23,

А13-1/38, А13-1/39

А13-1/75,  А13-1/76,  А13-1/77

А13-PS1, А13-PS2, А13-PS3,

А13-PS4

Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1

Кабель ВВГнг-FRLS 1х4

Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х1

645м

100м

50м

150шт

1 1

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на

высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня земли или пола согласно СП 5.13130.2009 *

5. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке на отм. +3,600 м

6. Кабели в помещениях проложить в кабель-канале ПВХ 25х25х2000, 40х40х2000

7. Места подъема трассы  защитить отрезком трубы

18

таблица 13.3  (СП 5.13130.2009)

максимальное расстояние,м

Точечные дымовые автоматические пожарные извещатели

мого помещения, м

Высота защищае-

св. 3,5  до 6,0
до 70

8,5

до 65

до 55

св. 6,0 до 10,0

св. 10,5 до 12,0

8,0

7,5

до 85

одним извещателем,

Средняя площадь

контролируемая

до 3,5 

кв.м

телями, м

между извеща-

9,0

4,0

4,0

3,5

от извещателя

до стены, м

4,5

Условные обозначения:

Извещатель пожарный автоматический дымовой

Извещатель пожарный ручной

Коробка соединительная

Проводка уходит на более высокую отметку

Проводка приходит с более высокой отметки

Проводка уходит на более низкую отметку

Проводка приходит с более низкой отметки

5.1 1,17

В

4

не класс.

Помещение для сбора и временного хранения

загрязненной спеодежды

1 2 3 4 5

6000

24000

2800 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

3 4 5

24000

2800 6000 6000

0,000

+1,350

0,000

2/1

D/1

2
8

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

39

41

42

38

35

36

37

30

31

21

25

32

33

34

22

24

26

27

28

29

3200

0,000

-2,600

5.1

План на отм. 0,000 м

+1,350

23

приборы АПС и АПТ

Корпус А13

Рабочее место

оператора системы

АПС и АПТ

Пульт наблюдения

ПН3216

Шкаф АПС 2

А13-1/1
А13-1/2

А13-1/3

А13-1/4

А13-1/5

А13-1/6

А13-1/7
А13-1/8

А13-1/9

А13-1/10
А13-1/11

А13-1/12
А13-1/13

А13-1/14

А13-1/15

А13-1/16

А13-1/17

А13-PS1

А13-1/18

А13-1/19

А13-1/20

А13-1/21

А13-1/22

А13-1/23

А13-1/24А13-1/25

А13-1/26А13-1/27

А13-PS2

А13-1/28

А13-1/29

А13-1/30
А13-1/31

А13-1/32

А13-1/33

А13-1/34

А13-1/35

А13-1/36

А13-1/37

А13-1/38

А13-1/39

А13-1/40

А13-PS3

А13-1/41А13-1/42

А13-1/43

А13-1/44
А13-1/45

А13-1/46

А13-1/47

А13-1/48

А13-1/49

А13-1/52

А13-1/53

А13-1/54

А13-1/55

А13-1/56
А13-1/57

А13-1/74

А13-1/73 А13-1/72

А13-1/59

А13-1/58

А13-1/60

А13-1/61

А13-1/62

А13-1/63

А13-1/64

А13-1/65

А13-1/66 А13-1/67

А13-1/69

А13-1/68

А13-1/70 А13-1/71

А13-1/75

2500 6000

1
5

0
0

1
5

0
0

2
5

0
0

5800

4500

4
6

0
0

1800 4000 3500 1800

2100 4500 2100

2
5

0
0

3
2

0
0

3
0

0
0

1
7

0
0

3
0

0
0

1
7

0
0

2200
2200

1600

4435

1000 1500 1100

1400 1500

1300 1900 1300

1
5

4
0

2
5

0
0

2
7

0
0

3
2

0
0

1500

1600 2500
1600

3
1

0
0

2500 4500

4500

2
8

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

3
2

0
0

5700

1
0

0
0

2
5

0
0

1
0

0
0

А13-СК1

А13-СК2

А13-1/76

А13-СК3

А13-1/77

А13-ШС1-1

А13-ШС1-2

А13-ШС1-1

А13-ШС1-2

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-ШС1-1

А13-СК1

А13-ШС1-2

А13-ШС1-3

А13-ШС1-4

А13-ШС1-3

А13-ШС1-4

А13-ШС1-3

А13-ШС1-4

А13-ШС1-4

А13-СК2

А13-ШС1-5

А13-ШС1-6

А13-ШС1-5

А13-ШС1-6

А13-ШС1-6

А13-ШС1-6

А13-СК3

А13-ШС1-7

А13-ШС1-8

А13-ШС1-7А13-ШС1-8

А13-ШС1-8

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

А13-PS4

5

6

7,8,9

10

11

11

А13-ШС1-8

с отм. +3,900 м

2900

2500

А13-1/50

А13-1/51

1
5

0
0

2
6

0
0

1
5

0
0

А13-ШС1-8

А13-ШС2-1

А13-ШС1-8

А13-ШС2-1

на отм. +3,900 м

А13-ШС2-1А13-ШС2-1

с отм. +11,700 м на отм. +7,800 м

Изолятор адресно-аналогового шлейфа

А13-ШС1-1

на отм. +3,600 м

в кабель-канале

12

16

Кабель канал ПВХ 40х40х2000 60шт

А13-ШС1-1

на отм. +3,600 м

в кабель-канале

12

16

А13-ШС2-1

на отм. +3,600 м

в кабель-канале

А13-ШС1-8

12

13

17

А13-ШС1-4

на отм. +4,000 м

13

А13-ШС1-6

на отм. +4,000 м

13

см . черт . - АПС .3,5 см . черт . - АПС .3,4

А13-ШС1-4

на отм. +3,500 м

А13-ШС1-6

на отм. +3,500 м

Кабель ВВГнг-FRLS 1х1,5

10м
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№

Формат А1

План сети пожарной

сигнализации

отм. +3,900

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.3

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

43
Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 87 чел. (сан. группа 3б)

73,96

44 9,48

Преддушевая
45 11,31

46

Коридор

32,88

47 58,06

Мужская гардеробная специальной одежды на

87 чел. (сан. группа 3б)

6,66

Душевая с тамбуром

Помещение для хранения уборочного инвентаря

49

48
Коридор

37,83

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

50 2,90

3,24

54 35,90

 Зона выдачи чистой спецодежды

55 7,32

51

52

53

2,07

2,38

Тамбур санузла

Сан/узел

Сан/узел

Тамбур санузла

Коридор

не класс.

не класс.

Д

Д

56 12,79

57 14,34

Кладовая для хранения и выдачи чистой

спецодежды

Кладовая для  приема загрязненной

спецодежды

В

3

В

3

не класс.

П-IIа

П-IIа

Д

Зона чистки обуви58

2,32

59
Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 87 чел. (сан. группа 3б)

75,79

Преддушевая60

18,69

61 33,58Душевая с тамбуром

62

15,32

Коридор

63 50,97

Мужская гардеробная специальной одежды на

87 чел. (сан. группа 3б)

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1

Дымовой оптико-электронный извещатель

ИП 212-58, IP43

30шт

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный

адресно -аналоговый ИП 212-107, IP30

7

8

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, IP41

4шт

2шт

Изолятор адресно-аналогового шлейфа ИЗО 2шт

А13-1/78...1/80,  А13-1/82...1/95,

А13-1/97...1/101, А13-1/106...1/113

А13-1/102...1/105

А13-1/81,  А13-1/96

А13-PS5, А13-PS6

Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1

220м

таблица 13.3  (СП 5.13130.2009)

максимальное расстояние,м

Точечные дымовые автоматические пожарные извещатели

мого помещения, м

Высота защищае-

св. 3,5  до 6,0
до 70

8,5

до 65

до 55

св. 6,0 до 10,0

св. 10,5 до 12,0

8,0

7,5

до 85

одним извещателем,

Средняя площадь

контролируемая

до 3,5 

кв.м

телями, м

между извеща-

9,0

4,0

4,0

3,5

от извещателя

до стены, м

4,5

Условные обозначения:

Извещатель пожарный автоматический дымовой

Извещатель пожарный ручной

Коробка соединительная

Проводка уходит на более высокую отметку

Проводка приходит с более высокой отметки

Проводка уходит на более низкую отметку

Проводка приходит с более низкой отметки

Щегольков

р 1 1

47.1 1,4

Помещение для сбора и временного хранения

загрязненной спецодежды

В

4

не класс.

1 2 3 4 5

6000

24000

2800 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

+1,350

+3,900

+2,700

+5,250

+1,350

+2,700

+3,900

+5,250

2/1

3200

D/1

43

44

46

47

48

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2
8

0
0

47.1

План на отм. +3,900

Корпус А13

А13-ШС1-8

на отм. 0,000 м

А13-PS5

А13-ШС1-8

А13-1/78

А13-1/79

А13-1/80

А13-1/81

А13-1/84

А13-1/85

А13-1/86

А13-1/87

А13-1/88 А13-1/89

А13-1/90

А13-1/91

А13-1/92

А13-1/93 А13-1/94

А13-1/95

А13-1/96

А13-1/97
А13-1/98

А13-1/99

А13-1/100

А13-1/101

А13-1/103

А13-1/102

А13-1/104

А13-1/105

А13-PS6

А13-1/106

А13-1/107

А13-1/110

А13-1/109

А13-1/108

А13-1/111

А13-1/112
А13-1/113

2000 5000 2000

3
5

0
0

3
3

0
0

2
0

0
0

3800 3800

3
0

0
0

4
5

0
0

2600
3000 2700

1200
1800 1200

1
8

0
0

3
0

0
0

1
7

0
0

2
2

0
0

1
6

0
0

1
5

0
0

3
0

0
0

3
0

0
0

1
5

0
0

1700

3
0

0
0

3
0

0
0

1500 3100 3000 1500

3
2

0
0

3
5

0
0

3600

3500

3600

3
0

0
0

6
2

0
0

3
3

0
0

3800

1200 1500 1200

2
4

0
0

4000

3800 3800

2200 4400
2200

2
5

0
0

4
1

0
0

2
2

0
0

А13-ШС1-8

А13-ШС1-8

А13-ШС1-8

А13-ШС1-8

А13-ШС1-8

1

1

1

2

3

3

4

4

1500

А13-1/82

А13-1/83

с отм. 0,000 м

А13-ШС1-8

Изолятор адресно-аналогового шлейфа

Кабель канал ПВХ 25х25х2000 110шт

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на

высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня земли или пола согласно СП 5.13130.2009 *

5. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке на отм. +7,500 м

6. Кабели проложить в кабель-канале ПВХ 25х25х2000

7. Места подъема трассы  защитить отрезком трубы

А13-ШС1-8

на отм. +7,500 м

в кабель-канале

5

6

см . черт . - АПС .2 см . черт . - АПС .2

А13-ШС1-8

на отм. +7,500 м

в кабель-канале

5

6

А13-ШС1-8

на отм. +7,500 м

в кабель-канале

5

6

Административно - бытовой корпус.

I очередь.
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Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

64

50,02

65 6,62
Преддушевая

66
Душевая

17,50

67
Коридор

9,98

68 66,44

69 9,01

70 8,77

71 9,68

Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 45 чел. (сан. группа 2в, 2г)

Мужская гардеробная специальной одежды на

45 чел. (сан. группа 2в, 2г)

Помещение сушки спецодежды (санитарная

группа 2в, 2г)

Помещение обогрева (сан.группа 2г)

Помещение для хранения уборочного инвентаря

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

72 4,35

73 3,91

75 3,66

76 34,89

Тамбур санузла

Сан/узел

Сан/узел

Тамбур санузла

74 4,13

Коридор
не класс.

Д

77 34,93

78 71,23

Комната приема пищи

Коридор

 Зона выдачи чистой спецодежды

79 7,32

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

80 12,79

81 13,94

Кладовая для хранения и выдачи чистой

спецодежды

Кладовая для  приема загрязненной

спецодежды

Зона чистки обуви
82 2,23

83

Служебное помещение

84

26,93

Служебное помещение

85

27,45

Курительная

86

12,69

ПВК

87

53,57

ВВК
18,15

Д

В

3

В

3

Д

Д

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

П-IIа

П-IIа

Д

Д

Д

Формат А1

План сети пожарной

сигнализации

отм. +7,800

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.4

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1

Дымовой оптико-электронный извещатель

ИП 212-58, IP43

33шт

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный

адресно -аналоговый ИП 212-107, IP30

7

8

9

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, IP41

4шт

2шт

Изолятор адресно-аналогового шлейфа ИЗО 2шт

А13-2/2...2/18,  А13-2/20...2/31,

А13-2/34, А13-2/35, А13-2/40,

А13-2/41

А13-2/36...2/39

А13-2/1,  А13-2/19

А13-PS7, А13-PS8

Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1

250м

таблица 13.3  (СП 5.13130.2009)

максимальное расстояние,м

Точечные дымовые автоматические пожарные извещатели

мого помещения, м

Высота защищае-

св. 3,5  до 6,0
до 70

8,5

до 65

до 55

св. 6,0 до 10,0

св. 10,5 до 12,0

8,0

7,5

до 85

одним извещателем,

Средняя площадь

контролируемая

до 3,5 

кв.м

телями, м

между извеща-

9,0

4,0

4,0

3,5

от извещателя

до стены, м

4,5

Условные обозначения:

Извещатель пожарный автоматический дымовой

Извещатель пожарный ручной

Коробка соединительная

Проводка уходит на более высокую отметку

Проводка приходит с более высокой отметки

Проводка уходит на более низкую отметку

Проводка приходит с более низкой отметки

Щегольков

р 1 1

1 2 3 4 5

6000

24000

3200 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

3 4 5

24000

2800 6000 6000

+6,600

+9,150

+7,800

+9,150

+7,800

+5,250

+5,250

64

65

66

67

68

69 70

71

72

73

74

75

76

78

79

77

80

81

82

83

84

86

87

D/1

2
8

0
0

2/1

85

План на отм. +7,800 м

Корпус А13

А13-2/1

А13-2/2А13-2/3
А13-2/4

А13-ШС2-1

на отм. +11,700 м

А13-ШС2-1

А13-2/5

А13-2/6

А13-2/8

А13-2/7

1500 3600 3600 1400

А13-2/9

2900 2750

2
4

0
0

А13-2/10 А13-2/11

3
7

0
0

2
4

0
0

А13-2/12

А13-2/13

1
9

0
0

2
4

0
0

1
9

0
0

А13-2/14 А13-2/15

2300 4200 2300

2
9

0
0

2
8

0
0

А13-2/16

А13-2/17

3
2

0
0

3000

2
9

0
0

2200

А13-2/18

А13-2/21

А13-2/22

5500 2800
1300

4
3

0
0

А13-2/19

А13-2/20

А13-PS7

2
3

0
0

2700

5
0

6
6

А13-2/30 А13-2/31

1500 3100 1500

2
9

0
0

2
8

0
0

2
2

0
0

2
2

0
0

А13-2/29 А13-2/28

2
2

0
0

2
3

0
0

А13-2/26 А13-2/27

1500 3100 1500

А13-2/40

А13-2/41

А13-2/39 А13-2/38

1200 1800 1200

1
5

0
0

2
5

0
0

А13-2/36 А13-2/37

3
1

0
0

1
8

0
0

А13-2/35 А13-2/34

с отм. 0,000 м

А13-ШС2-1

А13-ШС2-1

А13-ШС2-1

А13-ШС2-1

1600

А13-2/23

А13-2/24

А13-2/25

4
0

0
0

4
4

0
0

4
0

0
0

1
7

0
0

Извещатель пожарный автоматический тепловой

Извещатель пожарный тепловой

максимально -дифференциальный ИП 101-23-A1R, IP23

2шт

А13-2/32, А13-2/33

А13-2/32

А13-2/33

А13-PS8

5

1

1

1

2

2

34

5

таблица 13.5  (СП 5.13130.2009)

максимальное расстояние,м

Точечные тепловые автоматические пожарные извещатели

мого помещения, м

Высота защищае-

св. 3,5  до 6,0
до 20

4,5

до 15
св. 6,0 до 9,0 4,0

до 25

одним извещателем,

Средняя площадь

контролируемая

до 3,5 

кв.м

телями, м

между извеща-

5,0

2,0

2,0

от извещателя

до стены, м

2,5

Изолятор адресно-аналогового шлейфа

А13-ШС2-1

на отм. +10,400 м

в кабель-канале

6

7

Кабель канал ПВХ 25х25х2000 130шт

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на

высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня земли или пола согласно СП 5.13130.2009 *

5. Дымовые пожарные извещатели, тепловые пожарные извещатели

устанавливаются на потолке на отм. +10,400 м

6. Кабели проложить в кабель-канале ПВХ 25х25х2000

7. Места подъема трассы  защитить отрезком трубы

А13-ШС2-1

на отм. +10,400м

в кабель-канале

6

7

см . черт . - АПС .2

см . черт . - АПС .5

Административно - бытовой корпус.

I очередь.



План на отм. +11,700

89 33,55

91 20,20

92 27,42

93 18,09

94 131,65

95 5,52

97 12,14

98 7,95

99 15,62

8,38

101 11,57

102 36,85

103 20,07

104 31,15

105 34,47

Кабинет на 3 человека (ООТ и ПБ)

90 15,15
Серверная

Кабинет на 3 человека (ОГЭ)

Кабинет на 3 человека (ПТО)

Кабинет на 3 человека (ОГМ)

Коридор

Тамбур санузла

Женский санузел

Мужской санузел

Тамбур санузла

96 8,96

Принтерная

100

Помещение для хранения уборочного инвентаря

Кабинет на 1 человека (переводчик)

Кабинет технического директора

Приемная

Первый зам. генерального директора

Переговорная

106 27,99

107 8,41

Кабинет на 3 человека (КИПиА)

Кабинет на 1 человека (бухгалтер)
88

Служебное помещение

6,01
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а
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о
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.
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и
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в
.
№

Формат А1

План сети пожарной

сигнализации

отм. +11,700

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Щегольков

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.5

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ДД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Корпус А13

1 2 3 4 5

6000

24000

6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

3 4 5

24000

2800 6000

+11,700

+13,050

+9,150

+10,500

+9,150

+11,700

+10,500

+7,800

D/1

2
8

0
0

2/1

3200

89

90

91

92

94

101

102

103

104

105

106

107

95

96

97

98

99

100

88

108

109

93

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

108 10,80

АТС

не класс.

109 16,66

ЭРП

не класс.
В

4

В

4

В

4

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1 46шт

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный

адресно -аналоговый ИП 212-107, IP30

7

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, IP41 2шт

Изолятор адресно-аналогового шлейфа ИЗО 2шт

А13-2/42...2/60,  А13-2/62...2/68,

А13-2/70...2/89

А13-2/61,  А13-2/69

А13-PS9, А13-PS10

Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1

275м

таблица 13.3  (СП 5.13130.2009)

максимальное расстояние,м

Точечные дымовые автоматические пожарные извещатели

мого помещения, м

Высота защищае-

св. 3,5  до 6,0
до 70

8,5

до 65

до 55

св. 6,0 до 10,0

св. 10,5 до 12,0

8,0

7,5

до 85

одним извещателем,

Средняя площадь

контролируемая

до 3,5 

кв.м

телями, м

между извеща-

9,0

4,0

4,0

3,5

от извещателя

до стены, м

4,5

Условные обозначения:

Извещатель пожарный автоматический дымовой

Извещатель пожарный ручной

Коробка соединительная

Проводка уходит на более высокую отметку

Проводка приходит с более высокой отметки

Проводка уходит на более низкую отметку

Проводка приходит с более низкой отметки

А13-ШС2-1

на отм. 0,000 м

А13-ШС2-1

с отм. +7,800 м

А13-2/42А13-2/43

1500 2800 1500

1
5

0
0

2
4

0
0

1
5

0
0

А13-2/44

А13-2/45

1500 3100 1500

3500

А13-2/46 А13-2/47

3
3

0
0

1500 3100 1500

А13-2/49 А13-2/48

2
7

0
0

2
8

0
0

2800 2400 3400

1
5

0
0

2
6

0
0

1
5

0
0

А13-2/50

А13-2/51

А13-2/52

А13-2/53

1
1

0
0

2
4

0
0

1
1

0
0

А13-2/55

А13-2/54

А13-2/56А13-2/57

1500

3000 1400

А13-2/58

А13-2/59

А13-2/60

А13-PS9

3

А13-2/61

А13-2/62

А13-2/63

А13-2/64

А13-2/65

А13-2/66А13-2/67

1800

2900

4500 4600 1500

А13-2/68

А13-2/69

2700

900

5200 3900 1500

2700 2900

2
2

0
0

А13-2/70

А13-2/71

8
0

0
2

3
0

0
8

0
0

А13-2/72 А13-2/73

А13-2/74 А13-2/75

1500 3100 1500

6100

3
0

0
0

3
0

0
0

А13-2/77

А13-2/76

А13-PS10

3

3
2

0
0

2
6

0
0

2
7

0
0

А13-2/78 А13-2/79

1500 3100 1500

2
8

0
0

2
9

0
0

А13-2/81 А13-2/80

3
2

0
0

2000 4900 2000

А13-2/82А13-2/83

9
0

0
1

4
0

0
9

0
0

2600

А13-2/84

А13-2/85

3000
А13-2/86

А13-2/87

2
6

0
0

1
2

0
0

2
8

0
0

1
2

0
0

А13-2/88

А13-2/89

1

1

1

2

р 1 1

Изолятор адресно-аналогового шлейфа

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на

высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня земли или пола согласно СП 5.13130.2009 *

5. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке на отм. +15,400 м

6. Кабели проложить в кабель-канале ПВХ 25х25х2000

7. Места подъема трассы  защитить отрезком трубы

Кабель канал ПВХ 25х25х2000 140шт

А13-ШС2-1

на отм. +15,400 м

в кабель-канале

4

5

А13-ШС2-1

на отм. +15,400м

в кабель-канале

4

5

см . черт . - АПС .2см . черт . - АПС .4

Административно - бытовой корпус.

I очередь.
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Звуковой оповещатель

Световой оповещатель

1 2 3 4 5

6000

24000

2800 6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

3 4 5

24000

2800 6000 6000

0,000

+1,350

0,000

2/1

D/1

2
8

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

39

41

42

38

35

36

37

30

31

21

25

32

33

34

22

24

26

27

28

29

3200

0,000

-2,600

5.1

+1,350

23

А13-40

на отм. +3,900 м

Формат А1

План сети оповещения

при пожаре

отм. 0,000

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Щегольков

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов

р

Стадия
Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.6

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

1
Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 38 чел. (сан. группа 3б)

44,77

2 4,55
Преддушевая

3
Душевая

9,47

4
Коридор

4,67

5 24,04

Женская гардеробная специальной одежды на

38 чел. (сан. группа 3б)

Женская гардеробная домашней и уличной

одежды на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

6 11,44

7 6,13
Преддушевая

8
Душевая

5,15

Женская гардеробная специальной одежды

на 15 чел. (сан. группа 2в, 2г)

9 17,81

Помещение для хранения уборочного инвентаря

10 4,38

Лестничная клетка
11 16,07

Коридор
12 31,84

Кат.помещения

по ПУЭ

В

4

В

4

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

 Вестибюль
15 27,48

Помещение охраны
16 18,95

Бюро пропусков
17 7,78

Служебное помещение

18 7,08

Сушильная и гладильная
19 30,86

Помещение для ремонта спецодежды

20 7,79

21

22

23

24

25

26

27

28

29

13,72

30

Душевая
3,65

Гардеробная прачечной (чистая зона)
10,57

Тамбур
4,02

4,88
Гардеробная спецодежды (грязная зона)

Душевая
4,84

Гардеробная домашней и уличной одежды

(грязная зона)

6,30

Респираторная
13,07

Прачечная
29,57

13,50
Помещение для хранения моющих средств

В

3

В

4

В

4

В

4

В

4

В

3

В

4

В

3

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

П-IIа

П-IIа

П-IIа

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Кладовая для хранения и выдачи чистой спецодежды

 Зона выдачи чистой спецодежды
13 6,94

 Тамбур

14 4,65

не класс.

не класс.

Д

Д

Кладовая для  приема загрязненной спецодежды

15,07

31

32
5,68

Помещение сушки спецодежды (санитарная группа 2в, 2 г)

В

3

не класс.

П-IIа

Д

Тамбур санузла

3,22

Сан/узел

2,84

5,00

2,64

Сан/узел

Тамбур санузла

2,23

Зона чистки обуви

Лестничная клетка
17,16

 Тамбур

3,51

33

34

35

36

18,34

37

38

Коридор

39

44,74

40

41

42

6,12

Медпункт

Помещение обогрева (сан.группа 2г)

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

не класс.

Д

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1 12шт

7

8

9

10

5шт

17шт

3шт

4шт

395м

130шт

A13-BIAL1...A13-BIAL12

1 1

5.1 1,17

В

4

не класс.

Помещение для сбора и временного хранения

загрязненной спеодежды

План на отм. 0,000 м

Корпус А13

Коробка соединительная

Условные обозначения:

Проводка уходит на более высокую отметку.

Проводка приходит с более высокой отметки.

Проводка уходит на более низкую отметку.

Проводка приходит с более низкой отметки.

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Оповещатели должны устанавливаться на высоте 2,0-2,5 метра от

уровня пола

5. Места перехода трассы с этажа на этаж защитить отрезком трубы

6. Кабели сети оповещения проложить на отм. +2,500 м в кабель-канале

ПВХ 25х25х2000, 40х40х2000

Оповещатель световой БЛИК-С-24, (надпись

"ВЫХОД"), IP41, =24 В

Оповещатель пожарный звуковой динамический

EMA1224B4R/ESBR, IP55, 103 дБ, =24 В

Адресная метка реле АМР(Д)

А13-BIAL1

Адресная метка

А13-СК4

А13-SK3

А13-SK1 А13-SK2

~

А13-1

А13-СК4

А13-2

А13-3

А13-4

А13-5

А13-6

А13-7

А13-8

А13-1

В шкаф АПС 2

А13-4

А13-2

А13-3

А13-5

А13-BIAL2

А13-BIAL3

А13-7

А13-8

А13-6

А13-5

А13-6

А13-7

А13-СК5

А13-8

А13-8

А13-СК5

А13-9

А13-10

А13-11

А13-13

А13-14

А13-15

А13-16

А13-12 А13-17

А13-BIAS2

А13-BIAL5

А13-BIAL4

А13-BIAS1

А13-BIAS3

А13-BIAL6

А13-BIAL7

А13-SK4, 5

А13-16

А13-15

А13-12

А13-SK6, 7

А13-11

А13-12

А13-10

А13-9

А13-10

А13-13

А13-14

А13-17

А13-17

А13-СК6

А13-18

А13-19

А13-20

А13-22

А13-23

А13-24

А13-25

А13-21 А13-26

А13-14

А13-17

А13-17

А13-17

А13-22

А13-23

А13-22

А13-17

А13-22

А13-23

А13-24

А13-BIAL8

А13-25

А13-17

А13-22

А13-23

А13-24

А13-25

А13-SK8А13-SK9

А13-SK10А13-SK11

А13-18

А13-19

А13-СК6

А13-19

А13-20

А13-21

А13-21

А13-СК7

А13-BIAL9

А13-26

А13-26

А13-СК7

А13-27

А13-28

А13-29

А13-30

А13-31

А13-32

А13-33А13-26

А13-30

А13-SK12

А13-SK13

А13-SK14

А13-BIAS4

А13-BIAL10

А13-32

А13-31

А13-27

А13-28

А13-29

А13-31

А13-32

А13-33

А13-СК8

А13-BIAL11

А13-BIAL12

А13-SK15

А13-SK16

А13-SK17

А13-33

А13-СК8

А13-34

А13-35

А13-36

А13-37

А13-38

А13-39

А13-40

А13-34

А13-35

А13-36

А13-36

А13-33

А13-37

А13-39

А13-BIAS5

А13-38

А13-36

А13-35

А13-38

А13-33

А13-39

А13-40

A13-BIAS1...A13-BIAS5

A13-SK1...A13-SK17

Коробка ответвительная с 10 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54000, IP55

А13-СК4, А13-СК7,

А13-СК8

Коробка ответвительная с 12 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54200, IP55

А13-СК5, А13-СК6

Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х1

1

1

2

2

3

4

4

5

5

Кабель канал ПВХ 25х25х2000

см . черт . - АПС .7

на отм. +2,500 м

в кабель-канале

6

8

20шт
Кабель канал ПВХ 40х40х2000

на отм. +2,500 м

в кабель-канале

6

7

на отм. +2,500 м

в кабель-канале

6

7

Административно - бытовой корпус.

I очередь.
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Формат А1

План сети оповещения

при пожаре

отм. +3,900

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.7

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

43
Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 87 чел. (сан. группа 3б)

73,96

44 9,48

Преддушевая
45 11,31

46

Коридор

32,88

47 58,06

Мужская гардеробная специальной одежды на

87 чел. (сан. группа 3б)

6,66

Душевая с тамбуром

Помещение для хранения уборочного инвентаря

49

48
Коридор

37,83

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

50 2,90

3,24

54 35,90

 Зона выдачи чистой спецодежды

55 7,32

51

52

53

2,07

2,38

Тамбур санузла

Сан/узел

Сан/узел

Тамбур санузла

Коридор

не класс.

не класс.

Д

Д

56 12,79

57 14,34

Кладовая для хранения и выдачи чистой

спецодежды

Кладовая для  приема загрязненной

спецодежды

В

3

В

3

не класс.

П-IIа

П-IIа

Д

Зона чистки обуви58

2,32

59
Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 87 чел. (сан. группа 3б)

75,79

Преддушевая60

18,69

61 33,58Душевая с тамбуром

62

15,32

Коридор

63 50,97

Мужская гардеробная специальной одежды на

87 чел. (сан. группа 3б)

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Щегольков

р 1 1

47.1 1,4

Помещение для сбора и временного хранения

загрязненной спецодежды

В

4

не класс.

План на отм. +3,900

Корпус А13

Звуковой оповещатель

Световой оповещатель

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1 8шт

7

8

9

8шт

16шт

4шт

425м

A13-BIAL13...A13-BIAL20

Коробка соединительная

Условные обозначения:

Проводка уходит на более высокую отметку.

Проводка приходит с более высокой отметки.

Проводка уходит на более низкую отметку.

Проводка приходит с более низкой отметки.

Оповещатель световой БЛИК-С-24, (надпись

"ВЫХОД"), IP41, =24 В

Оповещатель пожарный звуковой динамический

EMA1224B4R/ESBR, IP55, 103 дБ, =24 В

Адресная метка реле АМР(Д)

Адресная метка

A13-BIAS6...A13-BIAS13

A13-SK18...A13-SK33

Коробка ответвительная с 12 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54200, IP55

А13-СК9...А13-СК12

Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х1

А13-40

с отм. 0,000 м

А13-СК9

А13-SK18

А13-SK19

А13-SK20

А13-SK21

А13-40

А13-СК9

А13-41

А13-42

А13-43

А13-45

А13-46

А13-47

А13-48

А13-44 А13-49

А13-41

А13-42

А13-43

А13-44

А13-42

А13-43

А13-44

А13-43 А13-44

А13-44

А13-BIAS7

А13-BIAL14

А13-BIAS8

А13-BIAS6

А13-BIAL13

А13-45

А13-46

А13-46

А13-45

А13-47 А13-48

А13-47

А13-48

А13-BIAL15

А13-BIAS9

А13-BIAL16

А13-СК10

А13-49

А13-СК10

А13-50

А13-51

А13-52

А13-54

А13-55

А13-56

А13-57

А13-53 А13-58

А13-54

А13-SK24

А13-SK25

А13-SK23

А13-50

А13-51

А13-52

А13-53

А13-51

А13-52

А13-53

А13-52

А13-53

А13-53

А13-SK22

А13-55

А13-56

А13-57

А13-58

А13-57

А13-58

А13-56

А13-57

А13-58

А13-58

А13-СК11

А13-59

А13-60

А13-61

А13-63

А13-64

А13-65

А13-66

А13-62 А13-67

А13-СК11

А13-SK27

А13-SK26

А13-SK28

А13-SK29

А13-BIAS10

А13-63

А13-58

А13-63

А13-64

А13-BIAL17

А13-58

А13-63

А13-64

А13-59

А13-60

А13-61

А13-62

А13-60

А13-61

А13-62

А13-61

А13-62

А13-62

А13-BIAS11

А13-BIAL18

А13-66

А13-65

А13-65

А13-66

А13-67

А13-BIAL19

А13-BIAL20

А13-BIAS12

А13-BIAS13

А13-67

А13-67

А13-СК12

А13-68

А13-69

А13-70

А13-72

А13-73

А13-74

А13-75

А13-71 А13-76

А13-СК12

А13-72

А13-68

А13-69

А13-70

А13-71

А13-SK30

А13-SK31

А13-SK32

А13-SK33

А13-69

А13-70

А13-71

А13-73

А13-70

А13-71

А13-71

А13-74

А13-75

А13-75

А13-74

А13-76

А13-76

А13-76

А13-76

А13-76

А13-76

А13-76

на отм. +7,800 м

А13-76

1

1

2

2

3

4

4

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Оповещатели должны устанавливаться на высоте 2,0-2,5 метра от

уровня пола

5. Места перехода трассы с этажа на этаж защитить отрезком трубы

6. Кабели сети оповещения проложить на отм. +6,400 м в кабель-канале

ПВХ 25х25х2000, 40х40х2000

150шт
Кабель канал ПВХ 25х25х2000

30шт
Кабель канал ПВХ 40х40х2000

см . черт . - АПС .6 см . черт . - АПС .8

на отм. +6,400 м

в кабель-канале

5

6

на отм. +6,400 м

в кабель-канале

5

7

на отм. +6,400 м

в кабель-канале

5

6

Административно - бытовой корпус.

I очередь.
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Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

64

50,02

65 6,62
Преддушевая

66
Душевая

17,50

67
Коридор

9,98

68 66,44

69 9,01

70 8,77

71 9,68

Мужская гардеробная домашней и уличной

одежды на 45 чел. (сан. группа 2в, 2г)

Мужская гардеробная специальной одежды на

45 чел. (сан. группа 2в, 2г)

Помещение сушки спецодежды (санитарная

группа 2в, 2г)

Помещение обогрева (сан.группа 2г)

Помещение для хранения уборочного инвентаря

В

4

В

4

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

72 4,35

73 3,91

75 3,66

76 34,89

Тамбур санузла

Сан/узел

Сан/узел

Тамбур санузла

74 4,13

Коридор
не класс.

Д

77 34,93

78 71,23

Комната приема пищи

Коридор

 Зона выдачи чистой спецодежды

79 7,32

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

80 12,79

81 13,94

Кладовая для хранения и выдачи чистой

спецодежды

Кладовая для  приема загрязненной

спецодежды

Зона чистки обуви
82 2,23

83

Служебное помещение

84

26,93

Служебное помещение

85

27,45

Курительная

86

12,69

ПВК

87

53,57

ВВК
18,15

Д

В

3

В

3

Д

Д

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

П-IIа

П-IIа

Д

Д

Д

Формат А1

План сети оповещения

при пожаре

отм. +7,800

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.8

Щегольков

р 1 1

План на отм. +7,800 м

Корпус А13

Звуковой оповещатель

Световой оповещатель

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1 8шт

7

8

9

8шт

16шт

4шт

355м

A13-BIAL21...A13-BIAL28

Коробка соединительная

Условные обозначения:

Проводка уходит на более высокую отметку.

Проводка приходит с более высокой отметки.

Проводка уходит на более низкую отметку.

Проводка приходит с более низкой отметки.

Оповещатель световой БЛИК-С-24, (надпись

"ВЫХОД"), IP41, =24 В

Оповещатель пожарный звуковой динамический

EMA1224B4R/ESBR, IP55, 103 дБ, =24 В

Адресная метка реле АМР(Д)

Адресная метка

A13-BIAS14...A13-BIAS21

A13-SK34...A13-SK49

Коробка ответвительная с 12 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54200, IP55

А13- СК 13... А13- СК 16

Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х1

А13-112

на отм. +11,700 м

А13-BIAL21

А13-BIAS14

А13-BIAL22

А13-BIAL23

А13-BIAS15

А13-BIAS16

А13-BIAS17

А13-BIAL24 А13-BIAL26

А13-BIAS19

А13-BIAS18А13-BIAL25

А13-BIAS20

А13-BIAS21

А13-BIAL27

А13-BIAL28

А13-SK34

А13-СК13

А13-SK35

А13-SK37

А13-SK36

А13-77

А13-78

А13-79

А13-80

А13-76

А13-СК13

А13-77

А13-78

А13-79

А13-81

А13-82

А13-83

А13-84

А13-80 А13-85

А13-78

А13-79

А13-80

А13-79

А13-80

А13-80

А13-81

А13-81

А13-82

А13-83

А13-84

А13-85

А13-83

А13-84

А13-85

А13-84

А13-85

А13-85

А13-90

А13-СК14

А13-85

А13-СК14

А13-86

А13-87

А13-88

А13-90

А13-91

А13-92

А13-93

А13-89 А13-94

А13-90

А13-91

А13-85

А13-90

А13-91

А13-SK38 А13-SK39

А13-SK40

А13-SK41

А13-86

А13-87

А13-88

А13-89

А13-87

А13-88

А13-89

А13-88

А13-89

А13-89

А13-92

А13-93

А13-94

А13-93

А13-92

А13-SK42

А13-SK43

А13-SK44

А13-SK45

А13-94

А13-95

А13-96

А13-97

А13-98

А13-96

А13-97

А13-98

А13-97

А13-98

А13-98

А13-99

А13-100 А13-100

А13-СК15

А13-94

А13-СК15

А13-95

А13-96

А13-97

А13-99

А13-100

А13-101

А13-102

А13-98 А13-103

А13-101

А13-102

А13-101 А13-102

А13-103

А13-103 А13-103

А13-СК16

А13-104

А13-105

А13-106

А13-108

А13-109

А13-110

А13-111

А13-107 А13-112

А13-СК16

А13-SK46

А13-SK47

А13-SK48

А13-SK49

А13-105

А13-106

А13-107

А13-104

А13-105

А13-106

А13-107А13-106

А13-107

А13-107

А13-108

А13-109

А13-111

А13-112

А13-110

А13-109

А13-110

А13-111

А13-112

А13-109

А13-111

А13-112

А13-110

А13-111

А13-110

А13-112

А13-76

А13-112

А13-76

с отм. +3,900 м

1

1

2

2

3

4

4

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Оповещатели должны устанавливаться на высоте 2,0-2,5 метра от

уровня пола

5. Места перехода трассы с этажа на этаж защитить отрезком трубы

6. Кабели сети оповещения проложить на отм. +10,300 м в кабель-канале

ПВХ 25х25х2000, 40х40х2000

см . черт . - АПС .7 см . черт . - АПС .9

120шт
Кабель канал ПВХ 25х25х2000

30шт
Кабель канал ПВХ 40х40х2000

на отм. +10,300 м

в кабель-канале

5

7

на отм. +10,300м

в кабель-канале

5

6

на отм. +10,300м

в кабель-канале

5

6

Административно - бытовой корпус.

I очередь.



1 2 3 4 5

6000

24000

6000 6000

E

D

C

B

A

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

3
2

0
0

2
4

0
0

0

3 4 5

24000

2800 6000

+11,700

+13,050

+9,150

+10,500

+9,150

+11,700

+10,500

+7,800

D/1

2
8

0
0

2/1

3200

89

90

91

92

94

101

102

103

104

105

106

107

95

96

97

98

99

100

88

108

109

93

План на отм. +11,700

89 33,55

91 20,20

92 27,42

93 18,09

94 131,65

95 5,52

97 12,14

98 7,95

99 15,62

8,38

101 11,57

102 36,85

103 20,07

104 31,15

105 34,47

Кабинет на 3 человека (ООТ и ПБ)

90 15,15
Серверная

Кабинет на 3 человека (ОГЭ)

Кабинет на 3 человека (ПТО)

Кабинет на 3 человека (ОГМ)

Коридор

Тамбур санузла

Женский санузел

Мужской санузел

Тамбур санузла

96 8,96

Принтерная

100

Помещение для хранения уборочного инвентаря

Кабинет на 1 человека (переводчик)

Кабинет технического директора

Приемная

Первый зам. генерального директора

Переговорная

106 27,99

107 8,41

Кабинет на 3 человека (КИПиА)

Кабинет на 1 человека (бухгалтер)
88

Служебное помещение

6,01
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Формат А1

План сети оповещения

при пожаре

отм. +11,700

Подпись

Н. контр.

Изм.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Щегольков

Горохова

ЛистКол.уч. N°Док. Дата

Листов
Стадия

Лист

Нач.отд. Домостроева

10027-А13-АПС.9

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

не класс.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ДД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Корпус А13

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

Номер

поме-

щения

Наименование

Площадь,

м2

Кат.помещения по

 СП12.13130.2009

Кат.помещения

по ПУЭ

108 10,80

АТС

не класс.

109 16,66

ЭРП

не класс.
В

4

В

4

В

4

р 1 1

Звуковой оповещатель

Световой оповещатель

6

5

3

4

Поз.

обозна-

чение

2

Наименование Кол.

1 2шт

7

8

9

4шт

6шт

2шт

125м

A13-BIAL29, A13-BIAL30

Коробка соединительная

Условные обозначения:

Проводка уходит на более высокую отметку.

Проводка приходит с более высокой отметки.

Проводка уходит на более низкую отметку.

Проводка приходит с более низкой отметки.

Оповещатель световой БЛИК-С-24, (надпись

"ВЫХОД"), IP41, =24 В

Оповещатель пожарный звуковой динамический

EMA1224B4R/ESBR, IP55, 103 дБ, =24 В

Адресная метка реле АМР(Д)

Адресная метка

A13-BIAS22...A13-BIAS25

A13-SK50...A13-SK55

Коробка ответвительная с 10 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54000, IP55

А13- СК 17, А13- СК 18

Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х1

А13-112

с отм. +7,800 м

А13-СК17

А13-SK52

А13-115

А13-112

А13-СК17

А13-113

А13-114

А13-115

А13-116

А13-117

А13-118

А13-119

А13-BIAL29

А13-BIAS22

А13-BIAS23

А13-BIAS24

А13-BIAS25

А13-BIAL30

А13-SK51

А13-SK50

А13-115

А13-114

А13-113

А13-115

А13-114

А13-116

А13-117

А13-118

А13-119

А13-117

А13-118

А13-119

А13-118

А13-119

А13-119

А13-СК18

А13-120

А13-121

А13-122

А13-123

А13-124

А13-125

А13-СК18

А13-SK53

А13-SK55

А13-SK54

А13-120

А13-121

А13-122

А13-121

А13-122

А13-122 А13-123

А13-124

А13-125

А13-124

А13-123

А13-125

1

1

2

2

3

4

4

50шт
Кабель канал ПВХ 25х25х2000

10шт
Кабель канал ПВХ 40х40х2000

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Пояснительную записку см. чертеж 10027-А13-АПС.ПЗ

3. Схему подключения внешних проводок см. чертеж 10027-А13-АПС.11

4. Оповещатели должны устанавливаться на высоте 2,0-2,5 метра от

уровня пола

5. Места перехода трассы с этажа на этаж защитить отрезком трубы

6. Кабели сети оповещения проложить на отм. +14,200 м в кабель-канале

ПВХ 25х25х2000, 40х40х2000

см . черт . - АПС .8

на отм. +14,200 м

в кабель-канале

5

6

на отм. +14,200 м

в кабель-канале

5

7

Административно - бытовой корпус.

I очередь.



Схема электрическая

принципиальная питания,

сигнализации и блокировок

ПодписьИзм. ЛистКол.уч. N°Док. Дата

10027-А13-АПС.10

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам  без согласия ОАО НИИК.

5

Листов

Р
1

Стадия
Лист

Н. контр.

Разраб.

Провер.

Домостроева

Щегольков

Горохова

Нач.отд. Домостроева

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Формат А4

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Планы сети пожарной сигнализации см. чертежи 10027-А13-АПС.2, 3, 4, 5

3. Планы сети оповещения при пожаре см. чертежи 10027-А13-АПС.6, 7, 8, 9

4. Схему подключения внешних проводок  см. чертеж 10027-А13-АПС.11

Административно - бытовой корпус.

I очередь.



Схема электропитания

Номинальное

напряжение, В

Потребляемая

мощность, Вт

Место

установки

Позиция

Тип

6,0 A

8
0
2

8
0
0

Р
Е

См. черт. 10027-А13-ЭМ л.5

А13-GB2

Скат-2400

20

А13-SF1

8,0 A

800

801

РЕ

Помещение охраны

Скат-1200Т

(исп. 12/20)

=12 В

А13-GB1

1
0
1

1
0
2

1
0
1

1
0
2

=12В

1
0
1

1
0
2

Р
Е

8
0
3

2,0 A

8
0
0

А13-SF2 А13-SF3

АО-2/40

А13-ВА1

А13-ARK1

РА-256

А13-ARK2

РА-256

А13-ARK3

РА-256

2020

=12В

3
0
1

3
0
2

3
0
1

3
0
2

=24В

А13-1/75...

А13-1/77

0,01

Световое

и звуковое

оповещение

44

ИП 535-07е

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
В

з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

2

10027-А13-АПС.10

Контакты, занятые в других схемах

А13-SK56

2 3

Автоматическое

отключение

вентсистем

поз. П100-П102,

поз. В100-В109,

кондиционера

поз. К100,

200

201

Корпус А13

см. эл.техническую

часть проекта

черт.

10027-А13-ЭМ.ЛО.Э3

л.18

маркировка из электротехнической

части проекта

Формат А3

=24 В

L N РЕ



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

3

10027-А13-АПС.10

=24 В от А13-GB2

3
0

1

3
0

2

А13-BIAS1

А13-SK1

А13-ВIAL1

А13-ВIAL2

303

304

А13-ВIAL3

305

306

А13-ВIAL4

307

А13-ВIAL5

308

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

А13-BIAS2

3092 3

А13-BIAS3

3102 3

А13-ВIAL6

3112 3

А13-ВIAL7

3122 3

А13-ВIAL8

3132 3

А13-ВIAL9

3142 3

А13-BIAS4

3152 3

А13-ВIAL10

3162 3

А13-ВIAL11

3172 3

А13-BIAS5

3182 3

А13-ВIAL12

3192 3

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
о
т

м
.
 
0
,
0
0
0
 
м

3
0

1

3
0

2

А13-BIAS7

А13-ВIAL13

320

321

А13-ВIAL14

322

323

324

А13-ВIAL15

325

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

3262 3

А13-BIAS9

3272 3

3282 3

А13-ВIAL17

3292 3

3302 3

А13-ВIAL18

3312 3

3322 3

3332 3

3342 3

3352 3

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
о
т

м
.
 
+

3
,
9
0
0
 
м

А13-BIAS6

А13-BIAS8

А13-ВIAL16

А13-BIAS10

А13-BIAS11

А13-ВIAL19

А13-BIAS12

А13-BIAS13

А13-ВIAL20

3
0

1

3
0

2

3
0

1

3
0

2

см. лист 4

А13-SK2

А13-SK3

А13-SK4

А13-SK5

А13-SK6

А13-SK7

А13-SK8

А13-SK9

А13-SK10

А13-SK11

А13-SK12

А13-SK13

А13-SK14

А13-SK15

А13-SK16

А13-SK17

А13-SK18

А13-SK19

А13-SK20

А13-SK21

А13-SK22

А13-SK23

А13-SK24

А13-SK25

А13-SK26

А13-SK27

А13-SK28

А13-SK29

А13-SK30

А13-SK31

А13-SK32

А13-SK33

Схема оповещения

Формат А4



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

4

10027-А13-АПС.10

см. лист 3

=24 В

3
0

1

3
0

2

А13-BIAS15

А13-ВIAL21

336

337

А13-ВIAL22

338

339

340

А13-ВIAL23

341

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

А13-BIAS17

3422 3

3432 3

А13-ВIAL25

3442 3

3452 3

А13-ВIAL26

3462 3

3472 3

А13-BIAS20

3482 3

А13-ВIAL27

3492 3

3502 3

3512 3

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
о
т

м
.
 
+

7
,
8
0
0
 
м

3
0

1

3
0

2

А13-BIAS24

352

353

354

355

356

357

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
о
т

м
.
 
+

1
1
,
7
0
0
 
м

3
0

1

3
0

2

А13-BIAS14

А13-BIAS16

А13-ВIAL24

А13-BIAS18

А13-BIAS19

А13-BIAS21

А13-ВIAL28

А13-BIAS22

А13-ВIAL29

А13-BIAS23

А13-ВIAL30

А13-BIAS25

А13-SK34

А13-SK35

А13-SK36

А13-SK37

А13-SK38

А13-SK39

А13-SK40

А13-SK41

А13-SK42

А13-SK43

А13-SK44

А13-SK45

А13-SK46

А13-SK47

А13-SK48

А13-SK49

А13-SK50

А13-SK51

А13-SK52

А13-SK53

А13-SK54

А13-SK55

Схема оповещения

Формат А4



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

ПодписьКол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

Формат А4

5

Позиция

Примечание

Наименование

Кол.

Помещение охраны. Шкаф АПС 2

А13-SF2
1

А13-SF1

Автоматический выключатель S 202-C 8, АС,

~220 В, 50 Гц, 2-х полюсный, Iн.р.=8,0 А

1

Автоматический выключатель S 201-C 6,0, АС,

~220 В, 50 Гц, однополюсный, Iн.р.=6,0 А

10027-А13-АПС.10

А13-SF3
1

Автоматический выключатель S 201-C 2,0, АС,

~220 В, 50 Гц, однополюсный, Iн.р.=2,0 А

А13-ARK1...

А13-ARK3

3Ретранслятор адресно-аналогового шлейфа РА-256

Помещение охраны

Источник вторичного электропитания

резервированный "Скат-1200Т" исп. 12/20, 12 А, =12 В

А13-GB1

Источник вторичного электропитания

резервированный "Скат-2400", 2,5 А, =24 В

1

А13-GB2
1

А13-ВА1
1

Аккумуляторный отсек 2/40

А13-SK56 1Адресная метка реле АМР(Д)

По месту

Оповещатель световой БЛИК-С-24, (надпись

"ВЫХОД"), IP41, =24 В

А13-BIAL1...

А13-BIAL30

30

А13-SK1...

А13-SK55

55Адресная метка реле АМР(Д)

А13-BIAS1...

А13-BIAS25

25

Оповещатель пожарный звуковой динамический

EMA1224B4R/ESBR, IP55, 103 дБ, =24 В

А13-1/75...

А13-1/77

3

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный,

ИП 535-07е, 1ExdmllCT6, IP67, =24 В



П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д
а

т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

и
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Схема подключения внешних

проводок

ПодписьN°Док. Дата

Данный чертеж не подлежит размножению или  передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО НИИК.

12

Листов

Р
1

Стадия
Лист

Домостроева

Щегольков

Горохова

Домостроева

10027-А13-АПС.11

Изм. Кол.уч.

Н. контр.

Разраб.

Провер.

Нач.отд.

Лист

    Примечание.

1. Общие данные см. чертеж 10027-А13-АПС.1

2. Планы сети пожарной сигнализации см. чертежи 10027-А13-АПС.2, 3, 4, 5

3. Планы сети оповещения при пожаре см. чертежи 10027-А13-АПС.6, 7, 8, 9

4. Схему электрическую принципиальную питания, сигнализации и

   блокировок см. чертеж 10027-А13-АПС.10

5. Общий вид шкафа АПС 2 см. чертеж  10027-А13-АПС.13

Административно - бытовой корпус.

I очередь.



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
о
т

м
.
 
0
,
0
0
0
 
м

А
д
р
е
с
н
о
-
а
н
а
л

о
г
о
в
ы

й
 
ш

л
е
й
ф

А13-1/1

ИП 212-107

А13-ШС1-1

L=300 м

КПСнг(А)-FRLS

1х2х1

1

3

2

4

~

Шкаф

АПС 2

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/2

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/3

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А1-1

А1-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС1-

А13-1/4

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/8

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/9

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А2-1

А2-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/16

ИП 212-58 (н.о.)

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/15

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/10

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

5

АМД

(Д)

АМД

(Д)

А13-1/22

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/19

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/23

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А6-1

А6-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/18

ИП 212-58 (н.о.)

А13-1/27

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/24

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/31

ИП 212-58 (н.о.)

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

АМД

(Д)

А13-1/28

ИП 212-58 (н.о.)

А13-1/32

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/37

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/38

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А11-1

А11-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/39

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А12-1

А12-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/65

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/40

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/66

ИП 212-58 (н.о.)

ШС 1+

ШС 1-

АМД

(Д)

АМД

(Д)

А13-1/69

ИП 212-58 (н.о.)

А13-1/74

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/70

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

L=10 м

ВВГнг-FRLS 1х4

1

2

3

4

А13-СК1

Коробка ДКС (Код 53800)

ШС1+

ШС1-

5

6

АМД

(Д)

302

301

1

2

3

4

ШС1вх+

ШС1вх-

ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS1

ИЗО

1

2

3

4

ШС1вх+

ШС1вх-

ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS2

ИЗО

1

2

3

4

ШС1вх+

ШС1вх-

ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS3

ИЗО

1

2

3

4

ШС1вх+

ШС1вх-

ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS4

ИЗО

А13-ШС1-2

~

Шкаф

АПС 2

L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

1х2х1

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6
RII

RII

0
0

R_

R_

ШС+

ШС-

ШС+

ПК

А13-1/75

ИП 535-07е

301

302

А17-1

А17-2

IP55

Коробка КС-20

IP54

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

2

10027-А13-АПС.11

А1А2

А3

А3-1

А3-2
1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

5

А5

А5-1

А5-2

А6

1

3

2

4

5

А7

А7-1

А7-2

ШС 1+

ШС 1-

1

3

2

4

5

А10

А10-1

А10-2

А11А12

1

3

2

4

5

А13

А13-1

А13-2

ШС 1+

ШС 1-

1

3

2

4

5

А16

А16-1

А16-2

А17

7

8

9

10

А17-1

А17-2

А13-ШС1-3

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

2х2х1

11

12

1

2

3

4

А13-СК2

ШС1+

ШС1-

5

6

АМД

(Д)
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301

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6
RII

RII

0
0

R_

R_

ШС+

ШС-

ШС+

ПК

А13-1/76

ИП 535-07е

301

302

А18-1

А18-2

А18

7

8

9

10

А18-1

А18-2

А13-ШС1-5

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

2х2х1

11

12

А13-ШС1-4

L=35 м

КПСнг(А)-FRLS

2х2х1

А13-ШС1-6

L=35 м

КПСнг(А)-FRLS

2х2х1

С16

С22

С16

С22

20

L=10 м

ВВГнг-FRLS 1х4

Коробка КС-20

IP54

1

2

3

4

А13-СК3

ШС1+

ШС1-

5

6

АМД

(Д)

302

301

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6
RII

RII

0
0

R_

R_

ШС+

ШС-

ШС+

ПК

А13-1/77

ИП 535-07е

301

302

А19-1

А19-2

А19

7

8

9

10

А19-1

А19-2

А13-ШС1-7

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

2х2х1

11

12

С16

С22

С16

С22

20

2
1

3

+Uп

-Uп

А13-SC1

УУ-1-2

302

301

А20-1

АМД

(Д)

А20

А20-1

А20-2

А20-2

Rд

390 Ом

13

14

А13-ШС1-8

L=350 м

КПСнг(А)-FRLS

1х2х1
~

на отм.

+4,500 м

см. лист 3

К
о
р
п
у
с
 
А

1
3
,
 
п
е
р
и
м

е
т

р

L=10 м

ВВГнг-FRLS 1х4

L=10 м

ВВГнг-FRLS 1х4

L=10 м

ВВГнг-FRLS 1х4
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1
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3
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ШС1вх-

ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS5

ИЗО

А13-1/78

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/80

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/81

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А21-1

А21-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС1-

А21

А13-1/82

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/95

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

1

2
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4

ШС1вх+
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ШС1вых+

ШС1вых-

А13-PS6

ИЗО

А13-1/96

ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4

А22-1

А22-2

1

2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

А22

А13-1/101

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/97

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 1+

ШС 1-

ШС 1+

ШС 1-

А13-1/102

ИП 212-58 (н.о.)

АМД

(Д)

ШС 1+

ШС 1-

АМД

(Д)

А13-1/105

ИП 212-58 (н.о.)

1

3

2

4

5

А26

А26-1

А26-2

ШС 1+

ШС 1-

1

3

2

4
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А13-1/113
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4
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ШС 1-
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1

3

2

4
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ШС 1-
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4

А27-1

А27-2
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ШС 2+
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ШС 2-

А13-2/36

ИП 212-58 (н.о.)
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1
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4
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ШС 2-
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ШС 2-
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ШС 2-
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1

2

3

4

А35-1

А35-2

1

2
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Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 2+

ШС2-

А35
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3

2

4

ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+

ШС 2-

А13-2/68

ИП 212-107

1

3
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ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+

ШС 2-
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ИПР-3СУМ (Н.О.)

1

2

3

4
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2

J3 J2 J1

Х2

Х1

АМД

(Д)

ШС 2+

ШС2-
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1
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ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+
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ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+

ШС 2-

А13-ШС2-1

~

Шкаф

АПС 2

А13-ШС1-8

~

Шкаф

АПС 2

А13-ШС2-1

L=725 м

КПСнг(А)-FRLS

1х2х1

~

Шкаф

АПС 2

А13-2/32

ИП 101-23-A1R (н.о.)

АМД

(Д)

ШС 2+

ШС 2-

1

3

2

4

5

А29

А29-1

А29-2

А13-2/33

АМД

(Д)

ШС 2+

ШС 2-

1

3

2

4

5

А30

А30-1

А30-2

ИП 101-23-A1R (н.о.)

А13-2/35

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+

ШС 2-

А13-2/34

ИП 212-107

1

3

2

4

ШС 2+

ШС 2-

ШС 2+

ШС 2-

1

2

3

4

ШС2вх+

ШС2вх-

ШС2вых+

ШС2вых-

А13-PS9

ИЗО



В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а
И

н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.

Формат А3

В
з
а
и
м

.
 
и
н
в
.
 
№

С
в
е
т

о
в
о
е
 
и
 
з
в
у
к
о
в
о
е
 
о
п
о
в
е
щ

е
н
и
е

ЛистИзм. Кол.уч.
Дата

Подпись№ док.

Лист

4

10027-А13-АПС.11

К
о
р
п
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3
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о
т

м
.
 
0
,
0
0
0
 
м

1

2

3

4

А13-СК4

Коробка ДКС (Код 54000)

ШС+

ШС-

5

6

А13-SK1

АМР(Д)

IP55

7

8

9

10 302

301

11

12

~

Шкаф

АПС 2

303

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
3

Ш
С

+

Ш
С

-

L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-1

А13-2

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

13

14

15

16

17

18

304

305

А13-SK2

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
4

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-3

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-SK3

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
5

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-4

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~ А13-BIAL1

L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-5

~

L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-6

~

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-7

А13-BIAL2

А13-BIAL3

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

А13-СК5

Коробка ДКС (Код 54200)

ШС+

ШС-

5

6

А13-SK4

АМР(Д)

IP55

7

8

9

10 302

301

11

12

306

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
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Ш
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+

Ш
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- А13-8

А13-9

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1
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14

15

16

17

18
307
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А13-SK5

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
7

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-10

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-SK6

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
8

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-11

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~ А13-BIAS1

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-13

~

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-14

~

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-15

А13-BIAL4

А13-BIAL5

19

20

21

22

23

24

А13-8

L=25 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-SK7

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
0
9

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-12

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

309

А13-17

L=35 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~

А13-СК6

см. лист 5
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L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-16 А13-BIAS2
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А13-СК6

Коробка ДКС (Код 54200)

ШС+

ШС-

5

6

А13-SK8

АМР(Д)

IP55

7

8

9

10 302

301

11

12

310

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
0

Ш
С

+

Ш
С

- А13-17

А13-18

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

13

14

15

16

17

18
311

312

А13-SK9

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
1

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-19

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-SK10

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
2

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-20

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~ А13-BIAS3

L=20 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-22

~

L=15 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-23

~

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-24

А13-BIAL6

А13-BIAL7

19

20

21

22

23

24

А13-SK11

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
3

Ш
С

+

Ш
С

-

А13-21

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

313

А13-26

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-25 А13-BIAL8

~

А13-СК5

см. лист 4
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4

А13-СК7

Коробка ДКС (Код 54000)

ШС+

ШС-

5

6
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АМР(Д)
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7

8

9
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314

21 3

ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
4

Ш
С

+

Ш
С

- А13-26

А13-27

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1
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17
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316

А13-SK13

АМР(Д)

21 3

ШС +

ШС -
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0
1

3
1
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Ш
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+
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-

А13-28

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS
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А13-29

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS
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КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-30

~
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КПСнг(А)-FRLS
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~
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4х1

А13-32
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24

А13-33
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КПСнг(А)-FRLS

4х1
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2

3
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АМР(Д)
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8
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-
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А13-SK17
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ШС +

ШС -

3
0
1

3
1
9

Ш
С

+
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С

-

А13-36

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~А13-BIAL11

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-37

~

L=5 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-38

~

L=10 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

А13-39

А13-BIAS5

А13-BIAL12
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23

24

А13-40

L=25 м

КПСнг(А)-FRLS

4х1

~

А13-СК9

см. лист 6
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Позиция
ПримечаниеНаименование Кол.

10027-А13-АПС.11

Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1   ТУ16.К99-036-2007 1405м

Лист

12

100м

1300м

Кабель ВВГнг-FRLS 1х1,5  ТУ16.К71-337-2004 10м

Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х1   ТУ16.К99-036-2007

Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х1   ТУ16.К99-036-2007

Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 53800, IP55

1штА13-СК1

Коробка ответвительная с 10 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54000, IP55

5шт

А13-СК4,

7,8,17,18

Коробка ответвительная с 12 кабельными вводами

фирмы ДКС, код 54200, IP55

10шт

А13-СК5,

6,9...16

Коробка соединительная КС-20, с 4 кабельными

вводами, IP54

2шт

А13-СК2,

А13-СК3

Кабель ВВГнг-FRLS 1х4   ТУ16.К71-337-2004 50м
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1. А13-ARK1...А13-ARK3 - ретранслятор адресно-аналогового шлейфа РА-256;

2. А13-GB1 - источник вторичного питания резервированный Скат-1200Т(исп. 12/20);

3. А13-GB2 - источник вторичного питания резервированный Скат-2400;

4. А13-ВА1 - аккумуляторный отсек АО-2/40.
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     Примечание: 
Общие данные см. чертёж 10027-А13-АПС.1 
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1. Общие указания 

 

Проект системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения при 

пожаре выполнен в соответствии с требованиями: 

- СП 5.13130.2009.Установки пожарной сигнализации  и пожаротушения автома-

тические; 

- СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП7.13130.2009.  «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопо-

жарные требования; 

- СП3.13130.2009.  «Система оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре». Требования пожарной безопасности; 

-  СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- РД78.145-93. «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализа-

ции. 

Правила производства и приемки работ»; 

- ПУЭ; 

- Пособия к РД78.145-93; 

- РД009-01-96. «Установка пожарной автоматики». 

- РД25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации.  Обозначения условные графические элементов 

связи»; 

-  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 6.13130.2009 

 

2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

В данном проекте предусматривается автоматическая установка пожар-

ной сигнализации и  оповещения людей о пожаре в административно-бытовом 

корпусе А13 на отм. 0,000 м; +3,900 м; +7,800 м; +11,700 м  

           Категория защищаемых помещений по СП 12.13130.2009, класс зон по ГОСТ 

51330.9-99, класс зон по ПУЭ: 

        - в помещении прачечной на отм. 0,000 – В3, классификация по ПУЭ - П-IIа; 

        - в помещении сушильной и гладильной на отм. 0,000 –В3, классификация   по   

ПУЭ - П-IIа; 

      - в кладовой  для хранения и выдачи чистой спецодежды на отм. 0,000; 

4,500; 9,000 –В3, классификация по ПУЭ - П-IIа; 
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     - в кладовой для приема загрязненной спецодежды на отм. 0,000; 4,500; 9,000 

- В3, классификация по ПУЭ - П-IIа; 

        - в остальных помещениях - Д , В4 ,  классификация по ПУЭ – некатегор. 

      Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) предназначена для 

автоматического обнаружения возгорания в помещениях с помощью пожарных из-

вещателей и выдачи сигнала тревоги с целью оповещения людей о пожаре – одно-

временного включения светового и звукового оповещения, а также автоматиче-

ского отключения вентиляции в соответствии с требованиями раздела 6 СП 

7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование».  

При срабатывании пожарных извещателей система выдает сигнал «Пожар» 

в помещение охраны, расположенное на 1 этаже административно-бытового кор-

пуса А13 – рабочее место оператора системы АПС и АПТ. 

 Система пожарной сигнализации выполняется адресной, на базе приборов 

системы  «Дозор-16» и включает следующее оборудование: 

- центрального блока с блоком питания Дозор-16 «ПКП-16», установленного 

в корпусе  А13; 

- терминала «ПН24064» установленного в корпусе  А13; 

- пультов наблюдения «ПН3216», установленного в корпусах А13,  В20; 

- ретрансляторы адресно-аналогового шлейфа РА-256; 

- адресные метки АМД(Д); 

- адресные метки реле АМР(Д); 

- устройство управления УУ-1-2; 

- изоляторы адресно-аналогового шлейфа ИЗО; 

- источник вторичного питания резервированный СКАТ-2400; 

- источник вторичного питания резервированный СКАТ-1200Т исп. 12/20; 

- аккумуляторный отсек АО-2/40. 

Структурную схему см. черт. 10027-А13-АПС13. 

      Согласно СП 3.13130.2009 гл.6 таблица 1 в административно-бытовом корпу-

се проектом предусматривается включение системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) II типа, обеспечивающей одновременное звуковое оповещение 

людей и установку световых оповещателей «ВЫХОД» при срабатывании систе-

мы пожарной сигнализации. Уровень звука оповещателей, их количество и место 

расположения обеспечивают необходимую  слышимость сигнала во всех местах 

пребывания людей. 
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Световое оповещение  выполняется оповещателями cветовыми БЛИК-С-

24, (табло с надписью "ВЫХОД"), IP41. 

Звуковое оповещение  выполняется оповещателями пожарными звуковыми 

динамическими EMA1224B4R/ESBR, IP55. 

План сети оповещения  см .черт. 10027-А13-АПС6 - АПС9. 

Тип, количество, а также исполнение пожарных извещателей выбирается 

исходя из характеристики защищаемых помещений. Автоматическая установка 

пожарной сигнализации выполняется на базе извещателей: 

- пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ИП212-107, 

IP30 , tраб.  от -30 С до +70 С ; 

- дымовых оптико-электронных ИП212-58, IP43, tраб.  от -30 С до +70 С,; 

- пожарных тепловых максимально-дифференциальных ИП101-23-A1R, IP23 

tраб.  от -30 С до +70 С. 

На путях эвакуации людей устанавливаются ручные пожарные извещатели 

в исполнении, соответствующем категории защищаемых помещений: 

- извещатели пожарные ручные ИПР-3СУМ, IP41,  tраб.  от -40 С до +50 С,; 

- извещатели пожарные ручные взрывзащищенные ИП535-07е, 1ExdmllCT6, 

IP67, tраб.  от -55 С до +85 С, (схему подключения внешних проводок см. чертеж 

10027-А13-АПС.11) 

Все извещатели сформированы в шлейфы и подключены приемно-

контрольному прибору «Дозор-16» через ретранслятор РА-256, который установ-

лены в шкафу АПС 2, расположенный в помещении охрраны. 

План сети пожарной сигнализации см .черт. 10027-А13 -АПС2 -АПС5. 

Шлейфы пожарной сигнализации и сеть оповещения выполнены с условием 

обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Для за-

пуска и контроля целостности цепей оповещения применяются адресные метки 

реле АМР(Д). 

При возникновении пожара, в соответствии с «Техническим заданием на 

подключение строящегося производства циансолей к телефонным и цифровым 

коммуникациям ООО «Корунд», в одном из выше перечисленных защищаемых по-

мещениях с прибора «Дозор-16» передается сигнал «Пожар» на: 

- пульт диспетчера ВГСО; 

- рабочее место оператора систем АПС и АПТ ( пост охраны корпуса А13); 

- пульт наблюдения (пост охраны корпуса А13); 
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- пульт наблюдения (ЦПУ корпуса В20). 

Для организации связи, передачи данных и другой информации между здани-

ями  предусмотрен оптоволоконный кабель. Кабель проложен от  корпуса А13 че-

рез колодец №621 до  корпуса центрального узла связи (корпус 738)  по существу-

ющей телефонной канализации. Структурную схему сетей см.проект по корпусу 

А13.  

       Проект АПС выполняется на базе оборудования Российского производства. 

Предусмотренное в проекте оборудование включено в перечень технических 

средств автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и кабельной 

продукции, получивших сертификаты соответствия в Системах сертификации 

ГОСТ Р и сертификацию продукции и услуг в области пожарной безопасности 

(Каталог 2009 г. ВНИИПО  МВД РФ г. Санкт-Петербург). 

 

 

 

                              3. Требования к монтажу систем ПС 

 

При монтаже технических средств сигнализации необходимо выполнять 

требования  НПБ 88-01*, ВСН 294-72, ПУЭ-86, РД 78.145-93, РД 009-01-96. 

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые 

ИП212-107, извещатели дымовых оптико-электронных ИП212-58 предназначены 

для обнаружения загорания сопровождающегося выделением дыма. Место уста-

новки извещателей – на потолке. Размещение извещателей следует производить 

с учетом воздушных потоков, вызываемых вентиляцией, при этом расстояние от 

извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извеща-

тели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были 

направлены в стороны двери, ведущей к выходу из помещения.  

Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУМ и извещатели пожарные ручные 

взрывозащищенного исполнения  ИП535-07е с видом взрывозащиты 1ExdmIICT6, со 

степенью защиты оболочки IP67 предназначены для выдачи сигнала тревоги при 

воздействии на него человека и устанавливается на путях эвакуации – вблизи 

входов, выходов на высоте 1,5 м от уровня земли и пола. Места установки изве-

щателей должны иметь освещенность не менее 50 Лк. 

Извещатели тепловые максимально-дифференциальные ИП101-23-A1R 

применяются, если в зоне контроля извещателя в случае возникновения пожара на 

его начальной стадии предполагается тепловыделение. Температура срабаты-
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вания  максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем  

на 20°С  выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении. Ме-

сто установки извещателей – на потолке. Размещать тепловые пожарные изве-

щатели необходимо с учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, 

не связанных с пожаром. Размещение извещателей следует производить с учетом 

воздушных потоков, вызываемых вентиляцией, при этом расстояние от извеща-

теля до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатели 

должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направле-

ны в стороны двери, ведущей к выходу из помещения.  

Прокладка проводов и кабелей выполняется  в соответствии с  

СП5.13130.2009, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, «Технического регламента…» с учетом СП 

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управ-

ления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности». Шлейфы по-

жарной сигнализации и сеть оповещения прокладываются в кабель-каналах ПВХ. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS  в ка-

бель-канале ПВХ Сеть оповещения выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS  в ка-

бель-канале ПВХ Приборы системы «Дозор-16»: ретрансляторы адресно-

аналогового шлейфа РА-256 устанавливаются в шкафу АПС 2 (шкаф АПС 2 см. 

чертеж 10027-0-АПС.13). 

Источники вторичного питания резервированные СКАТ-2400, СКАТ-1200Т 

исп. 12/20, аккумуляторный отсек АО-2/40 устанавливаются на капитальной 

несгораемой стене, в сухом помещении, в месте постоянного пребывания людей – 

в помещении охраны, расположенного на 1 этаже административно-бытового 

корпуса, оборудованном телефонной связью. Расстояние от верхнего края источ-

ников до перекрытия помещения, выполненного из негорючих материалов не ме-

нее 1 м. При смежном расположении источников расстояние между ними не менее 

50 мм. 

Помещение охраны обладает следующими характеристиками: 

- температура воздуха в пределах 18-25 °С при относительной влажности 

воздуха не более 80%; 

- освещенность помещения - 300 Лк; 

- наличие естественной вентиляции, кондиционирования; 

- наличие телефонной связи с пожарной частью  объекта. 
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Электропитание системы пожарной сигнализации  в соответствии с гл.1.2 

ПУЭ и СП.5.13130.2009 выполнено по I-ой категории электроснабжения  от двух 

независимых источников ~220 В, 50 Гц.  

Для питания приборов системы «Дозор-16», звуковых и световых пожарных 

оповещателей предусмотрены источники вторичного питания резервированные 

СКАТ-2400, СКАТ-1200Т исп. 12/20, обеспечивающие силовое питание =24В и =12В 

в случае отсутствия напряжения в сети ~220В в течение трех часов в режиме 

«Тревога» (схему электрическую принципиальную питания см. чертеж 10027-А13-

АПС.10). 

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических 

установок систем пожарной сигнализации выполнено в соответствии с требова-

ниями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-

изготовителя. 

При параллельной прокладке расстояние между кабелями шлейфов ПС, со-

единительных линий с силовыми и осветительными проводами не менее 0,5м. 

 

4.  Вопросы экологии, техники безопасности и охраны труда 

 

Запроектированное оборудование и монтажные технологии являются эко-

логически чистыми. Радиоизотопные и СВЧ установки отсутствуют. Защитные 

меры не требуются. 

При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопас-

ности для электроустановок до 1000 В, при работе на высоте и с монтажным ин-

струментом. 

Монтажные работы должны производиться подготовленным и аттесто-

ванным персоналом. 

Весь комплекс работ выполняется только специализированной монтажной 

организацией, имеющей лицензию на право выполнения данных работ. 
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 Раздел 1. Оборудование АПС           
            
 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

адресно-аналоговый IP30, -10…+55°С 
ИП212-107 
ТУ 4371-019-12215496-
2007 

ССПБ. 
RU.УП001.В06806 

ООО «КБ 
Пожарная 

автоматика» 
г. Саратов 

шт. 185 
в 

т.ч.17 
резерв 

     

            
 Извещатель дымовой оптико-электронный IP43, 

 -30…+70°С 
ИП212-58 
ТУ 4371-003-52635653-
2001 

ССПБ. 
RU.УП001.В06382 

ООО «Систем 
Сенсор Фаир 
Детекторс» 

шт. 21 
в т.ч.2 
резерв 

     

            
 Базовое основание  Е1000В  ООО «Систем 

Сенсор Фаир 
Детекторс» 

шт. 21 
в т.ч.2 
резерв 

     

            
 Извещатель пожарный тепловой максимально-

дифференциальный,  IP23 
 -30…+70°С 

ИП101-23-A1R 
ТУ 4371-004-52635653-
2001 

C-RU. 
ПБ01.В.00833 

ООО «Систем 
Сенсор Фаир 
Детекторс» 

шт. 3 
в т.ч.1 
резерв 

     

            
 Базовое основание  Е1000В  ООО «Систем 

Сенсор Фаир 
Детекторс» 

шт. 3 
в т.ч.1 
резерв 

     

            
 Извещатель пожарный ручной, IP41, -40…+50°С 

 
ИПР-3СУМ 
ЦФСК.425232.004 ПС 

ССПБ. 
RU.ОП002.В.02192 

ЗАО 
«Светлана-

Оптоэлектроника» 

шт. 13 
в т.ч.2 

-
резерв 

     

            
 Извещатель пожарный ручной взрывзащищенный, 

1ExdmllCT6, IP67, t от -55 до +85 ºС, № комп.К4 
ИП535-07е 
ТУ4371-006-43082497-
04 

ССПБ. 
RU.УП001.В03939 

ЗАО «Эридан» 
г. Березовский 

шт. 4 
в т.ч.1 
резерв 

     

            
 Адресная метка «обычного исполнения»  

 t от +5 до +40 ºС 
 

АМД (Д) ССПБ. 
RU.ОП066.В00855 

НИТП «НИТА» 
г. Нижний 
Новгород 

шт. 37 
в т.ч.4 
резерв 

     

            
 Адресная метка «уличного исполнения»  

 t от -40 до +50 ºС  
АМД (Д) ССПБ. 

RU.ОП066.В00855 
НИТП «НИТА» 

г. Нижний 
Новгород 

шт. 4 
в т.ч.1 
резерв 
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 Адресная метка реле«обычного исполнения»  

 t от +5 до +40 ºС 
 
 

АМР (Д) ССПБ. 
RU.ОП066.В00855 

НИТП «НИТА» 
г. Нижний 
Новгород 

шт. 62 
в т.ч.6 
резерв 

     

            
 Ретранслятор адресно-аналогового шлейфа  РА-256 ССПБ. 

RU.ОП066.В00855 
НИТП «НИТА» 

г. Нижний 
Новгород 

шт. 3      

            
 Устройство управления «уличного исполнения»,  

t от -40 до +50 ºС 
УУ-1-2 ССПБ. 

RU.ОП066.В00855 
НИТП «НИТА» 

г. Нижний 
Новгород 

шт. 1      

            
 Добавочный резистор  С2-33-0,25-390 Ом ± 5%   шт. 3   Для УУ-1-2 
            
 Изолятор адресно-аналогового шлейфа ИЗО ССПБ. 

RU.ОП066.В00855 
НИТП «НИТА» 

г. Нижний 
Новгород 

шт. 10      

            
 Источник вторичного питания резервированный 24В, 2,5А СКАТ-2400 ССПБ. 

RU.ОП066.В00895 
ПО «Бастион» 
г. Ростов-на-

Дону 

шт. 1      

 Аккумуляторная батарея на 12А*ч DELTA DT 1212  Delta Battery шт. 2   Для СКАТ-2400 
            
 Источник вторичного питания резервированный 12В, 12А СКАТ-1200Т исп. 12/20 РОСС 

RU.001.11ММ05 
ПО «Бастион» 
г. Ростов-на-

Дону 

шт. 1      

            
 Аккумуляторный отсек на 2х40А*ч АО-2/40  ПО «Бастион» 

г. Ростов-на-
Дону 

шт. 1      

            
 Аккумуляторная батарея на 40А*ч DELTA DT 1240  Delta Battery шт. 2   Для АО-2/40 
            
            
 Световой оповещатель, (надпись "ВЫХОД"), IP41, на =24 В 

 -40…+55°С 
 

БЛИК-С-24 
ЦФСК.425548.009ПС 

ССПБ. 
RU.ОП002.В.01355 

ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроник» 

г.Санкт-
Петербург. 

шт. 33 
в т.ч.3 
резерв 
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 Оповещатель пожарный звуковой динамический, 
 IP55, 103дБ,на =24В,  -30…+70°С 

EMA1224B4R/ESBR  ООО «Систем 
Сенсор Фаир 
Детекторс» 

шт. 28 
в т.ч.3 
резерв 

     

            
            
 Раздел 2. Электроаппараты           
            
 Автоматический выключатель  двухполюсный,  S 202-C 8,0, AC  Фирма шт 1      
 на  ~ 220 В, 50 Гц, Ip=8,0 A   АВВ        
            
 Автоматический выключатель однополюсный,  S 201-C 6,0, AC  Фирма шт 1      
 на  ~ 220 В, 50 Гц, Ip=6,0 A   АВВ        
            
 Автоматический выключатель однополюсный,  S 201-C 2,0, AC  Фирма шт 1      
 на  ~ 220 В, 50 Гц, Ip=2,0 A   АВВ        
            
            
 Раздел 3. Кабели и провода           
            
 Кабели симметричные парной скрутки, огнестойкие с 

пониженным дымо- и газовыделением, сечением: 
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1 
ТУ16.К99-036-2007 

С-RU.ПБ22.В.22131 НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

м 1405      

            
 Кабели симметричные парной скрутки, огнестойкие с 

пониженным дымо- и газовыделением, сечением: 
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1 
ТУ16.К99-036-2007 

С-RU.ПБ22.В.22131 НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

м 100      

            
 Кабели симметричные парной скрутки, огнестойкие с 

пониженным дымо- и газовыделением, сечением: 
КПСнг(А)-FRLS 4х1 
ТУ16.К99-036-2007 

С-RU.ПБ22.В.22131 НПП 
“Спецкабель» 

г. Москва 

м 1300      

            
 Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, , с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности сечением: 

ВВГнг-FRLS 1х4 
ТУ16.К71-337-2004 

С-RU.ПБ14.В.00131 ОАО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 

завод» 
г. Кольчугино 

м 50      

            
 Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, , с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности сечением: 

ВВГнг-FRLS 1х1,5 
ТУ16.К71-337-2004 

С-RU.ПБ14.В.00131 ОАО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 

завод» 
г. Кольчугино 

м 10      
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 Раздел 4. Материалы.           
            
  4.1 Трубы защитные для электропроводок           
            
 Труба обыкновенная оцинкованная с полностью  ГОСТ 3262-75        
 сплющенным гратом с резьбой и муфтой 20х2,8   пм 30      
            
            
 Раздел 5.  Монтажные изделия.            
            
 Кабель-канал (белый)  

ПВХ 25х25х2000мм 
ПВХ 40х40х2000мм 

ТУ 3464-002-12016868-
2004 

   
шт. 
шт. 

 
150 
100 

     

            
 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55, Код 53800  ЗАО «ДКС» шт. 1      
 цвет серый, RAL 7035 Код 54000  г. Москва шт. 5      
  Код 54200   шт. 10      
            
            
 Клеммная колодка из полиамида 6.6 Код 43112 NY  ЗАО «ДКС» шт. 31      
    г. Москва        
            
 5.1 Изделия ООО «Комплектсистемавтоматика»           
            
 Коробка металлическая соединительная  КС-20   шт. 2      
 влагозащищенная, IP54, с кабельными вводами: 

С16 – 2шт, С22 – 2шт. 

ТУ 4218-001-01407979-2007          

            
 


