
Технологические решения

Капитальный ремонт помещений низкой зоны ЛКК строение №3, расположенного
по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 90

Технологическая планировка
на отм. 0.000, 3.700 и 4.200
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Кол.Наименование
Приме-Масса
чаниеед.,кг.

Поз. Обозначение

              276КВт,

200В 3ф 400Гц-2Квт,

3 1

4 12ABB Serie Europa Тип 2

2

1 Опорно-поворотное устройство 

 отражатель 7,5х7,5 м.

6 700

ИДЦ Имитатор движения цели 5

Камера тепла 380В 50ГЦ -35КВт

Щит электрический (розетка с

вилкой: 36В -3ф 1000Гц - 0,5КВт,

 27В-0,5КВт, блок из 4-х евророзеток

 220В 50Гц-5Квт)

220В 50Гц - 15КВт,

 200В 3ф 400Гц-5КВт,

5 1ABB Serie Europa Тип 1 Щит электрический (розетка с

вилкой: 36В -3ф 1000Гц - 1КВт,

 27В-1,5КВт, блок из 4-х евророзеток

 220В 50Гц-5Квт)

пластиковый модульный

металлический модульный

6 1ABB Serie Europa Тип 3

металлический модульный

800

П-IIa
В4

П-IIa
В4

П-IIa
В4

П-IIa
В4

П-IIa
В4

П-IIa
В4
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9

9
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4х2А

2х70А

4х8А

3х64А

2х23А

4х22А

4х2А

2х23А

4х3А

3х18А

2х23А

4х20А

380В 3ф+0 50Гц-15КВт

380В 3ф+0 50Гц-10КВт

220В 50Гц - 15КВт,

 200В 3ф 400Гц-5КВт,

Щит электрический (розетка с

вилкой: 36В -3ф 1000Гц - 1КВт,

 27В-1,5КВт, блок из 4-х евророзеток

 220В 50Гц-5Квт)

4х2А

2х70А

4х8А

3х64А

2х23А

4х22А380В 3ф+0 50Гц-15КВт
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7 ИДЦ Имитатор движения цели 1 3000

8 ИДЦ Имитатор движения цели 1 1500
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10 Облучающая антена 1

11 Антена для определения  ЭПР 1

БЭПФ1,2

В

Р

У

1

РЩ1(380)

БЭПФ3,4

- щит осветительный

- подвод электроэнергии
с точкой росы - 60 град
- подвод сжатого воздуха 5 Атм  

- рабочее место

- приямок

- РПМ 

VVVVVVV - щит силовой и спецтоков тип 22

БЭПФ1,2

32 А

1-4

1

1
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5-6

3

ЭМ 
100 А

камера тепла-35КВт

32 А

32 А

1-4
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9-11

1-4

5-6
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9-12

4

5 7-8

9-10
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БЭПФ5,6,7

 РЩ1.1Управление воротами
32 А

ЭМ 

ЭМ 

ЭМ 

ТХ

БЭПФ8,9,10,11,12,13

БЭПФ14,15
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РЩ2(220)

РЩ3(28)

РЩ4(36)

РЩ1(380В 50 Гц)-55 КВт

РЩ5(200)

Щит тип 2 - 4/1 и 4/6 

РЩ2(220В 50Гц) -20 КВт 100 АЭМ Щит тип 2 - 4/1 и 4/6 
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7-8 РЩ2(220В 50Гц) -20 КВт 100 АЭМ Гр. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

Щит тип 2 - 4/1 и 4/6 

Щит тип 2 - 4/1 и 4/6 

Щит тип  4/6 
РЩ3(28) - 0,5 КВт - 21,4 А

РЩ4(36)-1 КВт

РЩ5(200В 400Гц) - 4 КВт

9-11 ЭМ Щит тип 2 - 4/1 

ЭМ 
32 А

РЩ1.1(380В 50 Гц)-10 КВтЩит тип 2 - 4/2 

РЩ2.1(220В 50Гц) -20 КВт 100 АЭМ Щит тип 2 - 4/2 и Гр. 2.4

РЩ2.1(220)

7-9 ЭМ Щит тип 2 - 4/2 

32 А1-4 ЭМ 
РЩ5(200В 400Гц) - 2 КВт

Щит тип 2 - 4/2 

32 А5-8 ЭМ РЩ4(36)-0.5 КВт
Щит тип 2 - 4/2 

РЩ1.3

РЩ2.3

РЩ3.3

РЩ5.3

РЩ4.3

1-4 ЭМ 
100 А

РЩ1.3 (380В 50 Гц)- 30 КВтЩит тип 2 - 4/4, 4/5 и 4/7 

5-6 РЩ2.3 (220В 50Гц) -20 КВт 100 А

ЭМ Щит тип 2 - 4/4, 4/5  

РЩ2.3 (220В 50Гц) -20 КВт 100 А
ЭМ Щит тип 2 - 4/7, Гр.1.3, 1.4

Г

р

.
 
2
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РЩ2.3 (220В 50Гц) -15 КВт 100 А
ЭМ Гр.2.3, 2.5, 2.6

1-3 ЭМ Щит тип 2 - 4/4 

4-6 ЭМ Щит тип 2 - 4/5 

7-9 ЭМ Щит тип 2 - 4/7 

6

32 А1-4 ЭМ 
РЩ5.3 (200В 400Гц) - 6 КВт

Щит тип 2 - 4/4, 4/5 и 4/7 

100 А5-8 ЭМ РЩ4.3(36)-1.5 КВт
Щит тип 2 - 4/4, 4/5 и 4/7 

РЩ1.4(380)

РЩ2.4(220)

РЩ3.4(28)

РЩ4.4(36)

РЩ5.4(200)

1-4 ЭМ 
100 А

РЩ1.4(380В 50 Гц)-25 КВт
Щит тип 2 - 4/3 и тип1-5

5-6 РЩ2.4(220В 50Гц) -20 КВт 100 АЭМ Щит тип1-5

2 - 4/3 Гр. 1.5, 1.6 7-8 РЩ2.4(220В 50Гц) -20 КВт 100 АЭМ 

9-12 100 А

РЩ4.4(36)-1.5 КВтЭМ 
Щит тип 2 - 4/3 и тип1-5

1-3 ЭМ 
100 А

Щит тип1-5

РЩ3.4(28) - 1,5 КВт - 64,2 А

Щит тип 2 - 4/3 4-6 ЭМ 

8

7-10 ЭМ 
100 А

РЩ5.4(200В 400 Гц)-7 КВт
Щит тип 2 - 4/3 и тип1-5

СС

СС

1-3

4-6

7-8 ЭО

1-12 СС
11

1-8

9-11

12

ТХ

ТХ

ТХ

1-3 СС

13

4-12

15

1-4 ЭМ 
32 А

РЩ1.5 380В 50 Гц -15 КВт
Щит тип 3-6

5-6 РЩ2.5 220В 50Гц -20 КВт 100 АЭМ 

7-10 ЭМ 
11-12 100 А

РЩ4.5 36В-1.0 КВт

ЭМ 

1-4 ЭМ 
32 А

5-7 ЭМ 
100 А

РЩ3.5 28В - 1,5 КВт - 64,2 А

14

8-12 ЭМ 
100 А

Щит тип 3-6

Щит тип 3-6
32 А

Щит тип 3-6
Резерв

РЩ5.5 200В 400 Гц-5 КВт
Щит тип 3-6

Щит тип 3-6

Резерв

5

БЭПФ16,17,18,19,20

7-9

10-12

1-4 ЭМ 
32 А

РЩ1.6 380В 50 Гц- 10 КВтЩит тип 2 - 4/8

5-6 РЩ2.6 (220В 50Гц) -15 КВт 32 А
ЭМ Щит тип 2 - 4/8, ЩО

1-3

4-7 ЭМ Щит тип 2 - 4/8 
100 А

8-12 32 А

32 А
ЭМ 

   РЩ4.6 36В 1000 ГЦ-0,5 КВт

Щит тип 2 - 4/8 

6

СС

СС

РЩ3.6 28В - 0,5 КВт - 21,4 А

Резерв

16

17

18

19

1-12 СС

1-8

9-11

12

ТХ

ТХ

ТХ

1-3 СС

20

4-12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Монтажный зазор
2÷3 мм

200÷300 мм

ФВ

ЛФВ

28

8

32 А

РЩ3(28) - 0,5 КВт - 21,4 А

32 А

РЩ3.1(28) - 0,5 КВт - 21,4 А

32 А

РЩ3.3 (28) - 0,5 КВт - 21,4 А

32 А

РЩ3.3 (28) - 0,5 КВт - 21,4 А

32 А

РЩ3.3 (28) - 0,5 КВт - 21,4 А

32 А

РЩ3.4(28) - 0,5 КВт - 21,4 А

БЭПФ21,22,23

79

80

84

84

83

82

81

80/1

79/1

Устройство проёма
1200х2100

Устройство проёма
900х2100

МассаПоз. Обозначение Наименование

ед. кг.

Количество

Приме-

чание

отм. всего

3.700

2

4

1

Экранированные двери
1

  Инд. изготовления 900х2100(h)

1
1

1

Двери 

1

1

с РПМ до120 дБ

ЭДБ.01.00.00.000
  1100х2100(h)

2

Экранированные двери
2

      до 120 дБ

ЭДБ.01.00.00.000
  1000х2100(h)

3

1

1 c РПМ до 120 дБЭВ 250 40 Р  
Ворота экранированные  2500х2500(h)

ОПУ

ПС

8а

8б

Q=3,2т

Q=5т

49
50

8
51

52

7а

7

9

9а
9б

53 54

Виброзал
F=208,4 м²

В3
П-IIа

Q=2т

Q=2т

5

6

Q=1т

Q=1т
Q=1т

Q=1т

Q=1т

Q=2т

Q=2т

Q=2т

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

4а

4

56
57

5810б

59

55

10

Бокс 8
F=104,04 м²

Ремонтная  площадка
на отм. +3,700

Ремонтная  площадка
на отм. +3,700

Перекрытие
на отм. +6,000

Бокс 7
F=86,55 м²

Бокс 1
F=34,47 м²

Бокс 2
F=32,25 м²

Бокс 3
F=33,65 м²

Бокс 8
F=104,04 м²

9а

9

РП4
Экранированные
двери виброзал

СТ ЩОЩО

Помещение №1
F=243,58 м²

Лаборатория динамических испытаний

РП3
Экранированные
двери бокс 7

ЩО90
ЩО89

Q=2т

15

РП30 РП29

В3
П-IIа

РП3

РП19

ОВ

РП33

12 Q=2т

12а

В3
П-IIа

Бокс 4

F=66,00 м² 61

75

75а

 8а
 8

51

Q=2т

Q=2т
53

54

 7 14а

ЩО86
ЩО85

ЩО84

48 48

 11

100а

18

Центр управления
F=90,3 м²

26

Помещение
центрифуги
F=47,12 м²20

24

65

23

64

25

20

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

21

26а

Q=5т

Помещение
механической
мастерской

F=66,32 м²

38
0В

38
0В

38
0В

38
0В

38
0В

38
0В

Инструментально-раздаточная
кладовая (существующая)

F=16,77 м²

Помещение
центрифуги

F=69,60 м²

Промежуточный
склад

F=11,52 м²
F=11,52 м²

Бокс 5
F=69,64 м²

Бокс 6
F=51,11 м²

2а
42

Лаборатория климатических испытаний
Стендовый зал

F=537,39 м²

В4
П-IIа

415

5а 5а

РП28

РП39

2

38

36

44 44 46

43

43

44 44

43

43

Q=2т

В4
П-IIа

Помещение инженеров

F=36,24 м²
В4
П-IIа

В3
П-IIа

В3
П-IIа

В2
П-IIа

20

7

8,8а,8б

ЩУ70

ЩУ71

40

3

Тепловая
камера КТ-75
F=34,54 м²

О
бъ
ек
т 
ис
пы

та
ни
й

Форкамера
F=21,75 м²

Большая
холодильная
камера КХ-75

F=34,54 м²

О
бъ
ек
т 
ис
пы

та
ни
й

Тамбур 2
F=10,26 м²

Тамбур 3
F=11,76 м²

Камера
морского
тумана

F=16,1 м²

Камера
солнечной
радиации

F=16,1 м²

3а

6 6

Спецтоки

Трансформатор

1,4 мВт
Трансформатор

1,4 мВт

к
Кондиционер для
тиристорных стоек

К
ат
уш

ка
 д
ля
 с
ил
ов
ог
о 
ка
бе
ля

Кондиционер для
форкамеры

к

Q=5т

Q=5т

Трансформатор

1,4 мВт

Эл. вводы

2

14

Трансформатор

1,4 мВт

к

к

Трансформаторная
подстанция ТП6

F=20,99 м²

Лаборатория статистических           и теплопрочностных испытаний

Катушка для силового кабеля

Силовой мост Q=40тс

Силовой мост Q=40тс

Силовой мост Q=40тс

Силовой мост Q=40тс

Рабочая зона
подготовки
к испытаниям

Рабочая зона
подготовки
к испытаниям

Рабочая зона
подготовки
к испытаниям

Рабочая зона
подготовки
к испытаниям

Объект
испытаний

 2

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 11

 см

 13

Стендовый зал
F=570,11 м²

Г
-

21

Катушка для силового кабеля

Силовой пол

РЩ1(380В 50 Гц)-55 КВт

1

 12  12

В2
П-IIа

Помещение маслонасосной
станции
F=18,50 м²

В2
П-IIа

F=109,20 м²

Технический коридор
F=105,81 м²

18 16

10

17
17а
17б
17в
17
17а
17б
17в
17
17а
17б
17в

15

Помещение
пультовой
F=11,06 м²

П
ер
ек
ры
ти
е н

а о
тм
. +
3,
30
0

Перекрытие на отм. +3,300

Замена эл. оборудования

Замена эл. оборудования

21

22

1-8 ЭМ

5-12

1-3

ЭМ

ТХ

ОВ

4-6 СС

7

9-12 ЭМ

1-4

23

- подвод холодной воды(В4)

- отвод холодной воды(В5)

 см - подвод гидрожидкости

Q
=3
,2
т

              42,5КВт,

              42,5КВт,

П-IIa
В4

П-IIa
В4

44 44

45

47
Q=2тМашинный зал

F=153,67 м²

диаметр трубопровода

диаметр трубопровода

- подвод сжатого воздуха
единицы - Мпа

- подвод Азота
40 - Мпа

- подвод сжатого воздуха
8 атм

47

43

43

ЩУ73

ЩУ74


