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Реконструкция гостиницы
в зоне отдыха "Лаврово-Песочня"

Калужской области

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



                             1. Общие данные

1.1 Проект кондиционирования номеров "люкс" разработан на основании
технического задания и архитектурно-стротельных чертежей;
1.2 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
системы кондиционирования:

- в теплый период года Тн=+25,2°С;
1.3 Основные расчетные параметры приняты в соответствии с
действующими нормами:
       - СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"
       - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция  кондиционирование"

 - СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"
1.4. Кондиционирование воздуха осуществляется на базе VRF-систем
фирмы LG , которые обеспечивают охлаждение воздуха в теплый период
года и нагрев в переходный период года.
1.5. Внутренние блоки предусмотрены настенного типа;
1.6. Наружные блоки VRF-систем кондиционирования устанавливаются на

кровле первого этажа (помещение отдыха), оси И-К/7-8;
1 .7. В качестве фреонопроводов приняты медные трубопроводы, покрытые
трубной теплоизоляцией K-flex;
1.8. Отвод конденсата от внутренних блоков осуществляется по
самостоятельным дренажным трубопроводам. Дренажные трубопроводы
выполнить из металлопластиковых труб ∅16 и проложить с уклоном 1/50.
Подключение дренажных трубопроводов выполнить в ванных комнатах
каждого номера к сифону умывальника.
1.9. Пульты управления внутренними блоками кондиционеров
устанавливаются в обслуживаемых помещениях. Места расположения
пультов управления согласовать с Дизайн-проектом;
1.10. Монтаж VRF-систем кондиционирования вести согласно действующим
инструкциям, указаниям и правилам по технике безопасности.

2 . Согласование проектных решений

2 .1. Проектные решения, использованные в настоящем проекте,
согласованы с Заказчиком проекта на стадии оформления технического
задания на проект;
2 .2. Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.
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 Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа 

Завод–

изготовитель 

Фирма – 

поставщик 

Единица 

измерения 
Количество 

Масса 

единицы, 

кг 

1 Наружный блок VRF-системы Q
хол
=36,1 кВт ARUN120LTE4 LG  шт 2 208,0 

2 Наружный блок VRF-системы Q
хол
=41,7 кВт ARUN140LTE4 LG  шт 1 245,0 

3 Внутренний блок настенного типа Q
хол
=2,2 кВт ARNU07GSBL2 LG  шт 12 11,5 

4 Внутренний блок настенного типа Q
хол
=2,8 кВт ARNU09GSBL2 LG  шт 3 11,5 

5 Внутренний блок настенного типа Q
хол
=3,6 кВт ARNU12GSBL2 LG  шт 12 11,5 

6 Внутренний блок настенного типа Q
хол
=4,5 кВт ARNU15GSBL2 LG  шт 3 11,5 

7 Внутренний блок настенного типа Q
хол
=5,6 кВт ARNU18GSСL2 LG  шт 4 18,0 

8 Рефнет (разветвитель) ARBLNO1621 LG  шт 27  

9 Рефнет (разветвитель) ARBLNO3321 LG  шт 4  

10 Пульт управления проводной (упрощенный) PQRCHCAOQW LG  шт 34  

11 Труба медная кондиционерная  1/4"   мп 195  

12 Труба медная кондиционерная  3/8"   мп 135  

13 Труба медная кондиционерная  1/2"   мп 300  

14 Труба медная кондиционерная  5/8"   мп 240  

15 Труба медная кондиционерная  3/4"   мп 15  

16 Труба медная кондиционерная  1 1/8"   мп 120  

17 Изоляция на медные трубы (2 м) 6/6 мм   шт 98  

18 Изоляция на медные трубы (2 м) 10/6 мм   шт 68  

19 Изоляция на медные трубы (2 м) 12/6 мм   шт 150  

20 Изоляция на медные трубы (2 м) 15/6 мм   шт 120  

21 Изоляция на медные трубы (2 м) 18/6 мм   шт 7  

22 Изоляция на медные трубы (2 м) 28/6 мм   шт 60  

23 Электрокабель МКЭШ (межблочная коммутация) 2х0,75   мп 500  

24 Электрокабель ПВХ (пульты управления) 2х0,75   мп 100  

24 Труба металлополимерная Ø16х2,0 мм VALTEC  мп 100  

        
 


