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Главный инженер проекта          
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Ф
асадный газопровод. Внутреннее газоснажение.

Пояснительная записка,
исходная документация, чертежи

ТОМ 2
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П
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асадного газопровода
П
родувка газопровода воздухом

И
спы

тание газопровода на герм
етичность

Крепление газопровода к кирпичной стене

О
краска газопровода эм

алью
 за 2раза

мммкгм
2

370

313

358

Данный альбом выполнен в соответствии с действующ
ими 

строительными нормами и правилами и соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм
действующ

их на территории Российской Ф
едерации.

Главный инженер проекта                     Самаров В.Н.
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Директор

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Блок А

Газоснабжение.
Общ

ие данные
Инженер

Денисов

1

31.11-ГС

Квартира

Квартира

Наименование
помещ

ения

Объём,
м³

Наименование
агрегата

Кол-во

Расход газа,
м³/ч

на
агрегат

.
Общ

ий

Давление
газа

Примечание

Основные показатели по рабочим чертежам

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

50.92
33.06

14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Выход газопровода из
       земли ∅219х5,0

Компановочная схема

Лист
Наименование

Примечание

ГС-1
 Общ

ие данные

ГС-2

ГС-3

ГС-4

ГС-5

ГС-6

ГС-7

ГС-8

ГС-9

ГС-10

ГС-11

ГС-12

ГС-13

ГС-14

ГС-15

ГС-16

ГС-17

ГС-18

ГС-19

 План 1-го этажа в осях 21-37, У
-Ц

 План 1-го этажа в осях 34-37, Е-Т

 План типового этажа в осях 21-37, У
-Ц

 План типового этажа в осях 34-37, Е-Т

 План 5-го этажа в осях 34-37, Е-Т

 План 9-го этажа в осях 21-37, У
-Ц

 План 9-го этажа в осях 34-37, Е-Т

 Схема фасадного газопровода. Гидравлический расчёт
. Узлы крепления

 Ф
асад по осям Д

-Ш

 Ф
асад по осям 38-22

 Ф
асад по осям 22-38

 Ф
асад по осям Ш

-Д

 Схема стояков газопровода в осях 21-37, У
-Ц

. Развёртки.

 Схема стояков газопровода в осях 34-37, Е-Т
. Развёртки.

 Схема систем ВШ
1-ВШ

15 в осях 21-37, У
-Ш

 Схема систем ВШ
1-ВШ

15 в осях 34-37, Е-Т

 Схемы коллективных дымоходов. Узлы

 Защ
итное устройство от несанкционированного доступа №

1

Серия 5.905-25.05

Серия 5.905-20.07

Серия 5.905-18.05

8353.19 СБ

Проект разработан на основании технических условий №
15-568 от 24.12.2012г., выданных

ОАО "Чувашсетьгаз" и в соответствии с действующ
ими "Правилами безопасности систем

газораспределения и газопотребления
" ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП

42-102-2004, СП 42-103-2003, СП 41-108-2004г.
Данный том проекта предусматривает разводку фасадного газопровода газоснабжение

внутреннего оборудования I очереди 9-ти этажного жилого дома со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой поз

.26 в микрорайоне 1А Центральной
части г.Чебоксары. Ф

асадный газопровод низкого давления предусмотрен из стальных
электросварных труб по ГОСТ

10704-91*.
Газопровод по фасаду прокладывается над окнами 1 этажа. Отключающ

ие краны на стояки
устанавливаются снаружи здания (1,8м от уровня земли). Для защ

иты от несанкционированного
доступа задвижек и кранов предусмотрена установка металлических ящ

иков
, запирающ

ихся на
замок. Не размещ

ать разъемные соединения на газопроводах над окнами 1-го этажа и под
балконами 2-го этажа. Расстояние от кранов до окон и дверных проемов выдержать не менее
0,5м. Газопровод в местах пересечения со строительными конструкциями заключить в футляр

.
Защ

ита газопровода от атмосферных осадков выполняется лакокрасочными покрытиями в два
слоя, выдерживающ

ие температурные изменения и влияние атмосферных осадков
.

Наружные газопроводы
, прокладываемые по фасадам зданий, могут окрашиваться под цвет

ограждающ
щ
их конструкций здания. На кухнях и в теплогенераторных предусмотрены установка

газового счетчика G-4, термозапорного клапана КТЗ 001-25, 4-х конфорочной газовой плиты с
"газ-контролем" в жилых квартирах для приготовления пищ

и и настенного газового котла с
закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U042(U052) 24(28)кВт для отопления и обеспечения
горячей водой. Разводка газопровода на кухнях и в теплогенераторных выполняется открыто по
стенам с уклоном не менее 0,003 в сторону газовых приборов.

Крепление к стенам выполняется с помощ
ью крючьев и разъемных хомутов

. Узлы крепления
выполнить по типовой серии 5.905-18.05. На опусках газопровода к газовым приборам
устанавливаются отключающ

ие краны на высоте 1,5м от пола. Соединяющ
ий гибкий шланг к

котлу должен быть диаметром ∅20. Отвод продуктов сгорания и подвод воздуха к котлу
производится через коаксиальные трубы ∅60/100 и системой раздельного дымоудаления и
воздухозабора ∅80/80 заводского изготовления. Отвод продуктов сгорания, с 1-го по 8-ые
этажи, осущ

ествляется в коллективный дымоход из нержавеющ
ей трубы Ф

300мм и отдельно с
9-го этажа-Ф

130мм. Дымоходы прокладываются в теплоизоляции
. егулировку шиберов на

дымоходах предусмотреть непосредственно с улицы
. Забор воздуха для котла осущ

ествляется с
балкона, с устройством в торце стены балкона отверстие 140х220 для притока воздуха.
Отверстие закрывается декоративной решеткой

. Вентиляция кухонь и теплогенераторных
естественная, приточно-вытяжная. Удаление воздуха предусматривается через вентиляционные
каналы разм

.140х140 в кладке стены
. На вентканалах должны быть установлены решетки с

регуляторами расхода и с живым сечением не менее 0,02м². Пересечение решеток не
дошпускается. Приток воздуха предусматривается через окна с олщ

иной стекла 4 мм площ
адью

1,35м² с воздухопропускным клапаном и форточкой
.

При установке пластиковых окон, оконные блоки применить по ГОСТ
23166-99. При

параллельной прокладке газопровода и электропроводки
, расстояние от открыто проложенного

электропровода до стенки газопровода должно быть не менее 40см, при скрытой прокладке
электропровода-6см. В местах пересечения газопровода с открыто проложенным проводом

,
последний должен быть заключен в роезиновую или эбонитовую трубку

, выступающ
аую на 0,25м в

какждую сторону от газапровода
. При прокладке газопровода строго выдержать расстояние др

стенки Электрощ
итов 0,5м, до штепсельных розеток, электровыключателей, электрических

звонков не менее 0,5м; до распаечных коробок-0,25м. Пересечение их газапроводом не
допускается. При пересечении стен и перекрытий газопровод необходимо заключитьв футляр с
заделкой промасленной прядью

. Производство работ
, испытания и приемку обьекта в

эксплуатацию осущ
ествить согласно требований "Правилами безопасности систем

газораспределения игазопотребления
" ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СП 42-101, СП 42-102, СП

42-103.

 План 1-го этажа в осях 21-37, У
-Ц

.
 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ

ита.
 План 1-го этажа в осях 34-37, Е-Т

.
 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ

ита.
 План технического этажа в осях 21-37, У

-Ц
.

 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ
ита.

 План технического этажа в осях 34-37, Е-Т
.

 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ
ита.

 План подвала этажа в осях 21-37, У
-Ц

.
 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ

ита.
 План подвала этажа в осях 34-37, Е-Т

.
 Заземление. Уравнивание потенциалов. Молниезащ

ита.

 Спецификация оборудования, изделий и материалов
(5 листов)

 Вывод полиэтиленового газопровода из земли с
 использованием стыковой сварки

(4 листа)

 Узлы и детали крепления газопроводов

 Установка газовых приборов и аппаратов

 Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Обозначение
Наименование

Примечание

Ведомость объёмов работ

Общ
ие данные

31.11-Э

31.11-Э

31.11-Э

31.11-Э

31.11-Э

31.11-Э

ГС.С

А
Б

ВГ

Buderus Logamax
U042 24кВт

Плита газовая ПГ
-4

176
44

170

05.14

05.14

05.14

Общ
ий:

465,87

1
3,02

170
2,57

Квартира
Buderus Logamax

U052 28кВт

370

370

ВШ
1

ВШ
2

ВШ
3

ВШ
4

ВШ
5

ВШ
6

ВШ
7

ВШ
8

ВШ
9

ВШ
10
ВШ

11

ВШ
9

ВШ
10

ВШ
8
ВШ

11ВШ
15

ВШ
5

ВШ
12

ВШ
4

ВШ
13

ВШ
14

ВШ
2

ВШ
1

ВШ
3

ВШ
6

ВШ
7
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Кабинет
Кабинет

О
ф
ис на 6 сотр.

О
бщ

. пл. 70.7м
2

Ф
ойе

Теплогене-
раторная

Кладовая убор. инв.

С
пальня

у.и.

Гостиная

ПГ-4

Гл.Ст
.1б

КТЗ3001-25
G-4

Котёл Buderus Logamax U042

Дымовая труба №
1Б

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.2б

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

2Б
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.4б

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
4Б

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.5б
G-4

КТЗ3001-25

Дымовая труба №
5Б

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.7б

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
7Б

в изоляции 300/400

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=37,8м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=38,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=24,0м³

Г1
∅108x4,0

Г1
∅108x4,0

Дымовая труба №
3Б

в изоляции 300/400

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Заглушка
∅159

Заглушка
∅108

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

2

Газоснабжение.
План 1-ого этажа на отм.+0.000

в осях 21-37, У
-Ц

Блок Б

31.11-ГС

50.92
33.06

А
Б

ВГ 14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

05.14

05.14

05.14

ГИП

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus
Logamax U042

Опуск на Г.ст
.1Б

Опуск на Г
.ст

.2Б
Опуск на Г.ст

.3Б
Опуск на Г.ст

.4Б

Опуск на
Г.ст

.5Б

Опуск на
Г.ст

.7Б

600

600

600

600

Приточное
отверстие
140x225

Подъём на Г
.ст

.1Б
Подъём на Г.ст

.2Б
Подъём на Г.ст

.3Б
Подъём на Г

.ст
.4Б

Подъём на Г
.ст

.5Б

Подъём на Г
.ст

.7Б

Приточное
отверстие 140x225

Приточное
отверстие 140x225

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Приточное
отверстие 140x225

Приточное
отверстие 140x225

Приточное
отверстие 140x225

Приточное
отверстие 140x225

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



300

660300

660

300

660300

660

300

660300

660

300

660300

660

660

С
пальня

С
пальня

С
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С
пальня

Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

ПГ-4
Гл.Ст

.1в

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

1В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.3в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
3В

в изоляции 300/400

Гл.Ст
.5в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
5В

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.13в

КТЗ3001-25
G-4Дымовая труба №

13В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.12в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.11в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
12В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

11В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.10в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.9в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
10В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

9В
в изоляции 300/400

ПГ-4
ПГ-4

Гл.Ст
.8в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.7в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
8В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

7В
в изоляции 300/400

ПГ-4
ПГ-4

Кот
ёл

Гл.Ст
.6в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
6В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=38,6м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Выход газопровода из
       земли ∅

219х5,0

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅108x4,0

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

3

Газоснабжение.
План 1-ого этажа на отм.+0.000

в осях 34-37, Е-Т

Блок В

31.11-ГС

50.92
33.06

А
Б

ВГ 14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

600

600 Опуск на Г
.ст

.1В
Опуск на Г.ст

.3В

Опуск на Г.ст
.4В

Опуск на
Г.ст

.13В

Опуск на
Г.ст

.12В
Опуск на
Г.ст

.11В
Опуск на
Г.ст

.10В
Опуск на
Г.ст

.9В
Опуск на
Г.ст

.8В
Опуск на
Г.ст

.7В
Опуск на
Г.ст

.6В

ГИП

Переход
∅
159x4,5-

-∅108x4,0

Подъём
на Г.ст

.6В
Подъём

на Г.ст
.7В

Подъём
на Г.ст

.8В
Подъём

на Г.ст
.9В

Подъём
на Г.ст

.10В
Подъём

на Г.ст
.11В

Подъём
на Г.ст

.12В
Подъём

на Г.ст
.13В

Подъём
на Г.ст

.1В
Подъём на Г.ст

.3В

Подъём на Г
.ст

.4В
Опуск на Г

.ст
.5В

Подъём
на Г.ст

.5В

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие 140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие 140x225

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



300
300

660

660

300
300660

660

660300

660

300

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

С
пальня

С
пальня

Гостиная

С
пальня

Гостиная
С
пальня

С
пальня

Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

Гостиная

Гостиная

Гостиная

ПГ-4

Гл.Ст
.1а

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
1Б

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.2а

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

2Б
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.1а

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
3Б

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.2а

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

4Б
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.7б

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
7Б

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.6б

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
6Б

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.5б
G-4

КТЗ3001-25

Дымовая труба №
5Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

5.1.Б
в изоляции 130/230

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=37,8м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=42,6м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=38,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=24,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=24,0м³

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

4

Газоснабжение.
План типового этажа
в осях 21-37, У

-Ц

Блок Б

31.11-ГС

50.92
33.06

А
Б

ВГ 14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus Logamax U042
Buderus Logamax U052-7эт

.
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus
Logamax U042

600

600

ГИП
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

+6.000

+9.000

+12.000

+15.000

+18.000

+21.000

+3.000

Отметки высот чистого пола

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

600

600

600

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



660300

660

300

660300

660

300

660300

660

300

660300

660

300

300

660

300660

300

660

300

660

300660

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

Гостиная
Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

23.4

6.5

ПГ-4
Гл.Ст

.12в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.11в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
12В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

11В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.10в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.9в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
10В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

9В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.8в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.7в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
8В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

7В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.6в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
6В

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.13в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
13В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.2в

КТЗ-001-25
G-4

Дымовая труба №
2В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.4в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
4В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.3в

КТЗ-001-25
G-4 Дымовая труба №

3В
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.5в

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

5В
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.1в

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

1В
в изоляции 300/400

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

5

Газоснабжение.
План типового этажа
в осях 34-37, Е-Т

Блок В

31.11-ГС

50.92
33.06

14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

А
Б

ВГ

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

600

600

ГИП

Котёл Buderus Logamax U052

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

+6.000

+9.000

+12.000

+15.000

+18.000

+21.000

+3.000

Отметки высот чистого пола

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



660300

660

300

660300

660

300

660300

660

300

660300

660

300

300660

300660

300660

300660

300660

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

Гостиная
Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

23.4

6.5

ПГ-4
Гл.Ст

.12в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.11в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
12В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

11В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.9в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
10В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

9В
в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.8в

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4
Гл.Ст

.7в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
8В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
7В

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.6в

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
6В

в изоляции 300/400

ПГ-4
Гл.Ст

.13в

КТЗ3001-25
G-4Дымовая труба №

13В
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.2в

КТЗ-001-25
G-4

Дымовая труба №
2В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.4в

КТЗ3001-25
G-4

Котёл

Дымовая труба №
4В

в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.3в

КТЗ-001-25
G-4 Дымовая труба №

3В
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.5в

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

5В
в изоляции 300/400

ПГ-4

Гл.Ст
.1в

КТЗ3001-25
G-4 Дымовая труба №

1В
в изоляции 300/400

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

6

Отопление.
План 5-го этажа
в осях 34-37, Е-Т

Блок В

Кабинет

31.11-ГС

50.92
33.06

14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

Гл.Ст
.10в

А
Б

ВГ

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042

+12.000
+12.000

ГИП
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

+6.000

+9.000

+12.000

+15.000

+18.000

+21.000

+3.000

Отметки высот чистого пола

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



660300

660

300

300
300660

660

300
300660

660

С
пальня

С
пальня

Гостиная

С
пальня

Гостиная
С
пальня

С
пальня

Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

Гостиная

Гостиная

Гостиная

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

7

Газоснабжение.
План 9-го этажа на отм.+24.000

в осях 21-37, У
-Ц

Блок Б

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
1Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

1.1.Б
в изоляции 130/230

Дымовая труба №
2Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

2.1.Б
в изоляции 130/230

Дымовая труба №
3Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

3.1.Б
в изоляции 130/230

Дымовая труба №
4Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

4.1.Б
в изоляции 130/230

ПГ-4
Гл.Ст

.5б
G-4

КТЗ3001-25

Дымовая труба №
5Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

5.1.Б
в изоляции 130/230

Дымовая труба№
7.1.Б

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

7Б
в изоляции 300/400

Дымовая труба №
6Б

в изоляции 300/400

Гл.Ст
.7б

Гл.Ст
.6б

Гл.Ст
.1б

Гл.Ст
.2б

Гл.Ст
.3б

Гл.Ст
.4б

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=36,5м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=37,8м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=42,6м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=24,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=24,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=38,4м³

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

50.92
33.06

А
Б

ВГ 14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus
Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

+24.000

+24.000
300

ГИП

Приточное
отверстие140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

600

600

600

600

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



660300

660300

660300

660300

660

300

660

300

660

300

660

300

300660

300660

300660

300660

300660

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

Гостиная
Гостиная

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

С
пальня

11

23.4

6.5

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

8

Газоснабжение.
План 9-го этажа на отм.+24.000

в осях 34-37, Е-Т

Блок В

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
2В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

3В
в изоляции 300/400
Дымовая труба№

3.1В
в изоляции 130/230

ПГ-4

КТЗ3001-25
G-4

Дымовая труба №
1В

в изоляции 300/400
Дымовая труба№

1.1В

Дымовая труба №
4В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

5В
в изоляции 300/400
Дымовая труба№

5.1В
в изоляции 130/230

Дымовая труба№
6.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

6В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
8.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

8В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
10.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

10В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
12.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

12В
в изоляции 300/400

Дымовая труба №
7В

в изоляции 300/400

Дымовая труба№
7.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

9В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
9.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

11В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
11.1В

в изоляции 130/230
Дымовая труба №

13В
в изоляции 300/400

Дымовая труба№
13.1В

в изоляции 130/230

Гл.Ст
.2в

Гл.Ст
.1в

Гл.Ст
.4в

Гл.Ст
.3в

Гл.Ст
.5в

Гл.Ст
.13в

Гл.Ст
.11в

Гл.Ст
.9в

Гл.Ст
.7в

Гл.Ст
.12в

Гл.Ст
.10в

Гл.Ст
.8в

Гл.Ст
.6в

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=33,0м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=29,7м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=35,4м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Кухня-
столовая
H=2,7
V
=23,2м³

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

50.92
33.06

А
Б

ВГ 14.40

14.8050.9225.86

1
21

34
37

ЦТЕА

Компановочная схема

05.14

05.14

05.14

Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

Котёл Buderus Logamax U042
Котёл Buderus Logamax U042

+24.000
+24.000

600

600

600

ГИП

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Окно S=1,5x0,9=1,35м²(Δ4мм) с
воздухопропускным клапаном

Примечание:
В помещ

ении, где устанавливается отопительное газоиспользующ
ее оборудование, в

качестве легкосбрасываемых ограждающ
их конструкций допускается использование

оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площ
адь

отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщ
ине стекла 3 мм, 1,0 м2 при -

4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



6

7

8

9

10

11

12

13

ГИП

Директор
Ф
асадный газопровод

Газоснабжение.
Схема фасадного газопровода.

Гидравлический расчёт
. Узлы крепления.

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р
9

Заглушка
Ду50

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5 Г1

∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Опуск
∅57x3,5

1.800
от земли

+2,850

2,850

Нежилое
помещ

ение №
1

∅57x3,5
∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5
∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅57x3,5

∅40x3,5

∅40x3,5 Гл.Ст
.1б

Гл.Ст
.2б

Гл.Ст
.3б

Гл.Ст
.4б

Гл.Ст
.7б

Гл.Ст
.6б

Гл.Ст
.5в

Гл.Ст
.4в

Гл.Ст
.3в

Гл.Ст
.2в

Гл.Ст
.12в

Гл.Ст
.11в

Гл.Ст
.10в

Гл.Ст
.9в

Гл.Ст
.8в
Гл.Ст

.7в

Гл.Ст
.6в

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Опуск
∅
57х3,5

Гл.Ст
.5б

∅57x3,5

Гл.Ст
.13в

1.800
от земли
Опуск
∅
57х3,5

Гл.Ст
.1в

1.800
от земли

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅108x4,0

Г1
∅108x4,0

Г1
∅108x4,0

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

Граница
проектирования

Выход из
земли ∅219

Г1
∅219x5,0

Г1
∅159x4,5

Схема фасадного газопровода(I очередь)

31.11-ГС

1

2

3

4

5

14

15

№
уч.

L,м
кол.
Кв.

Над-
бавка
кмс, %

D,
мм*мм

P, Па
Pнач,
Па

Qрас,
м3/ч

Скорость
V,
м/с

Lр,
м

Pг,
Па

P/L,
Па/м

Lдоп,
м

Гидравлический расчёт №
1

Pкон,
Па

348,60
Общ

ее P, Па:

24

25

26

27

28

29
30

№
уч.

L,м
кол.
Кв.

Над-
бавка
кмс, %

D,
мм*мм

P, Па
Pнач,
Па

Qрас,
м3/ч

Скорость
V,
м/с

Lр,
м

Pг,
Па

P/L,
Па/м

Lдоп,
м

Гидравлический расчёт №
2

Pкон,
Па

450,57
Общ

ее P, Па:

Крепление газопровода Ду50...200
к кирпичной стене

(Серия 5.905-18.05 Узлы и детали крепления газопроводов)

Крепление газопровода до Ду40
к кирпичной стене

(Серия 5.905-18.05 Узлы и детали крепления газопроводов)

05.14

05.14

05.14

+2,850

+2,850

+2,850+2,850

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

1.800
от земли

Переход
∅
159x4,5-

-∅108x4,0
L=140мм

2,400
2,400 1,500

1,600

1,500

2,400

3

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ .плита

Котёл

9 этаж

∅25x3,5

Стояк 1б

∅40x3,5
∅57x3,5

Кран
Ду15

Кран
Ду20

65 4

17

18

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅40x3,5

16 17 18 19 20 21

22

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

Газ .плита

∅25x3,2

∅57x3,5 Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

9 этаж

Стояк 7б

Кран
Ду15

6

4

18

17

∅40x3,5

∅40x3,5

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

31 32 33 34 35 36 37

39

15

23

24

30

38

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

Газоснабжение.
Ф
асад по оси Д

-Ш

10

+0.750 +2.400

+3.750

+6.750

+5.400

+9.750

+8.400

+12.750

+11.400

+15.750

+14.400

+18.750

+17.400

+21.750

+20.400

+24.750

+23.400

+27.300

+26.400

+28.280
+28.830

+31.060

-0.300

+23.700

+24.120

+22.120

+26.700

+19.120

+20.700

+15.120

+17.700

+13.120

+14.700

+10.120

+11.700

+7.120

+8.700

+4.120

+5.700

+2.700 +27.600

+31.060

+1.120

-0.400
2

2
1,800

2
1,800

2
1,800

21,800
от ур.зем

21,800
21,800

21,800
21,800

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅108x4,0

ГИП

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Дымовая труба №
13В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
12В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
11В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
10В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
9В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
8В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
7В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
6В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
5Б

в изоляции 300/400

Подъём Ст
.12в

∅40х3,5
Подъём Ст

.11в
∅40х3,5

Подъём Ст
.10в

∅57х3,5
Подъём Ст

.9в
∅57х3,5

Подъём Ст
.8в

∅57х3,5
Подъём Ст

.7в
∅57х3,5

Подъём Ст
.6в

∅57х3,5
Подъём Ст

.5б
∅57х3,5 Г1

∅108x4,0
Г1

∅108x4,0

Дымовая труба №
13.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
12.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
11.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
10.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
9.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
8.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
7.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
6.1В

в изоляции ∅130

Дымовая труба №
5.1В

в изоляции ∅130

Ф
асад по оси Д

-Ш

Подъём Ст
.13в

∅40х3,5

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

+31.790

+33.200

+2.850
+2.850

1,800
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

от ур.зем

Переход
∅159x4,5-
-∅108x4,0

130

Примечание:
2 - Металлический короб Ш

МП
-1 для ограничения доступа к отключающ

им устройствам
.

Ст
. 40х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
. 40х4

Ст
. 40х4

+2.850
+2.850

+2.850

-0.900

-1.440

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225 Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

А (см.Лист
12-ГСН

)

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

Газоснабжение.
Ф
асад по оси 38-22

11

+1.120

+31.060

+27.600

+2.700

+5.700

+4.120

+8.700

+7.120

+11.700

+10.120

+16.700

+13.120

+17.700

+1.120

+20.700

+19.120

+26.700

+22.120

+22.120

+23.700

-0.400

+31.060

+28.830
+28.280

+26.400

+27.300

+23.400

+24.750

+20.400

+21.750

+17.400

+18.750

+14.400

+15.750

+11.400

+12.750

+8.400

+9.750

+5.400

+6.750

+3.750

+2.400

+0.750

-0.400
2

1,800
2

1,800
21,800

21,800

ГИП

Г1
∅159x4,5

Дымовая труба №
4Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

3Б
в изоляции 300/400

Дымовая труба №
2Б

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

1Б
в изоляции 300/400

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Подъём Ст
.4б

∅57х3,5

Подъём Ст
.3б

∅57х3,5
Подъём Ст

.2б
∅57х3,5

Подъём Ст
.1б

∅57х3,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Ф
асад по оси 38-22

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

+33.200
+33.200

+2.850

от ур.зем
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

Примечание:
2 - Металлический короб Ш

МП
-1 для ограничения доступа к отключающ

им устройствам
.

Ст
. 40х4

Ст
. 40х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

+2.850
+2.850

+2.850

-0.890

-3.540

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225Приточное

отверстие
140x225

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

Газоснабжение.
Ф
асад по оси 22-38, узлы.

12

+0.750

+2.400

+3.750

+6.750

+5.400

+9.750

+8.400

+12.750

+11.400

+15.750

+14.400

+18.750

+17.400

+21.750

+20.400

+24.750

+23.400

+27.300

+26.400

+28.280
+28.830

+31.060

-0.400
2

1,800
21,800

Г1
∅159x4,5

ГИП

Дымовая труба №
7Б

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
6Б

в изоляции 300/400

Опуск
∅57х3,5

Подъём Ст
.7б

∅57х3,5

Подъём Ст
.6б

∅57х3,5 Ф
асад по оси 22-38

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

Опуск
∅57х3,5

05.14

05.14

05.14

+33.200

+2.850

-1.740
от ур.зем

от ур.зем

Примечание:
1 - Металлический короб для ограничения доступа (см. Лист 19-ГС)
2 - Металлический короб Ш

МП
-1 для ограничения доступа к отключающ

им устройствам
.

Ст
. 40х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

+2.850
+2.850

-1.740
-1.600

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Выход газопровода из
       земли ∅219х5,0

Граница
проектирования

Защ
итное устройство №

1
(Лист ГС-19)

1
Г1

∅219x5,0

1000+1.800

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Узел А
Узел Б

А

Б

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер

Стадия
Лист

Листов

Р

Денисов

Газоснабжение.
Ф
асад по оси Ш

-Д

13

-2.400

-6.300

-0.400

+23.700

+22.120

+22.120

+26.700

+19.120

+20.700

+1.120

+17.700

+13.120

+16.700

+10.120

+11.700

+7.120

+8.700

+4.120

+5.700+2.700

+27.600

+31.060

+1.120

21,800
21,800

3
1,800

2
1,800

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

ГИП

Дымовая труба №
1В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
2В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
3В

в изоляции 300/400

Дымовая труба №
4В

в изоляции 300/400
Дымовая труба №

5В
в изоляции 300/400

2
1,800

Г1
∅108x4,0

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Опуск
∅57х3,5

Подъём Ст
.1в

∅57х3,5
Подъём Ст

.2в
∅57х3,5

Подъём Ст
.3в

∅57х3,5

Подъём Ст
.4в

∅57х3,5
Подъём Ст

.5в
∅57х3,5

Г1
∅159x4,5

Г1
∅159x4,5

Ф
асад по оси Ш

-Д

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

+33.200

+2.850

-1.400
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

от ур.зем
от ур.зем

Переход
∅159x4,5-
-∅108x4,0

140

Примечание:
2 - Металлический короб Ш

МП
-1 для ограничения доступа к отключающ

им устройствам
.

3 - Металлический короб Ш
МП

-2 для ограничения доступа к отключающ
им устройствам

.

Ст
. 40х4

Ст
. 40х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

Ст
.20х4

+2.850
+2.850

+2.850

-1.600

-1.400

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Приточное
отверстие
140x225

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

Ф
ормат А

3

1,500
1,500

1,600

2,200

2,450

∅15x2,8

∅20x2,8

1,500
1,500

1,600

2,200
∅15x2,8

∅20x2,8

65
3 3

2,450

1,500
1,500

1,600

2,200
∅15x2,8

∅20x2,83

2,450

1,500
1,500

1,600

2,200
∅15x2,8

∅20x2,83

2,450

1,500
1,500

1,600

2,200
∅15x2,8

∅20x2,83

2,450

1,500
1,500

1,600

2,200
2,400

∅15x2,8

∅20x2,83 1,500
1,600

2,400

∅15x2,8

∅20x2,83 1,500
1,600

2,400

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита
Котёл

5
3

1,500

2,200

1,500

2,200

Стояк 5б

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

Газ.плита
Котёл

∅57x3,5

∅40x3,5

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅25x3,2

4

ГИП

Директор
Блок Б

Схема стояков газопровода
 в осях 21-37, У

-Ш
. Развёртки.

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р
14

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

1,500

53

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

∅15x2,8

∅20x2,8

2,400

1,500

3

1,600

1,500

∅15x2,8

∅20x2,8

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400

Стояк 2б,4б

3
65

3 3 3 3 3 3

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅57x3,5

∅40x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅25x3,5Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

4

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

∅40x3,5

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅25x3,5

Стояк 1б

1,500

1,600

1,500

2,400

Котёл

Газ.плита

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,82 этаж

1,500

1,600

1,500

2,400

3
65

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

4
2 этаж

∅40x3,5

1,500

1,600

3

1,500

1,600

3

545

2,400

1,500
1,500

2,200
2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

∅25x3,2

∅57x3,5 Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

Стояк 7б

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,8

2 этаж

1,500
1,500

1,600

2,200
∅15x2,8

∅20x2,83

2,450

Газ.плита
Котёл

∅40x3,5
2 этаж

1,500
1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

∅15x2,8

∅20x2,8

2,400

Стояк 3бКотёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅57x3,5

∅40x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅25x3,5Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8 9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

∅32x3,2

1,500

1,500

1,600

5

∅15x2,8

∅20x2,8

1,500

1,500

1,600

33

2,400

2,200
2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

53

2,200

2,400

Стояк 6бГаз.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅40х3,5

∅32х3,2

∅32х3,2

∅32х3,2

∅32х3,2

∅32х3,2

∅25х3,2

4

4

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

∅57x3,5

∅57x3,5

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15
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Д
у15
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Д
у15
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Д
у15
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Д
у15
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Д
у15
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Кран
Д
у20
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Д
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Д
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Д
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у15
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Кран
Д
у15
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Кран
Д
у15
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Д
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4

53 6

4

53 6

4
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4
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4
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Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой
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Блог обыкновенного инженера
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Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

Ф
ормат А

3

ГИП

Директор
Блок В

Схема стояков газопровода
в осях 34-37, Е-Т

. Развёртки.

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р
15

G-4

1,500

1,600

2,400

∅15x2,8

∅20x2,8
КТЗ3001-25

Дымовая труба
в изоляции 130/230

Дымовая труба
в изоляции 300/400

1,200

9 эт
.

0,000

Гибкий
шланг Дн20

Типовая развётка кухни десятого этажа

G-4

1,500
1,600

2,200

∅15x2,8

Дымовая труба
в изоляции 300/400

1,200

0,000

1 эт
. Типовая развётка кухни первого этажа

Гибкий
шланг Дн20 ∅20x2,8

КТЗ3001-25

1,500

2,200

1,500

1,500

3

1,600

1,500

∅15x2,8

∅20x2,8

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400

5

1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400

3 3 3 3 3 3
65

3
65

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

4

4

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅25x3,5

Стояк 1в,3в,5в

1,500

1,600

1,500

2,400

3

∅15x2,8

∅20x2,8

Газ.плита

Котёл

2 этаж

∅40x3,5

1,500

1,600

3

1,500

1,600

3

5

2,400

1,500
1,500

2,200
2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600
31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

3

5

1,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

∅25x3,2

∅57x3,5 Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

4
9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

Стояк 6в,8в,12в

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,8

2 этаж
1,500

1,500

1,600

2 Котёл

1,500

1,500

1,600

33

2,400

2,200
2,200

Котёл

1,500

1,500

1,600

3

2,200
1,500

1,500

1,600

3

2,200
1,500

1,500

1,600

3

2,200
1,500

1,500

1,600

3

2,200

2,400

1,500

1,500

1,600

3

2,200

Газ.плита

1,500

1,500

1,600

5

∅15x2,8

∅20x2,8

3

2,400
∅57x3,5Котёл

Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

Котёл

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

2,400
2,400

2,400
2,400

2,400

∅32x3,2

∅25x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

44

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

2,200

Стояк 7в,9в,11в,13в

Котёл

1,500

1,500

1,600

3

2,200

Газ.плита

2,400

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,8

2 этаж

1,500

65

1,600

1,500

2,400 1,500

1,600

1,500

2,400 1,500

3

1,600

1,500

2,400 1,500

3

1,600

1,500

2,400 1,500

3

1,600

1,500

2,400 1,500

3

1,600

1,500

2,400 1,500

3

1,600

1,500

2,400 1,500

653

1,600

1,500

∅15x2,8

∅20x2,8

2,400

Стояк 2в,4в

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅40x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅32x3,5

∅25x3,5Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

4
9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

∅32x3,2

∅57x3,5

∅57x3,5

1,500

1,600

3

1,500

1,600

3

45

2,400

1,500
1,500

2,200
2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

Котёл

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

Газ.плита

∅25x3,2

∅57x3,5 Котёл
Котёл

Котёл
Котёл

Котёл

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅32x3,2

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

∅15x2,8

∅20x2,8

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

4 этаж

3 этаж

1 этаж

∅32x3,2

Стояк 10в

1,500

1,600

31,500

2,200

2,400
Котёл

Газ.плита

∅40x3,5

∅15x2,8

∅20x2,8

2 этаж

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

ПГ-4

ПГ-4

Buderus
Logamax U042

Кран
Д
у-20

Кран
Д
у-12

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15

Кран
Д
у15
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Слив в канализацию ∅15

Дымовая труба №
3Б,3.1Б; 5Б,5.1Б; 7В,7.1В; 9В,9В.1; 11В,11.1В; 13В,13.1В

90

Тройник с шибером
для регулирования
подсоса воздуха

90 90 90 90 90 90 90

+7.400

+10.400

+13.400

+16.400

+19.400

+22.400

+25.400

28.450

4.400

340 мм от
пот

олка

Коллективный
дымоход ∅300

34.610

Газоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Газоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Газоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Тройник
ревизия 1,2м
от пола

Конденсатосборник
Слив в канализацию ∅15

Дымовая труба №
6Б,2В,4В90

Тройник с шибером
для регулирования
подсоса воздуха

90

+25.400

28.450

Котёл "Buderus
Logamax U042"

34.610
Коллективный
дымоход ∅300

Д
ымоход
коаксиальный
∅
130/∅60

Д
ымоход

∅
130

Тройник
∅
130/∅60

Тройник с ш
ибером для

рег. подсоса воздуха

Тройник ревизия
1,2 от пола
Конденсат

осборник
Перепуск в коллект

.
дымоход

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Коллект
ивный дымоход из нержавеющ

ей
стали ∅

300 в изоляции 60мм

Коаксиальный
дымоход ∅

100/∅60

Узел А
Узел А

Узел А

(Заркально) Дымовая труба №
2Б,2Б.1; 4Б,4Б.1; 7Б,7Б.1; 1В,1В.1; 3В,3В.1;

Герметик
Ф
ольгоскотч
алюминиевый

90 90 90 90 90 90

+4.400

+7.400

+10.400

+13.400

+16.400

+19.400

+22.400

0.000

340 мм от
пот

олка

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Тройник
ревизия 1,2м
от пола

Конденсатосборник
Слив в канализацию ∅15

90

Тройник с шибером
для регулирования
подсоса воздуха

90

+25.400

28.450

34.610
Коллективный
дымоход ∅300

Д
ымоход
коаксиальный
∅
130/∅60

Д
ымоход

∅
130

Тройник
∅
130/∅60

Тройник с ш
ибером для

рег. подсоса воздуха

Тройник ревизия
1,2 от пола
Конденсат

осборник
Перепуск в коллект

.
дымоход

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

(Заркально) Дымовая труба №
10В,10.1В

ГИП

Директор
Ф
асадный газопровод

Газоснабжение.
Схемы коллективных дымоходов.

Узлы

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р
18

Ф
ормат А2

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

1200

1200

1200

90 90 90 90 90 90 90

+4.400

+7.400

+10.400

+13.400

+16.400

+19.400

+22.400

0.000

340 мм от
пот

олка

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Д
ымоход
коаксиальный
∅
100/∅60

Тройник
ревизия 1,2м
от пола

Конденсатосборник
Слив в канализацию ∅15

90

Тройник с шибером
для регулирования
подсоса воздуха

90

+25.400

28.450

34.610
Коллективный
дымоход ∅300

Д
ымоход
коаксиальный
∅
130/∅60

Д
ымоход

∅
130

Тройник
∅
130/∅60

Тройник с ш
ибером для

рег. подсоса воздуха

Тройник ревизия
1,2 от пола
Конденсат

осборник
Перепуск в коллект

.
дымоход

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Тройник
∅
300/∅60

Узел А

Дымовая труба №
1Б,1.1Б

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U052"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

Котёл "Buderus
Logamax U042"

05.14

05.14

05.14

Котёл "Buderus
Logamax U042"

5В,5В.1; 6В,6.1; 8В,8.1; 10В,10.1В; 12В,12.1В

Примечание: Регулировку шиберов на дымоходах предусмотреть непосредственно с улицы

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



600

600

400

250

600

400

202020

30°

600

200

10080
175

175

∅15

30

30

20

∅10

R10

20

40

285 285

R125

6018060

300

13530135

Ящ
ик защ

итный №
1

ГИП

Директор

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р

Ф
ормат А3

поз.

Лист 300х300х3

Лист 300х250х3

Лист 300х250х3

4 3 12

обозначение
марка

ед.,кг
масса

наименование

СПЕЦИФ
ИКАЦИЯ

кол.
Примечание

56
Петля

42

1,76
2211

Узел В

ГОСТ 14771-76-У
4

Б-Б

Ось газопровода
Ось газопровода

Ось газопровода

1

Поз.1

1

4

В

6
6

6
6

2

Поз.6

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 103-76*

1,76

2,12

0,2

ГОСТ 5088-2005

Полоса 30х5 L=40мм

Полоса 30х5 L=30мм

Газоснабжение.
 Защ

итное устройство от
несанкционированного доступа №

1

А

А-А
А

ББ

1

2

2

Примечание:
  1. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80.
  2. Защ

иту элементов от коррозии выполнять окраской
двумя слоями масляной краской ГОСТ 8292-85 по 2 слоям
грунтовки ГФ

-021 ГОСТ 25129-82 общ
ей толщ

иной
покрытия не менее 60мкм.
  3. Перед нанесением защ

итных покрытий поверхности
стальных элементов должны быть очищ

ены от грязи и
пыли.

Ушко с отв. под
замок
Ушко для
крепления

3

Дверца

66

4

19

Инв. № подп. Подп. и дата Взам.инв.№

31.11-ГС

05.14

05.14

05.14

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Привязан: 31.11-ГСН
.Н

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой

Листов

4
Денисов

Инженер
ГИП

05.14
05.14

Инв.№









50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан 1-го этаж

а в осях 21-37, У-Ц
.

С
тадия

Лист

Р

Л
истов

Блок Б.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

132

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.40х4



50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан 1-го этаж

а в осях 34-37, Е
-Т.

С
тадия

Лист

Р

Л
истов

Блок В.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

133

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.20х4



50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан технического этаж

а в осях 21-37, У-Ц
.

С
тадия

Лист

Р

Л
истов

Блок Б.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

128

-6.300
-6.300

-2.500

-6.300
-6.300

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.40х4

С
т.оц.d-8

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.65х6

П
В

1-1х25. Гоф
р.25

-2.500



50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан технического этаж

а в осях 34-37, Е
-Т.

С
тадия

Лист

Р

Л
истов

Блок В.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

129

-6.300

-4.650

-6.300

-3.000-2.500

-6.300

-2.500

С
т.20х4

С
т.20х4

-6.300

С
т.оц.d-8

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.40х4

С
т.оц.d-8

С
т.40х4

С
т.65х6

С
т.20х4



50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан подвала в осях 21-37, У-Ц

.

С
тадия

Л
ист

Р

Л
истов

Б
лок Б.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

124

С
т.65х6

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.65х6

А
втостоянка

-6.300

-4.650
-6.300

С
т.20х4

В
ент.кам

ера №
2

Ст.20х4

С
т.20х4

Ст.20х4

С
т.20х4

С
т.65х6

С
т.65х6

С
т.20х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4

Ст.20х4

Ст.20х4

С
т.40х4

Ст.20х4

С
т.40х4

АВР

С
т.20х4

С
т.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

Ст.65х6

Ст.65х6Ст.65х6

Ст.65х6

С
т.65х6

(В
сего - 6ш

т)
С
т.50х50х5 . L=3000  

С
т.40х4

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4

Ст.20х4

С
т.65х6

С
т.65х6

С
т.65х6

3000
3000

3000 700

С
т.65х6

Конструкция зазем
лителя.  R

з<4 О
м

.



50.92
33.06

.

.80.9.

N
 док.

П
одпись

Д
ата

И
зм

.
Кол.уч.

Лист

31.11 -Э

П
лан подвала в осях 34-37, Е

-Т.

С
тадия

Лист

Р

Л
истов

Блок В.

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой

М
олниезащ

ита.
Зазем

ление. Уравнивание потенциалов. 

125

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

-6.300

С
т.20х4

Ст.20х4

В
ент.кам

ера №
3

Ст.20х4

Ст.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

Ст.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.20х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.20х4

С
т.40х4

С
т.20х4

Ст.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4

-6.300

А
втостоянка

С
т.20х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

С
т.40х4

Ст.40х4

3000

3000

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4

С
т.20х4С

т.20х4



Ст.d=8

С
т.d=8

Ст.d=8

С
т.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

. 0.9 .8

.
33.06

50.92

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

Ст.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

4. Все м
еталлические вы

ступаю
щ
ие элем

енты
 на кровле (вентиляц. ш

ахты
) соединяю

тся с м
олниеприем

ной сеткой.

6. Кажды
й токоотвод соединяется с зазем

лителем
 состоящ

им
 из 2-х вертикальны

х электродов (С
т.d=16м

м
, L=3,0м

),

(С
О

 153-34.21.122-2003 , Табл. 2.1, 2.2).

1. М
олниезащ

ита вы
полняется согласно С

О
 153-34.21.122-2003.

ячейки не более 10х10м
. М

олниеприем
ная сетка уклады

вается по кровле под слоем
 гидроизоляции и по краю

 

2. Здание является обы
чны

м
 объектом

  III  уровня защ
иты

 (надежность защ
иты

 от П
УМ

 - 0,9 ) , 

3. Н
а кровле уклады

вается м
олниеприем

ная сетка. С
етка вы

полняется из стали горячекатаной d=8м
м

 с ш
агом

 

Горизонтальны
й пояс вы

полняется из стали горячекатаной 40х4м
м

.

d-8м
м

  (S
=50м

м
2) и крепятся на скобах по наружны

м
 стенам

 здания.

необходим
о вы

полнить их антикоррозийное покры
тие.

8. Все соединения элем
ентов м

олниезащ
иты

 здания вы
полнить сварны

м
и.

отм
етки зем

ли.
7. Токоотводы

 м
олниезащ

иты
 соединяю

тся горизонтальны
м

 поясом
 вблизи поверхности зем

ли.

5. Токоотводы
 от м

олниеприем
ной сетки к зазем

лителю
 вы

полняю
тся из стали горячекатаной оцинкованной 

9. Для предохранения от коррози откры
то проложенны

х м
еталлических элем

ентов м
олниезащ

иты
 здания , 

соединенны
х м

еж
ду собой стальной полосой 40 х 4м

м
 проложенной в зем

ле на глубине 0,7м
 от планировочной 

парапета здания , под м
еталлическим

 сливом
 (см

. раздел АС
). 

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

М
олниезащ

ита.

144

в м
икрорайоне 1А

 Ц
ентральной части г.Чебоксары

.
предприятиям

и обслуж
ивания и подзем

ной автостоянкой
М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.

Блок Б.
Л
истов

Р

Лист
С
тадия

П
лан теплого чердака в осях 21-37, У-Ц

.

31.11 -Э

Лист
Кол.уч.

И
зм

.
Д
ата

П
одпись

N
 док.



Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

Ст.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

С
т.d=8

Ст.d=8

. 0.9 .8

.
33.06

50.92

4. Все м
еталлические вы

ступаю
щ
ие элем

енты
 на кровле (вентиляц. ш

ахты
) соединяю

тся с м
олниеприем

ной сеткой.

6. Кажды
й токоотвод соединяется с зазем

лителем
 состоящ

им
 из 2-х вертикальны

х электродов (С
т.d=16м

м
, L=3,0м

),

(С
О

 153-34.21.122-2003 , Табл. 2.1, 2.2).

1. М
олниезащ

ита вы
полняется согласно С

О
 153-34.21.122-2003.

ячейки не более 10х10м
. М

олниеприем
ная сетка уклады

вается по кровле под слоем
 гидроизоляции и по краю

 

2. Здание является обы
чны

м
 объектом

  III  уровня защ
иты

 (надежность защ
иты

 от П
УМ

 - 0,9 ) , 

3. Н
а кровле уклады

вается м
олниеприем

ная сетка. С
етка вы

полняется из стали горячекатаной d=8м
м

 с ш
агом

 

Горизонтальны
й пояс вы

полняется из стали горячекатаной 40х4м
м

.

d-8м
м

  (S
=50м

м
2) и крепятся на скобах по наружны

м
 стенам

 здания.

необходим
о вы

полнить их антикоррозийное покры
тие.

8. Все соединения элем
ентов м

олниезащ
иты

 здания вы
полнить сварны

м
и.

отм
етки зем

ли.
7. Токоотводы

 м
олниезащ

иты
 соединяю

тся горизонтальны
м

 поясом
 вблизи поверхности зем

ли.

5. Токоотводы
 от м

олниеприем
ной сетки к зазем

лителю
 вы

полняю
тся из стали горячекатаной оцинкованной 

9. Для предохранения от коррози откры
то проложенны

х м
еталлических элем

ентов м
олниезащ

иты
 здания , 

соединенны
х м

еж
ду собой стальной полосой 40 х 4м

м
 проложенной в зем

ле на глубине 0,7м
 от планировочной 

парапета здания , под м
еталлическим

 сливом
 (см

. раздел АС
). 

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

С
т.оц.d-8

М
олниезащ

ита.

145

предприятиям
и обслуж

ивания и подзем
ной автостоянкой

М
ногоквартирны

й ж
илой дом

 поз.26 со встроенно-пристроен.

Блок В.
Л
истов

Р

Лист
С
тадия

П
лан теплого чердака в осях 34-37, Е

-Т.

31.11 -Э

Лист
Кол.уч.

И
зм

.
Д
ата

П
одпись

N
 док.



Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерен
ия

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9
 БЛОК Б Внутреннее газооборудование

Ж
илая часть

1
 Плита газовая 4-х конфорочная с "газ-контролем"

Flama
шт

.
61

2
 Котёл настенный "Buderus"

Logamax U042 24кВт
Buderus

шт
.

60
 Котёл настенный "Buderus"

Logamax U052 28кВт
Buderus

шт
.

1
3

 Газовый счётчик G-4
ТУ

-4213-004-45737844-01
Газдевайс

шт
.

61
4

 Клапан термозапорный КТЗ 001-25
ТУ

3742-001-8366538-99
шт

.
61

5
 Ф
ильтр сетка к счётчикам газа

шт
.

61
6

 Кран шаровый муфтовый проходной Ду 25/20/15
11Б27п

шт
.

61/61/61
7

 Труба водогазопроводная ∅57х3,5
ГОСТ 3262-75*

пм
18

8
 Труба водогазопроводная ∅40х3,5

ГОСТ 3262-75*
пм

46
9

 Труба водогазопроводная ∅32х3,2
ГОСТ 3262-75*

пм
126

10
 Труба водогазопроводная ∅25х3,2

ГОСТ 3262-75*
пм

148
11

 Труба водогазопроводная ∅20х2,8
ГОСТ 3262-75*

пм
170

12
 Труба водогазопроводная ∅15х2,8

ГОСТ 3262-75*
пм

170
13

 Гибкая подводка ∅15/∅20
шт

.
61/61

14
 Уголок НР-ВР с упором 1/2-1/2 с бортиком

шт
.

61
15

 Вставка диэлектрическая 1/2" / 3/4 - ш
/ш

шт
.

61/61
16

 Ф
утляр через перекрытия ∅76х3,5 L=0,4

Серия 5.905-25.05
шт

.
49

17
 Ф
утляр через перекрытия ∅89х3,5 L=0,4

Серия 5.905-25.05
шт

.
8

18
 Ф
утляр через стену ∅89х3,5 L=0,6

Серия 5.905-25.05
шт

.
7

19
 Окраска маслянной краской за 2 раза

м²
64.00

20
 Крепление газопровода

кг
11.20

Ф
ормат А

3

Инв. № подп. Под . и дата Взам. инв. №

Директор

Спецификация оборудования,
изделей и материалов

Кол.уч
Лист

№
докПодпись

Дата
Изм.ГИП

Инженер
Денисов

Стадия
Лист

Листов

Р
1

5
Газоснабжение

31.11-ГС.С

05.14

05.14

05.14

Многоквартирный жилой дом поз.26 со встроенными
предприятниями обслуживания и подземной автостоянкой

Rudic.ru
Блог обыкновенного инженера



Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерен
ия

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9
БЛОК В

Внутреннее газооборудование

Ж
илая часть

1
 Плита газовая 4-х конфорочная с "газ-контролем"

Flama
шт

114

2
 Котёл настенный "Buderus"

Logamax U042 24кВт
Buderus

шт
114

Учтено в подразделе
31.11-ОВ.С.

3
 Газовый счётчик G-4 (лево/правосторонний)

ТУ
-4213-004-45737844-01

Газдевайс
шт

62/52
4

 Клапан термозапорный КТЗ 001-25
ТУ

3742-001-8366538-99
шт

114
5

 Ф
ильтр сетка к счётчикам газа

шт
114

6
 Кран шаровый муфтовый проходной Ду 25

11Б27п
шт

114
7

 Кран шаровый муфтовый проходной Ду 20
11Б27п

шт
114

8
 Кран шаровый муфтовый проходной Ду 15

11Б27п
шт

114
9

 Труба водогазопроводная ∅57х3,5
ГОСТ 3262-75*

пм
32

10
 Труба водогазопроводная ∅40х3,5

ГОСТ 3262-75*
пм

84
11

 Труба водогазопроводная ∅32х3,2
ГОСТ 3262-75*

пм
235

12
 Труба водогазопроводная ∅25х3,2

ГОСТ 3262-75*
пм

290
13

 Труба водогазопроводная ∅20х2,8
ГОСТ 3262-75*

пм
320

14
 Труба водогазопроводная ∅15х2,8

ГОСТ 3262-75*
пм

320
15

 Гибкая подводка ∅15/∅20
шт

114/114
16

 Уголок НР-ВР с упором 1/2-1/2 с бортиком
шт

114
17

 Вставка диэлектрическая 1/2" ш
/ш

шт
114

18
 Вставка диэлектрическая 3/4" ш

/ш
шт

114
19

 Ф
утляр через перекрытия ∅76х3,5 L=0,4

Серия 5.905-25.05
шт

121
20

 Ф
утляр через перекрытия ∅89х3,5 L=0,4

Серия 5.905-25.05
шт

26
21

 Ф
утляр через стену ∅89х3,5 L=0,6

Серия 5.905-25.05
шт

13
22

 Окраска маслянной краской за 2 раза
м²

182.00
23

 Крепление газопровода
кг

24.00

Изм.
Кол.уч

Лист
№
док

Подпись
Дата

Лист

2

Ф
ормат А

3

Инв. № подп. Под . и дата Взам. инв. №

31.11-ГС.С



Наименование и техническая характеристика

1

Позиция
изделия,

2

опросного листа

3
4

материала

обозначение документа,
Тип, марка,

Код обору-
дования,

5

изготовитель
Завод-

единицы
кг.

Масса,
чество
Коли-

изме-

6

рения

8
7

Еди-
ница 

Примечание

9

Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора
1

Ф
60/100:

-колено 90 Ф
60/100

61
-

-колено 45 Ф
60/100

-

-удлинительный элемент Ф
60/100, L=950мм

-

-антиоблединительный оголовок Ф
60 

-

-хомут  
-

-хомут  
122

-

Общ
ий дымоход

Дымоход из нержавеющ
ей стали Ф

300, толщ
.0,6 (точная высота

-конденсатоотвод

-дефлектор конический антиветровой

-кронштейн на крепление с хомутом L220/L1050

6
-

1
-

7

-

62/7

-

-теплоизоляция рулонами из каменной ваты "XOTPIPE ВЛМ"
м2

290

-

2

Дымоход из нержавеющ
ей стали Ф

130, толщ
.0,6 (точная высота

  определяется при монтаже),                       L=7,5м
6

-
3

-конденсатоотвод

-дефлектор конический антиветровой

-кронштейн на крепление с хомутом ∅230 L220/L500

--

6/6

-

м2
34

-

Изм.
Кол.уч

Лист
№
док

Подпись
Дата

Лист

3

Ф
ормат А

3

Инв. № подп. Под . и дата Взам. инв. №

Ж
илая часть

Система дымоудаления

61616161

  определяется при монтаже),                       L=32,7м

L=30,0м

31.11-ГС.С

XOTPIPE

-теплоизоляция рулонами из каменной ваты "XOTPIPE ВЛМ"
XOTPIPE

штштштштштштштштштштштштштшт

Блок Б

7
шт

-кронштейн полка
7

шт

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
400            L=32,7

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
400            L=30,0

61

штшт

66

-кронштейн полка
шт

6

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
230            L=7,5м

6
шт

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

Buderus

Buderus

Buderus

Buderus



Наименование и техническая характеристика

1

Позиция
изделия,

2

опросного листа

3
4

материала

обозначение документа,
Тип, марка,

Код обору-
дования,

5

изготовитель
Завод-

единицы
кг.

Масса,
чество
Коли-

изме-

6

рения

8
7

Еди-
ница 

Примечание

9

Изм.
Кол.уч

Лист
№
док

Подпись
Дата

Лист

4

Ф
ормат А

3

Инв. № подп. Под . и дата Взам. инв. №

Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора
1

Ф
60/100:

-колено 90 Ф
60/100

114

-колено 45 Ф
60/100

-удлинительный элемент Ф
60/100, L=950мм

-антиоблединительный оголовок Ф
60 

-хомут  

-хомут  
228

Общ
ий дымоход

-конденсатоотвод

-дефлектор конический антиветровой

1121313

2

115/13

м2
540

111111

11/11

м2

11

Ж
илая часть

Система дымоудаления

31.11-ГС.С

-теплоизоляция рулонами из каменной ваты "XOTPIPE ВЛМ"
XOTPIPE

XOTPIPE

114

114

114

114

штштштштштштштштштштштштштштшт

Блок В

Дымоход из нержавеющ
ей стали Ф

300, толщ
.0,6 (точная высота

  определяется при монтаже),                       L=32,7м

L=30,0м

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
400            L=32,7

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
400            L=30,0

112

штшт

-кронштейн на крепление с хомутом L220/L1050

-кронштейн полка
13

шт

Дымоход из нержавеющ
ей стали Ф

130, толщ
.0,6 (точная высота

  определяется при монтаже),                       L=7,5м

-конденсатоотвод

-дефлектор конический антиветровой

-кронштейн на крепление с хомутом ∅230 L220/L500

-теплоизоляция рулонами из каменной ваты "XOTPIPE ВЛМ"

-кронштейн полка

Кожух дымохода из оцинк. стали Ф
230            L=7,5м

3

шт

64

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

ВентСтрой

Buderus

Buderus

Buderus

Buderus



Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерен
ия

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9
Ф
асадный газопровод низкого давления

1
 Труба стальная электросварная ∅219x5,0

ГОСТ 10704-91
м

4

2
 Труба стальная электросварная ∅159x4,5

ГОСТ 10704-91
м

200

3
 Труба стальная электросварная ∅108x4,0

ГОСТ 10704-91
м

44
5

 Труба стальная электросварная ∅57x3,5
ГОСТ 10704-91

м
60

7
 Труба стальная электросварная ∅25x2,5

ГОСТ 10704-91
м

60
8

 Заглушка Ду50
ОСТ

-36-47-81
шт

20
9

 Заглушка Ду100
ОСТ

-36-47-81
шт

1
10

 Заглушка Ду150
ОСТ

-36-47-81
шт

1
11

 Продувочный штуцер с пробкой Ду25
ГОСТ 28963-91

шт
20

12
 Кран шаровый необслуживаемый Ду50

LD
шт

20
13

 Отвод 90° ∅159х4,5 / Отвод 45° ∅159х4,5
ГОСТ 17375-2001

шт
48/2

6,5/3,2

14
 Отвод 90° ∅108х4,0

ГОСТ 17375-2001
шт

12
2,4

15
 Отвод 90° ∅57х3.5

ГОСТ 17375-2001
шт

-
0,5

16
 Переход ∅159x4,5 - ∅108x4,0

ГОСТ 17378-2001
шт

1
1,6

17
 Задвижка клиновая духдисковая с выдвижным
                           шпинделем фланцевая Ду200

31ч7бк
шт

1
18

 Ф
ланец стальной Ду200

ГОСТ 12820-80*
шт

2
3,43

19
 Защ

итное устройство задвижки №
1

шт
1

20
 Защ

итное устройство задвижки №
2

 Щ
ит монтажный Щ

МП 500х400х220
IP31 УХЛЗ металлический Щ

МП
-2-0

шт
1

21
 Защ

итное устройство задвижки №
3

 Щ
ит монтажный Щ

МП 395х310х220
У
2 IP54 металлический Щ

МП
-1-0

шт
19

22
 Окраска краской БТ

-177 за 2 раза по грунту БФ
21

м²
313

23
 Окраска труб маслянной краской

м²
313

24
 Крепления газопровода к стене

кг
358

Изм.
Кол.уч

Лист
№
док

Подпись
Дата

Лист

5

Ф
ормат А

3

Инв. № подп. Под . и дата Взам. инв. №

31.11-ГС.С
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