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ЗАО "Тандер", Торговый комплекс  по ул .Труда ,37 в г.Псков

Здание комплекса

План электроснабжения ГРЩ

ГИП

Проверил

Н.Контрль

Разработал

Кувшинов

Мельников

П

Нач. отдела

Гл. спец.

16 23
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