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Внутренние сети водопровода и канализации
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Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании,о сетях инженерно-технического обеспечения,
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9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

Общие указания: 

Общие данные
Текстовая часть

1. Проектом предусмотрены следующие сети:
В1 - хоз-питьевой водопровод;  Т3 - трубопровод горячей воды; Т4 - трубопровод циркуляционной воды,
К1- хоз-бытовая канализация; К2 - ливневая канализация; К3 - производственная канализация.

2. Учет воды в здании запроектирован в водомерном узле УВ-2 с общим счетчиком воды МТК-32 d32мм , расположенного за  первой наружной стеной
согласно СП 30.13330.2012 , поквартирные счетчики установлены в каждом санузле квартир и  офисов СВ-15Х, СВ-15Г d15мм.

3. Расход на хоз.-питьевые нужды составляет:
  - суточный: 12,00 куб.м/сут
  - часовой: 2,337 куб.м/час
  - максимальный секундный: 1,141 л/с
  для офисов:
  - суточный: 0,24 куб.м/сут
  - часовой: 0,332 куб.м/час
  - максимальный секундный: 0,255 л/с
  Пожарные краны для внутреннего пожаротушения отсутствуют. В каждой квартире предусмотрена
  установка крана первичного пожаротушения d20. Оборотного и технического водоснабжения не требуется.
4.Требуемый напор в здании 41 м.  Свободный напор в сети 18м.  Потребный напор на хоз.питьевые нужды обеспечивается
автоматической насосной станцией Hydro Multi-E 2 CRE 5-4 Q = 7.5куб.м/ч, П=20,0-25,0м, N=2х1,1кВт.
5. Внутренние сети хоз-питьевого водопровода запроектированы полипропиленовых труб PPRS по ТУ 2248-006-41989945-98  труб d 63-20 мм.  Для
поливки прилегающей к зданию территории на хоз.-питьевом водопроводе предусмотрены поливочный кран Ду25мм,
установленный в нише наружной стены здания на высоте 0,3-0,4м от поверхности земли и оборудованные шлангами длиной 30м.

6. Система горячего водоснабжения здания централизованная, предусматривается от  водоподогревателя, устанавливаемого в
тепловом узле здания. Предусмотрена циркуляция горячей воды по магистрали в системе горячего водоснабжения
проектируемого здания. Сети горячего водопровода запроектированы полипропиленовых армированных труб PPRS по ТУ
2248-006-41989945-98  d 40-25 мм.
7. Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб по ТУ 4926-003-01215013-2003.  Сети канализации жилого дома
и офисов раздельные. Выпуск  производственных стоков (хоз-бытовые стоки офисов) в общий колодец с выпуском хоз-бытовой канализации дома.
Дополнительной очистки от стоков офисов не требуется.
  Аварийный сброс теплоносителя в тепловом узле осуществляется в приямок с откачкой дренажным
  насосом " TOP VORTEX" в сифон на системе ливневой канализации. Стоки от раковины в комнате уборочного инвентаря
перекачиваются малогабаритной насосной установкой Sololift WС1 в сифон на системе бытовой канализации.

8. Ввиду того, что кровля у здания плоская, проектом предусмотрены внутренние водостоки. Расчетный расход ливневых вод со
всей территории кровли составляет 8,55 л/с. Внутренняя сеть дождевой канализации жилого дома принята из канализационных
напорных труб ППВХ d110мм по ГОСТ 51613-2000 с выпуском в проектируемую ливневую канализацию в колодец 5.

9. Изоляция магистральных трубопроводов и подводок к стоякам холодного водопровода в техподполье и подвале производиться
  изоляцией из вспененного каучука К-Flex толщиной 6мм. Стояки водопровода, проходящие через помещения транзитом, обшить
  коробами из листов гипсокартона.
10. Монтаж сетей водопровода и канализации вести по месту с соблюдением требований СПиП 3.05.01-85* и  СПиП 3.05.04-85.
11. Для предотвращения распространения пожара по горючим полиэтиленовыми стоякам и трубам через cтены и перекрытия предусмотреть
использование терморасширяющейся  противопожарной мастики и противопожарные муфты "Огракс-ПМ" согласно п.4 ст.37 гл.31 ФЗ №123
"Технический регламент о требовании пожарной безопасности".
12. Вводы водопровода и выпуски канализации подлежат герметизации  в соответствии с "Проектом гермитизации вводов
инженерных коммуникаций в здания".
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Примечания

1. Данный лист смотреть совместно с листами ВК-3,9.
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Текстовая часть.

Главный  инженер  проекта:                            (Русанов И.И.)

 Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответвуют требованиям экологических. 
Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Примеч.ПаименованиеЛист

Ведомость чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых  документов

Основные показатели

куб.м/сут

Паименование 
системы

Потребный
напор на
вводе, м

Примечание
Расчетный расход воды

куб.м/час л/с при пожаре эл.двигат., кВт

Установочная
мощность

41,0

Канализация К1

Водопровод В1 общий: 2 струи2х2,512,0 2,337 1,141

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадияРазработал
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в т.ч. офисы       В1 0,24 0,332 0,255
горячая вода Т3

12,0 2,337 1,141

4,80 1,525 0,747

   0,11 0,203 0,159горячая вода Т3
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Формат А3

             Перечень видов работ, на которые необходимо
составление актов освидетельствования 

-Акт осмотра уравнителей потенциала между ванной и

-Акт приемки внутренней канализации.

-Акт на герметичность канализационных выпусков.

-Акт на герметизацию вводов инженерных коммуникаций

-Акт пролив канализации.

в фундаментах и стенах.

-Заключение ГСЭП об анализе воды.
водопроводной трубой.

-Акт техготовности (приемки) внутренних сетей водоснабжения.
-Акт гидравлического испытания системы горячего водоснабжения.
-Акт гидравлического испытания системы холодного водоснабжения.
-Акт на устройство сетей холодного и горячего водоснабжения.

-Акт приемки внутреннего водопровода.

Примечание

 труб для сетей водоснабжения и канализации.
Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых4.900-9, в.0-1.

Опорные конструкции и средства крепления

санитарно-технических систем
стальных трубопроводов внутренних  

 приборов и трубопроводов
5-900-7, в.0,4

Детали крепления санитарно-технических4.904-69

Обозначение Паименование

Ссылочные документы

5.905-26.01 Уплотнение вводов инженерных коммуникаций 
зданий и сооружений в газифицированных
 городских и населенных пунктах.

Схема водомерного узла. Спецификация

План подвала с сетями К1,К2,К3,В1,Т3,Т4. М 1:500

План 1-го этажа с сетями К1,К2,К3,В1,Т3,Т4. М 1:500

План 2-9 этажа с сетями К1,К2,К3,В1,Т3,Т4. М 1:500

План технического этажа с сетями К1,К2,Т4. М 1:500

10

Аксонометрическая схема К1,К2.

План кровли

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия
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с сетями К2

Опуск 1 от водосточной 
воронки ∅100

Опуск 2 от водосточной 
воронки ∅100
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План кровли с сетями К2. М 1:500

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

Р

Разработал

ООО "Архитектурно-
-планировочное
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Аксонометрическая схема
сетей К1, К2

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К1-1 D100

УН

В

УМ

8эт.

9эт.

7эт.

Пр.Ф50

Пр.Ф50

УМ

УН

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

тех.эт.

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К1-2 D100

8эт.

9эт.

7эт.

Пр.Ф50

тех.эт.

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К1-3 D100

8эт.

9эт.

7эт.

УН

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

тех.эт.

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К1-4 D100

УН

В

8эт.

9эт.

7эт.

Пр.Ф50

Пр.Ф50

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

тех.эт.

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К1-5 D100

8эт.

9эт.

7эт.

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

тех.эт.

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

М

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

УМ

ВМ

Пр.Ф50

М

УМ

УМ

УН УМ

СтК1-1d100

СтК1-2d100
СтК1-4d100

СтК1-4d100

СтК1-3d100

∅110

0.01

Ст.К1 вент. сборный-1
∅160

тех.эт.
25,680

26,200

∅110 0.01

а
а

26,200

∅110

0.01

+26,700 +26,720

+30,180
+30,480 +30,280

Аксонометрическая схема сети К1 

Аксонометрическая схема сетей К1

+3,300

+6,100

+8,900

+11,700

+14,500

+14,500

+17,300

+20,100

+22,900

0,000

+26,660

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ст. К2-1 D100

8эт.

9эт.

7эт.

тех.эт.

СтК2-1Ф100

СтК2-2Ф100
К2

Водосточная воронка 1

Компенсационный патрубок

+28,090
кровля

Водосточная воронка 2

Компенсационный патрубок
+27,950
кровля

26,320
тех.эт.
+25,680

∅1100.0050.005

+26,280

+26,320

Опуск от водосточной 
воронки ∅100

Аксонометрическая схема сети К2
на техническом этаже

-2,600

Аксонометрическая схема дома сети К1 в подвале

Аксонометрическая схема 
 сети К2

Приямок 600х600х500(h)мм
Пасос " TOP VORTEX"

для приема аварийных сливов

-2,100

К3П
dN32

-0,700

-0,50

0,000

Сифон с прочисткой 
для приема сливов 

-0,55

Аксонометрическая схема офисов сети К1 в подвале

УМ

Пр.100

-0,55

0.025  ∅110

Ф100 L=6,55
Выпуск К3-1

Пр.100

-1,00

-1,35*

-0,80

-0,83

1эт.

1эт.

УМ

УН

вентиляционный
клапан

М

вентиляционный
клапан

вентиляционный
клапан

УМ
УН

М-0,61

0.0
25
  ∅
110

dN32

Р

Малогабаритная насосная 
установка Soloiift WC-1 

Пр.100

-0,55

-0,70

0.025  ∅110

СтК1-1d100

СтК1-3 d100

-0,83

0.0
25
  ∅
110СтК1-4 d100

Ф100 L=6,55
Выпуск К1-1

Пр.100

-1,00

-2,40

-0,61

СтК1-2 d100 СтК1-5 d100

К3П
dN32

-0,700

Сифон с прочисткой 
для приема сливов -0,70

Пр.100

на техническом этаже

Пр.100

СтК3-1d100

СтК3-3d100

СтК3-2d50

СтК3-4d50

ш.кр.dу32
обр.кл.dу32
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К3

К3

К3

К3

К3 К3

 ∅ 25
 Пол.кр.N1

-0
,20

0

-0,
50

1эт
0,000

1эт
0,000

1эт
0,000

СтВ1-1d32
СтТ3-1d32

СтВ1-2d25СтВ1-2d25
СтТ3-2d25

СтВ1-4d32
СтТ3-4d32
СтВ1-4d32
СтТ3-4d32
СтТ4-1d32

СтВ1-5d25
СтТ3-5d251эт

0,000

СтТ3-3 d32
СтТ4-3 d32

5эт.

6эт.

7эт.

8эт.

3эт.

К

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

Водомерные

2эт.

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

1эт.

4эт.

9эт.

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Водомерные
узлы Ф15

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

Ст. В1,Т3-1, Т4-1 D32

Водомерные
узлы Ф15

Ст. В1, Т3-2 D25

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

6эт.

7эт.

8эт.

9эт.

5эт.

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

Аналогично разводке
на 1-ом этаже

К стиральной 
машине

1эт.

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

2эт.

3эт.

4эт.

Ст. В1, Т3-3 D32

6эт.

тех.эт.

7эт.

9эт.

5эт.

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Ф20Ф15

Водомерные
узлы Ф15
К стиральной 
машине

узлы Ф15

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

6эт.

7эт.

8эт.

9эт.

5эт.

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

узлы Ф15
Водомерные

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

узлы Ф15

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

узлы Ф15
Водомерные

Ст. В1,Т3-4, Т4-1 D32

К стиральной 
машине

1эт.

2эт.

3эт.

4эт.

Ст. В1, Т3-5 D25

6эт.

7эт.

8эт.

9эт.

5эт.

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Аналогично разводке
на 2-ом этаже

Ф15

Водомерные
узлы Ф15

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин
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9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

П.контроль Русанов

16-43/59 - ВК

Аксонометрическая схема
сетей В1,Т3,Т4.

От водоподогре-

К водоподогревателю

 вателяТ3 ∅40

 Т4 ∅32, В1 ∅40

Ф32

Ф32

1эт
0,000

К

К

прим.7

Примечания:
1. Планы  см. листы  ВК-6,7,8,9  данного комплекта.
2. Магистрали и подводки к стоякам изолируются. (см.лист ВК-1)
3. Отметки трубопроводов приведены по оси.
4. Для улавливания механических примесей перед водомером устанавливается фильтр
   магнитный фланцевый.
5. Стояки В1,Т3,Т4 в местах пересечения с перекрытиями заключаются в гильзы из оцинкованной
  стали. Длина   толщину строительной конструкции на 20мм.
6. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб, на схемах сетей В1,Т3,Т4 указан
   наружный диаметр трубы.
7. Водомерный узел со счетчиком МТК-32.
8. Пасосная установка для повышения давления -  автоматическая насосная станция
   Hydro Multi-E 2 CRE 5-4, Q=7,50м3/ч, H=20,0м N=2*1,10кВт (с антивибрационными компенсаторами).

тех.эт.

тех.эт.
тех.эт.

тех.эт.

0.000

+3,300

+6,100

+8,900

+11,700

+14,500

+14,500

+17,300

+20,100

8эт.

+22,900

-0,50

-0,50

-0,60

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель
Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

ПолотенцесушительСтТ3-3d32

СтТ3-5d25

СтТ3-1Ф32 ∅32

+23,400

Аксонометрическая схема сетей Т3,Т4
на техническом этаже

Аксонометрическая схема сетей В1,Т3,Т4

тех.эт.
+22,900

+23,360

0.000

+3,300

+6,100

+8,900

+11,700

+14,500

+14,500

+17,300

+20,100

+22,900

СтТ3-5d25
СтТ4-1d32

СтТ3-4d32
СтТ3-3d32

∅32

∅32

∅32
тех.эт.

+23,300

Водомерные
узлы Ф15
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Ф6
3

Ф2
5

-1,30

-2,60

-0,50

-2,40

Ф110х10,0
Ввод В1-1

Ф1
10

Ф40

Ф32

прим.8

ВУ

Ф25

Ф2
5

∅32

9 Аксонометрическая схема В1,Т3,Т4.

2

Хоз-питьевой водопровод В1 ниже 0,000
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о

Прилагаемые документы

16-43/59 ВК.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов 9 листов
Примечания:
1. Планы  см. листы  ВК-6,7,8,9  данного комплекта.
2. Магистрали и подводки к стоякам изолируются. (см.лист ВК-1)
3. Отметки трубопроводов приведены по оси.
4. Для улавливания механических примесей перед водомером устанавливается фильтр
   магнитный фланцевый.
5. Стояки В1,Т3,Т4 в местах пересечения с перекрытиями заключаются в гильзы из оцинкованной
  стали. Длина   толщину строительной конструкции на 20мм.
6. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб, на схемах сетей В1,Т3,Т4 указан
   наружный диаметр трубы.
7. Водомерный узел со счетчиком МТК-32.
8. Пасосная установка для повышения давления -  автоматическая насосная станция
   Hydro Multi-E 2 CRE 5-4, Q=7,50м3/ч, H=20,0м N=2*0,55 кВт (с антивибрационными компенсаторами).
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9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

16-43/59 - ВК.С

1.7

1.8

F

H
S

T
-M

1
6
/2

5

 H    = 1200 мм

 H    =  170 мм

   мин

   макс

H

221 Анкер-шпилька HST M12x115/20 371587

199 Шпилька GST M 16x..m (согласно заданию) 216422

1131 Анкер-шпилька HST M16х140/25 371593

1145 Труба с наружной резьбой 1 1/4" x 2m 248532

1151 Хомут фиксирующей опоры MFP-NW ...

1313 Комплект оттяжек MFP-AP1 247829

1378 Комплект опоры установочный MFP-BP 20 247827

Key Account Market Management

Неподвижная опора без звукоизоляции (с одинарной оттяжкой).

Макс. нагрузка F= 3кН.

Для проведения дополнительных расчетов используйте программное обеспечение IDS.

Шт.Поз. Наименование Артикул N°

Key Account Market Management

198 Пластина опорная MGS-2-M16 246915

199 Шпилька GST M 16x..m (согласно заданию) 216422

1328 Хомут MPN-QRC/RC

2360 Анкер-шпилька HST M8x95/30 371582

Внимание!: Макс. расстояние между опорами:3.5м.

Соответствующие расстояния между опорами см. "Таблицу весов трубопроводов".

НаименованиеШт.Поз. Артикул N°

Монтаж к стене трубопроводов Ø50мм-100мм.

Key Account Market Management

21 Анкер-шпилька HST M8х95/30 371582

171 Шпилька GST M 10x..m 339795

1310 Пластина опорная MGS-2-M10 246913

1328 Хомут MPN-QRC/RC

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø8мм до Ø100мм.

Артикул N°Поз. Шт. Наименование

Внимание!: Макс. расстояние между опорами: 4.5m.

Расстояния между опорами выбираются в зависимости от диаметра трубопроводов.

УЗЕЛ_О-112

САНТЕХНИКА
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УЗЕЛ_С-4

С-4.DWG - -

-

САНТЕХНИКА

26.10.06

УЗЕЛ_С-13

С-13.DWG -
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17.10.06 О-112.DWG - -
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9-этажный жилой дом с офисными
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Русанов
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Разработал Шилыковская

П.контроль Русанов
ГИП
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Русанов
Суконкин

Разработал Шилыковская
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трубопроводов

Монтаж к перекрытию
трубопроводов

11 Монтаж к перекрытию трубопроводов 3 листа

                                     Общие данные
1. Проект " 9-этажный жилой дом с офисными помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде "разработан
на основании :
- технических условий N 4192-К и №4192-В от 2016г.. выданных МУП ИКХ "Вологдагорводоканал";
- топосъемки, выполненной ООО "АПБ-основа" в 2016г.;
-  архитектурной части проекта, выполненной согласно СПиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";
-  ФЗ от 22.07.2008г N123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2. Точки подключение  9-этажного жилого дома с офисными помещениями к водопроводу - проектируемый
водопроводный колодец 1 ПГ с пожарным гидрантом на проектируемой сети водопровода МУП ИКХ
"Вологдагорводоканал"; к канализации -  в проектируемом колодце на проектируемой сети канализации
МУП ИКХ "Вологдагорводоканал" .
3. Паружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов: существующего по ул.
Гончарной у дома № 29 и проектируемого по ул. Шекснинской в 26 метрах от проектируемого здания в
колодце 1ПГ. Пожарные краны для внутреннего пожаротушения отсутствуют. В каждой квартире
предусмотрена установка крана первичного пожаротушения d20.
3. Учет воды в здании запроектирован на вводе  счетчиком воды МТК-32 d32мм , офисный и поквартирный учет
счетчиками  СВ-15Х, СВ-15Г d15мм  .
4.  Пожарные краны для внутреннего пожаротушения отсутствуют. Оборотного и технического
водоснабжения не требуется.
5. Свободный напор в точке подключения -  гарантированный 18,0м.

ЗАО "Хилти Дистрибьюшн Лтд" Специализированный каталог по монтажным 
системам "HILTI"г. Москва ул.Гашека д.2/18 стр.2

 скрытых работ

Счетчик холодной воды МТК-32

Кран трехходовой 11Б18бк Ду15

Манометр ОБМ-100

Кран шаровой  Ду 25 11б27п1

Тр. стальн. водогаз. оцинк.Ду 15

Тр. стальн. водогаз. оцинк.Ду 25

Тр. стальн. водогаз. оцинк.Ду 50

Фланец Ру 10 Ду 100

Водомерный узел со счетчиком МТК-50  на вводе в здание:

ГОСТ 12820-80

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 2405-88ОБМ-100

ТУ 26-07-1061-84

ТУ 3712-002-04606952-99

 ГОСТ Р 50193-1-92 и 50601-93  1комплект

шт.

ЗАО "Тепловодомер"

ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР" 
г.Москва
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1
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2,115

2

5

0,92

0,26

2,0

1,32

3,95

5,02

3,81

Задвижка 30ч39р Ду 100 ТУ 3721-015-03219029-2004 2

Фильтр магнитный ФМФ 100

Фланец Ру 10 Ду 100 ГОСТ 12820-80

ТУ 400-09-91-94 1

4

Тр. стальн.водогаз. оцинк Ду 100 ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*Тр. стальн.водогаз. оцинк.Ду 32

3,26

0,1

26,0

26

3,81

12,51

3,95

МЗВ-1.6

Задвижка 30ч39р Ду 50 ТУ 3721-015-03219029-2004 1 18,0 МЗВ-1.6

Пробка Ду 25 ГОСТ 8963-75* 1 0,11

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

шт.

шт.

шт.

Кран поливочный наружный:

Вентиль запорный муфтовый ∅25 15кч18р шт. 2

Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20,0 м ∅25 ГОСТ 18698-79 шт. 1

п.м. 2,00ГОСТ 18599-2001Труба полиэтиленовая напорная ППД ПЭ100 PN10 ∅110х10,0 "питьевая" ввод

комплект 1

Переход стальной Ду 108х57 ГОСТ 17378-2001 шт. 21.16

2

3

4

5

Трубопровод из пластиковых полипропиленовых труб 6

13,00м.п.

20,00м.п.

23,30м.п.

13,00

20,00

23,30

"ФД пласт",Москва
"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

"ФД пласт",Москва"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

"ФД пласт",Москва
"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

  ∅32х5,4  PN25 (армированная)

  ∅63х10,5 PN25 (армированная)

∅25х3,6  PN25 (армированная)

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16 11б27п1∅15
 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 1

6.1

6.2

6.3

7 шт.

11б27п1∅25
 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 2

11б27п1∅32

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург

шт. 5

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

8

9

"HILTI"

шт.

Шпилька GST 16-1000 1216422

HILTI

шт.

Труба с наружной резьбой 1 1/4" х 2 м 248532

HILTI

шт.

Комплект опоры установочный MFP-BP 20 247827

HILTI

шт.

Анкер-шпилька HST M12x115/20 371587

HILTI

шт.

Крепление для трубопровода к перекрытию 16комплект

Анкер-шпилька HST M16x140/25 371593

HILTI

шт.

Комплект оттяжек MFP-AP1 247829

HILTI

шт.

"HILTI"

"HILTI" шт.

шт.

1

1

2

1

1

12

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D108-112 243533
Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D25-27

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D33-35

243522

243524

13

11

2

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D63-66

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D42-45

243529

243525

14

15

"HILTI"

шт.

6

5

3

комплект 1
Q=7,50-20,4 м3/ч, H=24,0-38.0м,  N=2*1,1 кВт (2 насоса)
(с антивибрационными компенсаторами )

Hydro Multi-E 2 CRE 5-4 Малогабаритная автоматическая насосная станция

Узел герметизации ввода водопровода ф110

16

шт. 1
Теплоизоляционные пенополиуретановые скорлупы ППУ ф140мм
толщиной 40мм с фольгированным покрытием п.м. 2,0 на вводе В1
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".

Примечание:

1. Количество фасонных и соединительных частей перед их заказом
подлежит уточнению монтажной организацией, выполняющей
работы на объекте.

2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.

2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.

2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.

2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".
2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".
2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.
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1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".
2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.

Хоз-питьевой водопровод В1 выше 0,000

18

г. МоскваУтройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс:
а) шкаф навесной 307х312х500
б) рукав Ду19 L=15м
в) штуцер
г) распылитель

ППО-Пульс
ППО Пульс

24компл.

---//---Трубы из полипропилена PPRS PN 20 Ф25х3,6 п.м. 42,00

п.м. 69,00ТУ 2248-006-41989945-98Трубы из полипропилена PPRS PN 20 Ф32х5,4

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

19

Кран шаровой муфтовый Ф20 11Б27П1 шт. 24

1

2

Счетчик хол. воды квартирный СВ-15Г, в т.ч.
ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР" 

г.Москва компл. 45

0,006Кронштейн пропиленовый одинарный ∅22 шт. 48

Металлический хомут с резиновой прокладкой ∅32

Фасонные и соединительные фитинги шт.

шт. 58

40

3

4

Система горячей воды Т3 ниже 0,000

14,00м.п.

7,00

14,00

7,00

Трубопровод из пластиковых полипропиленовых труб 

  ∅40х6,7  PN25 (армированная) "ФД пласт",Москва
"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)
"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3) "ФД пласт",Москва  ∅32х5,4  PN25 (армированная)

м.п.

∅20х3,4  PN25 (армированная)6.4 "Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

1,50м.п. 1,50"ФД пласт",Москва

10

11б27п1∅40

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург

шт. 1 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

11б27п1∅63

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург

шт. 1 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

16-43/59 - ВК.С

16-43/59 - ВК.С

16-43/59 - ВК.С

16-43/59 - ВК.С

16-43/59 - ВК.С

16-43/59 - ВК.С

"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)  ∅25х3,6  PN25 (армированная) 2,50м.п. 2,50"ФД пласт",Москва

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16 11б27п1

∅25

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 1

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16 11б27п1

∅32

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 45

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16 11б27п1

∅40

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 2

∅15

11б27п1

∅20 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

20

5

 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16
 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 5

∅20

шт. 45

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург

 ПромСнабКомплект
 г.Санкт-Петербург шт. 411б27п1 Кран шаровый муфтовый проходной  PN16

Крепление для трубопровода к перекрытию 9комплектв т. ч. на 1 комплект:

Шпилька GST 16-1000 1216422 шт.

Труба с наружной резьбой 1 1/4" х 2 м 248532

HILTI

шт.

Комплект опоры установочный MFP-BP 20 247827

HILTI

шт.

Анкер-шпилька HST M12x115/20 371587

HILTI

шт.HILTI

1

1

2

"HILTI"

шт.

Анкер-шпилька HST M16x140/25 371593 шт.

Комплект оттяжек MFP-AP1 247829

HILTI

шт.

"HILTI"

"HILTI" шт.

шт.

1

1

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D25-27

Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D33-35

243522

243524

2

"HILTI"

6

4Хомут фиксирующей опоры  MFP-NW  D42-45 243525

Фасонные и соединительные фитинги шт. 15

Система горячей воды Т3 выше 0,000

Трубопровод из пластиковых полипропиленовых труб 

м.п."Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3) "ФД пласт",Москва  ∅32х5,4  PN25 (армированная)

"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)  ∅25х3,6  PN25 (армированная) м.п."ФД пласт",Москва

72,00

48,00

Счетчик гор. воды СВ-15Г, в т.ч.
ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР" 

г.Москва шт. 45

Водяной полотенцесушитель хромированный Дусл 25 с минимальной шт. 24

теплоотдачей 357 вт

Гибкая подводка к бачку ТУ 2248-003-40279756-02

8

1

3

2

4

5

6

7

компл.

Умывальник керамический 2-ой величины 550х420 мм

ГОСТ 30493-96Унитаз "Компакт" тарельчатый с косым выпуском

с сифоном бутылочным пластмассовым СБПУ

ТУ 21-26-108-83

ГОСТ 30493-96

ГОСТ 23412-79*

шт.

Оборудование выше 0,000

ГОСТ 25809-96Смеситель для умывальника СМ-УМ-ПКСА 

24

шт.

шт.

компл.ГОСТ 24843-81Мойка МСК в комплекте с сифоном и выпуском

шт.

ГОСТ 25809-96

и выпуском ВсПУ

Смеситель для мойки

компл.

компл.

ТУ 26-07-211-78

Раковина стальная РСВ-1 с сифоном СБПМ ГОСТ 23695-94,23412-79,

Ванна чугунная эмалированная длиной 1700мм в комплекте

с водосливной арматурой

ГОСТ 18297-96

шт.

1

Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой 

на гибком шланге См-ВУ-ШЛ  

ГОСТ 25809-96

Оборудование ниже 0,000

компл.

Патрубок DN40 с соединительной резьбой 6/4",  

 подключения стиральной машины

ПL13.0/40со штуцером для 9

полностью укомплектованная

"Grundfоs"Малогабаритная канализационная насосная установка
Sololift+ 2D-2 максимальной 

подачей 119 л/мин, максимальным напором 5,5м, макс t=50 C
потребляемой мощностью 280 вт

4,3компл. 1

32

32

32

32

25

25

24

24

шт.

шт. 24

24

0,006шт. 82Кронштейн пропиленовый одинарный ∅22

Металлический хомут с резиновой прокладкой ∅32

Фасонные и соединительные фитинги

шт. 155

шт. 100

Компенсирующая петля Дусл 25 шт. 6

1

2

3

4

Ревизия ф110 шт. 14

ТУ 2248-001-52384398-2003

Хоз.-бытовая канализация К1 ниже 0,000

Канализационная труба полипропиленовая Dy110 п.м. 21,00

3шт.Прочистка ∅110

выпуски

с фасонными частями и креплениями

Узел герметизации выпуска канализации ф110 1шт.

-1,35*

ТУ 2248-001-52384398-2003Канализационная труба полипропиленовая Dy110 п.м. 8,00

Система канализации К1 - выше 0,000 

Трубы из полипропилена канализационные ф50 

Трубы из полипропилена канализационные ф110

п.м.

ТУ 2248-001-52384398-2003 п.м.

12,50

ЗАО "Эгопласт"
г. Москва 

ТУ 2248-001-52384398-2003
ЗАО "Эгопласт"
г. Москва 

п.м. 4,001

2

3

вентиляция К1Трубы из полипропилена канализационные ф110 ЗАО "Эгопласт"
г. Москва с фасонными частями и креплениями

с фасонными частями и креплениями

с фасонными частями и креплениями

1

2

3

4

5

6

7

Трубы из полипропилена канализационные ф110
с фасонными частями и креплениями тех.этаж К1

ТУ 2248-001-52384398-2003

ТУ 2248-001-52384398-2003 п.м.
ЗАО "Эгопласт"
г. Москва 108,50 стояки

Трубы из полипропилена канализационные ф1104 с фасонными частями и креплениями квартиры

5 ТУ 2248-001-52384398-2003 п.м.
ЗАО "Эгопласт"
г. Москва квартиры

70,50

21,00

Прочистка ф110 шт.

Ревизия ф110 шт.

Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ-110" L=60мм "ОГРАКС-ПМ-110" ЗАО "УПИХИМТЕК" шт.

ТУ 2248-001-52384398-2003 16

1

2

3

4

ТУ 2248-001-52384398-2003

Хоз.-бытовая канализация К3 ниже 0,000

Канализационная труба полипропиленовая Dy110 п.м. 21,00

3шт.Прочистка ∅110

выпуски

с фасонными частями и креплениями

Узел герметизации выпуска канализации ф110 1шт.

ТУ 2248-001-52384398-2003Канализационная труба полипропиленовая Dy110 п.м. 8,00

-2,40

20

6

7

8 50

Система канализации К3 - выше 0,000 

п.м.1
Трубы из полипропилена канализационные ф110 ЗАО "Эгопласт"

г. Москва с фасонными частями и креплениями ТУ 2248-001-52384398-2003
Трубы из полипропилена канализационные ф50 
с фасонными частями и креплениями ТУ 2248-001-52384398-2003 ЗАО "Эгопласт"

г. Москва 

Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ-110" L=60мм "ОГРАКС-ПМ-110" ЗАО "УПИХИМТЕК" шт.

2

3

4

п.м.

2,30

1,60

вентиляционный клапан
на канализацию dn110
с переходником

Вентиляционный клапан на канализацию dn110 с переходником полипропилен

5

ПL904 Hutterer & Lechner шт.

Вентиляционный клапан на канализацию dn50 с переходником полипропилен ПL904 Hutterer & Lechner шт.

2

2

4

Водосток К2 выше отм. 0,000

Труба напорная из непластифицированного поливинилхлорида ∅110 

Воронка водосточная обогреваемая ф110мм пропускной 2компл.
способностью 15 л/с в комплекте с термокабелем

АМ- Теhо -110 (SK- Tuote OY

(Финляндия)

Компенсационный патрубок ф110

ППВХ ревизия ПК ∅110 с уплотнительным кольцом

ГОСТ Р 51613-2000

Уплотнительное кольцо напорное ф110

м.п. 47,50

16шт.

4шт.

2шт.ГОСТ 6942.5 -98

Металлический держатель для труб ф110 15шт.

ТУ 2248-002-75245920-2005

ТУ 2248-002-75245920-2005

ЗАО "ПЛАСТ ПРОФИЛЬ"
141730 Московская обл.,

Бойко,104-а.
  г. Лобня, ул. Лейтенанта

РN 10

РN 10
(тройник с металлическим фланцем)

РN 10

ТУ 2248-002-75245920-2005

Труба полипропиленовая для холодной воды PN 10 ∅32 5,50п. м.(Россия)
ЗАО"ППО Стройполимер""Рандом сополимер"

(PP-R, тип 3)

Водосток К2 ниже отм. 0,000

(выпуски-в земле) 

шт.

м.п.

м.п.

ТУ 2248-002-75245920-2005

Труба напорная из непластифицированного поливинилхлорида ∅110 ГОСТ Р 51613-2000

Труба напорная из непластифицированного поливинилхлорида ∅110 ГОСТ Р 51613-2000

шт.

ППВХ тройник   45° 110 с уплотнительным кольцом РN 10 шт.ТУ 2248-002-75245920-2005

ППВХ отвод 45°  ∅110 с уплотнительным кольцом РN 10 шт.ТУ 2248-002-75245920-2005

ППВХ заглушка раструба  ∅110 (патрубок раструбный с

РN 10

РN 10
ЗАО "ПЛАСТ ПРОФИЛЬ"
141730 Московская обл.,

Бойко,104-а.
  г. Лобня, ул. Лейтенанта

 фланцем) РN 10

Уплотнительное кольцо напорное ф110 ТУ 2248-002-75245920-2005

металлическим 

Крепление для трубопровода к перекрытию комплектв т. ч. на 1 комплект:

1

2

3

4

5

6

7

2

ППВХ тройник   45° 110 с уплотнительным кольцом РN 10 шт.ТУ 2248-002-75245920-2005 1

ППВХ отвод 45°  ∅110 с уплотнительным кольцом РN 10 ТУ 2248-002-75245920-2005

8

9 шт. 6

3,00

10,65 учтены в ПВК

1

1

2

1

 ция
Пози- Паименование и техническая 

2

документа,
опросного листа

Тип, марка,
обозначение

характеристика

Формат А3
изм. подписькол.уч.лист Nдок. дата

лист

716-43/59 - ВК.С

Шпилька GST 16-1000 216422 HILTI шт.

Труба с наружной резьбой 1 1/4" х 2 м 1248532 HILTI шт.

Комплект опоры установочный MFP-BP 20 1247827 HILTI шт.

1

HILTI
шт.HILTI

шт.HILTI

шт.HILTI

шт.

Крепление для трубопровода к стене 1комплект

Анкер-шпилька HST M12x115/20 2371587 HILTI шт.

Анкер-шпилька HST M16x140/25 1371593 HILTI шт.

Комплект оттяжек MFP-AP1 1247829 HILTI шт.

Хомут фиксирующей опоры MFP-NW 4" 1243534 HILTI шт.

шт 1

Погружной электро насос Top Vortex  H =7м, Qmax =10,8м3, N=0,37кВт

Шланг  L= 20м,    Внутр.рез. 1 1/4"

1"Pedrollo", Италия.

шт. 1

Клапан обратный пружинный   Ф1" (вн.-вн.) шт. 1

Труба полипропиленовая для холодной воды PN 10 ∅32 5,00п.м.(Россия)
ЗАО"ППО Стройполимер"

Воронка стальная ф200 шт. 1

шт. 1Пластмассовый сифон трубный СТУ

Система канализации К3П ниже 0,000

компл.

Кран шаровой 11Б27п1 Ду25
ОАО Бологовский
арматурный з-дТУ3712-002-04606952-99

"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

2

Хомут MPN-QRC 4" 340143

Шпилька GST 10-1000 339795

Муфта-удлинитель М10-30 216437

Опорная плита MGS 2 - M 10 246913

Анкер-шпилька HST M8x95/30 371582

Узел герметизации выпуска водостока ф110

HILTI

HILTI шт. 1

2

1

1

2

шт. 1

Тепловая изоляция ниже 0,000

Ин
в.

 №
 п
од
л.

  
  
 П
од
п.
 и
 д
ат
а 
  
  
  
Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.

 №
 п
од
л.

  
  
 П
од
п.
 и
 д
ат
а 
  
  
  
Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 25

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 32

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 40

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 63

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 110

Tube K-Flex 9x25-2ST K-Flex длина трубки 2,0м
толщина 9 ммTube K-Flex 9x35-2ST

Tube K-Flex 9x42-2ST

Tube K-Flex 9x64-2ST

Tube K-Flex 9x114-2ST

18.00п.м.

28.00п.м.

5.50п.м.

5.50п.м.

1.50п.м.

Тепловая изоляция выше 0,000-тех.этаж

Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука на трубу            d 32 Tube K-Flex 9x35-2ST K-Flex длина трубки 2,0м
толщина 9 мм

18.50п.м.

1

2

K-Flex 

K-Flex 

K-Flex 

K-Flex 

Фильтр ФММ-15
Кран шаровой с флажковой ручкой d15
Сгон d15  L=100мм
Муфта соединительная d15

6

7

8

Фильтр ФММ-15
Кран шаровой с флажковой ручкой d15
Сгон d15  L=100мм
Муфта соединительная d15

шт. 1

Клапан обратный пружинный   Ф1" (вн.-вн.) шт. 1

Труба полипропиленовая для холодной воды PN 10 ∅32 4,00п.м.(Россия)
ЗАО"ППО Стройполимер"

Воронка стальная ф200 шт. 1

шт. 1Пластмассовый сифон трубный СТУ

Кран шаровой 11Б27п1 Ду25
ОАО Бологовский
арматурный з-дТУ3712-002-04606952-99

"Рандом сополимер"
(PP-R, тип 3)

3

4

5

6

7

1

 ция
Пози- Паименование и техническая 

2

материала
изделия,
дования, 
Код обору-

документа,
опросного листа

3

Тип, марка,
обозначение

4

Завод-изгото-

характеристика
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л.
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а 
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нв
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Формат А3
изм. подписькол.уч.лист Nдок. дата

лист

9

1. Для предотвращения распостранения пожара по пластмассовым трубам водопровода
через стены и перекрытия предусмотреть использование терморасширяющейся
противопожарной мастики СР 611А "Hilti".
2 .Общий погонаж труб взят с учетом длины фасонных частей.

5 6 7 8 9

16-43/59 - ВК.С

к раковине

тепловой узел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

8

Мембранный напорный гидробак "Reflex"типа DE V=200л

Клапан обратный латунный ∅50 фирма "Genebre S.A." Испания

фланцевый тип DI 7240 DN40Компенсатор антивибрационный фирма "ТECOFI"

9 шт. 1

шт. 110

11 шт. 2

Пасосная установка
Hydromulti с 2-мя
(1раб., 1рез.).

ООО "GRUNDFOS" водомер. узел

План подвала 

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадияРазработал

ООО "Архитектурно-
-планировочное
бюро-сервис"

Шилыковская

3

Штраба ЭО

П.контроль Русанов

Световой приямок

Условные обозначения
В1

Т3

Т4

К1

трубопровод горячей воды

В1

Т3

Т4

К1

трубопровод хозяйственно-питьевого (холодного) водопровода

трубопровод циркуляционной воды

трубопровод хозяйственно-бытовой канализации

К2

К3 трубопровод производственной  канализации (офисы)

трубопровод водостока

9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

16-43/59 - ВК

СтК1-1d100
СтВ1-1d32

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

СтК1-1d100
СтВ1-1d32 СтК1-2d100

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

 ∅ 25
 Пол.кр.N1

СтВ1-2d25
СтТ3-2d25

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

СтК1-4d100
СтВ1-4d32
СтТ3-4d32
СтТ4-2d32

СтК1-5d100
СтВ1-5d25
СтТ3-5d25

прим.2

Ф100 L=6,55м
Выпуск К1-1

От водоподогревателя

К водоподогревателю
 Т3 ∅40

 В1 ∅40, Т4 ∅32

Ф100

Ф
63

Примечание:
1. Водомерный узел со счетчиком МТК-32.
2. Пасосная установка для повышения давления -
   автоматическая насосная станция Hydro Multi-E 2 CRE 5-4,
   Q=7,50м3/ч, H=25,0м N=2*1,1 кВт
   (с антивибрационными компенсаторами ).
3. Пасос Soloiift WC-1 m=5.4кг q=5.7куб.м/час H=8м  N=400Вт
   430х189х279 мм.
4. Пасос дренажный "TOP VORTEX" в приямке 600х600х500(h)мм.

К3П   d32

Ф110х10,0
Ввод В1-1

СтТ3-1d32

Ф100, < 0,02
Выпуск К2-1

Опуск от водосточной 
воронки ∅100

с сетями В1,Т3,Т4,К1,К2,К3.

²

см.план

прим.3

Пр.100

Формат А3

прим.4

Ф25

Пр.100

СтК3-3d100

СтК3-2d50

СтК3-1d100

Пр.100

Выпуск К3-1
Ф100 L=6,55м

К3

К3 К3

К3

К1П d32

СтК3-4d100

в футляре

7

Пр.100

К3

Ф325ст

Р

План первого этажа 

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

ООО "Архитектурно-
-планировочное
бюро-сервис"

9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

Р

см.план

²

см.план

см.план

см.план

см.план

4

СтВ1-2d25
СтТ3-2d25

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

СтК1-4d100
СтВ1-4d32
СтТ3-4d32

СтК1-5d100

16-43/59 - ВК

СтК1-1d100
СтВ1-1d32

СтК1-2d100
СтВ1-2d25
СтТ3-2d25

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

СтК1-4d100
СтВ1-4d32
СтТ3-4d32
СтТ4-1d32

СтК1-5d100
СтВ1-5d25
СтТ3-5d25

зашить в 
короб

СтТ3-1d32

Опуск от водосточной 
воронки ∅100

с сетями В1,Т3,Т4,К1,К2

зашить в 
короб

СтК3-3d100

СтК3-2d50СтК3-1d100

СтК3-4d100

8

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Разработал Шилыковская

П.контроль Русанов План 2-9 этажей 

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

Р

Разработал

ООО "Архитектурно-
-планировочное
бюро-сервис"

Шилыковская

5

9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

П.контроль Русанов

СтК1-1d100
СтВ1-1d32
СтТ3-1d32

СтК1-2d100
СтВ1-2d25
СтТ3-2d25

СтК1-3d100
СтВ1-3d32
СтТ3-3d32

СтК1-4d100
СтВ1-4d32
СтТ3-4d32
СтТ4-1d32

СтК1-5d100
СтВ1-5d25
СтТ3-5d25

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

Устройство первичного
пожаротушения Ф20

16-43/59 - ВК

Опуск от водосточной 
воронки ∅100

с сетями В1,Т3,Т4,К1,К2

см.план

см.план

см.план

см.план

см.план

см.план

см.план

см.план

см.план

9

зашить в 
короб

План технического этажа 

ГИП
Директор

Русанов
Суконкин

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

Р

Разработал

ООО "Архитектурно-
-планировочное
бюро-сервис"

6

9-этажный жилой дом с офисными
помещениями по ул. Шекснинской в г. Вологде

П.контроль Русанов

Водосборный
поддон

СтК1-1d100

СтТ3-1d32

СтК1-2d100
СтТ3-2d25СтК1-3d100

СтТ3-3d32

СтК1-4d100
СтТ3-4d32
СтТ4-1d32

СтК1-5d100
СтТ3-5d25

Опуск 1 от водосточной 
воронки ∅100

СтК2-1Ф100

К2

К1

Ст.К1 вент. сборный-1
на кровлю ∅160

16-43/59 - ВК

Шилыковская

с сетями В1,Т3,Т4,К1,К2

см.план

см.план

см.план

см.план

Опуск 2 от водосточной 
воронки ∅100

d32

Примечание:
1. В санузлах 29 - 2 шт на этаже канализацию выполнить из труб
  диаметром 110пп.

холодной).

3. Привязка выводов водопровода и канализации уточняется после заказа сантехоборудования!

трубами ∅20-16 мм. Подводку непосредственно к приборам осуществить с помощью гибких шлангов.
1. Разводку трубопроводов холодной и горячей воды выполнить полипропиленовыми 

2. Трубопроводы проложить на расстоянии 300 мм от уровня пола и на расстоянии 100 мм друг над другом (горячая над

Примечания:

холодной).

3. Привязка выводов водопровода и канализации уточняется после заказа сантехоборудования!

трубами ∅20-16 мм. Подводку непосредственно к приборам осуществить с помощью гибких шлангов.
1. Разводку трубопроводов холодной и горячей воды выполнить полипропиленовыми 

2. Трубопроводы проложить на расстоянии 300 мм от уровня пола и на расстоянии 100 мм друг над другом (горячая над

Примечания:

прим.1

ВК 6.12.16
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