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Ввод Т2
Ду40

Т1/Т2
25х4.2

Т1/Т2
16х2.0

Т1/Т2
16х2.0

Т1/Т2
16х2.0 Т1/Т2

16х2.0

Т1/Т2
16х2.0

Т1/Т2
16х2.0

ШРРО-1.1

Rifar Base Ventil 500
4 секции

Rifar Base Ventil 500
10 секций

Rifar Base Ventil 500
6 секций

Rifar Base Ventil 500
6 секций

Rifar Base Ventil 500 
6 секций

Ввод Т1
Ду40

Rifar Base Ventil500
6 секций

Вводная гребенка
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Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
16х2.0

Вводная гребенка

ШРРО-1.1500
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Ввод Т2
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Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
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Т5/Т6
16х2.0

Т5/Т6
16х2.0

ШРНО-1.2

Условные обозначения
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Тип трубы
Шаг раскладки

Длина
контура

Теплоотдача
контура, Вт

Этаж, коллектор
контур


