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воздухоотводчик термостатический элемент
RAW-K  "Danfoss"

клапан RLV-K "Danfoss"
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Base-500

Схема подключения радиатора "Rifar"

Копировал Формат

Условные обозначения:

Радиатор Base-500 

Подающий трубопровод отопления
Обратный трубопровод отопления

A3

Прокладка трубопроводов в зоне двернрых проёмов
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Дверной проём
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Копировал Формат A3

Условные обозначения:

Воздушно-тепловая завеса

Приточный воздуховод
Вытяжной воздуховод
Решётка вытяжная
Решётка приточная

ПВ-1


