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Формат А2М1:100

Вентиляция
План на отм. +4,500

Листов 
ДатаИзм.   Подп.Лист

Лист  Стадия 

Р 7
Административно-бытовой

корпус

План на отм. +4,500

  - клапан регулирующий;

- клапан обратный;

- клапан противопожарный;

- воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости;

- решетка переточная;

- воздухораспределитель вытяжной;

- воздухораспределитель приточный.

Условные обозначения
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания;
2. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1.

В6
200х200


