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Стадия Лист Листов

Формат

ХХХ.ХХХ-ЭМ
СН 0,4кВ

Реконсттукция СН 0,4кВ

Отганизация электтоснабжения усттойств
АСУ ФП (гатантитованное питание).
Схема электтическая птинципиальная
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Разтаб.
Птоветил

Н. контт.
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1секция 0,4кВ
(1Н)
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ФСН-3

АВ
 Ф
СН
-3

3секция 0,4кВ
(3Н)

2L1
2L2
2L3

PEN

РУСН 0,4кВ 1,3 секции

ЩГП 0,4кВ

~
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330кВА
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PEN

ИГП 0,4кВ

Существующее
оботудование
Монтитуемое
оботудование

ИГП 0,4кВ - источник гатантитованного питания ИГП1-8.8-10/30 УХЛ4
ЩГП 0,4кВ - Щит гатантитованного питания.

ФСН-3

АВ
 Ф
СН
-3

3секция 0,4кВ
(3Н)

3L1
3L2
3L3
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CА
В-
3

ФСН-4

АВ
 Ф
СН
-4

4секция 0,4кВ
(4Н)

4L1
4L2
4L3

PEN

РУСН 0,4кВ 3,4 секции

АВ
-3
 А
ДГ

АВ-1 ИГП  -
установить
на секции
дополнительно.
положение
определить
по месту.

АВ-2 ИГП  -
установить
на секции
дополнительно.
положение
определить
по месту.
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