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ЗАО «Фирма «Техника» 
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Общая часть. 

Настоящий проект разработан на основании следующих нормативных и разрешающих 

документов: 

 

 СНиП 2.04.01-85* (2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СНиП 3.05.01-85   «Внутренние санитарно-технические системы»; 

 СНиП 2.04.03-85   «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 30.13130.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СП 32.13130.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013  «Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации»; 

 Материалы архитектурно-строительной части проекта, конструктивных решений 

проекта и генерального плана. 
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а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 

В здании проектируются следующие системы канализации: 

 система К1- хозяйственно-бытовая канализация; 

 система К2 - дождевая канализация; 

 система К3 – производственная канализация. 

Предварительная очистка стоков в данном проекте не предусматривается. 

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудо-

вание, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивно-

го воздействия грунтов и грунтовых вод 

Сети К1, К3 пpоектируются из канализационных ПП труб “Rehau”, «Корсис». Стояки при-

няты вентилируемыми, верх стояков выводится на 0,5 м выше уровня кровли. 

Подключение приборов к стоякам выполняется с использованием косых крестовин и трой-

ников. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков производится во внутриплощадочные канализацион-

ные сети.   

Внутренние сети бытовой канализации принимают стоки от санитарных приборов.    
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 Расходы воды и стоков, на хозяйственно-питьевые нужды 

Наименование 

потребителей 

Кол-во потре-

бителей 

Водопотребление Необ-

ходи-

мый 

напор 

на 

вводе, 

м 

Водоотведение 

Обоснование 

норм водопо-

требления 

Холодная во-

да 

Горячая 

вода 

м
3
/ч м

3
/сут 

макс. 

смену 
сутки м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут 

Служащие  292 296 1,17 2,66 1,09 2,07  2,26 4,73 

СНиП 2.04.01-

85 прил.3 

Рабочие 272 350 1,88 4,90 1,44 3,85  3,32 8,75 

Медпункт  2 2 0,08 0,08 0,08 0,08  0,16 0,16 

Столовая  561 2804 4,70 22,43 1,4 11,22  6,10 33,65 

Души  30 61 6,9 14,03 8,1 16,47  15,0 30,50 

Приготовление 

горячей воды 
  12,11 33,69   

 
  

Полив террито-

рии: 

-асфальт    

-газон    

 

 

6704м
2 

2641м
2
 

  

 

0,89 

3,52 

 

 

2,68 

10,56 

    

 

0,44* 

3,52** 

 

 

1,34* 

10,56** 

Подпитка про-

тивопожарного 

водоснабжения 

  3,0*** 3,0***       

Всего   31,25 91,03 12,11 33,69  26,84 77,79  

 *- Расход воды от полива – 50% безвозвратные потери;  50%-в дождевую канали-

зацию площадки. 

 ** - Расход воды от полива – безвозвратные потери; 

 *** - Расход воды на поддержание давления в системе пожаротушения (расход 

периодический, зависит от условий эксплуатации, в суммарный максимальный 

расход не входит). 

 

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 

Сети К2 (внутренние водостоки) пpоектируются из канализационных ПП труб “Sinicon 

Rainflow”, «Корсис». Водосточные воронки предусматриваются с электрообогревом и ли-

стоуловителем.  

Стоки с кровли по системе внутренних водостоков отводятся в проектируемую внутри-

площадочную сеть площадки дождевой канализации с последующим их сбросом  в внеплоща-

дочную  сети дождевой канализации ОАО  «ОЭЗ». 

Расчетный расход дождевых сточных вод с кровель с уклоном более 1,5% в соответствии 

с СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий» вычисляется по формуле: 

10000

5
qF

Q


  

где:  

F – водосборная площадь, м2; 
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q5 – интенсивность дождя, л/с с 1га (для данной местности), продолжительностью 20мин 

при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая 

согласно СНиП 2.04.03-85);  

q5 = 4n  q20, 

где:  

n – параметр, принимаемый согласно СНиП 2.04.03-85. 

Расчетный расход дождевых сточных вод для кровли административно-бытового корпу-

са составляет: 

q5 = 4
0,59 

 60 = 135,95 л/с с 1 га, 

10000

95,1352995,4
Q


 =40,72л/с.  

Расчетный расход с кровли производственного корпуса (ПСК) составляет: 

10000

95,13510,8872
Q


 =120,62,29л/с. 

Трубопроводы от внутренних водостоков прокладываются по конструкциям здания.  

е) производственная канализация 

Производственные стоки от технологического оборудования, из технических помещений (ИТП, 

водомерного узла и т.д.) здания Главного корпуса сбрасываются в сеть здания.  

Производственные стоки от гальванического участка и участка покраски  сбрасываются  во 

внутриплощадочную  бытовую сеть  площадки после предварительной очистки их в локальных 

очистных сооружения.  

Производственные стоки от столовой   сбрасываются  во внутриплощадочную сеть  бытовой 

канализации  через  жироуловитель  Q=4 л/сек 

Жироуловитель обеспечивает показатели очистки на выходе: 

 по взвешенным веществам: до 100мг/л  

 по жировым загрязнениям: до 25мг/л 

при показателях на входе в очистные сооружения: 

 по взвешенным веществам: до 300мг/л 

 по жировым загрязнениям: до 200мг/л. 

 Производственные стоки от столовой прокладываются в стяжке пола высотой 450мм. 

Сети производственной канализации прокладываются из труб ПВХ класс жесткости SN8 

ГОСТИСО 161-1-2004мдиаметром 50-110мм. 
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Расчет жироуловителя 

1. Определяем расчетный расход сточных вод: 

Qp = Qm*K1*K2*K3, л/с, 

где Qm – максимальный расход сточных вод, л/с; 

K1– коэффициент, учитывающий влияние температуры Т на процесс жироотделения (при 

Т≤60ºС, К1=1, при Т>60ºС, К=1,3); 

К2 – коэффициент, учитывающий влияние плотности жира (К2=0,8); 

К3 – коэффициент, учитывающий наличие в сточных водах моющих средств: 

К3=1, если на объекте не используются моющие средства; 

К3=1,3, если моющие средства используются; 

К3=1,5 для предприятий с жесткими гигиеническими требованиями. 

Qp =3,8х 1 х 0,8 х 1,3 = 3,95л/с 

2. Определяем требуемый рабочий объем жироуловителя: 

W= 60 Qp х t, л, 

где t – продолжительность отстаивания в жироуловителе, мин. 

Расчетные продолжительность отстаивания t и гидравлическую крупность U жировых частиц 

для жироуловителей рекомендуется принимать равными: t = 6,4 мин, U = 6,2 мм/с. Если ис-

пользуются моющие средства: t = 9 мин. 

W=60х3,95 х9 = 2133л 

На основании расчета выбираем  жироотделитель Q=4 л/сек.  

При очистке сточных вод от столовой с помощью жироуловителя образуются отходы IV класса 

опасности - жиромасса в количестве 3,235т/год и осадки-9,120т/год. 

Отходы и отработанный сорбент, образующиеся при очистке сточных вод, вывозятся на поли-

гоны ТБО для захоронения. 

 Внутренние сети производственной канализации прокладываются  из труб  ПВХ класс жестко-

сти SN8 ГОСТ ИСО 161-1-2004 диаметром 50÷110мм, открыто по конструкциям зданий.  
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Наимено-

вание по-

требите-

лей 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния/ 

К од-

нвр. 

Нор-

ма на 

ед. 

м
3
/ч 

Время и 

режим 

водопо-

требле-

ния 

Час/сут

ки 

Тре-

бова

ва-

ния 

к 

каче

че-

ству 

во-

ды 

Водопотребление Водоотведение 

Харак-

те-

ристика 

сточных 

вод, г/л 

Без

воз

в-

рат

ные 

по-

те-

ри, 

м
3
/с

ут 

Водопровод 

производ-

ственный 

(оборотный) 

Водопро-

вод хоз.-

питьевой 

воды 

Канали-

зация 

бытовая 

Канализа-

ция про-

извод-

ственная 

м
3
/сут м

3
/ч 

м
3
/су

т 
м

3
/ч 

м
3
/с

ут 
м

3
/ч 

м
3
/су

т 
м

3
/ч 

Пом.1.48 Лаборатория кристалло-анализаторов 
 

                    Участок выращивания и химической обработки кристаллов 153 отд.  
 

Дистил-

лятор 

ДЭ-4-02 

1 0,004
 

2   

пи-

тье-

вая  

  0,008 0,004       
0,00

8 

              Заготовительный участок 153 отд., доводочный участок 153 отд.  

Отстой-

ник (ван-

на) 

1 0,06
 

8 

 пи-

тье-

вая 

  0,48 0,06   0,48 0,06 
вв -50 

мг/л  
 

  Сборочный цех  на отм. +0,000. 

Пом.  1.47 Участок электровакуумных технологий 

Дистилля-

тор 

ДЭ-25 

1 0,025
 

2   

пи-

тье-

вая  

   0,05 0,025      0,05 

 Пом.1.99 Участок пневмо-и -гидроиспытаний 

Стенд для 

испыта-

ний 

1 0,36 7,2   2,59   0,36     
 

 

 

 
 

 

 

 Механический цех. на отм.0.000 

 Пом. 1.37 Заготовительный участок   

 Станок 

гидро-

абразив-

ной резки 

с ЧПУ  

Techiet 

3000х3 

1 0,004 4       
0,016 

4.8* 

0,004 

4,8* 
  4.8* 4.8*  

0,01

6 

Пом.1.107 Участок термообработки     № 1.107 

Закалоч-

ная водя-

ная ванна      

1 0,05 4       
0,2 

0,61* 

0,05 

0,61* 
  0,61* 0,61*  0,2 
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ВЗ 

12.9.6/0.8 

 

                              

     Пом.1.132  Участок лакокрасочных покрытий    

Покра-

сочная 

камера 

большая 

1 0,002 4 

пи-

тье-

вая 

    0,008  0,002    Очистные соору-

жения предусмот-

рены на Гальвани-

ческом участке 

 

0,00

8 

Покра-

сочная 

камера 

малая 

1 0,001 4 

пи-

тье-

вая 

  0,004  0,001    
0,00

4 

Пом.1.130 Участок порошковой покраски   

Агрегат 

химиче-

ской под-

готовки 

поверхно-

сти 

1 0,001 4 

пи-

тье-

вая 

  0,004   0,001    

Очистные соору-

жения предусмот-

рены на Гальвани-

ческом участке 

  

0,00

4 

                                                                                 Пом.1.110Инструментальный участок    

 Прово-

лочно-

вырезной 

электро-

искровый 

станок с 

ЧПУ 

AWT455S 

 

1   4 

пи-

тье-

вая 

  0,7*  0,7*    0,7* 0,7*    

 Станок с 

ЧПУ 

AWT355S 

1   4 

пи-

тье-

вая 

  0,64* 0,64*   0,64* 0,64*    

Пом.1,73 Испытательный полигон  
Подпитка 

воды  ( 2) 1 0,024 7.2 

пи-

тье-

вая 

  0,096  
 

0,024 
        0,096 

Пом.3.32 Помещение для стендового оборудования 140 отдела 

Дифрак-

тометр 

рентген. 

ДРОН-8 

 

 

1 

 

1 
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ДРОН-7 

ОО 

ДРОН-8 

ОО 

ДРОН-7 

1 

 

1 

Всего  4/0,8 0,36 7,2 
 

8,29 1,15           

Пом.3.33 Помещение для работы с хим. реактивами 140 отдел 

Дистилля-

тор 

ДЭ-25 

1 0,025
 

2   

пи-

тье-

вая  

  0,05 0,025      0,05 

Деиониза-

тор 

«Водо-

лей» 

1 0,006 4 

пи-

тье-

вая 

  0,024 0,006       
0,02

4 

 

Пом.1.115  Гальванический участок 

Вода: 

- 2 катего-

рии 

- 3 катего-

рии (от  

установки 

СОМ О-О 

500-16 ) 

  8 

пи-

тье-

вая 

  

 

1,0 

5,0**

* 

 

0,2 

  
  5,0 2,2 

Очи-

щенная 

в ЛОС 

1,0 

 

Пом.1.118 Компрессорная  
Блок 

очистки 

конденсата 

1  16  -      0,288 0,018   

Пом.1.133 Каркасно-сварочный участок 

Ресивер 

LV911 
1  16  -      0,014 0,001   

 

Пом.1.116  Помещение водоподготовки для гальванического участка 

Установка 

обратного 

осмоса 

СОМ О-О 

500-16 

1 0,75 10 

 

пи-

тье-

вая  
  7,5  0,75    2,5 0,25  

5,0*

**   

 

Пом.1.119  Помещение технического водоснабжения 

Подпитка   

производ-

ственной 

оборотной 

системы 

1   

П 

пи-

тье-

вая 

  5,2 0,65      5,2 
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м
. 

и
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в
. 
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ж) решения по сбору и отводу дренажных вод 

Сбор и отвод дренажных вод в данном проекте не рассматривается. 

 

Вспомогательный корпус №1 

Подпитка  

оборотной 

системы 

Мойки 

машин 

1  5 

пи-

тье-

вая 

  0,09 0,018      0,09 

 

Опорож-

нение си-

стемы теп-

лоснабже-

ния 

   

Из  

теп-

ло-

сети 

    
52,0

** 
5.2**   

Усл.чист

ые 
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Монтажные указания 

Пересечения проектируемых сетей  подлежат уточнению на месте при производстве ра-

бот. 

Монтаж и испытания систем канализации производить в соответствии со      СНиП  

3.05.01-85, а также в соответствии со стандартами; техническими условиями и инструкци-

ями заводов-изготовителей оборудования и трубопроводов. 

Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. 

Зазор между гильзой и трубопроводом заделывать мягким водонепроницаемым       

материалом. 

Трубопроводы прокладывать с уклоном 0,02 в сторону выпусков. При установке трапа в 

межэтажном перекрытии следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бе-

тоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов (осмоленная 

мешковина, клеемасса и др.). Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев между кор-

пусами трапа и его рамой. Трап устанавливают заподлицо с поверхностью пола, который 

имеет уклон 0,01—0,02 в сторону трапа. Крепление трубопроводов к строительным кон-

струкциям осуществлять с помощью хомутов с шагом 1 м. 



ЗАО "Фирма"Техника"

061-03-13-14-03-01-ГП1 Генеральный план.

061-03-13-14-03-01-КЖ.К Котлован Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-КЖ.К Котлован Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-01-КЖ1 Фундаменты Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-КЖ1 Фундаменты Вспомогательного корпуса №1. 

061-03-13-14-03-03-КЖ1 Фундаменты Вспомогательного корпуса №2. 

061-03-13-14-03-04-КЖ1 Фундаменты навеса. 

061-03-13-14-03-08-КЖ1 Фундаменты ограждения.

061-03-13-14-03-01-НКЗ Наружный контур заземления Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-НКЗ Наружный контур заземления Вспомогательного

061-03-13-14-03-03-НКЗ Наружный контур заземления Вспомогательного

061-03-13-14-03-01-КЖ3 Монолитные конструкции усиленного пола 

061-03-13-14-03-02-КЖ3 Монолитные конструкции усиленного пола 

061-03-13-14-03-03-КЖ3 Монолитные конструкции усиленного пола 

061-03-13-14-03-02-КЖ2 Монолитные несущие конструкции

061-03-13-14-03-03-КЖ2  Монолитные несущие конструкции

061-03-13-14-03-02-КМ1  Металлические конструкции Вспомогательного корпуса №1. 

061-03-13-14-03-03-КМ1  Основные металлические конструкции

061-03-13-14-03-03-КМ2 Дополнительные металлические конструкции 

061-03-13-14-03-04-КМ1 Металлические конструкции навеса. 

061-03-13-14-03-09-КМ1 Металлические конструкции эстакады. 

061-03-13-14-03-02-АР1 Архитектурно-строительные решения 

061-03-13-14-03-03-АР1 Архитектурно-строительные решения 

061-03-13-14-03-01-КЖ2 Монолитные несущие конструкции Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-КМ1 Основные металлические конструкции Главного корпуса. 

061-03-13-14-03-01-КМ2 Дополнительные металлические конструкции

061-03-13-14-03-01-АР1 Архитектурно-строительные решения Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-МЗ Молниезащита.

061-03-13-14-03-02-ЦТП Центральный тепловой пункт. 

061-03-13-14-03-02-УУТЭ Узел учета тепловой энергии.

061-03-13-14-03-02-УЭ  АИИСКУЭ

061-03-13-14-03-02-ТП Трансформаторная подстанция. 

061-03-13-14-03-01-ТМ1 ИТП 1 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-ТМ2 ИТП 2 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-ТМ3 ИТП 3 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-ТМ4 ИТП 4 Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-ТМ5 ИТП 5 Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-АТМ1 Автоматизация ИТП 1 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-АТМ2 Автоматизация ИТП 2 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-АТМ3 Автоматизация ИТП 3 Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-АТМ4 Автоматизация ИТП 4 Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-АТМ5 Автоматизация ИТП 5 Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-В1 Водоснабжение Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-В2 Оборотное водоснабжение Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-В Водоснабжение Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-В Водоснабжение Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-К Канализация Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-К Канализация Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-К Канализация Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-ЭС Электроснабжение Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-ЭС Электроснабжение Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-ЭС Электроснабжение Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-ОВ1 Отопление и теплоснабжение Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-ОВ3 Противодымная вентиляция Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-ОВ1 Отопление и теплоснабжение 

061-03-13-14-03-02-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование 

061-03-13-14-03-02-ОВ3 Противодымная вентиляция Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-ОВ1  Отопление и теплоснабжение 

061-03-13-14-03-03-ОВ2   Вентиляция и кондиционирование

061-03-13-14-03-03-ОВ3  Противодымная вентиляция Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-АОВ1 Автоматизация систем общеобменной вентиляции

061-03-13-14-03-01-АОВ3 Автоматизация противодымной вентиляции

061-03-13-14-03-02-АОВ1 Автоматизация систем общеобменной вентиляции 

061-03-13-14-03-02-АОВ3 Автоматизация противодымной вентиляции 

061-03-13-14-03-03-АОВ1  Автоматизация систем общеобменной вентиляции

061-03-13-14-03-03-АОВ3 Автоматизация противодымной вентиляции 

061-03-13-14-03-01-АУПТ Автоматическая установка водяного пожаротушения

061-03-13-14-03-02-АУПТ Автоматическая установка водяного пожаротушения 

061-03-13-14-03-03-АУПТ Автоматическая установка водяного пожаротушения

061-03-13-14-03-01-АУПС Система пожарной сигнализации Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-АУПС Система пожарной сигнализации 

061-03-13-14-03-03-АУПС Система пожарной сигнализации 

061-03-13-14-03-01-ОС Охранная сигнализация, охранное и промышленное

061-03-13-14-03-02-ОС Охранная сигнализация, охранное и промышленное 

061-03-13-14-03-03-ОС Охранная сигнализация, охранное и промышленное

061-03-13-14-03-01-СКУД Система управления контроля доступом Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-СКУД  Система управления контроля доступом 

061-03-13-14-03-03-СКУД  Система управления контроля доступом 

061-03-13-14-03-01-ОСУЭ  Оповещение и управление эвакуацией при пожаре 

061-03-13-14-03-02-ОСУЭ   Оповещение и управление эвакуацией при пожаре 

061-03-13-14-03-03-ОСУЭ  Оповещение и управление эвакуацией при пожаре 

061-03-13-14-03-01-СКС Локальная вычислительная сеть Главного корпуса. 

061-03-13-14-03-02-СКС Локальная вычислительная сеть 

061-03-13-14-03-03-СКС Локальная вычислительная сеть 

061-03-13-14-03-01-СС Слаботочные сети связи Главного корпуса.

061-03-13-14-03-02-СС Слаботочные сети связи Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-СС Слаботочные сети связи Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-ДИ Диспетчеризация инженерных систем.

061-03-13-14-03-01-АР2 Архитектурные решения Главного корпуса.

061-03-13-14-03-01-АР3  Отделочные работы. Изделия.

061-03-13-14-03-02-АР2 Архитектурные решения Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-02-АР3  Архитектурные решения Вспомогательного корпуса №1.

061-03-13-14-03-03-АР2 Архитектурные решения Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-03-АР3  Архитектурные решения Вспомогательного корпуса №2.

061-03-13-14-03-01-ТХ1 Технологические решения по размещению оборудования

061-03-13-14-03-01-ТХ2 Грузоподъемные краны и механизмы Главного корпуса. 

061-03-13-14-03-01-ТХ3  Лифтовое оборудование Главного корпуса. 

061-03-13-14-03-01-ТХ4  Снабжение потребителей сжатым воздухом 

061-03-13-14-03-02-ТХ1 Технологические решения по размещению оборудования 

061-03-13-14-03-03-ТХ1 Технологические решения по размещению оборудования

061-03-13-14-03-03-ТХ2 Грузоподъемные краны и механизмы 

061-03-13-14-03-01-ГП2 Генеральный план. Благоустройство. 

061-03-13-14-03-01-НВ Наружные сети водоснабжения.

061-03-13-14-03-01-НК Наружные сети канализации.

061-03-13-14-03-01-АВК КНС и узлы учета.

061-03-13-14-03-01-ЛОС Локальные очистные сооружения.

061-03-13-14-03-01-НТС Наружные тепловые сети.

061-03-13-14-03-01-КЛ10 Кабельные линии 10кВ.

061-03-13-14-03-01-КЛ04 Кабельные линии 0,4кВ.

061-03-13-14-03-01-ЭН Наружное освещение.

061-03-13-14-03-08-АР Ограждение территории. 

корпуса №1.

корпуса №2.

Главного корпуса. 

Вспомогательного корпуса №1. 

Вспомогательного корпуса №2. 

Вспомогательного корпуса №1. 

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №2. 

Главного корпуса.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №2.

Главного корпуса.

Главного корпуса.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №2.

Главного корпуса.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

телевидение Главного корпуса.

телевидение Вспомогательного корпуса №1.

телевидение Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Главного корпуса.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Архитектурные решения Главного корпуса.

Отделочные работы. Изделия.

Отделочные работы. Изделия.

Главного корпуса. 

Главного корпуса.

Вспомогательного корпуса №1.

Вспомогательного корпуса №2.

Вспомогательного корпуса №2.

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (начало)

Вспомогательного корпуса №1

Вспомогательного корпуса №2

061-03-13-14-03-09-КЖ1 Фундаменты эстакады.

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (окончание)

061-03-13-14-03-03-КЖ.К Котлован Вспомогательного корпуса №2.

Устройство прохода трубопроводов через стены

Подготовка основания под трубопроводы

ПЕРЕЧЕНЬ СКРЫТЫХ РАБОТ

N Наименование

1

3

2

4

5

6

Устройство естественных/ несжимаемых оснований под выпуски 

канализации в подземной части

Устройство выпусков канализации в подземной части

Монтаж системы трубопроводов и креплений к конструкциям здания

Герметизация мест прохода трубопроводов через наружные стены

Заделка стыковых соединений трубопроводов

7

8

Прокладка трубопроводов под полами
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Экспликация помещений (начало) Экспликация помещений (продолжение ) Экспликация помещений (продолжение )

Экспликация помещений (продолжение )

Номер
п.п. Наименование Площадь ,

м2
Категор.
пом.

1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 7

1. 8

1. 9

1. 10

1. 11

1. 12

1. 13

1. 14

1. 15

1. 16

1. 17

1. 18

1. 19

1. 20

1. 21

1. 22

1. 23

1. 24

1. 25

1. 26

1. 27

1. 28

1. 29

1. 30

1. 31

Тамбур

Входной вестибюль

Пост охраны

Переговорная отдела кадров

Тамбур

Зона бюро пропусков

Кабинет ОБиР

Комната для инструктажа

Помещение старшего смены службы охраны

Кладовая ОБиР

Вестибюль

Лестничная клетка

Лифтовой холл

ИТП 2

Вентиляционная камера

Гардероб верхней одежды ОБиР кат .2г(м)

Душевая

Гардероб спец . одежды ОБиР кат .2г(м)

Душевая

Помещение сушки спецодежды

Комната отдыха ОБиР

Гардероб домашней одежды ОБиР кат .2г(ж)

Гардероб спец . одежды ОБиР кат .2г (ж)

Душевая

Сан.узел

Коридор

Электрощитовая №3

Гардероб отд . АХО кат.1б(м)

Преддушевая

Душевая

Помещение уборочного инвентаря

18.75

93.13

5.11

19.82

15.33

16.37

50.98

16.42

25.42

7.27

161.21

42.72

12.77

37.41

43.94

9.69

2.59

9.34

3.68

3.99

13.30

7.57

7.06

2.03

5.99

45.08

15.75

6.39

5.50

2.23

13.91

--

--

--

--

--

--

--

--

--

В3

--

--

--

Д

В3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

В3

--

--

--

В3

Номер
п.п. Наименование Площадь,

м2
Категор .
пом.

1. 32

1. 33

1. 34

1. 35

1. 36

1. 37

1. 38

1. 39

1. 40

1. 41

1. 42

1. 43

1. 44

1. 45

1. 46

1. 47

1. 48

1. 48.1

1. 49

1. 50

1. 50.1

1. 51

1. 52

1. 53

1. 54

1. 55

1. 56

1. 57

1. 58

1. 59

Кладовая  №1

Вестибюль медпункта с регистратурой

Сан.узел медпункта

Кабинет для приема больных

Кабинет временного пребывания больных

Процедурная

Процедурная

Кабинет физиотерапии

Помещение для мед .персонала кат .4(ж)

Душевая

Кладовая медикаментов

Кладовая отходов кл .Б

Гардероб отд .АХО кат.1б(ж)

Душевая

Коридор

Участок электровакуумной технологии

Лаборатория кристалло -анализаторов
(отд.№153)

Помещение ориентировки и рентгеновского
контроля кристаллов

Лаборатория измерений отдела №136

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Гардероб уличной одежды

Помещение уборочного инвентаря

Гардероб механического цеха кат .1б(м)

Преддушевая

Душевая

Сан.узел

Гардероб домашней одежды механического
цеха кат .1в(ж)

Душевая

Преддушевая

47.79

27.77

5.88

16.21

11.14

12.50

12.50

32.03

10.14

3.13

6.22

5.15

19.67

4.46

166.46

184.94

55.94

67.75

79.16

33.25

26.24

62.77

6.02

64.18

10.58

7.76

3.36

6.71

5.22

3.72

В3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

В4

В4

--

--

--

В3

В3

В3

В3

--

--

--

В4

--

--

--

--

--

--

--

Номер
п.п. Наименование Площадь ,

м2
Категор.
пом.

1. 60

1. 61

1. 62

1. 63

1. 64

1. 65

1. 66

1. 67

1. 68

1. 69

1. 70

1. 71

1. 71.1

1. 72

1. 73

1. 74

1. 74.1

1. 74.2

1. 75

1. 76

1. 77

1. 78

1. 79

1. 80

1. 81

1. 82

1. 83

1. 84

1. 85

1. 86

Гардероб спец .одежды механического цеха
кат.1в(ж)

Сан.узел

Серверная IT

Электрощитовая №4

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Коридор

Тамбур

Лестничная клетка

Мусоросборная камера

Монтажный участок (со столами для пайки )

Участок настройки и регулировки
аппаратуры

Участок настройки высоковольтных
рентгеновских узлов и блоков

Кладовая

Испытательный полигон

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Тамбур

Тамбур лестничной клетки

Лестничная клетка из столовой

Загрузка (столовая)

Отходы (столовая)

ИТП 3

Технологический проезд

Склад готовой продукции

ОТК входной контроль

Помещение для хранения оборотного ЗИП

Участки сборки сепараторов . Стоек САУ .
Настройки рентген -аппаратуры и пр .

Склад ПКИ и материальный склад

Склад ЦИС и Кладовая оснастки

8.97

2.95

17.48

13.54

14.14

14.58

136.76

5.39

22.12

8.07

265.51

115.29

84.09

10.29

217.51

14.04

14.44

5.37

4.43

12.11

11.33

11.93

32.40

457.82

304.70

50.47

38.47

536.35

264.05

131.23

--

--

--

В3

--

--

--

--

--

В3

В3

В3

В3

В4

В3

В3

Д

--

--

--

В3

--

--

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

Номер
п.п. Наименование Площадь ,

м2
Категор.
пом.

1. 87

1. 88

1. 89

1. 90

1. 91

1. 92

1. 93

1. 94

1. 95

1. 96

1. 97

1. 98

1. 99

1. 100

1. 101

1. 101.1

1. 102

1. 103

1. 104

1. 105

1. 106

1. 107

1. 108

1. 109

1. 110

1. 111

1. 112

1. 113

1. 114

1. 115

Склад ИРК

Склад ПДО

Коридор

Помещение для диспетчеров цехов

Помещение комплектации 310 цех

Помещение для комплектации сборочного
цеха

Помещение высоковольтных стендов

Участок настройки ренгеновской аппаратуры
(аналитическая техника )

Слесарно-сборочный участок и участок
точной механики

ОТК контрольные посты

Участок гравировки и лазерной печати

Участок спец .технологии

Участок пневмо- и гидроиспытаний

Электрощитовая №2 с тамбуром

Гардероб спецодежды кат .3б(ж)

Преддушевая

Душевая

Гардероб домашней одежды кат .3б(ж)

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Кладовая уборочного инвентаря

Термический участок

Помещение для зарядных устройств

Помещение для зарядки погрузчиков

Инструментальный участок

Шлифовальный участок

Кладовую для абразивных кругов

Заточной участок

Участок механической обработки

Гальванический участок

82.90

98.25

42.32

47.43

47.12

68.48

82.61

146.51

157.52

145.81

82.10

173.60

54.18

29.08

17.29

5.09

12.45

10.97

11.13

2.93

14.36

178.68

18.60

27.32

215.29

169.57

27.26

60.18

1844.71

525.13

В3

В3

--

--

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В2

В3

В3

--

--

--

--

--

--

В3

В2

В4

В4

В2

В2

В3

В2

В3

В3

Экспликация помещений (окончание)

Номер
п.п. Наименование Категор .

пом.

1. 116

1. 117

1. 118

1. 119

1. 120

1. 121

1. 122

1. 123

1. 124

1. 125

1. 126

1. 127

1. 128

1.
128.1

1. 129

1. 130

1. 131

1. 132

1. 133

1. 134

1. 135

1. 136

1. 137

1. 138

1. 139

1. 140

1. 141

Помещение водоподготовки

Коридор

Помещение технического водоснабжения

Компрессорная

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Кладовая уборочного инвентаря

Курительная комната

Помещение для приготовления эмульсии

Коридор

Помещение мастеров

ИТП 1

Электрощитовая №1

Коридор электрощитовой

Тамбур-шлюз для кат .А

Участок порошковых покрытий

Тамбур-шлюз для кат .А

Участок ЛКМ

Каркасно-сварочный участок

Участок штамповки и гибки

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Заготовительный участок

Склад металла

Помещение для охлаждения

Тамбур-шлюз

Коридор

17.40

33.87

31.27

55.36

11.37

9.66

7.51

10.77

32.09

18.65

34.99

69.64

49.86

19.48

9.72

200.13

10.28

201.74

641.61

210.53

11.74

3.59

299.06

6.53

68.82

260.42

Д

--

Д

В3

--

--

В4

--

В2

--

--

Д

В3

--

--

А

--

А

В3

В2

--

--

В2

В3

В4

--

--

298.67

Площадь,
м²

1.142
Доводочный участок лаборатории
кристалло-анализаторов (отд.№153) 59.34

1.143 32.20

В3

В3Участок гибки и сборки лаборатории
кристалло-анализаторов (отд.№153)

ЗАО "Фирма"Техника"



3. 1 Вентиляционная камера с форкамерой 43.69 В2

3. 2 Кабинет для общественных организаций 40.12 -

3. 3 Отдел главного технолога 246.65

3. 4 Административный архив 88.41 В3

3. 5 Коридор 42.23 -

3. 6 Холл 62.35

3. 7 Сан. узел 14.49

3. 8 Сан. узел 14.15

3. 9 Лифтовой холл 14.30

-

-

-

-

-

3.10 Лестничная клетка 33.88

3.11 Коридор 144.14 -

3.12 Кладовая уборочного инвентаря 17.04

3.13 Электрощитовая №7 с кабельным помещением 21.04 В3

3.14 Помещение стендового оборудования 150
отдела 101.16

3.15 Технический архив 168.26

3.16 Лаборатория электронных узлов . Лаборатория 202.92

программных средств . Комплексная
лаборатория

сепараторов 150 отдела

-

В3

В3

В2

В3

3.17.1 Учебный класс №1 38.47

42.60 -

3.18 Конструкторское бюро (отд. 150) 152.01

3.19 Переговорные 105.58

3.20 Кабинет руководителей и ИТР 140 отдела 303.00

3.21 Холл 66.75

Электрощитовая №8 с кабельным помещением

Сан. узел

-

3.17.2 Учебный класс №2

3.22 18.09 В3

3.23 14.66

-

-

-

-

-

3.24 Сан. узел 15.57

81.26 -

3.26.1 Вентиляционная камера 23.77

Ведущие специалисты

3.28 Коридор 135.04

3.29 Комната для курения 17.93

3.30 Лестничная клетка 10.54

Помещение для УСА

Помещение для стендового оборудования

-

3.25 Техбюро ОТК . Кабинет послепродажной
деятельности

3.31 41.41 В3

3.32 223.45

-

-

-

3.27 41.41 -

В3

3.33 Помещение для работы с хим . реактивами 140
отдел 35.93

4.90

3.35 Помещение для работы со счетчиками 41.41

детектирования 140 отдел

3.37

Хранилище ИИИ 14.84

3.38

Тамбур 5.54

3.39

Помещение для работы с ИИИ 18.34

Вентиляционная камера

Кладовая уборочного инвентаря

3.34 Кладовая

3.40

21.26 Д

3.41

7.73

-

-

3.36

В4

Лестница из столовой 8.13 -

В3

В3

В3

В3

Кладовая3.42 8.56 В4

3. 1.1 Вентиляционная камера 10.04 В3

3. 1.2 Тамбур 4.96 -

3.21.1 Тамбур 8.64 -

3.26.2 Вентиляционная камера 15.50

В3

В3

3.39.1 Тамбур 7.17

3.39.2 Вентиляционная камера с тамбуром 13.68 В3

-

Экспликация помещений (начало)

Наименование

N 
по
 п
ла
ну

2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (окончание)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

55
00

75
00

90
0

55
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

162000

600 600

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.13

4.14

4.15

Вентиляционная камера

Кабинет начальника производства

Кабинет главного инженера

Переговорная

Кабинет технического директора

Кладовая

Кабинет директора по качеству

Кабинет директора по научной работе

Кабинет зам .ген.директора по

Кабинет генерального директора

Комната отдыха

Тамбур

52.10

33.08

8.39

19.31

19.46

19.42

35.62

9.92

3.89

4.12 Приемная директората 41.92

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

Кабинет зам .начальника ПЭУ

Бухгалтерия

Расчетное бюро

Кабинет главного бухгалтера

Кабинет отдела информационных технологий
(ОИТ)

17.42

16.65

134.98

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

4.46

4.47

4.48

4.49

4.51

4.52

4.53

4.54

Кладовая ОИТ

Серверная ОИТ

Кабинет юридического отдела

Гостевой офис

Кабинет отдела маркетинга и рекламы
Кабинет административно -хозяйственного
отдела

Коридор

Кабинет отдела промышленной безопасности

Кабинет отдела капитального
строительства

Гостевой офис

Сан.узел (м)

Сан.узел (Ж)

Конференц-зал

Вестибюль

Вентиляционная камера

Обеденный зал  с раздаточной столовой

16.81

23.33

50.09

204.77

4.55

4.57

4.58

4.59

4.60

4.62

4.63

4.64

4.65

4.66

4.67

4.68

4.69

4.70

4.71

4.72

4.73

Малый зал зал столовой

Холл

Тамбур-шлюз

Кладовая

Лестничная клетка 2

Кладовая инвентаря

Бельевая и кладовая посуды

Коридор

Моечная столовой посуды

Горячий цех

Моечная кухонной посуды

Холодный цех

Мясо-рыбный цех

Овощной цех

Комната отдыха персонала

Отделение охлаждаемых камер

Кладовая  и моечная тары

9.05

33.67

54.65

8.84

20.12

18.18

17.75

18.36

24.75

4.74

4.75

4.76

4.77

4.78

4.79

4.80

4.81

4.82

4.83

4.84

4.85

4.86

4.87

4.88

4.89Загрузочная столовой

Помещение для отходов столовой

Лестничная клетка из столовой

Вентиляционная камера

Электропомещение столовой

51.04

13.33

4.90

Гардероб 15 чел (жен)

Душевая

Гардероб 5 чел. (муж)

Душевая

Сан.узел

Сан.узел

Кладовая уборочного инвентаря

Кладовая сухих продуктов

Кладовая овощей

Коридор

Кабинет заведующего столовой

23.40

2.70

7.45

2.69

3.61

3.53

8.18

12.82

12.82

15.09

Курительная комната

4.50 Коридор

4.56 Коридор

Преддушевая 4.35

4.16

4.17

4.18

Кабинет финансового директора

Комната отдыха

Кладовая

33.48

8.87

4.19

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

Кладовая

Тамбур

Сан.узел (м)

Сан.узел (Ж)

Лифтовой холл

Холл

Лестничная клетка N1

Кладовая уборочного инвентаря

Кабинет финансовой группы

Кабинет планово-экономического управления

Кабинет начальника ПЭУ

8.59

4.36

3.64

3.77

12.51

90.05

17.26

4.20 Коридор

47.10

24.14

24.65

7.22

Электрощитовая N9 с кабельным помещением

72.27

36.83

16.19

21.12

17.03

19.43

Электрощитовая N10 с кабельным помещением

20.25

18.77

83.82

101.38

42.25

38.86

21.23

17.74

18.12

19.74

57.29

62.17

39.60

275.88

40.37

25.76

18.58

5.46

7.39

10.48

9.72

11.35

8.07

100.01

16.72

40.37

45.90

17.58

8.41

9.74

2754.20

 (АХО)

Кабинет зам . ген.директора по персоналу 19.42

и общим вопросам

экономической безопасности и режиму

Экспликация помещений (начало)

Наименование

N 
по
 п
ла
ну

2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (окончание)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

55
00

75
00

90
0

55
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

162000

600 600

В

Е/1

Е/2

Е/3

И

К

А

Б

В

Г

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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А

Б

В

Г

Д

55
00

75
00

90
0

55
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

90
00

90
00

75
00

12
00

0
45

00
45

00
75

00

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 308

90
0

15
00

80
0

11
00

80
0

15
00

60
0

30
00

18
00

21
00

60
0

65
0

12301570 2750 8701370

Пг
-4
н

Экспликация помещений (начало)

Номер
п.п. Наименование Площадь ,

м²
Категор.
пом.

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

2. 6

2. 7

2. 8

2. 9

2. 9.1

2. 9.2

2. 10

2. 11

2. 12

2. 13

2. 14

2. 15

2. 16

2. 17

2. 18

2. 19

2. 20

2. 21

2. 22

2. 23

2. 24

2. 25

2. 26

2. 27

2. 28

2. 29

2. 30

2. 31

2. 32

2. 33

2. 34

2. 35

2. 36

2. 37

2. 38

2. 39

2. 40

2. 41

2. 42

Лестничная клетка

Коридор

Лифтовой холл

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Кладовая для хранения спецодежды

Кладовая отд .№153

Курительная комната

Вентиляционная камера с форкамерой

Вентиляционная камера с форкамерой

Тамбур

Патентный отдел

Техническая библиотека №136 и №166 отд.

Кабинет Метрологии и стандартизации
продукции отд .№136

Комната для переговоров

Кабинет ОКиО

Коридор

Электрощитовая №5 с кабельным помещением

Кладовая уборочного инвентаря

Кабинет руководства и ИТР механического
цеха

Гардероб домашней одежды кат .1в(м)

Гардероб спецодежды кат .1в (м)

Преддушевая

Душевая

Сан.узел (м)

Гардероб кат .2б(м)

Кладовая

Душевая

Гардероб кат .1б(м)

Душевая

Сан.узел (ж)

Кабинет Руководства и ИТР сборочного цеха

Гардероб домашней одежды кат .3б(м)

Кладовая для хранения спецодежды

Сан.узел (м)

Преддушевая

Душевая

Гардероб спецодежды кат .3б(м)

Электрощитовая №6 с кабельным помещением

Кабинет отдела №153

Отдел материально -технического снабжения

Сан.узел (м)

Сан.узел (ж)

Вентиляционная камера

33.93

131.45

12.76

14.17

14.44

13.09

34.19

15.75

43.69

10.04

4.96

40.11

99.03

49.56

45.47

49.82

248.26

20.75

16.89

253.93

53.50

56.97

13.70

40.50

2.77

18.80

4.42

8.63

27.44

6.91

2.69

151.95

35.81

6.05

3.90

7.95

28.79

27.97

17.72

101.19

100.72

20.09

18.24

42.56

--

--

--

--

--

В3

В2

--

В2

В2

--

--

В2

--

--

--

--

В3

В3

--

--

--

--

--

--

--

В4

--

--

--

--

--

--

В4

--

--

--

--

В3

--

--

--

--

--

EI
 3

0

Экспликация помещений (окончание)

Номер
п.п. Наименование Площадь,

м²
Категор .
пом.

2. 43

2. 44

2. 45

2. 46

2. 47

2. 48

2. 49

2. 50

2. 51

2. 52

2. 53

2. 54

2. 55

2. 56

2. 57

2. 58

2. 59.1

2.
59.2

2. 60

2. 61

2. 62

2. 63

2. 64

2. 65

2. 66

2. 67

2. 69

2. 70

2. 71

2. 72

2. 73

2. 74

2. 75

2. 76

2. 77

2. 78

2. 79

2. 80

2. 81

2. 82

2. 83

2. 84

Кладовая уборочного инвентаря

Производственно-диспетчерский отдел

Гардероб сборочного цеха кат .1б(ж)

Преддушевая

Душевая

Сан.узел (м)

Помещение архивариусов

Комната отдыха

Лестничная клетка

Курительная комната

Множительная база

Группа рабочих копий

Вентиляционная камера

Лестничная клетка

Коридор

Вентиляционная камера

Антресоль

Антресоль

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера с тамбур -шлюзом

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера с фор .камерой

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера приточная

Вентиляционная камера с тамбур -шлюзом

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера приточная

Вентиляционная камера с тамбур -шлюзом

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера приточная

Приточно-вытяжная венткамера

Коридор

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Вентиляционная камера

Тамбур

9.41

98.35

43.75

16.19

7.08

3.60

25.36

24.01

12.13

19.38

97.66

196.42

35.07

8.82

19.83

26.38

73.52

249.11

22.15

12.35

29.11

25.89

43.52

98.58

17.23

32.91

72.43

17.17

109.48

280.93

27.25

20.93

127.06

39.45

88.52

115.09

155.08

20.14

69.05

27.34

8.93

2.76

В3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

В3

--

--

--

--

--

В3

В3

В3

В2

В3

В2

В2

В4

Д

В2

В3

В2

В3

В2

Д

В3

В3

Д

--

В3

В3

В3

В3

20
00

10
00

50
0

81
0

18
40

35
00

41
00

10
00

39
50

50
0

33
50

81
50

32
00

65
0

18
12
0

2. 85

Участок выращивания и химической
обработки кристаллов (отдел №153)

Тамбур

Д

--

52.94

Пг
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ОГ3
см. АР3

2. 65.1 Техническое помещение 23.59
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3. 1 Вентиляционная камера с форкамерой 43.69 В2

3. 2 Кабинет для общественных организаций 40.12 -

3. 3 Отдел главного технолога 246.65

3. 4 Административный архив 88.41 В3

3. 5 Коридор 42.23 -

3. 6 Холл 62.35

3. 7 Сан. узел 14.49

3. 8 Сан. узел 14.15

3. 9 Лифтовой холл 14.30

-

-

-

-

-

3.10 Лестничная клетка 33.88

3.11 Коридор 144.14 -

3.12 Кладовая уборочного инвентаря 17.04

3.13 Электрощитовая №7 с кабельным помещением 21.04 В3

3.14 Помещение стендового оборудования 150
отдела 101.16

3.15 Технический архив 168.26

3.16 Лаборатория электронных узлов . Лаборатория 202.92

программных средств . Комплексная
лаборатория
сепараторов 150 отдела

-

В3

В3

В2

В3

3.17.1 Учебный класс №1 38.47

42.60 -

3.18 Конструкторское бюро (отд. 150) 152.01

3.19 Переговорные 105.58

3.20 Кабинет руководителей и ИТР 140 отдела 303.00

3.21 Холл 66.75

Электрощитовая №8 с кабельным помещением

Сан. узел

-

3.17.2 Учебный класс №2

3.22 18.09 В3

3.23 14.66

-

-

-

-

-

3.24 Сан. узел 15.57

81.26 -

3.26.1 Вентиляционная камера 23.77

Ведущие специалисты

3.28 Коридор 135.04

3.29 Комната для курения 17.93

3.30 Лестничная клетка 10.54

Помещение для УСА

Помещение для стендового оборудования

-

3.25 Техбюро ОТК. Кабинет послепродажной
деятельности

3.31 41.41 В3

3.32 223.45

-

-

-

3.27 41.41 -

В3

3.33 Помещение для работы с хим . реактивами 140
отдел 35.93

4.90

3.35 Помещение для работы со счетчиками 41.41

детектирования 140 отдел

3.37

Хранилище ИИИ 14.84

3.38

Тамбур 5.54

3.39

Помещение для работы с ИИИ 18.34

Вентиляционная камера

Кладовая уборочного инвентаря

3.34 Кладовая

3.40

21.26 Д

3.41

7.73

-

-

3.36

В4

Лестница из столовой 8.13 -

В3

В3

В3

В3

Кладовая3.42 8.56 В4

3. 1.1 Вентиляционная камера 10.04 В3

3. 1.2 Тамбур 4.96 -

3.21.1 Тамбур 8.64 -

3.26.2 Вентиляционная камера 15.50

В3

В3

3.39.1 Тамбур 7.17

3.39.2 Вентиляционная камера с тамбуром 13.68 В3

-

Экспликация помещений (начало)

Наименование

N 
по
 п
ла
ну

2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (окончание)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

55
00

75
00

90
0

55
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

162000

600 600

А

Б

В

Г

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.13

4.14

4.15

Вентиляционная камера

Кабинет начальника производства

Кабинет главного инженера

Переговорная

Кабинет технического директора

Кладовая

Кабинет директора по качеству

Кабинет директора по научной работе

Кабинет зам.ген.директора по

Кабинет генерального директора

Комната отдыха

Тамбур

52.10

33.08

8.39

19.31

19.46

19.42

35.62

9.92

3.89

4.12 Приемная директората 41.92

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

Кабинет зам.начальника ПЭУ

Бухгалтерия

Расчетное бюро

Кабинет главного бухгалтера
Кабинет отдела информационных технологий
(ОИТ)

17.42

16.65

134.98

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

4.46

4.47

4.48

4.49

4.51

4.52

4.53

4.54

Кладовая ОИТ

Серверная ОИТ

Кабинет юридического отдела

Гостевой офис

Кабинет отдела маркетинга и рекламы
Кабинет административно-хозяйственного
отдела

Коридор

Кабинет отдела промышленной безопасности

Кабинет отдела капитального
строительства

Гостевой офис

Сан.узел (м)

Сан.узел (Ж)

Конференц-зал

Вестибюль

Вентиляционная камера

Обеденный зал  с раздаточной столовой

16.81

23.33

50.09

204.77

4.55

4.57

4.58

4.59

4.60

4.62

4.63

4.64

4.65

4.66

4.67

4.68

4.69

4.70

4.71

4.72

4.73

Малый зал зал столовой

Холл

Тамбур-шлюз

Кладовая

Лестничная клетка 2

Кладовая инвентаря

Бельевая и кладовая посуды

Коридор

Моечная столовой посуды

Горячий цех

Моечная кухонной посуды

Холодный цех

Мясо-рыбный цех

Овощной цех

Комната отдыха персонала

Отделение охлаждаемых камер

Кладовая  и моечная тары

9.05

33.67

54.65

8.84

20.12

18.18

17.75

18.36

24.75

4.74

4.75

4.76

4.77

4.78

4.79

4.80

4.81

4.82

4.83

4.84

4.85

4.86

4.87

4.88

4.89Загрузочная столовой

Помещение для отходов столовой

Лестничная клетка из столовой

Вентиляционная камера

Электропомещение столовой

51.04

13.33

4.90

Гардероб 15 чел (жен)

Душевая

Гардероб 5 чел. (муж)

Душевая

Сан.узел

Сан.узел

Кладовая уборочного инвентаря

Кладовая сухих продуктов

Кладовая овощей

Коридор

Кабинет заведующего столовой

23.40

2.70

7.45

2.69

3.61

3.53

8.18

12.82

12.82

15.09

Курительная комната

4.50 Коридор

4.56 Коридор

Преддушевая 4.35

4.16

4.17

4.18

Кабинет финансового директора

Комната отдыха

Кладовая

33.48

8.87

4.19

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

Кладовая

Тамбур

Сан.узел (м)

Сан.узел (Ж)

Лифтовой холл

Холл

Лестничная клетка N1

Кладовая уборочного инвентаря

Кабинет финансовой группы

Кабинет планово-экономического управления

Кабинет начальника ПЭУ

8.59

4.36

3.64

3.77

12.51

90.05

17.26

4.20 Коридор

47.10

24.14

24.65

7.22

Электрощитовая N9 с кабельным помещением

72.27

36.83

16.19

21.12

17.03

19.43

Электрощитовая N10 с кабельным помещением

20.25

18.77

83.82

101.38

42.25

38.86

21.23

17.74

18.12

19.74

57.29

62.17

39.60

275.88

40.37

25.76

18.58

5.46

7.39

10.48

9.72

11.35

8.07

100.01

16.72

40.37

45.90

17.58

8.41

9.74

2754.20

 (АХО)

Кабинет зам. ген.директора по персоналу 19.42

и общим вопросам

экономической безопасности и режиму

Экспликация помещений (начало)

Наименование

N 
по
 п
ла
ну

2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (продолжение)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

Экспликация помещений (окончание)

Наименование 2м 

Площадь
Категория
помещения
и классы
зон по СП
12.13130
2009

N 
по
 п
ла
ну

55
00

75
00

90
0

55
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

162000

600 600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

А

Б

В

Г

Д
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6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400
600

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

55
00

75
00

90
0

55
00

90
00

90
00

24
00

0
12
00

0

6000
600

+10,300

+20,200

+17,550

+1
7,
55

0

2,
5%

2,
5%

+1
2,
30

0

+11,520

+1
2,
30

0

+12,300

+10,300

ВВ
см. раздел
ВК

+9
,5
00

+9
,5
00

+9
,5
00

+9,700 +9,700

2,
5%

2,
5% 2,
5%

2,
5%

+1
0,
30

0

ВВ
см. раздел
ВК

2,
5%

2,
5%

+9
,5
00

+9
,5
00

1200

+9,700

Вентилятор
стакан СТАМ 90

2,
5%

2,
5%

2,
5%

2,
5%

+9
,2
00

6,
4%

1,7%2,9%

2,
9%

+9
,2
00

+16,860 +17,200

+1
6,
86

0

+18,970

2,6%

3,
5%

4,
5%

2,
5%

+9
,2
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