


 

      

02-15-09/0-ПСиО, АОВ.ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

      

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП Морозова   Р 1 4 

    

 Разраб. Сущинский   

Н. контр. Сущинский   

 

 

                                                 Пояснительная записка                                            
 
                                                          1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами: 

1 СП 5.13130.2009 “Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования” 

2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре». Требования пожарной безопасности. 

3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование» 
Требования противопожарной безопасности.. 

4 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
5 СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” 
6 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Строительные 

нормы и правила. 
                     7 РД 25.953-90 “Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной,    
        охраннопожарной сигнализации; Обозначения условные графических элементов установок.” 

8 РД-18.145-93 “Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.” 

9 ПУЭ-2001 «Правила устройства электроустановок». 
10 РД 009-1-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического 

содержания». 
 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ. 
 

Автоматическая система пожарной сигнализации  предназначена для 
обнаружения пожара в защищаемых помещениях , выдачи сигнала пожарной тревоги на 
пост с постоянным дежурным персоналом , включения в автоматическом режиме системы 
оповещения о пожаре для безопасной эвакуации людей из здания. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе 
приборов производства ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, 
отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 
блоки:  

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-
2ОП»; 

- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-

64»; 
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»; 
- извещатели оптико-электронные дымовые ИП 212-45; 
- извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; 
- извещатели пожарные тепловые ИП 101-А 
- извещатели пожарные оитико-электронные автономные ИП-212-50М 
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- адресные релейные модули «РМ-4»; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К»; 
- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 
- оповещатели пожарные световые «ОПОП 1-8»; 
- адресные метки «АМ-4»; 
- адресные метки пожарный«АМП-4»; 
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»; 
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1»; 
- источники вторичного электропитания резервированные “ИВЭПР “; 
- адресные шкафы управления «ШУ». 
 
 Система обеспечивает: 
-  круглосуточную противопожарную защиту здания; 
-  ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 
ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные 

адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного 
ответа. 

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление 
эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». 
В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в 
комплекте  с блоком индикации и управления «Рубеж-БИУ». 

Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для отображения 
состояния и управления зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы 
пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло. 

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено 
объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.. 
              Выдача сигналов о пожаре и режимах работы установок пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре предусматривается в помещение охраны (пом  консъержа 
на отм +0.000) , с персоналом ведущим круглосуточное дежурство. 
               Извещатели  пожарные  устанавливаются  с соблюдением требований  п.14.1 и 
14.2; 13.4 и 13.5  СП 5.13130.2009 а также паспортов на пожарные извещатели. 
               Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения 
предусматривается размещение на путях эвакуации ручных пожарных  извещателей . 
Извещатели пожарные ручные устанавливается на стене и конструкциях здания на высоте 
1,5 м. от пола.                  

                  В жилых помещениях здания со 2-го по 16-й этажи предусматривается 
установка извещателей пожарных оптико-электронных дымовых автономных ИП 212-
50М; 

Электроснабжение установки принято по 1й категории надежности. 

 

                       3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ. 

 

При возникновении в защищаемом помещении возгорания и появлении дыма 
срабатывают соответствующие пожарные дымовые (тепловые) извещатели.   
               При этом  прибор «Рубеж-20П» (сбрасывает питание шлейфа сигнализации. При  
повторном срабатывании в течении 1 минуты данного извещателя  , прибор переходит в 
режим «Пожар», при срабатывании вторго пожарного извещателя в данном шлейфе  на 
выход соответствующих приборов комплекта «ОПС-Рубеж» выдаётся сигнал на 
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включение системы оповещения о пожаре путем подачи питания 24 В в линию с о 
световыми и звуковыми пожарными  оповещателями. 
                  Кроме этого через выходы устройств комплекта “ОПС-Рубеж”  происходит 
выдача командного импульса на: 

- открытие клапанов дымоудаления соответствующей дымовой зоны (этажа ) ; 
- выдачу сигнала в шкафы управления приточно-вытяжных установок на включение 

вентиляторов дымоудаления , подпора водуха и  отключение общеобменных 
вентиляционных систем зоны пожара; 

-выдачу сигнала в ШУ лифтов на перевод лифтового хозяйства в режим «Пожар»; 
- включение системы звукового и светового оповещения о пожаре: 

Система оповещения о пожаре принята: 
• Для  встроенных помещений общественного назначения цокольного и 1-го  этажей - 

2-го типа по СП 3.13130.2009. Табл.2 п.8;  п.16.; 
• Для жилой части  со 2-го по 16-й этаж - 1-го типа по 3.13130.2009. Табл.2 п.5; 

Система оповещения людей о пожаре предназначена для оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией их в безопасную зону. Безопасной зоной считаются помещения 
или участки помещений внутри здания и пространство с наружи здания, где исключается 
опасный фактор пожара для человека. 
 В качестве аппаратуры системы оповещения о пожаре  используется: 

- Блоки комсплекта «ОПС-Рубеж»; 
- Оповещатели пожарные звуковые  «ОПОП 2-35»; 
- Оповещатели пожарные световые (световое табло «ВЫХОД») ОПОП-1-8 

     Звуковые оповещатели устанавливаются на стене на высоте не менее2,3 м. от уровня 
пола и верхний край не менее 150 мм. от потолка. 

 Для дистанционного управления системой противодымной защиты проектом 
предусмотрено использование на путях эвакуации извещателей пожарных ручных (ИПР-513-
10), шлейфы которых подключаются к приборам «АМП-4» комплекта «ОПС-Рубеж». При 
нажатии кнопки  ИПР-513-10 алгоритм работы системы аналогичен автоматическому. Ручное 
(местное) управление противодымными клапанами предусмотрено с помощью 
металлического рычага , поставляемого комплектно с клапанами противодымной защиты.  

             

 
4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

Линии управления электроприводами и контроля положения клапанов дымоудаления 
выполняются кабелем КПС(А)нг-FRLSLTx 1х2х1,0 и КПС(А)нг-FRLSLTx 1х2х0,5 
соответственно и прокладываются в металлорукаве, ПВХ коробе; линии последовательного 
интерфейса RS 485 и двупроводной адресной линии связи выполняются кабелем  
КПСЭ(А)нг-FRLSLTx 1х2х0,75; шлейфы сигнализации выполняются кабелем КПС(А)нг-
FRLSLTx 1х2х0,5 и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и 
проводов в ПВХ коробе. Линии питания приборов осуществляются кабелем КПС(А)нг-
FRLSLTx  1х2х2,5; 

    Линии оповещения выполняются кабелем КПС(А)нг-FRLSLTx 1х2х0,75; 
КПС(А)нг-FRLSLTx 1х2х1,0  и прокладываются в металлорукаве, ПВХ коробе. 

Прокладка линий напряжением до 42 В м линий напряжением свыше 42 В 
осуществляется с соблюдением требований СП 5.13130.2009. 

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых по элементам 
строительных конструкций помещения до мест открытого хранения (размещения) горючих 
материалов должно быть не менее 0,6 м.  
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При пересечении проводов и кабелей с трубопроводом расстояние между ними в свету 
должны быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до 
трубопроводов должно быть не менее 10 мм. 

 
                                          
                                            5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. 

 

Согласно ПУЭ-2001 система в части обеспечения надежности электроснабжения 
отнесена к электроприемникам 1-й категории. Проектом предусматривается электропитание 
системы от АВР источника переменного тока, с автоматическим переключением в аварийном 
режиме с основного питания на резервное см. раздел Э0. 

 
6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. 

 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование системы должно быть 
надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств 
выполнить в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в 
электроустановках» – СН 102-76. Сопротивление заземляющего устройства, используемого 
для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 

В качестве естественных заземлений могут быть использованы проложенные в земле 
водопроводные трубы, металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении 
с землей, свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. В цепи заземляющих и 
нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и 
предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. 
Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна 
выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не 
должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных 
проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сварным или болтовым 
соединением. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, 
обслуживающие систему должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими 
соответствующие лабораторные испытания. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи 
них), а также работы по присоединению и отключению проводов должны производиться 
только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание 
электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны 
выполняться с соблюдением «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
Госэнергонадзора СССР». 

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78. 145 – 93 
МВД России «Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации». 
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Прихожая

Кухня

Спальная

Прихожая

Кухня-

Гостиная

Кухня С/у

Прихожая

комната

Прихожая

ГостинаяКухня

Спальная

Прихожая

Гостиная

Прихожая

Общая 
комната

90
0

30
00

41
00

Жилая
комната

Прихожая

Кухня

С/у

1

1

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

1

5800 3200 3200

ɻ

3200 5800

7 8

90
0

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

35
00

30
00

30
00

35
00

3200 3000

ʀ

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

Прихожая

Гостиная

Общая 

2б
69.53

4.а
103.62

1.а
46,48

1.а

1.а
40,92

2а

1.а
43,8943,89

2б
69.53

61,57

3,04х0,5=1,52

2,43х0,5=1,21

3,28

1,74

3,87

17,22

12,53 11,67

10,90

1,823,69

3,28

30,53
64,58 11,20

13,98

19,33

15,05

2,56х0,5=1,28

4,15х0,5=2,08

3,04х0,5=1,52

7,61х0.3=2,283,17х0,5=1.582,980,5=1,49 2,77х0,5=1,39

8,21х0,3=2,46 2,43х0,5=1,212,56х0,5=1,28

4,15х0,5=2,08

3,04х0,5=1,52

8,21х0,3=2,46

56,49

12,31

16,71

20,06

98,24

1,82 3,69

3,9210,69

3,87
7,31

12,03

16,23

1,823,69

10,693,92

9,00

7,74

19,84

4,02

13,49

12,53

11,67

17,22

10,84

57,77
28,89 16,23 19,84

39,43 45,09

18,20

18,20
41,81

18,20

18,20

9,00

41,81

1,74

3,28

11,20

19,33

15,05

13,98

30,53
64,58

7,61х0.3=2,28



комната

Кухня

С/у

Спальная

Прихожая

Гостиная Кухня

Жилая

Прихожая

Кухня

Спальная

Прихожая

Кухня-

Гостиная

Кухня С/у

Прихожая

комната

Прихожая

ГостинаяКухня

Спальная

Прихожая

Гостиная

Прихожая

Общая 
комната

90
0

30
00

41
00

Жилая
комната

Прихожая

Кухня

С/у

1

1

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

1

5800 3200 3200

ɻ

3200 5800

7 8

90
0

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

35
00

30
00

30
00

35
00

3200 3000

ʀ

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

Прихожая

Гостиная

Общая 

2б
69.53

4.а
103.62

1.а
46,48

1.а

1.а
40,92

2а

1.а
43,8943,89

2б
69.53

61,57

3,04х0,5=1,52

2,43х0,5=1,21

3,28

1,74

3,87

17,22

12,53 11,67

10,90

1,823,69

3,2813,38

30,53
64,58 11,20

13,98

19,33

15,05

2,56х0,5=1,28

4,15х0,5=2,08

3,04х0,5=1,52

7,61х0.3=2,283,17х0,5=1.582,980,5=1,49 2,77х0,5=1,39

8,21х0,3=2,46 2,43х0,5=1,212,56х0,5=1,28

4,15х0,5=2,08

3,04х0,5=1,52

8,21х0,3=2,46

56,49

12,31

16,71

20,06

98,24

1,82 3,69

3,9210,69

3,87
7,31

12,03

16,23

1,823,69

10,693,92

9,00

7,74

19,84

4,02

13,49

12,53

11,67

17,22

10,84

57,77
28,89 16,23 19,84

39,43 45,09

18,20

18,20
41,81

18,20

18,20

9,00

41,81

1,74

3,28

11,20

19,33

15,05

13,98

30,53
64,58

7,61х0.3=2,28



План чердака

35
00

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

1

5800 3200 3200

ɻ

3200 5800

7 8

90
0

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

30
00

35
00

3200 3000

ʀ

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

ʂ

ʀ

30
00

ʂ

ʇʣʘʥ ʢʨʦʚʣʠ ʥʘ ʦʪʤ.+53,910

1

1

+48,300

+51,755
+51,755



План чердака

35
00

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

1

5800 3200 3200

ɻ

3200 5800

7 8

90
0

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

30
00

35
00

3200 3000

ʀ

ɾ

ʂ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

ʂ

ʀ

ʂ

ʇʣʘʥ ʢʨʦʚʣʠ ʥʘ ʦʪʤ.+53,910

1

1

+48,300

+51,755
+51,755



35
00

ɾ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

ɻ

7 8

90
0

33
00

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

35
00

30
00

30
00

35
00

41
00

ɾ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

11
00

ɾ

ɽ

3000

654

3400

35
00

ʀ

11
00

ʌʨʘʛʤʝʥʪ ʧʣʘʥʘ ʚ ʦʩʷʭ  ɽ-ʀ;4-6

ʥʘ ʦʪʤ. +50,210

ɼ

ɻ

30
00

30
00

Венткамера

+50,210

+53,270

+50,590

+50,590

+51,755

+53,910

+53,910

+51,755

+51,755

+50,210

26,92

13,38

Машинное
отделение









35
00

ɾ

ɼ

ɺ

ɹ

3200

ɽ

30003200

ɸ

21
00

0

30800

9654321

34003200 580032005800

ɻ

7 8

90
0

32
00

30
00

90
0

33
00

32
00

30
00

30
00

35
00

41
00

ɾ

ɼ

ɺ

ɹ

ɽ

ɸ

ɻ

11
00

ɾ

ɽ

3000

654

3400

35
00

ʀ

ʌʨʘʛʤʝʥʪ ʧʣʘʥʘ ʚ ʦʩʷʭ  ɽ-ʀ;4-6

ʥʘ ʦʪʤ. +50,210

ɼ

ɻ

30
00

30
00

Венткамера

+50,210

+53,270

+50,590

+50,590

+51,755

+53,910

+53,910

+51,755

+51,755

+50,210

26,92

13,38

Машинное
отделение






