
+7,800

+4,000

+3,700

+3,700

+7,800

П1/П1р

П4

+4,500

+0,500

+0,300

+6,200

+5,400

+6,000

П3В7

+7,000

+11,750

a

a

П2

+3,600
+2,700

+6,300

+0,300

+4,000

+7,000

В3

+0,300

+4,000

+7,000

В11

a
a

+7,000

+5,500

ВЕ3

+10,650

+3,000

ВЕ1
+10,650

+3,000

ВЕ2

+11,600

B9

+5,600

+11,600

B8

+5,600

В6

+3,600

+3,600

+12,100

+11,300

В4

+11,600

+4,000

B10

+4,800

+3,600

+3,600

+2,800

+2,800+2,800

+6,150
+6,000

B5

В12
+11,300

+3,600

+2,800

+6,150

КПУ-1Н-160

∅250
L655

RSK 250∅250
L655

ДПУ 160
L100

КПУ-1Н-160

КПУ-1Н-200

ДПУ 100
L15

∅200
L440

ДПУ 160
L100

ДПУ 160
L100

∅125
L150

∅160
L240

ДПУ 160
L90ДПУ 125

L75

ДПУ 125
L75

В12

Решётка  наружная В5

600х300
L2030

∅160
L340

∅160
L340

КПУ-1Н-160

∅160
L200

400x250
L1080

∅250
L900

∅200
L300

∅160
L120

∅160
L410

ДПУ 160
L140

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L60

4АПР 450х450
L350

ДПУ 200
L180

ДПУ 200
L180

4АПР 450х450
L300

ДПУ 160
L120∅160

L300

∅160
L120

∅160
L180

∅125
L60

ДПУ 125
L60

ДПУ 160
L120

ДПУ 160
L120

4АПН 450х450
L340

КПУ-1Н-355

∅355
L2550

В10

RSK 355

∅355
L2550

∅355
L1700

∅315
L850

АМР 500х250
L850

АМР 500х250
L850

АМР 500х250
L850

∅100
L100

∅100
L100В4

∅100
к сушильному шкафу

B6

∅355
L2580

КПУ-1Н-355
∅355
L2580

АМР 300х300
L700

АМР 300х300
L710

АМР 300х300
L710

АМР 250х250
L460

∅250
L460

ДПУ 160
L100

∅160
L140

RSK 160

∅160
L140

B8

∅200
L390

4АПН 450х450
L390

АМН 200х200

∅200
L120

∅100
L20

АМН 100х100

АМН 200х200

∅200
L120

∅250
L300

АМР 300х400
L615

КПУ-1Н-В-250

RSK 315

B11

500x300
L1530

∅315
L615

SR-200
L245

RSK 200

B13

∅200
L490

∅200
L245

SR-200
L245

SR-200
L245

4АПН 450х450
L300

ДПУ 160
L120

ДПУ 200
L180

ДПУ 125
L60ДПУ 160

L140

∅200
L595

∅200
L380

∅125
L60

∅200
L180

КПУ-1Н-350х250

КПУ-1Н-350х250

350х250
L1260

4АПН 450х450
L340 ДПУ-160

L120

ДПУ-200
L240

ДПУ-160
L120

ДПУ-125
L604АПН 450х450

L380

Воздухозабор

∅160
L120

∅160
L180

∅200
L560

∅250
L800

∅200
L380

∅160
L120

∅250
L800

∅200
L380

∅160
L200

∅160
L140

ДПУ 200
L180

ДПУ 200
L215

4АПР 450х450
L320ДПУ 125

L60 П2

∅560
L6600

КПУ-1Н-650х400

КПУ-1Н-650х400
Воздухозабор

П3В7

АМР 300х300
L2200

650x400
L6600650x400

L6600

АМН 650х1000
L6600

Воздухозабор

Воздухозабор

КЛАРА-200
взрывозащищён.

∅200
L610

∅200
L610

300x200
L490

АМР 200х150
L120

КПУ-1Н-В-125

∅125
L120

КПУ-1Н-315

∅315
L1700

∅315
L850

АМР 300х300
L850АМР 300х300

L850

КПУ-1Н-355

АМР 500х250
L1020

АМР 500х250
L1020

∅355
L2040

∅355
L1020

a

a

BЕ4, ВЕ5

+10,150

+9,000

+12,700
+10,150

ДУ1

+14,200

+10,150

ДУ2

затянуть сеткой 10х10х0,6

КПУ-1Н-950х950

ДУ2

950х950
L49470

∅1120
L49470

Поддон

затянуть сеткой 10х10х0,6

1100х1100
L49470

КПУ-1Н-1100х1100

ДУ1

СТАМ 400-112-Н

ВКР-8,0

УП 3-0,8
+привод

∅710

Дефлектор "ЦАГИ" №7,1

+13,000

+11,000

+10,890

0,200

+10,150

Поддон

затянуть сеткой 10х10х0,6

ДУ3, ДУ4

ДУ3(ДУ4)

СТАМ 400-88-Н

900х900
L33810

КПУ-1Н-900х900

0,005

∅355
L2550

+10,000

∅250
L1180

∅355
L2355

Р-200 (3 шт.)
L1180Р-200 (3 шт.)

L1175

В1

B1

+13,000

+10,500

Р-200(2 шт.)
L785

Р-200(2 шт.)
L785

Р-200(2 шт.)
L785

∅250
L785

∅250
L1570

∅355
L2355

+11,100

+13,500

Р-200(2 шт.)
L785

Р-200(2 шт.)
L785

Р-200(2 шт.)
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∅250
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L1570
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L2355RSK 355

B2

+11,100

+13,500

a

a
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Ж ВГЕ Д

+10,000
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L1180
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L2355

Р-200 (3 шт.)
L1180 Р-200 (3 шт.)

L1175

+13,000B2

+3,700

+7,000

+4,000

0,000

+6,000
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СТАМ 400-088-Н

ДУ4

КПУ-1Н-900х900

Поддон

затянуть сеткой 
10х10х0,6

затянуть сеткой 
10х10х0,6

∅710
УП-3 08
+привод

Дефлектор "ЦАГИ" №7,1

У2

Поддон

650х400
В7

650х400
П3

В6

SMK 250
SMK 250

∅630
∅355

∅710
П1р

∅355

B2 ∅355

RSK 355

∅250

Производственно-складское здание в Надеждинском
районе Приморского края

ПРОЕКТ
вентиляции и отопления

Содержание

Номер

1

Наименование

Содержание

  Пояснительная записка марки 260-1449-ОВ.ПЗ

Графическая часть марки 260-1449-ОВ

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

ПримечаниеЛистов

2              План на отм. 0.000 М1:200. Вентиляция

3Фрагменты планов на отм. +3.900, 4.200, +6.000, план кровли. М1:200.
Вентиляция

4

Схемы систем П1-П4, В7, ВЕ1-ВЕ6 5

Схемы систем В1-В6, В8-В12, ДУ1-ДУ4 6

Разрез А-А. Вентиляция

8
Схемы систем отопления и теплоснабжения П1, П1р. Схемы обвязки АО1-АО10,
смесительного узла. Компенсаторы

1

2

3

- вентилятор;

- фильтр;

- нагреватель;

- воздушная заслонка с приводом;

- шумоглушитель;

Условные обозначения на чертежах

- клапан противопожарный;

- дроссель-клапан;

- вставка гибкая;

- клапан обратный;

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого

помещения
(технологического

оборудования)

Тип
установки/
агрегата

Тип,
испол-
нение Сх

ем
а

ис
по

лн
ен

ия

По
ло

же
ни

е

L,
м³/ч

Р,
Па

n,
об/мин

Тип,
исполнение по
взрывозащите

N,
кВт

n,
об/мин

Температура
нагрева,°C Расход

тепла, Вт
ΔР,
Па

Концентpация,
мг/м³

№

Вентилятор

Тип №

Электродвигатель

до
Тип

от
№ Кол.

Расход
Температура
охлаждения,°C холода,

Вт
№Тип Кол.

Δ
Па
Р,

начальная конечная

1П1

1

WNP 100-50/45.4D - 8450- 850 1425 в комплекте 4,0 1425

от до

Примечание

-1 150

-

-

-

ФильтрВоздухоохладитель

П2

- - -- --- 141

-- -- -

-

--

-- - -- - -

-- - -- ---

- --- - --

26 1492801

-

-

-

-

-

-

-

- -- - - -

-- - - -- - -- - -- -- -- - -

-- -- - ---- -- -- -- -- -

-- - -- - ---- --- -- - - -

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Воздухонагреватель

Кол.

канальная 100-50/3
FKR 

    100-50/G3

- -

--

-

-

-

-

-

- -- -- -

- --- - --

- - -- ---

Помещения 101, 103, 109

1П1р WNP 100-50/45.4D - 8450- 850 1425 в комплекте 4,0 1425 - -- --- 14126 1492801канальная WWN
100-50/3Помещения 101, 103, 109 --- -- - -

WWN

  Резервная

WNP 60-35/31.2D - 2835- 800 2770 в комплекте 1,5 2770 - -- --- 3018 420001канальная ЭНП
60-35/42    АГК в осях 7-11, А-В -1 150- -FKR 

    60-35/G3

1П3В7(П)   UTP 80-50 - 6600- 770 2860 в комплекте 3,0 2860 - -- --- 282 5 704001секционная PRN/R1*   Компрессорная -1 150- -FKU/G3 *Рекуператор

1П4    WNK 315/1 -  610- 490 2500 в комплекте 0,295 2500 - -- --- 35120001канальнаяПомещения 112, 113 -1 150- -FKS 315-ELK
 315/2

-27

-27

-27

-27

2В1, В2    ВР 80-75-5,0 - 4710П0 800 1500 в комплекте 2,2 1500радиальный    Помещение 101 -- -- - --- -- - -- --- - --

1В3  RKX 500x300 В3 - 490- 370 1239 в комплекте 0,8 1239канальный    Помещение 112 Взрывозащищённый

1В4     WNK 100/1 - 100- 230 2450 в комплекте 0,06 2450канальный    Помещение сушки спецодежды

Административные помещения 

1В5     АГК в осях 7-11, А-В
Административные помещения WRW 60-30/28.4D - 2030- 450 1415 в комплекте 1,7 1415канальный

1 В6   ВЦ 14-46-3,15(К1) - 2580П0 800 1500 в комплекте 1,5 1500радиальный    Помещение моечной

1П3В7(В)   UTP 80-50 - 6600- 770 2860 в комплекте 3,0 2860 12 616001секционная PRN/R1*   Компрессорная -1 150- -FKU/G3 *Рекуператор40- - -- ---

1В8     WNK 160/1 -  140- 350 2550 в комплекте 0,105 2550канальный     Сан. узлы в осях 8, Е-Ж

1В9     WNK 200/1 -  390- 370 2600 в комплекте 0,157 2600канальный   Курительная в осях 8, Е-Ж

1 В10   ВЦ 14-46-3,15(К1) - 2550П0 800 1500 в комплекте 1,5 1500радиальный
    Помещение мойки деталей 
            и агрегатов -- - -- - ---- --- -- - - -

-- -- - --- -- - -- --- - --1В11  RKX 500x300 В3 - 1530- 330 1239 в комплекте 0,8 1239канальный    Помещение 112 Взрывозащищённый,

-- - -- - ---- --- -- - - -1В12     WNK 250/1 - 655- 310 2500 в комплекте 0,21 2500канальный     Душевые, сан. узлы АГК

-- - -- - ---- --- -- - - -1ДУ1 КРОВ60-ДУ,№112 - 49470- 500 1000 в комплекте 18,5 1000 крышный          Помещение 101

    аварийный

1ДУ2 ВР 80-75, №12,5 - 49470- 980 750 в комплекте 30,0 750радиальный          Помещение 101

2ДУ3,ДУ4           Склад запчастей КРОВ61-ДУ,№80 - 33810- 1500 1000 в комплекте 15,0 1500 крышный

-- - -- - ---- --- -- - - -1У1  в комплекте - 1700- - - в комплекте 0,20 -КЭВ-П2122А           Помещение 115

-- - -- - --36000- 105- -в компл. - - -

1Х1 SRK71ZSPR-S - -- - -сплит           Компрессорная

1У2  в комплекте - 10000- - - в комплекте 1,0 -КЭВ-36П7010Е           Помещение 102

- - - 7100в компл. - -- - --8000- --- -в компл - - -

-- - -- - ---- --- -- - - -

-- - -- - ---- --- -- - - -

-- - -- - --7700- 265- -водяной - - -1АО1  в комплекте - 1100- - - в комплекте 0,095 -VR-Mini EC         Помещение мойки
Volcano 

-- - -- - --12200- 225- -водяной - - -6АО2-АО7  в комплекте - 2100- - - в комплекте 0,095 -VR-Mini EC         Помещение 101
Volcano 

-- - -- - --13600- 235- -водяной - - -3АО8-АО10  в комплекте - 2100- - - в комплекте 0,095 -VR-Mini EC         Склад запчастей
Volcano 

-- - -- - --750- --- -электр. - - -4
АО11,АО14,        - -  -- - -        -  - -DFB2 07          Помещения 202-204,213

-- - -- - --500- --- -электр. - - -5
 АО12-АО13, 

       - -  -- - -        -  - - DFB2 05          Помещения 202,204,109,127,213

-- - -- - --250- --- -электр. - - -1    АО19        - -  -- - -        -  - - DFB2 02          Помещение 127

-- - -- - --600- --- -электр. - - -13
АО24,АО29,

       - -  -- - -        -  - -ЭЭЕ-4/600          Помещения производственного 
          здания и АГК (лист 7)

Характеристика отопительно-
вентиляционного оборудования

Схемы систем П1-П4, В7, ВЕ1-ВЕ6
Схемы систем В1-В6, В8-В12,
             ДУ1-ДУ4

Фрагмент плана на отм. 0.000, фрагмент плана на отм.+6.000. М1:200 7

±0,000

±0,000

-0,450

-0,450

101

Площадь,
кв. м.

Номер
пом.

Наименование

101

102 Склад запчастей

Кат.
пом.

Экспликация помещений

Цех разборки

103

104 Помещение оборудования мойки

Мойка

105

106

Санузел

Компрессорная

107

108

Курительная

Помещение уборочного инвентаря

109

110

Вестибюль

Мойка деталей и агрегатов

111

112

Кабинет менеджеров склада

Лестничная клетка

113

114

Санузел (доступная кабина)

115

Коридор

102

Санузел (доступная кабина)

116

117

Душевая

Гардеробная

118

119

Санузел

Душевая

120

Касса

121

122

Помещение отдыха и приёма пищи

Пожарный пост

123

124

125

126

127

Гойлерная, водомерный узел

128

129

Электрощитовая

103

104105

110

116
118

115

121

126127128

129

Площадь
кв. м.

Номер
пом.

Наименование

201

202 Коридор

Кат.
пом.

Экспликация помещений

Лестничная клетка

203

204 Кабинет

Кабинет

205

206

Гухгалтерия

207

208

Кабинет

209

210

Кабинет

Кабинет

211

Помещение переговоров

212

213

Санузел

Санузел

214

Кабинет

Помещение уборочного инвентаря

Технологическая площадка

Тамбур

114

1596.3

1048.7

-

Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

В4

-

Д

-

Д

В3

В3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В3

-

-

-

112

111

113

Венткамера

Помещение зарядки электропогрузчиков

Помещение зарядных устройств

Д

А

В4

120119
117

Коридор

215 Технологическая площадка В3

+1,950

72.9

16.1

18.3

7.5

3.9

4.8

6.6

65.2

13.6

47.4

11.5

5.5

107.8

12.8

15.9

24.0

6.4

6.4

27.3

1.6

1.6

3.2

4.4

15.3

23.6

11.7

4.9

4.0

48.8

20.0

38.5

38.5

18.6

19.0

10.2

20.5

3.2

3.9

4.6

34.2

52.3

157.3

Кол.уч.Изм Подписьдок.Лист N Дата
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Помещение сушки спецодежды В47.0
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500

2/1

Г
+2,400

2

131

Электрощитовая В44.4131
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+13,870
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+9,435
(воронка)
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+9,280
(воронка)

+9,280
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+8,205
(воронка)
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Цех разборки
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104 Помещение оборудования мойки

Мойка
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Компрессорная

107
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Курительная

Помещение уборочного инвентаря

109

110
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Мойка деталей и агрегатов
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Эскиз
Обозначение
компенсатора ∅ Н, м А, м R, мм

Компен-
сирующая
способ-
ность

lmax, мм

Кол.,
шт.

∅65х3,0 КСО-Д
65-16-50 - 50 2- -

l=1,5 dyl=1,5 dy

Характеристики компенсаторов

Схема расположения опор магистралей системы отопления

Примечания:

1. Компенсаторы.
1.1 Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов системы теплоснабжения тепловентиляторов
предусмотреть сильфонные компенсаторы на прямых и обратных трубопроводах.
1.2. Расположение компенсаторов принять по плану трассировки трубопроводов.
1.3. Один сильфонный компенсатор установить между неподвижными опорами в непосредственной близости к
одной из них.
1.4. Характеристики компенсаторов принять в соответствии с таблицей.

2. Мёртвые опоры.
2.1. Для фиксации положений трубопроводов системы теплоснабжения тепловентиляторов предусмотреть
мёртвые опоры по серии 4.903.10.
2.2 Расположение принять по плану трассировки трубопроводов.
2.3 Расстояние между неподвижными опорами принять по плану, выдержав расстояние не более  45 м.
2.4. Расстояние от неподвижной опоры до торца патрубка компенсатора  должно быть не более 1,5 dу (см. схему
расположения опор магистралей системы отопления).

3. Подвижные опоры.
3.1. Для возможности осуществления тепловых удлинений трубопроводов системы теплоснабжения
тепловентиляторов предусмотреть подвижные опоры по серии 4.903.10.
3.2. Расположение принять по месту. Максимальные расстояния между подвижными опорами принять в
соответствии с диаметрами трубопроводов:
∅20х2,5 - 2 м;
∅25х2,8 - 2 м;
∅32х2,8 - 2,5 м;
∅40х3,0 - 3 м;
∅50х3,0 - 3 м;
∅76х3,0 - 4 м;

3.3 Расстояние от подвижной опоры до торца патрубка компенсатора  должно быть не более 1,5 dу (см. схему
расположения опор).

∅50х3,0 - 2- - 50 КСО-Д
50-16-50

dy (T1/Т2)

Неподвижная опора
Сильфонный компенсатор

Подвижная опора
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5

Поз. Наименование
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Насос циркуляционный

Клапан трёхходовой с приводом

Фильтр

Клапан регулирующий 

6 1Клапан обратный

7 1Воздухоотводчик 

8 2Кран запорный шаровый

9 1Датчик темп. обратной воды
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Г

Г
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8

8
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5

4 3 2

1

1

1

1
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Схема системы теплоснабжения П1, П1р
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       - -  -- - -        -  - -ЭЭЕ-4/800

-- - -- - --900- --- -электр. - - -6        - -  -- - -        -  - -ЭЭЕ-6/900

 315/21П4    WNK 315/1 -  610- 490 2500 в комплекте 0,295 2500 - -- --- 3532 120001канальнаяПомещения 112, 113 -1 150- -FKS 315- 315/2 -27

2В1, В2    ВР 80-75-5,0 - 4710П0 800 1500 в комплекте 2,2 1500радиальный    Помещение 101 -- -- - --- -- - -- --- - --

 315/2
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Примечания:
1. К позициям спецификации подвести силовой кабель в соответствии с указанной нагрузкой.
2. Тип кабелей принять в соответствии с ПУЭ (заказчик).
3. Категории электроснабжения указанных позиций принять по спецификации. Категории
электроснабженияатопительных приборов (АО1-АО44) принять не ниже II.
4. Предусмотреть отключение электроснабжения систем общеобменной вентиляции в случае срабатывания
пожарного оповещения.

П4р
отм.+4,500

Нагреватель П4р
отм.+4,500

АО25АО24

АО41
АО20 АО32 АО33 АО17 АО16

АО14
АО13

АО11АО12

АО15

Тепловая изоляция,
б=20 мм

Тепловая изоляция,
б=20 мм

Тепловая изоляция,
б=10 мм

Тепловая изоляция,
б=20 мм

Тепловая изоляция,
б=20 мм

Тепловая изоляция,
б=10 мм

П4р

П4

650х400
П3

650х400
В7

АО34

АО43

АО42

АО21

АО35

АО29

АО44 АО40

АО38
АО39

АО37

АО36

АО31

АО30

АО28

АО27
АО26 АО19

АО18

АО23

АО22

У1

АО41
отм.+3,950

АО33
отм.+3,950

АО32
отм.+3,950

АО25
отм.+3,950

АО24
отм.+3,950

АО20
отм.+3,950

АО17
отм.+3,950

АО16
отм.+3,950

АО14
отм. +3,950

АО13
отм. +3,950В5

отм. +6,300

АО11
отм. +3,950

АО12
отм. +3,950

АО15
отм.+3,950

Нагреватель П2
отм. +6,300

B12
отм. +6,300

П2
отм. +6,300

ДУ2
на кровле

В2
на кровле

В1
на кровле

ДУ1
на кровле

ДУ4
на кровле

ДУ3
на кровле

АО44
отм. +0,100

АО43
отм.+0,100
АО42

отм.+0,100

АО40
отм.+0,100

АО38
отм.+0,100

АО39
отм.+0,100

АО37
отм.+4,150

АО36
отм.+4,150

АО35
отм.+0,100

АО34
отм.+0,100

АО31
отм.+0,100

АО30
отм.+0,100

АО29
отм.+0,100

АО28
отм.+0,100

АО27
отм.+3,950

АО26
отм.+3,950

АО19
отм.+0,100

АО18
отм.+0,100

АО23
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АО22
отм.+0,100

АО21
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АО10
отм. +7,000

АО9
отм. +7,000

АО7
отм. +7,000

АО6
отм. +7,000

АО5
отм. +7,000

АО4
отм. +7,000

АО3
отм. +7,000

АО8
отм. +7,000

АО2
отм. +7,000

АО1
отм. +5,000

Э1
отм. 0,000

Э1
отм. 0,000

У1
отм. +2,200

У2
отм. 0,000

Х1
отм. +3,700

В4
отм. +3,000

Нагреватель П4
отм.+4,500

В3
отм. +5,000

В11
отм. +5,000

В8
отм.+5,000

B10
отм. +4,200

В9
отм.+5,000

П4
отм.+4,500

П1р
отм. +6,000В7

отм. +6,000 B6
отм. +6,000

П3
отм. +6,000

П1
отм. +6,000

к Э1

∅50х3,0 (Т1/Т2)
Ст.1

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)

Смесительный узел П1р

Смесительный узел П1

К нагревателю П2

К нагревателю П1

к Э2

∅32x2,8 (T1/T2)∅25x2,8 (T1/T2)

∅32x2,8 (T1/T2)∅25x2,8 (T1/T2)

∅40x3,0 (T1/T2)

∅20x2,5 (T1/Т2)

∅20x2,5 (T1/Т2)

А10А9А8

А7

А6

АО5

АО4

АО3

АО2
АО1

∅76х3,0 (Т1/Т2)

Ст.1

∅76х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)

АО1-АО10

MSV-S 20
MSV-BD 20 ∅20x2,5 (T2)

∅20x2,5 (T1)

Нагреватель в составе
 приточной установки

АО10АО9АО8 ∅20x2,5 (T1/T2)
∅25x2,8 (T1/T2)

∅32x2,8 (T1/T2)

∅32x2,8 (T1/T2)∅25x2,8 (T1/T2)

АО7

АО6

АО5

АО4

АО3

АО2

∅32x2,8 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

∅40x3,0 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

∅20x2,5 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

АО1

∅50х3,0 (Т1/Т2)
∅76х3,0 (Т1/Т2) ∅76х3,0 (Т1/Т2)

Ст.2
∅50х3,0 (Т1/Т2)

Ст.1

Э2

Э1

У2

П1р

∅50х3,0 (Т1/Т2)

Смесительный
 узел П1р

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅40x3,0 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

∅32x2,8 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

∅20x2,5 (T1/T2)
см. план на отм. +6,000

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅76х3,0 (Т1/Т2)

∅76х3,0 (Т1/Т2)
Ст.2

∅50х3,0 (Т1/Т2)
Ст.1

∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)
∅50х3,0 (Т1/Т2)

∅50х3,0 (Т1/Т2)
Смесительный

 узел П1

П1

П3В7

ДПУ 100
L40
ДПУ 160

L100

RSK 200
B9

АМН 100х100

КПУ-1Н-100

КПУ-1Н-160

В5

П1р

П1
∅560
В7

B6 ∅355
В6∅355

В6

В7
отм. +6,000

П3
отм. +6,000

∅200
BЕ1

∅100
BЕ2

КПУ-1Н-350х250

350x250
П2

400x250

∅200
B12

КПУ-1Н-160

B12

RSK 250
∅250
B12

∅125∅160

∅160

∅125

∅160

КПУ-1Н-160

∅160
B5

∅160
B5

∅200 ∅250
∅200

∅160 ∅160

∅200

∅200
∅200

∅125

∅160∅125∅160 ∅200
∅200

∅160
∅250

∅250

КПУ-1Н-350х250
П2

∅160
B8

∅200
B9

∅100
BЕ6

B10∅355
B10

∅355
B10

∅160
B8

∅200
B9

∅100
BЕ6

В2

∅355
В2

∅560
В7

∅355
В6

500x300
В11

∅200
В3

∅355
B10

∅200
ВE3

ДУ2

950х950
ДУ2

В1

∅355
В1

∅355
В2

∅355
В1

ДУ1

∅250
B12

∅100
B4

∅200
BЕ1

∅100
BЕ2

В2

∅355
В2

∅560
В7

∅355
В6

500x300
В11

∅200
В3

∅355
B10

ВЕ5
дефлектор №7,1

ВЕ4
дефлектор №7,1

∅200
ВE3

ДУ2

950х950
ДУ2

В1

∅355
В1

∅355
В2

ДУ1

ДУ4ДУ3

КПУ-1Н-100

АМР 100х200

∅100
BЕ6

∅355
B10

4АПН 450х450

∅200
B9

В9

Х1

P-200
3 шт.
P-200
3 шт.

∅250

∅355
В1

АМР 200х200

АМН 100х100

4АПРН 450х450
4АПР 450х450

∅100
B4

∅100

В4

∅200
BЕ1

∅100
BЕ2

∅200
B12

∅160∅125

∅160

∅160
B5

∅160

∅125

∅160

∅200
∅160

350x250
П2

∅250

∅125

∅160

∅160∅200
∅160
B5 ∅160

∅400

SMK 250SMK 250
SMK 250

SMK 250

SMK 250

SMK 250SMK 250

АМР 300х400
2 шт.

RSK 315

500x300
В11

КПУ-1Н-В-250

АМР 200х200

RSK 200

SMK 250

SMK 250

АМР 200х200

SR 200
2 шт.

АМР 500х250

∅1000
ДУ1

∅630
ДУ3

∅630
ДУ4

∅710
BE5∅710

BE4

АМР 200х150

КПУ-1Н-950x950

950x950
ДУ2

∅1120

P-200
3 шт.

P-200
3 шт.

∅250∅355

∅355
В1

RSK 355

RSK 355

RSK 355

∅355
В2

∅355
В1

∅250∅250

∅250 ∅250

Р-200
2 шт

Р-200
2 шт

Р-200
2 шт

Р-200
2 шт

Р-200
2 шт

Р-200
2 шт

АМР 300х300
АМР 300х300

АМР 300х300

АМР 300х300

АМР 500х250

АМР 500х250

АМР 500х250

АМР 500х250

650х400 (П3)
 в нижнюю зону

650х400
В7

650х400

∅355
В6

∅355∅355∅250

∅315
∅710

П1

КПУ-1Н-315
∅315

∅630∅560∅560∅560∅450∅450

КПУ-1Н-355

∅355

∅355

∅355

∅355

∅315

∅200
ВE3

∅200
В3

∅200П4 КЛАРА-200
взрывозащищён.

КПУ-1Н-В-125
∅125

П1

П1р ∅710
L8450

∅630
L6750

∅630
L6230

∅630
L5710

∅560
L5190

∅560
L4660

∅560
L4140

∅450
L3610

∅450
L3090

∅400
L2560

SMK 250
L530

SMK 250
L530

SMK 250
L530

SMK 250
L520

SMK 250
L520

SMK 250
L520

SMK 250
L520

SMK 250
L520

SMK 250
L520

RSK 355

RSK 355

АМР 200х200
L300

Изоляция тепловая
б=20 мм

Изоляция огнезащитная
EI60

Изоляция огнезащитная
EI60

Изоляция огнезащитная
EI60

Схемы систем отопления и теплоснабжения
П1, П1р. Схемы обвязки АО1-АО10,
смесительного узла. Компенсаторы

АО15,АО16

         АО34

-- - -- - --1200- --- -электр. - - -1  АО39        - -  -- - -        -  - -ЭЭЕ-6/1200          Помещение 207

АО40, АО44

 АО36-АО38, 
    АО41-АО43

          Помещения производственного 
          здания и АГК (лист 7)

ТЕ М

ТЕ
М

М

ТЕ
М

М

ТЕ

ТI

PDI

В помещении 101

PDI

PDI

ТS

ТS

П1

М

М

PDI

П2

ТЕ

ТЕ

М

М

М

М

ТЕ

ТI

PDI

В помещении 112

PDI

PDI

П4

Т

PDI

М

PDI М

М

М

ТЕ
ТЕ

П3/В7

1 .Автоматизация систем общеобменной вентиляции.
1.1. Обеспечить комплектацию приточных систем вентиляции наборами автоматики в соответствии со
схемами П1, П2, П3/В7, П4.
1.2. Канальные трёхфазные вентиляторы поставляются в комплекте с частотными регуляторами,
трёхфазные радиальные - с устройствами плавного пуска, однофазные - с симисторными регуляторами.
1.3. Вентиляторы систем П1 и П4 заложены с резервированием нагревателей и вентиляторов. При
неисправности основных вентиляторов обеспечить включение резервных в автоматическом режиме с
передачей данных на шкаф управления.
1.4. При повышении концентрации вредных веществ в помещении зарядки аккумуляторов, обеспечить
выключение систем общеобменной вытяжной вентиляции и включение системы аварийной вентиляции В11.
Приточная система П4 должна продолжить работу в проектном режиме.
1.5. Расположение щитов управления и регуляторов скорости согласовать с заказчиком.
1.6. Монтаж элементов автоматики вести в соответствии с инструкцией изготовителя.
1.7. В проекте применить систему автоматизации на базе оборудования "Корф".

2.Автоматизация систем противодымной вентиляции
2.1. Обеспечить отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании системы пожарного
оповещения.
2.2. Обеспечить автоматическое закрытие воздушных заслонок в составе узлов проходов систем ВЕ4, ВЕ5
при срабатывании системы пожарного оповещения.
2.3. Обеспечить включение вентиляторов дымоудаления ДУ1-ДУ4 и автоматическое открытие входных ворот
по сигналу системы пожарного оповещения.

3. Автоматизация сплит-системы компрессорной.
3.1. Обеспечить автоматическое включение сплит-системы компрессорной при температуре внутреннего
воздуха свыше 35°C.

4. Автоматизация воздушно-тепловых завес.
4.1. Воздушная завеса У1 поставляется в комплекте с концевым выключателем. Включение/выключение
завесы осуществляется по факту открытия/закрытия дверного проёма.

5. Автоматизация системы отопления.
5.1. Регулирование производительности котла для системы теплоснабжения тепловентиляторов
предусмотреть в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.
5.2. При отказе работы электрического котла, служащего дляснабжения тепловентиляторов, предусмотреть
автоматический переход электрического котла аналогичной производительности с работы по подготовке
теплоносителя для нужд вентиляции на систему обеспечения дежурного отопления.

        Задание АОВ

Кол.уч.Изм Подписьдок.Лист N Дата
ЛистСтадия Листов

П

г.Владивосток

ООО "Жилпромпроект"

260-1449-ОВ.Z2

Разработал

Вентиляция и отопление 

Производственно-складское здание
в Надеждинском районе Приморского края

1 1

- вентилятор;

- фильтр;

- воздушная заслонка с приводом;

Условные обозначения на чертежах

- узел смесительный;

М

- нагреватель;

- рекуператор;Т

М

ТЕ - датчик температуры;

PDI - датчик давления дифференциальный;

ТI - датчик температуры комнатный;

ТS - термостат капиллярный;

        Задание АОВ

Кол.уч.Изм Подписьдок.Лист N Дата
ЛистСтадия Листов

260-1449-ТМ

Разработал

Вентиляция и отопление 

Производственно-складское здание
в Надеждинском районе Приморского края

1 2

Условные обозначения

- Котел электрический «Невский»
класс Промышленный, N=150 кВт;

- контролёр промышленный КН-3;

ТI - термометр показывающий/
датчик температуры;

ТI

- насос циркуляционный
Wilo-TOP-S 80/15 DM PN6;

- фильтр сетчатый  для тонкой
очистки воды;

- кран шаровой фланцевый;

- двухходовой регулирующий клапан
с электроприводом фланцевый;

- клапан обратный;

- расширительный бак;

- гибкая вставка;

ТIРI

- клапан регулирующий ручной;

- направление движения жидкости;

В систему водоотведения

В систему водоснабжения

В систему теплоснабжения 
приточных установок dy80

В систему теплоснабжения 
тепловентиляторов dy80

РI РI

От системы теплоснабжения 
приточных установок dy80

От системы теплоснабжения 
тепловентиляторов dy80

dy40

dy90

dy90

dy80 dy80

dy80

dy80

dy80
dy80

dy25

dy25

dy20

dy20

Принципиальная схема ИТП

- кран шаровой муфтовый;

- воздухоотводчик автоматический;

- клапан предохранительный;

ТI - термометр показывающий/
датчик температуры
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