
Формат А1

±0,000=140,50

План-схема

Примечания :

1. Трубы проложить с уклоном i=0,002 в сторону коллекторных шкафов .

2. Отметки трубопроводов см . аксонометрические схемы (листы 44, 49, 50).

3. Узлы коллекторных шкафов (КШ ) см. листы 57, 58.

4 Трубопроводы изолируются теплоизоляцией Energoflex толщиной 13мм.

5. Расположение БПК в апартаментах показано условно и может быть

скорректировано в ходе монтажа .

6. Условные обозначения см . Лист 2
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