
Формат А1

3Вт 3Вт 3Вт 6Вт 6Вт 6Вт 6Вт 3Вт 3Вт

6Вт 6Вт 6Вт 6Вт 6Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт

6.D.9.1.1(2)

L=120 м

3Вт 3Вт
6.D.9.1.2(2)

 L=140 м

6.D.9.1(1)

 L=150 м

1,5Вт
5.D.9.1.1

(2), L=300 м

5.D.9.2.1

(2), L=330 м

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт
4.D.9.1.1

(2), L=270 м

4.D.9.2.1

(2), L=280 м

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт
3.D.9.1.1

(2), L=220 м

3.D.9.2.1

(2), L=260 м

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт
2.D.9.1.1

(2), L=320 м1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт1,5Вт 1,5Вт

2.D.9.2.1

(2), L=300 м1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт
1.D.9.1

(2), L=429 м

1.D.9.2

(2), L=329 м

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт
1.D.9.3

(2), L=451 м1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт
01.D.9.1.1

(2), L=30 м1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт

7,5Вт

01.D.6.1.1

(2), L=180 м

7,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт 7,5Вт7,5Вт7,5Вт7,5Вт

01.D.6.1.2

(2), L=55 м

1,5Вт7,5Вт

1,5Вт
02.D.9.1.1

(2), L=240 м1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт1,5Вт

02.D.9.2.1

(2), L=310 м1,5Вт 1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт

02.D.9.3

(2), L=270 м6Вт6Вт6Вт6Вт6Вт6Вт

02.D.9.4.1

(2), L=65 м6Вт6Вт6Вт6Вт6Вт6Вт

3.D.9.3.1

(2), L=130 м

3.D.9.3

(1), L=120 м

3.D.9.3.2

(2), L=110 м

20Вт

02.D.9.4.2

(2), L=75 м
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Шкаф СПЗ

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

5
 э
т
а
ж

1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1.BIAD.9.34

1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт

1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт1,5Вт 1,5Вт

01.D.9.1.3

(2), L=80 м01.D.9.1.5

(2), L=90 м

01.D.9.1.4

(2), L=90 м

1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт1,5Вт 1,5Вт

Сигнал "Пожар" от АПС

Сигнал ГОЧС

5.AS.9.05
5.AS.9.04

5.AS.9.03
5.AS.9.02

5.AS.9.01

3.AS.9.05
3.AS.9.04

3.AS.9.03
3.AS.9.02

3.AS.9.01

3.A.9.1.1

(3), L=15 м

3.AS.9.07
3.AS.9.06

2.AS.9.05
2.AS.9.04

2.AS.9.03
2.AS.9.02

2.AS.9.01

2.A.9.1.1

(3), L=15 м

1.AS.9.05
1.AS.9.04

1.AS.9.03
1.AS.9.02

1.AS.9.01

1.A.9.1.1

(3), L=110 м

01.AS.9.02

01.D.A.1.2

(3), L=120 м

01.AS.9.01

01.A.9.1.1

(3), L=10 м

01.AS.6.02

01.A.6.1.2

(3), L=110 м

01.AS.6.01

01.A.6.1.1

(3), L=100 м

02.AS.9.02

02.A.9.1.2

(3), L=120 м

02.AS.9.01

02.A.9.1.1

(3), L=15 м

01.A.9.1

(4), L=100 м

02.A.9.1

(4), L=100 м

2 x (4)

1.A.9.1.2

(3), L=78 м
1.A.9.1.3

(3), L=77 м
1.A.9.1.4

(3), L=18 м
1.A.9.1.5

(3), L=116 м

1.AS.9.06

1.A.9.1.6

(3), L=67 м

6 x (3)

2.A.9.1.2

(3), L=100 м
2.A.9.1.3

(3), L=115 м
2.A.9.1.4

(3), L=80 м
2.A.9.2.1

(3), L=140 м

2.A.9.1

(4), L=100 м

3.A.9.1.2

(3), L=80 м
3.A.9.1.3

(3), L=110 м
3.A.9.1.4

(3), L=90 м

3.A.9.2.1

(3), L=150 м
3.A.9.2.2

(3), L=25 м
3.A.9.2.3

(3), L=160 м

3.A.9.1

(4), L=105 м

3.A.9.2

(4), L=105 м

4.AS.9.05
4.AS.9.04

4.AS.9.03
4.AS.9.02

4.AS.9.01

4.A.9.1.1

(3), L=15 м
4.A.9.1.2

(3), L=80 м
4.A.9.1.3

(3), L=110 м
4.A.9.1.4

(3), L=90 м
4.A.9.2.1

(3), L=150 м

4.A.9.1

(4), L=110 м

5.A.9.1.1(3)

 L=15 м
5.A.9.1.2(3)

 L=70 м
5.A.9.1.3(3)

 L=100 м
5.A.9.1.4(3)

 L=90 м
5.A.9.2.1(3)

 L=140 м

5.A.9.1(4)

L=115 м

7 x (4)

5 x (4)

4 x (4)

2 x (4)

1 x (4)

20Вт20Вт20Вт20Вт20Вт20Вт20Вт20Вт20Вт

Обозначение кабелей :

(1) - КПСнг(А)-FRHF 1x2x2,5

(2) - КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5

(3) - КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5

(4) - СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52

02.D.9.1

(1), L=100 м

02.D.9.2

(1), L=105 м

02.D.9.4

(2), L=225 м

01.D.6.1

(1), L=170 м

01.D.9.1.2

(2), L=100 м

01.D.9.1

(1), L=100 м

2.D.9.2

(1), L=100 м

2.D.9.1

(1), L=100 м

3.D.9.1

(1), L=105 м

3.D.9.2

(1), L=105 м

4.D.9.1

(1), L=110 м

4.D.9.2

(1), L=110 м

5.D.9.1(1)

 L=115 м

5.D.9.2(1)

 L=115 м

3 x (1)

5 x (1)

7 x (1)

8 x (1)

10 x (1)

2 x (1)

2 x (2)

3 x (1)

2 x (2)

13 x (1)

5 x (2)

1.D.9.4

(4), L=10 м

Сигнал "Пожар" от АПС

Сигнал ГОЧС

1.D.9.5

(4), L=10 м

1 x (4)

1 x (1)

1,5Вт 1,5Вт

01.A.6.1

(4), L=100 м

1.2

1.1

1.3

1.4

user99
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