
Резервуар дизельного топлива
25 м³

Резервуар дизельного топлива
25 м³

Бак запаса холодной воды
11,8 м3

Бак запаса холодной воды
11,8 м3
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Условные обозначения:

- исходная холодная вода (В0)

- обратный трубопровод котлового контура (Т1.2)

- обратный трубопровод сетевого контура (Т2.2)

- подающий трубопровод котлового контура (Т1.1)

- подающий трубопровод сетевого контура (Т2.1)

- трубопровод дренажный безнапорный (Т96)

- химочищенная вода (Т94)
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Приложение Б
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Изометрическая проекция

Дымоходы
>650

продувочные и сбросные
свечи газопровода

Дыхательные трубопроводы
дизельного топлива

Узел учёта и редуцирования
газа
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