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План кровли
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Второй свет

Рама для установки наружных блоков
Суммарная нагрузка ~2100 кг

План кровли

ДВ1 1000х1000

Установка ДП8.1

В16 - RS 60-35 EC SILEO
на раме

В13 - K 315L EC
на раме над В16

В5 - DVCompact 15
на раме

940

В15 - KT 60-35-4
на раме над В5

47
60

А

+21.660

+20.490
+20.000

+22.820В5 - DVCompact 15

В15 - KT 60-35-4

4530

17
20

В5 - 500х300

В15 - 400х300
В14 - 400х250

ОЗК - 400х250
ОЗК - 400х300

ОЗК - 500х300

44
0

28
0

20
0

Выброс воздуха
отвод 45

затянуть сеткой 10х10
660

Вид А-А

В2 - DVCompact 10

1040

+21.660

+20.000

Вид Б-Б

Б

+19.750

+20.490

+22.820
+23.300

Выброс воздуха
отвод 45

затянуть сеткой 10х10

В2 - DVCompact 10

Выброс
затянуть сеткой

Выброс
затянуть сеткой

ВЕ1 - ф160
В12 - ф125
В8 - ф125

В8 - ф125

В2 - 300х250

В1 - 300х250

29
0

7403400

65
0

30
0

50
30

0

14
70 17

60 19
60

5030

67
0

51
30

В3 - K 315L EC

В

В

+20.360

+22.120

Вид В-В
Выброс воздуха

отвод 45
затянуть сеткой 10х10

В3 - K 315L EC

В3 - ф200

ДВ4 - 700х700

1200

Опора
из профиля
50х40

ДВ4 - 700х700

ДВ4 - ф800

Установка ДВ4
ВР-80-70-7,1ДУ-4-1,0Дн-Пр0-(400)

ДВ1 1000х1000

ДВ1 - ф800

Установка ДВ1
ВР-80-70-11,2ДУ-6-0,95Дн-Пр0-(600)

Опора
из профиля
50х40

Установка ДВ2.2
ВР-80-70-6,3ДУ-4-1,0Дн-Пр0-(600) ДВ2 - 600х600

L=15000

Установка ДВ3
ВР-80-70-6,3ДУ-4-0,95Дн-Лев0-(600)

ДВ3 - 650х450
на крыше лестничной клетки

10
70

15
10

2520

ОЗК ф200

ОЗК ф160

ОЗК 150х150
ОЗК 200х200

ОЗК ф200

ОЗК 200х200

ОЗК 150х150

ОЗК ф160

ОЗК - 500х300
ОЗК - 400х300
ОЗК - 400х250

ОЗК - 300х150

ОЗК - ф200

ОЗК - 300х250
2шт.

ОЗК - ф125 (2шт.)
ОЗК - ф160

ОЗК - 400х300

ОЗК - ф160

ОЗК - 300х150

ОЗК ф200

ОЗК ф200 (2шт.)
ОЗК 300х150
ОЗК 400х300

ОЗК ф200

ОЗК ф160
ОЗК ф125
ОЗК ф125

Установка ПД8.2

ДП8.2 600х300

Ж.решетка на фасад
S=4.6м2

отм.низ. +2,000


