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Название объекта Многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр»

Адрес здания

8 (495) 500-55-81

f

9. Площадь жилых помещений

A ст1, кв.м.

РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, 
проспект А.А. Кадырова
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3. Показатели геометрические

Фактическое 
значение 

Расчетное  
значение

П
од
п.

 и
 д
ат
а

А от, кв.м.

   фасадов

11 199,82

1. Общая информация

Шифр проекта

Адрес и телефон разработчика

Разработчик проекта

15.12.2015

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

ЗАО "ГОРПРОЕКТ", Королев В.В. (8-911-977-7730)

г. Москва, наб. Академика Туполева, 15/15 - 5эт.

14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в т.ч.:

11. Отапливаемый объем

Непрозрачный участок жилой части

А фас, кв.м.

Подп.
41

10. Расчетная площадь (общественных зданий) 84 788,03
V от, куб.м.

Лист

13. Показатель компактности здания

Изм.

стен. тип 1

Кол.уч.И
нв

. №
 п
од
л.

108 этажное, 5 секций

204-ЭЭ10.1.

Лист

Дата заполнения (число, месяц, год)

Асумм, кв.м. 137 743,85

kкомп 0,20

ЖБ каркас

12. Коэффициент остекленности фасада здания

А ж, кв.м.

А р, кв.м.

50 829,37

Расчетное количество жителей и служащих

0,77

3850

Отдельно стоящее

Назначение здания, серия

Размещение в застройке

Этажность, количество секций

Конструктивное решение

Количество номеров (аппартаментов) 278

Многофункциональный комплекс

Расчетное  значение

1. Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования теплозащиты

t н

681 749,40

-17

183 491,72

Обозначение 
показателя 

t от °С 0,9

2. Расчетные условия

z от сутки 159

Расчетный параметр
Обозначение 
параметра

Единица 
измерения

t подп

°С

Показатель

°С

3196

5. Расчетная температура внутреннего воздуха для
проектирования теплозащиты

t в °С 21

2. Средняя температура наружного воздуха за
отопительный период

3. Продолжительность отопительного периода

6. Расчетная температура теплого чердака

7. Расчетная температура технического подполья

t черд

204-ЭЭ10.1.
Дата

Приложение  2

Не предусмотрен проектом

5 ͦ С - автостоянка, 
16 ͦ С - техпомещения

°С

4. Градусосутки отопительного периода

ЖБ ригель (жилая часть) A ст2, кв.м.

8. Сумма площадей этажей здания

ГСОП ͦС*сут/год

2 862,65стен. тип 2

стен. тип 3 Непрозрачный участок общественной части A ст3, кв.м. 9 037,35

№ док


