
кровля

17 этаж

16 этаж

15 этаж

14 этаж

13 этаж

12 этаж

11 этаж

10 этаж

9 этаж

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

-1 этаж

-2 этаж

Секция 1

Секция 2

 PI PI

ввод от встроенной ТП

№1

ВП1

1
T
A
1
-
1
T
A
3

2
T
A
1
-
2
T
A
3

Панель ГРЩ

Ввод N1     (рабочий режим) Ввод N2     (рабочий режим)

Руст =

3150.28 кВт

Руст =

3906.28 кВт

Ррасч =

1044.41 кВт

Ррасч =

1283.89 кВт

Iрасч =

1665.73 А

Iрасч =

2047.67 А

cosφ =

0.95

cosφ =

0.95 кВт

Ввод N1    (пожарный режим) Ввод N2    (пожарный режим)

Ррасч =

720.35 кВт

Ррасч =

977.88 кВт

Iрасч =

1136.92 А

Iрасч =

1543.37 А

cosφ =

0.96

cosφ =

0.96 кВт

Ввод N1   (аварийный режим)

Руст =

7056.56 кВт

Ррасч =

2328.30 кВт

Iрасч =

3685.48 А

cosφ =

0.95

Панель ГРЩ (с учетом нагрузок панели АВР)

Ввод N1     (рабочий режим) Ввод N2     (рабочий режим)

Руст =

3409.93 кВт

Руст =

4060.03 кВт

Ррасч =

1087.06 кВт

Ррасч =

1364.94 кВт

Iрасч =

1733.75 А

Iрасч =

2176.94 А

cosφ =

0.95

cosφ =

0.95 кВт

Ввод N1    (пожарный режим) Ввод N2   (пожарный режим)

Ррасч =

920.00 кВт

Ррасч =

1114.13 кВт

Iрасч =

1452.02 А

Iрасч =

1758.41 А

cosφ =

0.96

cosφ =

0.96 кВт

ст. полоса 4х50

L1, L2, L3

N

PE

Щит ЩР.Тх-1-1

Рр=75,6 кВт

Iр=120,2А

cosf=0,96

1QF2

160

160

Ics=25кА

1QF3

160

160

Ics=25кА

1QF4

160

160

Ics=25кА

1QF1

160

160

Ics=25кА

1QF5

63

63

Ics=25кА

К панели АВР и ППУ
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)
-
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5
x
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ЩР.Тх-1-3

Рр=49,00 кВт

Iр=81,3 А

cosf=0,92

1QF6

63

63

Ics=25кА

1QF7

63

63

Ics=25кА

1QF8

32

63

Ics=25кА

2QF2

100

100

Ics=25кА

2QF3

80

100

Ics=25кА

2QF4

80

100

Ics=25кА

2QF1

63

63

Ics=25кА

2QF5

250

250

Ics=25кА

2QF6

200

200

Ics=25кА

2QF7

160

160

Ics=25кА

2QF8

25

25

Ics=25кА

ЩВ1-2-1

Рр=8,34 кВт

Iр=15,0 А

cosf=0,85

1QF2

125

125

Ics=25кА

1QF3

160

160

Ics=25кА

1QF4

160

160

Ics=25кА

1QF1

125

125

Ics=25кА

1QF5

200

200

Ics=25кА

ЩР.Тх1-1

Рр=77,87 кВт

Iр=121,3 А

cosf=0,98
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1QF6

50

50

Ics=25кА

ЩР.Тх1-2

Рр=56,15 кВт

Iр=87,5 А

cosf=0,98

1QF7

50

50

Ics=25кА

1QF8

63

63

Ics=25кА

2QF2

63

63

Ics=25кА

2QF3

250

250

Ics=25кА

2QF4

250

250

Ics=25кА

2QF1

63

63

Ics=25кА

2QF5

250

250

Ics=25кА

2QF6

125

125

Ics=25кА

2QF7

125

125

Ics=25кА

2QF8

125

125

Ics=25кА

ЩВ1К-1

Рр=31,0 кВт

Iр=55,7 А

cosf=0,96

Чиллер К1'

Рр=126 кВт

Iр=226 А

cosf=0,85

3QF1

125

125

Ics=25кА

3QF2

125

125

Ics=25кА

3QF3

125

125

Ics=25кА

3QF4

100

100

Ics=25кА

3QF5

125

125

Ics=25кА

3QF6

125

125

Ics=25кА

3QF7

125

125

Ics=25кА

3QF8

125

125

Ics=25кА

ВП2

Рабочий ввод 1 (2хВВГнг(А)-FRLS 5х120)

L=20м

Рабочий ввод 2 (2хВВГнг(А)-FRLS 5х120

L=20м

ВА50-45Про

4000

4000

4
0
0
0
/
5

ВА50-45Про

3200

3200

М

к ППУ

к ППУ

ММ

ВА50-45Про

4000

4000

2QF2

40

63

Ics=25кА

2QF3

20

63

Ics=25кА

2QF4

63

63

Ics=25кА

2QF1

40

63

Ics=25кА

2QF5

50

63

Ics=25кА

2QF6

160

160

Ics=25кА

2QF7

160

160

Ics=25кА

2QF8

160

160

Ics=25кА

2QF2

40

63

Ics=25кА

2QF3

20

63

Ics=25кА

2QF4

63

63

Ics=25кА

2QF1

40

63

Ics=25кА

2QF5

50

63

Ics=25кА

2QF6

160

160

Ics=25кА

2QF7

160

160

Ics=25кА

2QF8

160

160

Ics=25кА

4QF1

125

125

Ics=25кА

4QF2

125

125

Ics=25кА

4QF3

125

125

Ics=25кА

4QF4

125

125

Ics=25кА

4QF5

125

125

Ics=25кА

4QF6

125

125

Ics=25кА

4QF7

125

125

Ics=25кА

4QF8

125

125

Ics=25кА

ЩР.Тх-1-2

Рр=54,6 кВт

Iр=63,90 А

cosf=0,96

Щ
Р
Т
х
.
-
1
-
2

н
1

5
4
.
6

0
.
9
6

8
6
.
8

1
0
0

8
6
8
3

1
.
3
2

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
-
1
-
3

н
1

4
9

0
.
9
2

8
1
.
3

1
0
0

8
1
3
1

1
.
1
8

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
1
-
5

н
1

6
2
.
4
7

0
.
9
6

9
9
.
3

9
0

8
9
4
1

1
.
9
4

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
1
-
2

н
1

5
6
.
1
5

0
.
9
8

8
7
.
5

9
0

7
8
7
3

1
.
2
2

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
1
-
3

н
1

8
5
.
8
3

0
.
9
4

1
3
9
.
4

8
0

1
1
1
5
2

0
.
8
7

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
9
5

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
1
-
4

н
1

7
4
.
1
0

0
.
9
6

1
1
7
.
8

8
0

9
4
2
7

1
.
4
3

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

Щ
Р
Т
х
.
1
-
7

н
1

9
0

0
.
8
5

1
6
1
.
7

1
0
0

1
6
1
6
5

3
.
1
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
9
5

л
о
т
о
к

Щ
В
-
1
-
1

н
1

4
1
.
3
9

0
.
9
4

6
7
.
2

6
0

4
0
3
3

1
.
2
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
2
5

л
о
т
о
к

Щ
В
-
1
-
2

н
1

6
.
6

0
.
9
6

1
0
.
5

1
2
0

1
2
6
0

0
.
9
5

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
1
0

л
о
т
о
к

Щ
В
-
1
-
3

н
1

2
0
.
2

0
.
9
6

3
2
.
1

5
0

1
6
0
6

0
.
7
6

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
7
0

л
о
т
о
к

Щ
В
2
К
-
1

н
1

1
4
.
2

0
.
9
6

2
2
.
6

1
2
0

2
7
1
0

1
.
2
8

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
1
6

л
о
т
о
к

Щ
В
2
К
-
2

н
1

1
4
.
2

0
.
9
6

2
2
.
6

1
2
0

2
7
1
0

1
.
2
8

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
1
6

л
о
т
о
к

Щ
Р
1
-
3

н
1

6
4
.
6
8
0
0

0
.
9
6

1
0
2
.
9

1
2
0

1
2
3
4
4

1
.
8
7

В
В
Г
н
г
(
А
)
-

H
F

5
x
5
0

л
о
т
о
к

ЩР.Тх1-3

Рр=85,83 кВт

Iр=139,4 А

cosf=0,94

ЩР.Тх1-4

Рр=74,10 кВт

Iр=115,4 А

cosf=0,98

ЩР.Тх1-5

Рр=62,47 кВт

Iр=99,4 А

cosf=0,96
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ЩР.Тх1-6

Рр=13,70 кВт

Iр=24,6 А

cosf=0,85

ЩР.Тх1-8

Рр=15,15 кВт

Iр=99,4 А

cosf=0,96

ЩР.Тх1-9

Рр=3,15 кВт

Iр=5,7А

cosf=0,96

ЩР.Тх1-7

Рр=90 кВт

Iр=161,7 А

cosf=0,85

ЩВ-1-1

Рр=41.39 кВт

Iр=67,2А

cosf=0,94

ЩВ-1-2

Рр=6,6 кВт

Iр=11,9А

cosf=0,85

ЩВ-1-3

Рр=20,20 кВт

Iр=36,3А

cosf=0,85

ЩВ1-1

Рр=20,84 кВт

Iр=33,1А

cosf=0,96

ЩВ1-2

Рр=32,76 кВт

Iр=52,1А

cosf=0,96

ЩВ1-3

Рр=31,56 кВт

Iр=50,2А

cosf=0,96

ЩВ2К-1

Рр=14,20 кВт

Iр=25,5А

cosf=0,85

ЩВ2К-2

Рр=14,20 кВт

Iр=25,5А

cosf=0,85

Чиллер К2'

Рр=90 кВт

Iр=143 А

cosf=0,85

Чиллер К3'

Рр=70,4 кВт

Iр=112,5 А

cosf=0,85
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Рр=32,34 кВт
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Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А
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ЩР1-7

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР1-8

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР1-9

Рр=32,34 кВт
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cosf=0,96
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Рр=34,91 кВт

Iр=51,4А
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Рр=42,2 кВт

Iр=67,1А

cosf=0,96

ЩР2-6-2

Рр=34,91 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96
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cosf=0,96
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Рр=42,2 кВт

Iр=67,1А

cosf=0,96
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Рр=42,2 кВт

Iр=67,1А

cosf=0,96
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Рр=34,91 кВт
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Рр=42,2 кВт

Iр=67,1А

cosf=0,96
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ЩР2-10-1

Рр=42,2 кВт

Iр=67,1А

cosf=0,96
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Рр=42,2 кВт
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ЩР3-2-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-3-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-2-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-3-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-6-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-7-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-6-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-7-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-8-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-9-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-8-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-9-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-4-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-5-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-4-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-5-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-10-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-11-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-10-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-11-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-12-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-13-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-12-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-13-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-14-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-15-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-14-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-15-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-16-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-17-1

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-16-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96

ЩР3-17-2

Рр=32,34 кВт

Iр=51,4А

cosf=0,96
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ЩО1-3

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-4

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-5

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-6

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-7

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-2-1

Рр=3,54 кВт

Iр=4,0А

cosf=0,96

ЩО1-8

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-9

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-10

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-11

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-12

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-13

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-14

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО1-15

Рр=1,44 кВт

Iр=2,3А

cosf=0,96

ЩО2-3

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-4

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-5

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-6

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-7

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-2

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-8

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-9

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-10

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-11

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-12

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-13

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-14

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-15

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-16

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО2-17

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-3

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-4

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-5

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-6

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-7

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-2

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-8

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-9

Рр=0,63 кВт

Iр=1,0А

cosf=0,96

ЩО3-10

Рр=0,63 кВт
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