
Характеристика систем П1-С/а – П8-С/а, В1-С/а – В15-С/а , П1-С/о – П4-С/о и В1-С/о – В12-С/о 
 Таблица 2 (начало) 
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Формат А3 

Обо-
значе-

ние 
си-

стемы 

Кол. 
сис- 
тем 

Наименование 
обслуживаемого помещения 

(технологического 
оборудования) 

Тип 
установки 
(агрегата) 

Вентилятор  Электродвигатель  Воздухонагреватель  Фильтр  Насос  

Примечание  

Тип, ис-
полнение 

по 
взрыво-
защите 

№ 
Схема 
испол-
нения 

П
ол

ож
ен

ие
 

L, 
м3/ч 

Р, 
Па 

n, 
об/мин 

Тип, 
исполнение 

по 
взрывозащите 

N, 
кВт 

n, 
об/мин 

Тип Кол. 

Т–ра 
нагрева, 
С 

Расход 
тепла 

Вт 
(ккал/ч) 

Р, 
Па 
(кгс/ 
м2) 

Тип 

Р, 
Па 
(кгс/ 
м2) 

Кол. Тип 
Производи-
тельность, 

м3/ч 

Н, 
м.вод.

ст 

N, 
кВт 

от до 

1 этаж 

П1-
С/а 

1 Экспресс-кофейня 3070 600 1,1 

П2-
С/а 

1 

Помещение админи-
страции УК, помещение 
охраны, гардеробная 
персонала, коридор 
(03.03), Помещение СДУ 

1025 450 0,4 

П3-
С/а 

1 Офис 180 300 0,11 

П4-
С/а 

1 Офис 240 300 0,16 

П5-
С/а 

1 
Приемный пункт 
химчистки 

300 300 0,16 

П6-
С/а 

1 Офис 120 200 0,11 

П7-
С/а 

1 Офис 240 300 0,16 

В1-
С/а 

1 Экспресс-кофейня 2550 500 2,2 

В2-
С/а 

1 
Помещение админи-
страции УК, помещение 
охраны 

830 400 0,6 

В3-
С/а 

1 Офис 180 300 0,11 

В4-
С/а 

1 Офис 240 300 0,16 

В5-
С/а 

1 Лобби 300 300 0,16 

В6-
С/а 

1 Офис 120 200 0,1 

В7-
С/а 

1 Офис 240 300 0,16 

В8-
С/а 

1 Санузел 50 250 0,06 

В11-
С/а 

1 
Подсобное помещение, 
помещение персонала 
(экспресс-кафе) 

590 400 0,295 



Таблица 2 (продолжение) 
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Наименование 
обслуживаемого помещения 

(технологического 
оборудования) 

Тип 
установки 
(агрегата) 

Вентилятор  Электродвигатель  Воздухонагреватель  Фильтр  Насос  

Примечание  

Тип, ис-
полнение 

по 
взрыво-
защите 

№ 
Схема 
испол-
нения 

П
ол

ож
ен

ие
 

L, 
м3/ч 

Р, 
Па 

n, 
об/мин 

Тип, 
исполнение 

по 
взрывозащите 

N, 
кВт 

n, 
об/мин 

Тип Кол. 

Т–ра 
нагрева, 
С 

Расход 
тепла 

Вт 
(ккал/ч) 

Р, 
Па 
(кгс/ 
м2) 

Тип 

Р, 
Па 
(кгс/ 
м2) 

Кол. Тип 
Производи-
тельность, 

м3/ч 

Н, 
м.вод.

ст 

N, 
кВт 

от до 

В12-
С/а 

1 Санузел (экспресс-кафе) 50 250 0,06 

В13-
С/а 

1 Душевая, санузел, ПУИ 195 300 0,11 
100,2 
(10,0) 

FRU EU3 
59 

(5,9) 
1 

Смесительный узел 
SMEX 40-2.5 

1,04 0,42 0,071 

В14-
С/а 

1 Кладовая грязного белья 30 200 0,06 

В15-
С/а 

1 Кладовая чистого белья 20 200 0,06 

2-23 этажи 

П1-
С/о 

1 
Офисы 2-13 этаж  
(пожарный отсек №2) 

15840 1500 15,0 

В1-
С/о 

1 10320 1500 11,0 рекуператор 1 - - - - - - - - - 

П2-
С/о 

1 
Офисы 2-13 этаж  
(пожарный отсек №2) 

13680 1500 15,0 

В2-
С/о 

1 8160 1500 7,5 рекуператор 1 - - - - - - - - - 

П3-
С/о 

1 
Офисы 14-23 этаж  
(пожарный отсек №3) 

13200 1500 15,0 

В3-
С/о 

1 8600 1500 7,5 рекуператор 1 - - - - - - - - - 

П4-
С/о 

1 
Офисы 14-23 этаж  
(пожарный отсек №3) 

11400 1500 15,0 

В4-
С/о 

1 6800 1500 7,5 рекуператор 1 - - - - - - - - - 

В5-
С/о 

1 
Санузлы типовых этажей 
(пожарный отсек №2) 

3120 700 2,2 

В6-
С/о 

1 
Санузлы типовых этажей 
(пожарный отсек №2) 

3120 700 2,2 

В7-
С/о 

1 
Санузлы типовых этажей 
(пожарный отсек №3) 

2600 700 1,5 

В8-
С/о 

1 
Санузлы типовых этажей 
(пожарный отсек №3) 

2600 700 1,5 

В9-
С/о…
В12-
С/о 

1 
Машинное отделение 
лифта 

250 100 0,1 
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ДУ парковка

ЛФ3 ЛФ3

ЛФ1

ЛФ2

ЛФ1

-0,050

-0,050

±0,000

±0,000

±0,000

-0,050

+0,100

-0,050 0,000-0

0,000

-0,050

1
:1

2
04.02

04.01

01.02

02.01

01.01

01.11

03.05
03.07

03.06

03.08

03.09

04.0604.05

02.02

04.07

04.03

03.02

03.01

04.09

03.03

04.04

01.09

01.08

01.04

01.03

01.10

01.06

Примечание

665,16 m 2

72,39 m 2

13,26

4,06

1,43

2,34

2,36

6,28

13,82

15,76

13,08

79,01 m 2

6,15

7,40

4,37

12,21

48,88

20,57 m 2

3,20

3,57

13,80

148,67 m 2

22,35

49,48

56,45

20,39

344,52 m 2

15,68

15,68

11,47

3,59

6,33

40,18

8,25

6,69

18,99

143,19

15,97

24,91

12,42

8,92

12,25

Площадь

Помещение СДУ

ПУИ

С/У

Душ

Гардероб

Тамбур

Коридор

Помещение администрации УК

Пом. охраны

С/У

Приемочная

Помещение персонала

Подсобное помещение

Обеденный зал

Кладовая чистого белья

Кладовая грязного белья

Приемная химчистки

Офис

Офис

Офис

Офис

ЛК 2

ЛК 1

Тамбур

С/У

С/У

Помещение общественного назначения

ЛХ

Тамбур

Коридор

Вестибюль

ЛК 4

ЛХ

ЛК 3

ЛК 2

ЛК 1

Наименование помещения

03.09

03.08

03.07

03.06

03.05

03.04

03.03

03.02

03.01

02.05

02.04

02.03

02.02

02.01

04.06

04.05

04.04

04.07

04.03

04.02

04.01

05.02

05.01

04.09

04.08

01.11

01.10

01.09

01.08

01.07

01.06

01.05

01.04

01.03

01.02

01.01

Номер

Нежилая часть. Помещения сервиса

Нежилая часть. Помещения общественного питания

Нежилая часть. Помещения общего пользования

Нежилая часть. Офисы

Нежилая часть. МОП

Экспликация помещений 1-го этажа

3 4 5 6 7 8

9

1/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

1500х1500

АРН

200х400

РВр-1

4АПН 600 х 600 + 3КСД

600х600

4АПН 600 х 600 + 3КСД

600х600

4АПН 600х600+3КСД

250х450

РВр-1

600х600

4АПН 600х600+3КСД

250х450

РВр-1

200х500

РВр-1

150х150

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

200 х100

РВр-1
200 х100

РВр-1

150х200

РВр-1

150 х100

РВр-1

150х150

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1
150х150

РВр-1

150х300

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х300

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

1500х1500

РН

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

1500х1500

РН 1500х1500

РН

1500х1500

РН

В2-С/о
700x800

В1-С/о
600x800

В4-С/а
Ф160

П4-С/а
Ф160

В7-С/а
Ф160

В3-С/а

В4-С/а

П3-С/а
Ф160

П8-С/а

П3-С/а

П4-С/а

П1-С/о
700x900

В7-С/а
Ф160

П6-С/а
Ф125

Ф125

КЛОП-1(60)-НЗ

600x500

В14-С/а
Ф100

В1-С/а

В11-С/а

В7-С/а

В6-С/а

В2-С/а

В13-С/а
Ф100

П6-С/а

П7-С/аВД1-с/а
600x500

ПД1-с/а
600x300

П2-С/а

В13-С/а

Ф160

Ф160

Ф160

Ф160

Ф160

Ф125

Ф160

Ф200

Ф160

Ф200

1500x1500

Ф315

Ф250

Ф200

Ф200

Ф250

Ф100

Ф160

Ф315

Ф100 Ф125

Ф100

500x300

Ф160

Ф160

500x300
Ф160

Ф160

Ф160
Ф160Ф160

Ф160

Ф100

В4-С/п
Ф315

В2-С/о
600x800

Ф160

Ф100

100x1501500x1500

Ф315

1250x1000

950x500

Ф2501500x1500 Ф160

Ф400
Ф315

1500x1500

Ф160
Ф160

Ф160
600x1200

Ф315

1500x850

1500x850

Ф160

500x250
П1-С/а
Ф160

П2-С/о
2000x700

В8-С/а
Ф100

П1-С/а
П1-С/а
600x300
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Востоков
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6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,

САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.

Корпус С

План 1-го этажа на отм. +0.000

(Вентиляция сводный)

Р 5



ДУ парковка

ЛФ3 ЛФ3

ЛФ1

ЛФ2

ЛФ1

-0,050

-0,050

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

-0,050

+0,100

-0,050 0,000-0

0,000

-0,050

1
:1

2

04.02

04.01

01.02

02.01

01.01

01.11

03.05
03.07

03.06

03.08

03.09

04.0604.05

02.04

02.02

04.07

04.03

03.02

03.01

04.09

03.03

04.04

01.09

01.08

01.04

01.03

01.10

01.06

Примечание

665,16 m 2

72,39 m 2

13,26

4,06

1,43

2,34

2,36

6,28

13,82

15,76

13,08

79,01 m 2

6,15

7,40

4,37

12,21

48,88

20,57 m 2

3,20

3,57

13,80

148,67 m 2

22,35

49,48

56,45

20,39

344,52 m 2

15,68

15,68

11,47

3,59

6,33

40,18

8,25

6,69

18,99

143,19

15,97

24,91

12,42

8,92

12,25

Площадь

Помещение СДУ

ПУИ

С/У

Душ

Гардероб

Тамбур

Коридор

Помещение администрации УК

Пом. охраны

С/У

Приемочная

Помещение персонала

Подсобное помещение

Обеденный зал

Кладовая чистого белья

Кладовая грязного белья

Приемная химчистки

Офис

Офис

Офис

Офис

ЛК 2

ЛК 1

Тамбур

С/У

С/У

Помещение общественного назначения

ЛХ

Тамбур

Коридор

Вестибюль

ЛК 4

ЛХ

ЛК 3

ЛК 2

ЛК 1

Наименование помещения

03.09

03.08

03.07

03.06

03.05

03.04

03.03

03.02

03.01

02.05

02.04

02.03

02.02

02.01

04.06

04.05

04.04

04.07

04.03

04.02

04.01

05.02

05.01

04.09

04.08

01.11

01.10

01.09

01.08

01.07

01.06

01.05

01.04

01.03

01.02

01.01

Номер

Нежилая часть. Помещения сервиса

Нежилая часть. Помещения общественного питания

Нежилая часть. Помещения общего пользования

Нежилая часть. Офисы

Нежилая часть. МОП

Экспликация помещений 1-го этажа

3 4 5 6 7 8

9

1/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

600х600

4АПН 600х600+3КСД

250х450

РВр-1

600х600

4АПН 600х600+3КСД

250х450

РВр-1

200х500

РВр-1

150х150

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1
200 х100

РВр-1

150х200

РВр-1

150 х100

РВр-1

150х300

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

1500х1500

РН

1500х1500

РН 1500х1500

РН

1500х1500

РН

В2-С/о
700x800

В1-С/о
600x800

В4-С/а
Ф160

В7-С/а
Ф160

В3-С/а

В4-С/а

П8-С/а

П3-С/а

П4-С/а

В7-С/а
Ф160

Ф125

КЛОП-1(60)-НЗ

600x500

В14-С/а
Ф100

В1-С/а

В11-С/а

В7-С/а

В6-С/а В2-С/а

В13-С/а
Ф100

П6-С/а

П7-С/а

ВД1-с/а
600x500

ВД-37/п
1200x600

П2-С/а

В13-С/а

Ф160

Ф160

Ф200

Ф250

В4.1-С/п
Ф160

В8-С/п
Ф160

В9-С/п
Ф160

В12-С/п
Ф100

Ф315

Ф125

Ф100

500x300

Ф160

Ф160

500x300
Ф160

Ф100

В2-С/о
600x800

Ф160

Ф100

100x150

950x500

Ф250

Ф160
Ф160

600x1200

Ф315

500x250

В8-С/а
Ф100

П1-С/а

Ф400

600x800

500x300

Ф160Ф160

Ф250

Ф160

Ф355

Ф160

Ф160
950x500

Ф400

950x500

200x500

Ф200

600x800

Ф160

Ф160

Ф100

Ф160
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

Разработал

Формат А2А

Востоков

Фатальчук
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6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,

САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.

Корпус С

План 1-го этажа на отм. +0.000

(Вентиляция вытяжка)

Р 6



ДУ парковка

ЛФ3 ЛФ3

ЛФ1

ЛФ2

ЛФ1

-0,050

-0,050

±0,000

±0,000

±0,000

-0,050

+0,100

-0,050 ±0,000-0,050

±0,000

-0,050

1
:1

2
1

:1
2

04.02

04.01

01.02

02.01

01.01

01.11

03.05
03.07

03.06

03.08

03.09

04.0604.05

01.05

02.02

04.07

04.03

03.02

03.01

04.09

03.03

03.04

04.04

04.08

01.09

01.08

01.04

01.03

01.07

01.10

01.06

Примечание

665,16 m 2

72,39 m 2

13,26

4,06

1,43

2,34

2,36

6,28

13,82

15,76

13,08

79,01 m 2

6,15

7,40

4,37

12,21

48,88

20,57 m 2

3,20

3,57

13,80

148,67 m 2

22,35

49,48

56,45

20,39

344,52 m 2

15,68

15,68

11,47

3,59

6,33

40,18

8,25

6,69

18,99

143,19

15,97

24,91

12,42

8,92

12,25

Площадь

Помещение СДУ

ПУИ

С/У

Душ

Гардероб

Тамбур

Коридор

Помещение администрации УК

Пом. охраны

С/У

Приемочная

Помещение персонала

Подсобное помещение

Обеденный зал

Кладовая чистого белья

Кладовая грязного белья

Приемная химчистки

Офис

Офис

Офис

Офис

ЛК 2

ЛК 1

Тамбур

С/У

С/У

Помещение общественного назначения

ЛХ

Тамбур

Коридор

Вестибюль

ЛК 4

ЛХ

ЛК 3

ЛК 2

ЛК 1

Наименование помещения

03.09

03.08

03.07

03.06

03.05

03.04

03.03

03.02

03.01

02.05

02.04

02.03

02.02

02.01

04.06

04.05

04.04

04.07

04.03

04.02

04.01

05.02

05.01

04.09

04.08

01.11

01.10

01.09

01.08

01.07

01.06

01.05

01.04

01.03

01.02

01.01

Номер

Нежилая часть. Помещения сервиса

Нежилая часть. Помещения общественного питания

Нежилая часть. Помещения общего пользования

Нежилая часть. Офисы

Нежилая часть. МОП

Экспликация помещений 1-го этажа

3 4 5 6 7 81/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

1500х1500

АРН

200х400

РВр-1

4АПН 600 х 600 + 3КСД

4АПН 600 х 600 + 3КСД

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х150

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

200х300

РВр-1

150х150

РВр-1

150х300

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

150х250

РВр-1

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

1500х1500

АРН

П4-С/а
Ф160

В7-С/а

В4-С/а

П3-С/а
Ф160

П5-С/а

П3-С/а

П4-С/а

П1-С/о
700x900

П6-С/а
Ф125

В1-С/а

В11-С/а

В7-С/а

В6-С/а В2-С/а

П6-С/а

П7-С/аВД1-с/а
600x500

ПД1-с/а
600x300

П2-С/а
В13-С/а

Ф160

Ф160

Ф160

Ф125

Ф160

Ф200

Ф160

Ф200

1500x1500

Ф315

Ф250

Ф200Ф100

Ф160

Ф100

Ф160

Ф160
Ф160Ф160

Ф160

1500x1500

Ф315

1250x1000

1500x1500 Ф160

Ф400

Ф315

1500x1500

Ф160

1500x850

1500x850

Ф160

П1-С/а
Ф160

П2-С/о
2000x700

П1-С/а

П1-С/а
600x300

Ф160

Ф160

Ф160

Ф160

Ф160
Ф160

1250x1000

1250x1000

1250x1000

Ф160

Ф125

500x300

Ф200

Ф200

150х150

РВр-1

Ф100

Ф160

Ф315

Ф160

1900x1000

500x300

600x300

Ф160

1500x850

1500x850

Ф200
1250x1000

Ф160

Ф125

500x300

Ф160

Ф315

Ф250

Ф160

П2-С/о
800x700
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6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,

САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.

Корпус С

План 1-го этажа на отм. +0.000

(Вентиляция приток)

Р 7



3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

400x200
КЛОП-1(60)-НО
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6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План 2-го этажа на отм. +7.500
(Вентиляция)

Р 8



3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

400x200
КЛОП-1(60)-НО

Т1
ø80х3.0

Т2
ø80х3.0
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Формат А2А
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6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План 3-го этажа на отм. +11.200
(Вентиляция)
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3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

400x200
КЛОП-1(60)-НО
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ø80х3.0

Т2
ø80х3.0

ø80х3

ø80х3
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Разработал

Формат А2А

Востоков
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41
6/
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П-
85

6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План 4-12 типового этажа (Вентиляция)
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3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

200 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

150 х100
РВр-1

ø80х3

ø80х3

1650 1680 4170 900 3100 2000 3300 2700 5700 4150

35
00
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50
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33
50

44
50
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50
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50
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00
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0
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00
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РВр-1

ГИП
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ЛистСтадия Листов
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 п
од
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ат
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. №

Разработал

Формат А2А

Востоков

Фатальчук

03
41
6/

УК
С-

П-
85

6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План 13-го этажа на отм. +47.200
(Вентиляция)
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3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

В8-С/о
Ф125

В7-С/о
Ф125

В14-С/а
Ф100

В15-С/а
Ф100

В13-С/а
Ф125

В2-С/п
1200x700

ø80х3

ø80х3

В5-С/о
500x200

В6-С/о
500x200

В8-С/о
Ф125

В7-С/о
Ф125

В14-С/а
Ф100

В13-С/а
Ф125

В8-С/а
Ф100

В12-С/а
Ф100 ø80х3

ø80х3

Ф125

Ф125

Ф100

РВр-1 200х100
L50

РВр-1 200х100
L50

Ф125

1650 1680 4170 900 3100 2000 3300 2700 5700 4150
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РВр-1
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РВр-1

РВр-1 150х100
L25

РВр-1 150х100
L25

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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ов
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Разработал

Формат А2А

Востоков

Фатальчук

03
41
6/

УК
С-

П-
85

6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План 14-23 типового этажа
(Вентиляция)
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3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

300
300

ø80х3

ø80х3

В2-С/ъ

ПВ3-С/о П4-С/о

В14-С/а

В15-С/а

В8-С/о

В8-С/а
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5175 6315970
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В12-С/о
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ГИП

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Разработал

Формат А2А

Востоков

Фатальчук

03
41
6/
УК
С-
П-
85
6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План технического этажа на отм.
+86.800 (Вентиляция)
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3 4 5 6 7 8 91/С 3/С 5/С 7/С

Б/1

А/С

В/1

Г/1

Д/1

И/С

Е/1

Б/С

В/С

Г/С

Д/С

Е/С

Ж/С

М

ВД6-С/о

ВД2-С/о
ВД1-С/о

ПД2-С/о

ВД4-С/о

ВД1-с/а

ВД-37/п

В1-С/п

ПД1-с/а

ПД4-С/о

ПД1-С/о

ПД3-С/О

В2-С/п

ВД3-С/о

ВД5-С/о

ПД6-С/о

ПД5-С/о

ПД8-С/о

ПД11-С/о
ПД10-С/о

ПД12-С/о

ПД9-С/о

ПД6-С/оПД5-С/о

1700

1815

650 750 1615
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0
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0

11
90
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0
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5
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00
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0

15
00
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В10-С/о
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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ов
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 №

 п
од

л.
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дп
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а
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. и
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. №

Разработал

Формат А2А

Востоков

Фатальчук

03
41
6/
УК
С-
П-
85
6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1
Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,
САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

План кровли (Вентиляция)
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750х550

L=17700

800x800

КЛОП-3(60)-НЗ-М

EI180

750х550

L=17700

800x800

+89.950

750x550

+87.075

ПВ1-С/о

600x800

КЛОП-1(60)-НО

EI180

450x1100

-2.500
-2.500

EI60

EI60

+45.950

+35.150

+13.550

+17.150

+9.950

-5.750

600х800

L=10320

EI60

EI60

1500х1500

РН

600х800

L=10320

1500x1500

+47.200

EI60

низ +5.550
950x500

низ +5.000
950x500

низ +5.950
600x800

низ +5.550
1500x1500

низ -2.500
600x800

низ -3.710
1000x700

низ -1.940
600x800

-5.750

1100х600

L=15840

450х1100

700х900

+0.000

ПВ1-С/о

450х1100

1100х600

700x900

КЛОП-1(60)-НО 1100x600

КЛОП-1(60)-НО

к ПВ1-С/о

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

400x200

КЛОП-1(60)-НО

EI60

EI180

EI60

400х200

400х200

700х900

650х850

550х800

500х650

550х800

500х650

EI60

350х550

400х200

+10.550

+14.150

+17.750

+24.950

+28.550

+32.150

+35.750

+39.350

+42.950

+46.550

700х900

L=15840

+86.975

ВД1-С/о

1100x1100

КЛОП-3(60)-НЗ-М
1200x650

1200x650

L=2200

500х200

500x200

КЛОП-1(60)-НО

L=2200

500х300

L=2200

550х550

+86.960

EI180

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

200 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

150 х100

РВр-1

500x200

Ф100

Ф125

L=400

Ø160

L=100

Ø125

L=600

Ø200

L=100

Ø125

L=800

300х200

L=200

Ø125

L=1200

350х200

L=1600

400х200

L=200

Ø125

L=1800

400х200

L=2000

450х200

L=200

Ø125

L=2200

500х200

L=2200

500х200

+47.200

EI180

EI60

EI180

В4-С/а

Ø160

ГТК

Ø160

КЛОП-1(60)-НО

L=240

Ø160

L=240

Ø160

+5.700

+5.850

+5.700

+7.050

Ø125

L=120

Ø125

КЛОП-1(60)-НО

Ø125

Ø125

В6-С/а

Ø125

ГТК

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

700x600

КЛОП-1(60)-НЗ

+47.200

EI60

750x550

700x600

750x550

EI60

750x550

EI60

EI180

EI60

750x550

700x600

+43.725

+40.125

+36.525

+29.325

+14.925

+7.725
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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Разработал

Формат А1А

Востоков

Фатальчук

0
3
4
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/
У
К
С
-
П
-
8
5
6 Проверил Найдёнов

Н.Контроль Найдёнов

04/05/18-АГ-С-ОВ2.2.1

Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,с объектами

социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г. Москва,

САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.

Корпус С

Схема систем вентиляции П1-С/о,

В1-С/о, В5-С/о, В4-С/а, В6-С/а,

ПД1-С/о, ВД1-С/о
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ПД1 -С/о

В1-С/о,

П1-С/о,

ВД1-С/о

В5-С/о

В5-С/о1

В4-С/а

В6-С/а



EI60+из

EI180+из

1500х1500
АРН

1500х1500
АРН

800х700
L=13680

750х1100
L=13680 1300х500

-5.580

-5.750

ПВ2-С/о

750х1100

1100х750

750х1100

850х1450

1500х1500

1500х1500

1500х850

+5.500

2000х700
1250х1000 800х700

800х700

EI60+из

EI60+из

-1.600

-1.950

-2.350

-2.350

EI60

EI60

+7.750

+11.350

+14.950

+18.550

+22.150

EI60

+32.950

+40.150

+43.750

+14.050

+17.650

+20.850
+21.250

+24.850

+28.450

+32.050

+35.650

+39.250

+42.850

+46.450

+47.200

EI60

EI60

EI180

EI60

+87.912

700x600
КЛОП-3(60)-НЗ-М

EI180

800х800

700х600

ПД2-С/о

ПВ2-С/о

-5.750

800x700
КЛОП-1(60)-НО

600x800
КЛОП-1(60)-НО

800х700
L=8160

1300х500

+0.000

+0.000

EI180

EI60

EI180

EI60

700х800

EI60

1500х1500
РН

950х500
1500х1500

+4.950

+5.550

+5.550

600х800

1000х750

1000х750

+46.325

+39.125

+35.525

+31.925

+28.325

+24.725

+21.125

+17.525

О.С. 2
О.С.

низ -3.710
1200x700

ВД2-С/о

1100x1100
КЛОП-3(60)-НЗ-М EI180

1100х700
L=30300+87.440

Сетка Ф160
L240

Ø160
КЛОП-1(60)-НО

В7-С/а

Ø160
ГТК

Ø160
ГТК

+5.770

+5.620

+6.970

+5.620

+5.320

Ø160
КОБ

L=240
Ø160

РВр-1 500х200
L290

РВр-1 150х150
L40

Ø200
ГТК

Ø200
КОБ

В11-С/а

L=290
Ø200

L=330
Ø200+6.745

+6.850

+5.000
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САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

Схема систем вентиляции В2-С/о,
ВД2-С/о, П2-С/о, ПД2-С/о, П3-С/а

--П8-С/а, В7-С/а, В11-С/а
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77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

Схема систем вентиляции ПВ3-С/о,
ПВ4-С/о, ВД3-С/о, ПД3-С/о,  ВД4-С/о,

ПД4-С/о
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САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером

77:09:0005004:113 Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой

Офисные помещения.
Корпус С

Схема систем вентиляции В1-С/а,
В2-С/а, В6-С/а, В8-С/а,

В7-С/о--В15-С/о
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