
7
3
9
0

2
5
6

2
0

7
3
9
0

4
0
4

0
0

25390

20396

1 2 3

А

Б

В

Г

Д

Е

6
9
9
0

9
1

6
0

7
7
1

0
9
1

5
0

6
9
9
0

16 м²

Лестничная клетка

20

38 м²

Кабинет

1

16 м²

Лестничная клетка

21

51 м²

Кабинет

3

43 м²

Кабинет

4

51 м²

Кабинет

6

Коридор

15

Коридор

17

12 м²

Коридор

11

5 м²

Тамбур

25

5 м²

Подсобное

27

5 м²

Пункт охраны

26

55 м²

Кабинет

9

13 м²

Коридор

14

Коридор

13

Фойе

24

47 м²

Кабинет

5

11 м²

Коридор

10

21 м²

Котельная

23

Электрощитовая

22

38 м²

Кабинет

7

18 м²

Кабинет

8

5 м²

Коридор

16

11 м²

С/у

19

С/у

18

47 м²

Кабинет

2

Коридор

12

7-ARS/R UNI LED -

Формат А2

док. Подпись N ЛистКол.уч. Изм. Дата

Cтадия     Лист      Листов

Р

Разраб.

Н. контр.

Нач. отд.

Провер.

План расположения оборудования и

"А" "А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

прокладки сетей освещения 1-го этажа

ЩО1 ЩО1аI

I I

I I

I I

I I I I I I

400лк
гр.1-1

гр.1-1
гр.1-3

гр.1-2

ЯТПР-0,25

50лк

150лк

гр.1-2

гр.1-2

гр.1-2

гр.1-2

25
0,5

гр.1-4 гр.1-4

гр.1-5

гр.1-5

гр.1-5

гр.1-6

гр.1-6гр.1-7

гр.1-7

гр.1-8

гр.1-8

гр.1-8

гр.1-8

гр.1-9

гр.1-9

гр.1-8

гр.1а-1

гр
.1
а
-1

гр.1а-1

400лк
400лк

400лк

400лк400лк

400лк

400лк

400лк

75лк

75лк

гр.1а-2

гр.1а-3

гр.1а-2

гр.1а-2

гр.1а-2

гр.1а-2

гр.1а-2

гр.1а-4

гр.1а-4

гр.1а-4

гр.1а-4

гр.1а-5

гр.1а-2

30

9-ARS/R UNI LED -
30

2-ARS/R UNI LED -
30

СD LED
2,5

13

2-ARS/R UNI LED -
30

2-СD LED
2,3

13

6-OD LED
2,3

12

2-СD LED
2,3

13

9-ARS/R UNI LED -
30

8-ARS/R UNI LED -
30

3-ARS/R UNI LED -
30

  OD LED
 -
12

СD LED
2,5

13

  ARS/R UNI LED -
30

9-ARS/R UNI LED -
30

9-ARS/R UNI LED -
30

12-ARS/R UNI LED -
30

4-ARS/R UNI LED -
30

8-ARS/R UNI LED -
30

2-СD LED
2,3

13

6-OD LED
2,3

12

2-СD LED
2,3

13

СD LED
2,5

13

2-
A
RS

/R
 U

NI
 L

ED
-3
0

2-ARS/R UNI LED -
30

2-
A
RS

/R
 U

NI
 L

ED
-3
0

2-
A
RS

/R
 U

NI
 L

ED
-3
0

2-ARS/R UNI LED -
30

гр.1-2

План расположения оборудования и прокладки сетей освещения 1-го этажа

гр.1а-3

гр.1а-5

Электроснабжение

ГИП

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
. 
  

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
  

  
 В

з
а
м
. 
и
н
в
. 
N
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