
Имя проекта:  
Объект: Газопровод 
Система: отр. температурный перепад + снег 
Дата создания проекта:  
Дата создания таблицы: 11-11-2019 | 11:09:47 
 
Таблица A.1. Нагрузки на неподвижные опоры трубопроводов и оборудование. 
Результаты расчёта 

№ опоры 
№ участка/ 

узла 
№ 

сечения 

Краткая 
характерист

ика 
опоры 

Статическое воздействие 

D x S, 
мм 

Рабочее состояние Испытания 

Силы,кН 
Моменты,кН·м 

Силы,кН 
Моменты,кН·м 

Px 
Mx 

Py 
My 

Pz 
Mz 

Px 
Mx 

Py 
My 

Pz 
Mz 

ШРП 3  мёртвая 
0.01 
0.03 

0.00 
0.07 

-0.19 
0.00 

   57 x 3.5 

Врезка 4  мёртвая 
0.00 
0.37 

-0.14 
-0.00 

-1.09 
-0.01 

   57 x 3.5 
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Таблица A.2. Нагрузки на скользящие опоры и жёсткие подвески и перемещения в них 
Результаты расчёта 

№ опоры 
№ участка/ 

узла 
№ 

сечения 

Краткая 
характерист

ика 
опоры 

Статическое воздействие 

Рабочее состояние 
Перемещения,мм 

Испытания 

Силы,кН Силы,кН 

Px Py Pz X Y Z Px Py Pz 

Оп36 1 (3-4) 8 направл. -0.01 0.00 -0.36 -0.0 -1.3 -0.0    

Оп35  9 направл. 0.00 0.00 -0.37 0.0 -2.7 0.0    

Оп34  10 направл. -0.00 0.00 -0.55 -0.0 -5.4 -0.0    

Оп33  11 направл. -0.06 0.00 0.75 -0.0 -7.3 0.0    

Оп32  16 скольж. 0.00 0.00 -1.27 -3.6 -15.8 -0.0    

Оп31  17 скольж. 0.00 0.00 -0.31 -1.8 -8.1 0.0    

Оп30  18 скольж. 0.00 0.00 -0.34 0.0 0.5 -0.0    

Оп29  19 скольж. 0.00 0.00 -0.34 1.9 6.4 0.0    

Оп28  20 скольж. 0.00 0.00 -0.31 3.7 5.5 -0.0    

Оп27  23 направл. 0.06 -0.00 -0.19 0.0 2.2 0.0    

Оп26  26 направл. 0.00 0.01 -0.32 -2.8 0.0 -0.0    

Оп25  27 направл. 0.00 -0.02 -0.35 -0.9 -0.0 0.0    

Оп24  28 направл. 0.00 0.01 -0.34 1.0 0.0 0.0    

Оп23  29 направл. 0.00 -0.01 -0.35 2.8 -0.0 -0.0    

Оп22  30 направл. 0.00 0.03 -0.32 4.7 0.0 0.0    

Оп21  31 направл. 0.00 -0.10 -0.46 6.6 -0.0 -0.0    

Оп20  32 направл. 0.00 0.46 0.08 8.5 0.0 0.0    

Оп19  37 скольж. 0.00 0.00 -0.50 17.5 15.5 -0.0    

Оп18  38 скольж. 0.00 0.00 -0.41 22.3 13.8 -0.0    

Оп17  39 скольж. 0.00 0.00 -0.29 19.6 12.1 0.0    

Оп16  40 скольж. 0.00 0.00 -0.32 12.7 10.4 -0.0    

Оп15  41 скольж. 0.00 0.00 -0.31 5.1 8.7 0.0    

Оп14  42 направл. 0.02 0.00 -0.36 0.0 6.9 -0.0    

Оп13  43 направл. -0.01 0.00 -0.38 -0.0 4.8 -0.0    



Оп12  44 направл. 0.00 0.00 -0.38 0.0 2.8 -0.0    

Оп11  45 направл. -0.00 0.00 -0.35 -0.0 0.8 0.0    

Оп10  46 скольж. 0.00 0.00 -0.30 -0.3 -0.9 -0.0    

Оп9  47 скольж. 0.00 0.00 -0.31 -0.9 -2.6 0.0    

Оп8  48 скольж. 0.00 0.00 -0.34 -1.3 -4.3 -0.0    

Оп7  49 скольж. 0.00 0.00 -0.22 -1.3 -6.0 0.0    

Оп6  50 скольж. 0.00 0.00 -1.23 -0.4 -7.7 -0.0    

Оп5  53 направл. 0.02 -0.58 0.00 0.0 -0.0 -1.5    

Оп4  54 направл. -0.09 0.29 0.00 -0.0 0.0 -0.5    

Оп3  60 направл. 0.00 -0.12 0.77 -0.2 -0.0 0.0    

Оп2  63 направл. 0.07 -0.01 0.00 0.0 -0.0 -0.2    

Оп1  64 направл. -0.00 0.17 0.00 -0.0 0.0 -1.3    
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Таблица A.3. Нагрузки на патрубки арматуры (в локальной системе координат). 
Результаты расчёта  

Обозначение 
арматуры 

№ участка 
№ детали 
(арматура) 

Статическое воздействие 

D x S, 
мм 

Рабочее состояние 
Вес и давление в рабочем 

состоянии 

Сила,кН 
Момент,кН·м 

Сила,кН 
Момент,кН·м 

Qx' 
Mx' 

Qy' 
My' 

Qz' 
Mz' 

Qx' 
Mx' 

Qy' 
My' 

Qz' 
Mz' 

 1 (3-4) 1 
0.00 
0.03 

-0.17 
0.00 

0.01 
0.03 

-0.00 
0.07 

-0.28 
0.00 

-0.02 
0.01 

57 x 3.5 

  3 
0.00 
0.01 

-0.04 
0.00 

0.01 
0.03 

-0.00 
0.04 

-0.16 
0.00 

-0.02 
0.01 

57 x 3.5 

 1 (3-4) 55 
-0.07 
0.07 

-0.09 
-0.02 

0.53 
0.01 

0.04 
-0.00 

0.00 
-0.00 

-0.34 
-0.00 

57 x 3.5 

  57 
-0.07 
0.05 

-0.09 
-0.01 

0.40 
0.01 

0.04 
-0.00 

0.00 
-0.01 

-0.46 
-0.00 

57 x 3.5 

 


