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Дудин

Бестембеков

Физкультурно-оздоровительный комплекс

План теплоснабжения калорифера
2-го этажа

Р 12 59

231-1-ОВ

ТОО "Строй Бизнес
Консалтинг"

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на 320 зрительских мест в г. Жезгазган

1 : 120
План ТС калориферов, 2 этаж

подъём к П1
ф45х2,5

из ИТП к П1
ф45х2,5

из ИТП к П1
ф45х2,5

из ИТП к П7
ф57х3,5

из ИТП к П8
ф38х2,0

из ИТП к П6
ф45х2,5

из ИТП к П7
ф57х3,5

из ИТП к П7
ф57х3,5

из ИТП к П6
ф45х2,5

из ИТП к П6
ф45х2,5

Примечание: отметки труб теплоснабжения калориферов уточнить по месту, учитывая пересечения
с коммуникациями и строительными конструкциями
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