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Примечания:
1. Обозначения условные графические- см. лист 2;
2. Нумерация кабелей выполнена в соответствии с кабельным журналом;
3. *Прокладка кабеля до табло "Выход" предусматривается подразделом СОУЭ, шифр: 
4. **Контроллеры СКУД предусмотрены подразделом СКУД, шифр: 
5. ШПСОС***, GS*** - оборудование системы охранной сигнализации, учтенное в проекте
6. SC2****- оборудование учтено проектом АУП ТРВ, шифр: -.
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Примечания:
1. Обозначения условные графические см. л. 2;
2. Нумерация кабелей выполнена в соответствии с кабельным журналом;
3. Кабели в помещениях с подвесным потолком прокладывать за потолком в трубе гофрированной

dy20 мм, опуски к ручному извещателю по стене - в коробе металлическом 25 х 25 мм;
4. При производстве работ произвести единичную разборку с последующей сборкой подвесного

потолка общей площадью 210 кв.м;
5. *Контроллеры СКУД предусмотрены подразделом СКУД, шифр: 
6. rs15**- кабель прокладываемый к оборудованию АУП ТРВ (см. 1);
7. SC2****- оборудование учтено проектом АУП ТРВ, шифр: 

УЗЕЛ 1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Наименование Площадь,
м2

101   Теплоцентр 21.5

102   Хоз. помещение 5.8

103   Гараж 79.2

104   Водители 23.5

105   Главный механик 7.5

106   СЭРЗиС 15.3

107   Кабинет 15.9

108   ОК 12.7

110   Водомерный узел 26.9

111   Щитовая 22.5

112   Отдел внутреннего аудита 13.6

114   Начальник ОК 13.3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Наименование Площадь,
м2

131   Кладовая 2.1

132   Коридор 5.9

133   Склад УПР10 11.7

134   Санузел 2.8

135   Санузел 3.8

136   Коридор 23.8

137   Пост охраны 7.2

138   Коридор 6.0

139   Коридор 5.5

140   Коридор 3.2

   Итого: 68.8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Наименование Площадь,
м2

116   ОК 27.0

118   Охрана 9.7

120   Пост охраны 8.3

122
  Служба охраны труда и
  производственного контроля 42.2

124
  Служба охраны труда и
  производственного контроля 13.5

125   Холл 74.5

126   Тамбур 8.3

127   Кладовая 1.6

128   Кладовая 2.3

129   Кладовая 4.9

130   Кладовая 5.4
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Примечания:
1. *Контроллеры СКУД предусмотрены подразделом СКУД, шифр: 
2. SC2**- оборудование учтено проектом АУП ТРВ, шифр: 
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