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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Лист Наименование Примечание 
1.1-1.13 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 Общие данные На 13 листах 

2 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План технического подполья. 

 

3 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

4 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

5 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План теплого чердака. 

 

6 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План машинного отделения. 

 

7 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 1.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. Структурная схема. 

 

8 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План технического подполья. 

 

9 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

10 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

11 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План теплого чердака. 

 

12 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План машинного отделения. 

 

13 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 2.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. Структурная схема. 
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Лист Наименование Примечание 

14 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 3.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

15 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 3.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

16 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 4.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

17 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 4.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

18 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План технического подполья. 

 

19 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

20 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

21 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План теплого чердака. 

 

22 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План машинного отделения. 

 

23 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 5.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. Структурная схема. 

 

24 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План технического подполья. 

 

25 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

26 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 
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Лист Наименование Примечание 

27 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План теплого чердака. 

 

28 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План машинного отделения. 

 

29 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 6.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. Структурная схема. 

 

30 2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План технического подполья. 

 

31 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План первого этажа. 

 

32 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План типового этажа. 

 

33 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План теплого чердака. 

 

34 

 
2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 

2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. План машинного отделения. 

 

35 

2019/03-АПС, СОУЭ, АК.5.1 2019/03-ИОС5.2 Многоквартирные жилые дома в 
микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, 
Приморский край. Дом № 7.  Автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещения людей о пожаре, автоматизация. 
Расстановка оборудования. Структурная схема. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечания 

Ссылочные документы 
№123-ФЗ от 22 июля 
2008г. 

Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности  

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.  

СП 3.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности  

СНиП 11-01-95 
Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в 
составе проектной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений 

 

ПУЭ изд.7 Правила устройств электроустановок  

РД 25. 953-90 
Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные, графические 
элементы связи. 

 

Р 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. 
Рекомендации 

 

РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 
условные графические элементов систем.  

РД 78.145-93 
Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации 
 Правила производства и приемки работ 

 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.  
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения   
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.  
ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации  
   
 

Прилагаемые документы 
 Свидетельство СРО  
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1. Общие положения 

Настоящий проект разработан на основании: 

- договора на проектирование, 

- нормативных документов. 

При проектировании системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения 

о пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ) применены приборы и оборудование, указанные в 

перечне разрешенных к применению, имеющие техническую документацию (ГОСТ, ТУ и др.), 

утвержденную и зарегистрированную в установленном порядке, а также сертификаты 

соответствия и пожарной безопасности (ССПБ).  

 

Тип № сертификата Срок действия до 
Рубеж-20П С-RU.ЧС13.В.00926 19.09.2022г. 

ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР С-RU.ЧС13.В.00053 22.07.2020г. 
ИП 212-64 С-RU.ПБ01.В.02963 26.01.2020г. 
ИП 212-142 С-RU.ПБ01.В.03111 18.05.2020г. 

ИП 103-5/4-АО* С-RU.ПБ68.В.01815 26.08.2018г. 
ИПР 513-11 С-RU.ЧС13.В.00145 19.10.2020г. 
УДП 513-11 С-RU.ЧС13.В.00147 19.10.2020г. 
ОПОП 2-35 С-RU.ЧС13.В.01150 27.07.2023г. 

Адресный релейный модуль, 
РМ-1К, РМ-2К, РМ-1, РМ-4, РМ-

4К 
С-RU.ПБ01.В.03014 12.03.2020г. 

Модуль управления клапанами 
дымоудаления МДУ-1 исп.03 

С-RU.ЧС13.В.00922 19.09.2022г. 

Изолятор шлейфа ИЗ-1 С-RU.ПБ01.В.03015 12.03.2020г. 
Адресная метка АМ-1, АМ-4 С-RU.ПБ01.В.03014 12.03.2020г. 

РТК-Line ПожТехКабель С-RU.ПБ74.В.00396 13.06.2020г. 

Оборудование, подлежащее монтажу и сдаче в эксплуатацию, должно иметь техническую и 

эксплуатационную документацию, инструкцию по эксплуатации. 
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2. Характеристика защищаемого объекта. 

Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Солнечный» в городе Большой Камень, Приморский 

край. 

 Степень огнестойкости проектируемого здания - II. 

Класс пожара – А (ГОСТ 27331). 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3. «Многоквартирные жилые дома».  

Помещения сухие (влажность до 80%). 

В здании предусмотрена система противодымной защиты в случае возникновения пожара.  

В здании предусматривается устройство лифтов.  

В здании предусматривается устройство противопожарного водопровода с устройством 

пожарных шкафов на этажах.  
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3. Назначение системы. 

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  

предназначена для своевременного обнаружения первичных признаков пожара, сообщения о 

месте его возникновения, запуска системы оповещения и управления эвакуацией, а также для 

выдачи импульса на включение системы противодымной защиты и компенсации воздуха, .  

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для обеспечения 

своевременной и безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Система противопожарной автоматики предназначена для запуска системы противодымной 

защиты в автоматическом режиме от сигнала пожар и в ручном режиме от кнопок, 

установленных в пожарных шкафах, а также для запуска пожарных насосов, установленных в 

помещении насосной, в ручном режиме от датчиков положения пожарного крана, установленных 

в пожарных шкафах.   

Также в случае возникновения пожара система пожарной автоматики выдаёт управляющий 

импульс на опускание лифтов на 1-ый этаж. 
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4.Работа системы. 

                              4.1 Пожарная сигнализация 

Согласно СП 5.13130.2009 таблица А1 дома №3,4 оборудуются только автономными 

пожарными извещателями ИП212-142.  

Согласно СП 5.13130.2009 таблица А1 в домах №1,2,5,6,7, проектом предусматривается 

установка: 

•  в помещениях прихожих квартир извещателей тепловых «ИП 103-5/4-АО*» (нормально 

замкнутый контакт!), подключаемых к адресной метке «АМ-1», устанавливаемую в адресную 

линию связи (АЛС); 

• в помещениях квартир извещателей пожарных автономных «ИП 212-142»; 

• в коридорах этажей, электрощитовых, машинном отделении, сертифицированных 

дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей  «ИП 212-64» и извещателей 

пожарных ручных адресных «ИПР 513-11», устанавливаемых у эвакуационных выходов.  

Пожарные извещатели контролируют защищаемые помещения на появление первичных 

признаков пожара. 

Для контроля состояния пожарных извещателей в помещениях используются приборы 

приёмно-контрольных и управления адресных «Рубеж-2ОП» с выдачей сигнала о пожаре на 

круглосуточный пост охраны. Для этого необходимо установить дополнительно 

сертифицированные приборы, для передачи данных сигналов на частное охранное предприятие 

или на пост МЧС.  

Формирование сигналов управления в автоматическом режиме установками оповещения, 

дымоудаления и инженерным оборудованием осуществляется согласно п. 14.1 СП5.13130-2009 

«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» срабатывании двух 

дымовых/тепловых извещателей (согласно техническим данным адресная метка АМ-1 имеет 

конфигурацию, выдающее извещения «Внимание» и «Пожар») или ручного извещателя в шлейфе 

система передает импульс  

• на запуск системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ),  

• запуск системы противодымной защиты; 

• открывание клапанов дымоудаления и компенсации воздуха на соответствующем 

этаже; 

• опускание лифтов на 1 этаж.  

Для исключения выхода из строя пожарных извещателей вследствие коротких замыканий в 

адресных линиях связи используются изоляторы шлейфа «ИЗ-1».  
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4.2 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

В качестве системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применена 

СОУЭ 2-го типа. Звуковое оповещение обеспечивает нормативный уровень звука во всех 

точках пространства защищаемого объекта. 

Для включения звуковых оповещателей ОПОП 2-35 используются адресные релейные модули 

«РМ-4К», подключенные в адресную линию связи (АЛС). 

4.3 Автоматика дымоудаления. 

Для выдачи сигнала в автоматическом режиме на запуск системы противодымной защиты 

и компенсации воздуха используются релейные модули «РМ-1С», подключенные к адресной линии 

связи. Срабатывание происходит от сигнала «Пожар». Релейные модули «РМ-1С» 

устанавливаются в помещении вентиляционной. Для контроля состояния шкафов управления 

системами противодымной защиты, установить АМ-4. 

Запуск системы дымоудаления в ручном дистанционном режиме осуществляется от кнопок, 

расположенных в пожарных шкафах, расположенных в коридорах этажей, для этого 

используются устройство дистанционного пуска «УДП 513-11» (Запуск дымоудаления, 

оранжевый). 

Для выдачи импульса на открытие/закрытие противопожарных клапанов используются 

адресные модули управления противопожарными клапанами МДУ-1С исп.3, питание 220В 

подключается отдельно в электрощитовой кабелем ВВГнг-FRLS 3х2,5 (Питание осуществляется 

по 1-й категории согласно ПУЭ изд.7). Срабатывание происходит от сигнала «Пожар». 

4.4 Автоматика противопожарного водопровода. 

Запуск системы противопожарного водопровода в ручном, дистанционном режиме 

осуществляется с помощью устройств дистанционного пуска «УДП 513-11» (Запуск 

пожаротушения), расположенных в пожарных шкафах, расположенных в коридорах этажей. 

В помещении насосной станции устанавливается станция пожаротушения. Для запуска 

пожарных насосов в помещении насосной станции устанавливается релейный модуль «РМ-1С» и 

подключается к пусковому реле пожарной насосной станции. Для снятия сигналов состояния 

насосной станции используется адресная метка АМ-4, подключенная к адресной линии связи 

(АЛС). Информация о состоянии передаётся на прибор «Рубеж-20П».  

Для открывания электрифицированного дискового поворотного затвора с электроприводом 

Ду100, установленного на обводной линии водомерного узла, используется шкаф управления 

насосной станции, с функцией открытия электрифицированной задвижки.  
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4.5 Охранная сигнализация. Передача тревожных сообщений, сигналов о пожаре. 

Согласно СП 5.13130.2009 п.13.14.5 Приборы приемно-контрольные «Рубеж-2ОП» допускается 

устанавливать помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при 

обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии 

технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 

обеспечении контроля каналов передачи извещений.  

Согласно данного пункта, помещения, где установлены данные приборы оборудуются 
охранной сигнализацией с помощью адресных магнитоконтактных датчиков ИО-102-20-2 
(устанавливаются на дверь защищаемого помещения), срабатывают при открытии двери в 
защищаемое помещение. Так же в данных помещениях устанавливаются адресные извещатели 
охранные поверхностные оптико-электронные ИО-30920-2. Данные датчики срабатывают при 
движении в данных помещениях. Для исключения ложных срабатываний, а так же для 
попадания обслуживающего персонала в охраняемые помещения, программно задаётся 
задержка сработки охранной сигнализации на время 30 секунд. В течении этого времени, 
обслуживающему персоналу необходимо ввести код снятия охранной сигнализации на приборе 
Рубеж-2ОП.  

Для передачи тревожных сигналов (сигналов о пожаре) на круглосуточный пост 
охраны, необходимо установить в охраняемых помещениях оконечные приборы.  Данные 
приборы приобретаются отдельно, после заключения договора с обслуживающей организацией, 
имеющий свой круглосуточный пост. Как пример, это могут быть приборы марки Стрелец, 
Юпитер и т.д. 
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5. Расположение и монтаж оборудования, датчиков, кабеля. 

При установке приборов должны быть выполнены требования: 

• Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный следует устанавливать на стенах, 

перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка 

указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, 

при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим 

листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал 

должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм. 

• Расстояние между верхними краями ППКОП и потолком из сгораемых материалов 

должно быть не менее 1,0 м. ППКОП, устанавливаемый на стене или стойке, следует 

размещать на расстоянии 0,8-1,5 м от пола до оперативных органов управления. 

• Приборы необходимо размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола, до 

оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала 

требованиям эргономики. 

     Пожарные извещатели размещаются с учетом следующих требований: 

• расстояние от стен и между дымовыми извещателями определяется в соответствии с 

таблицей 13.3 СП 5.13130.2009 (см. таблицу 1, 2) и пункта 14.1 СП 5.13130.2009. 

• расстояние от уровня пола до ручных пожарных извещателей должно быть равным 

1,5м. 

                                    Таблица 1 Для дымовых извещателей 

Высота установки 
извещателя, м 

Площадь, 
контролируемая одним 
извещателем, м. кв. 

Максимальное 
расстояние между 
извещателями, м 

Максимальное 
расстояние от 

извещателя до стены, м 
до 3,5 До 85 4,5 4,5 

Согласно п.2.2.7 РД 009-01-96 предусмотрен 10% запас извещателей. 

     Звуковые оповещатели (ОПОП 2-35) должны располагаться таким образом, чтобы их 

верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка 

до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Выбор электрических кабелей системы пожарной сигнализации произведен в соответствии 

с ГОСТ Р 51315: 

Линейная часть системы выполнена кабелем не распространяющим горение при  

групповой прокладке КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Линия интерфейса – кабелем КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,75. 

Линия питания 12В – кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Линия питания 220В – кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5; 3х2,5; 3х4 

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата. 

Лист  

2019/03- АПС, СОУЭ, АК.01  
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Монтаж кабеля осуществляется по средству огнестойкой кабельной линии РТК-Line 

ПожТехКабель. 

При прокладке кабеля необходимо соблюдать следующие требования: 

• Не допускается совместная прокладка кабелей для систем пожарной безопасности 

напряжением ниже 60В с кабелями напряжением выше 110В в одном жгуте, лотке, кабельном 

канале или замкнутом канале строительной конструкции 

• Расстояние до кабелей силовых и осветительных сетей должно быть не менее 0,5м. 

Допускается уменьшать это расстояние до 0,25м, до одиночных кабелей осветительной сети. 

• Соединения кабелей осуществляется пайкой или под винт. А так же в  

соединительных коробках типа Гефест. 

• Проход проводов и кабелей через преграды, стены выполнить в ПВХ трубе. 

• Вертикальные проходы кабеля производятся в стояках в металлической трубе d=32мм. 

Заделка проходок осуществляется противопожарной терморасширяющейся пеной СР620 

производства компании Hilti (или аналог) в соответствии с техническим регламентом ТР №122. 

• Расстояние между ручными пожарными извещателями не более 50 м. друг от друга 

внутри зданий.  

• Размещение дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных 

потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при 

этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

• Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих 

предметов и устройств, до электросветильников должно быть не менее 0,5 м. Размещение 

пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и 

устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию 

факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи 

не влияли на сохранение извещателем работоспособности. 

6. Задание заказчику. 

1. Обеспечить подачу электроэнергии 220В 5 кВт для подключения оборудования 
автоматической противопожарной защиты в каждом доме на каждый подъезд. 

2. Заключить договор с частным охранным предприятием или МЧС, с постоянным 
круглосуточным постом, для выдачи сигнала о пожаре.  

 

  

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата. 

Лист  

2019/03- АПС, СОУЭ, АК.01  
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