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Создано в Heat Balance  

5. Расчет теплопотерь 
 

Таблица 2.  Теплопотери помещений. 
1 этаж  

№ пом. Наименование пом. Шифр огр. Ориент. a, м b, м Fв, м² F, м² tн , °С β1 β2 β3 n K, Вт/(м²·K) Qинф, Вт Qогр, Вт 

1 Комната 

П_ЗОН_1         14 -25       1 0,169   111 
П_ЗОН_2         1,44 -25       1 0,118   8 

С_Н С 4,62 3   13,86 -25   0,05 0,1 1 0,758   568 
С_Н С 2,82 3 1,5 6,96 -25   0,05 0,1 1 0,758   285 
ОК С       1,5 -25   0,05 0,1 1 1,923   156 
ПОК         11,44 -25       1 0,268   144 
S, м² tв , °С tи , °С L, м³/ч ΣQинф, кВт ΣQогр, кВт Q, кВт 

  
11,44 22 -25 34 0,53 1,27 1,8 

№ пом. Наименование пом. Шифр огр. Ориент. a, м b, м Fв, м² F, м² tн , °С β1 β2 β3 n K, Вт/(м²·K) Qинф, Вт Qогр, Вт 

2 Комната 

П_ЗОН_1         14 -25       1 0,169   111 
П_ЗОН_2         1,44 -25       1 0,118   8 

С_Н С 2,82 3   8,46 -25   0,05 0,1 1 0,758   347 
С_Н С 4,62 3 1,5 12,36 -25   0,05 0,1 1 0,758   506 
ОК С       1,5 -25   0,05 0,1 1 1,923   156 
ПОК         11,44 -25       1 0,268   144 
S, м² tв , °С tи , °С L, м³/ч ΣQинф, кВт ΣQогр, кВт Q, кВт 

  
11,44 22 -25 34 0,53 1,27 1,8 

№ пом. Наименование пом. Шифр огр. Ориент. a, м b, м Fв, м² F, м² tн , °С β1 β2 β3 n K, Вт/(м²·K) Qинф, Вт Qогр, Вт 

3 Зал 

П_ЗОН_1         33,99 -25       1 0,169   270 
П_ЗОН_2         2,31 -25       1 0,118   13 

С_Н С 1,8 3   5,4 -25   0,05 0,1 1 0,758   221 
С_Н С 1,68 3 1,89 3,15 -25   0,05 0,1 1 0,758   129 
ДВ С 0,9 2,1   1,89 -25   0,05 0,1 1 1,923   196 
С_Н С 2,2 3 1,2 5,4 -25   0,05 0,1 1 0,758   221 
ОК С 1,5 0,8   1,2 -25   0,05 0,1 1 1,923   125 
С_Н С 5,54 3 3 13,62 -25   0,05 0,1 1 0,758   558 
ОК С       1,5 -25   0,05 0,1 1 1,923   156 
ОК С       1,5 -25   0,05 0,1 1 1,923   156 
С_Н С 4,32 3   12,96 -25   0,05 0,1 1 0,758   531 
ПОК         30,64 -25       1 0,268   386 
S, м² tв , °С tи , °С L, м³/ч ΣQинф, кВт ΣQогр, кВт Q, кВт 

  
30,64 22 -25 92 1,45 2,96 4,41 

№ пом. Наименование пом. Шифр огр. Ориент. a, м b, м Fв, м² F, м² tн , °С β1 β2 β3 n K, Вт/(м²·K) Qинф, Вт Qогр, Вт 

5 Душевая 
П_ЗОН_1         12,14 -25       1 0,169   103 
П_ЗОН_2         1 -25       1 0,118   6 

С_Н С 2,99 3   8,97 -25     0,1 1 0,758   374 
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С_Н С 3,52 3   10,56 -25     0,1 1 0,758   440 
ПОК         9,14 -25       1 0,268   122 
S, м² tв , °С ΣQогр, кВт Q, кВт 

  
9,14 25 1,05 1,05 

Итог: 
ΣQ=9,06 кВт 
q=145 Вт/м² 
Примечание: 
a - первый размер ограждения, м 
b - второй размер ограждения, м 
Fв - площадь занятая другим ограждением, м² 
F - расчетная площадь ограждения, м² 
tн - температура наружного воздуха, °С 
β1 - добавочный коэффициент на наружные двери и ворота 
β2 - добавочный коэффициент на угловое помещение 
β3 - добавочный коэффициент на ориентацию по сторонам света 
n - коэффициент учитывающий положение наружной поверхности ограждения, к наружному воздуху 
K - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²·K) 
Qогр - теплопотери через ограждение, Вт 
tв - температура внутреннего воздуха помещения, °С 
tи - температура инфильтрирующегося воздуха, °С 
L - расход инфильтрирующегося воздуха, м³/ч 
S - площадь помещения, м² 
h - высота помещения, м 
Крат - кратность инфильтрирующегося воздуха 
A3 - площадь щелей, проемов в наружных ограждениях, м² 
lст - длина стыков стеновых панелей, м 
Qинф - теплопотери от инфильтрации через ограждение, Вт 
Qт - теплопоступления, кВт 
Qх - холодопоступления, кВт 
ΣQогр - суммарные теплопотери через ограждения, кВт 
ΣQинф - суммарные теплопотери от инфильтрации, кВт 
Q - суммарные теплопотери по помещению, кВт 
ΣQ - суммарные теплопотери по проекту, кВт 
q - удельные теплопотери по проекту, Вт/м² 
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Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления
Т2 - обратный трубопровод системы отопления

- высотная отметка
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