
Система охранной сигнализации.
Система контроля и управления доступом.

Здание котельной. Структурная схема

3

Формат А2

И
нв

. 
№

 п
од

л.
П
од

п.
 и

 д
ат

а
В
за

м
. 
ин

в.
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Стадия

Изм. Кол.уч.

Лист Листов

Лист №док. Подп. Дата

 Н.контр.

 Разраб.

 ГИП

    __________-ОС

Р

 Гилин

Кол. ПримечаниеНаименование
Поз.

Обозначение

Ведомость оборудования

AD1

Дверь 1

БЗК-О1

RS-485

=12В

Помещение
 щитов

управления
отм. 0.000

к пульту С2000М
поз.ARU-O

(см. лист 3)

RS-485

Дверь 2

СКУД

СКУД

СКУД

СКУД

СКУД

СКУД

=12В

Охрана

Охрана

Охрана

ARK-О1

Котельный зал
отм. 0.000

YM3 D3

YK3

SB3

Дверь 3

СКУД

СКУД

СКУД

СКУД

RS-485

TK1
Тревожная
сигнализация

BGL8

=12В

Охрана

Лестничная
клетка

отм. 0.000

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" 1 ЗАО НВП "Болид"ARK-О1

БЗК-01...БЗК-02 Блок защитный коммутационный "БЗК" 2 ЗАО НВП "Болид"

AD1, AD2 Контроллер доступа на два считывателя "С2000-2" 2 ЗАО НВП "Болид"

UZ-О1
~220В, 50Гц

~220В, 50Гц

UZ-О1 Резервированный источник питания "РИП-12", исп.06, 12В, 6А

Аккумуляторная батарея 40 А*ч, "Delta" DTM 1240

1 ЗАО НВП "Болид"

2

UZ-О2 Резервированный источник питания "РИП-12", исп.06, 12В, 6А

Аккумуляторная батарея 26 А*ч, "Delta" DTM 1226

1 ЗАО НВП "Болид"

2

ООО "Энергон АКБ"

ООО "Энергон АКБ"

Охрана

=12В

=12В

=12В

=12В

=12В

BGB5ZC-07

BGL2

BGL1

ZC-05 BGB2

BGL4

BGL5

BGL6

ZC-01 BGB1

YM1D1

YK1

SB1

BGB3ZC-02

YM2D2

BGB4 ZC-03

ZC-08

RS-485

Охрана

=12В

Охрана

=12В

BGL7ZC-06

=12В

ZC-04 BGL3

Сигнал "Проникновение"

Сигнал "Неисправность"

ЩУК (ЩУ-Д)

Коридор
отм. 0.000

BGL9
Охрана

=12В

ZC-09 Склад хранения
реагентов
отм. 0.000

BGL10
Охрана

=12В

ZC-10 Слесарная со
сварочным постом

отм. 0.000

BGL11
Охрана

=12В

ZC-11 Помещение щитов
управления
отм. 0.000

BGB6
Охрана

BGL12

BGL13

Охрана

=12В

=12В

ZC-12

Коридор
отм. 3.600ZC-13

Охрана
BGL14 ZC-14 Лестничная

клетка
отм. 3.600

=12В

Охрана
BGL15 ZC-15 Склад запасных

частей
отм. 3.600

=12В

Охрана
BGL16 ZC-16

Помещение для
ремонта

эл-оборудования
отм. 3.600

=12В

Охрана
BGL17 ZC-17 Инструментальная

комната
отм. 3.600

=12В

БЗК

ШОС №1

UZ-О2 БЗК-О2

БЗК
=12В

Схема размещения оборудования
внутри шкафа охранной сигнализации ШОС №1
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BGB1...BGB6 Извещатель охранный магнитоконтактный 6
ООО НПП "Магнито-

контакт"

ИО 102-26, исп.03 "Аякс"

YM1...YM3 Замок электромагнитный "VIZIT-ML400M-50" 3 ООО "Визит-центр"

YK1...YK3 Считыватель бесконтактный "PNR-EH15" 3 НПО "Релвест"

SB1...SB3 Кнопка выхода "EXIT-300M" 3 ООО "Визит-центр"

D1...D3 Доводчик дверной "TS-71" 3 ООО "ТД Актив-СБ"

BGL1...BGL17 Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный 18 ЗАО "ТЕКО"

ИО 309-28, "Астра-531" исполнение ИК

TK1 Кнопка тревожной сигнализации КНФ-1 (ИО-101-2) с фиксацией 1 ТД "Мир Безопасности"

BIAS1

SC-О1

BIAS2Сигнал "Тревога, ЧС"
SC-О1

RS-485

Сигнал "Тревога, ЧС"

BIAS3Сигнал "Тревога, ЧС"

BIAS4Сигнал "Тревога, ЧС"

BIAS5Сигнал "Тревога, ЧС"

BIAS1 Оповещатель звуковой "ТОН-1С-12" НПО "Ирсэт-Центр"1

BIAS2...BIAS5 4Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-2 исп.02" ЗАО НВП "Болид"

=12В

SC-01 1 ЗАО НВП "Болид"Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

От щита ВРУ
 (здания котельной)

(см. раздел ИОС1)

сигнал
"Пожар"

AD2

сигнал
"Пожар"

От прибора АПС
(см. раздел ПС)

От прибора АПС
(см. раздел ПС)

SBА1
=12В

СКУД

СКУД

SBА2
=12В

YK2

SB2

=12В

SBА1...SBА3 Устройство дистанционного пуска "УДП 513-3М" исп.01 3 ЗАО НВП "Болид"

SBА3




