
Схема структурная пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре.
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Обозначение

Ведомость оборудования

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" 1 ЗАО НВП "Болид"ARK-П

SC-П2, SC-П3 Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" 2 ЗАО НВП "Болид"

Сигнально-пусковой блок "С2000-СП1" 1 ЗАО НВП "Болид"SC-П1

SC-П4  Блок коммутации "БК-12" (установлен в шкафу ШПС-12) 1 ЗАО НВП "Болид"

Аккумуляторная батарея 17 А*ч, "Delta" DTM 1217

Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР-513-3М"

Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель)

Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный

Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный

Устройство оконечное шлейфа "УШК-02"

Модуль подключения нагрузки ЗАО НВП "Болид"

3

BTM1, BTM2,

BTM3... BTM5

2BIAL1... BIAL2

BIAS1... BIAS8 8

ООО "Спецприбор"108м

27

ООО "ИВС-
Сигналспецавтоматика"

5

GTSW1.... GTSW8

BTH6.1... BTH6.4,
 BTH7.1... BTH7.2

НПО "Спектрон"

Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Флейта-12В исп.1"BIAS9... BIAS22 14 ГК "Арсенал безопасности"

ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68-CP, синий, м

Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3И-Ex"МИП-П1,
МИП-П2

ООО "Спецприбор"2

НПО "Спектрон"Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 2

ЗАО НВП "Болид"

ШПС-12 №1

2 ООО "Энергон АКБ"

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-31" 11
 BTH3.1... BTH3.3,
 BTH4.1... BTH4.2, ЗАО НВП "Болид"

BTK5.1, BTK5.2 Извещатель пожарный тепловой максимально-фифференциальный

"Сонет", IP41

2 ЗАО НВП "Болид"

 Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исп.12" 1 ЗАО НВП "Болид"

А1  Модуль источника питания "МИП-12" (установлен в шкафу ШПС-12) 1 ЗАО НВП "Болид"

UZ-П1

"Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А", маркировка 1Ex db IIC T6 Gb

Оповещатель пожарный световой (табло "ВЫХОД") "Молния-12" 3BIAL3... BIAL5 ГК "Арсенал безопасности"

(табло "ВЫХОД"), "ТСВ-Exd-А-Прометей", маркировка 1Ex db IIB T6 Gb

"ОЗ-Exd-А-Прометей", маркировка 1Ex db IIC T6 Gb

НПО "Спектрон"

GTSW3

GTSW6
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Под площадкой
обслуживания ПО2

Под площадкой
обслуживания ПО1

Модуль интерфейсный пожарный "МИП-2И-Ex"МИП-П3 ООО "Спецприбор"1
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