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Экспликация помещений
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Экспликация помещений
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 69/2019/44-АПС

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
 Разраб.
 Проверил
 ГИП

 Н. контр.

 Романова

Формат А2х3 (1260х594 мм)
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План расположения оборудования и
кабельных трасс АПС.

Этаж 2, 3

ВТН-3/118

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Допускается изменение конфигурации кабельных трасс в соответствии с архитектурными особенностями помещений.
2. Размещение оборудования определить по месту в процессе монтажа.
3. При прокладке кабелей в местах поворота, под углом близким к 90 градусам, радиус изгиба должен быть не менее
указанного в паспорте кабельного изделия.
4. Маркировку кабелей смотреть в кабельном журнале 69/2019/44-АПС.КЖ.
5. Материалы кабельного стояка - стальная труба Dy=50мм.
6. Кабель к извещателю проложить в гофротрубе в составе ОКЛ, опуски в АБК к ручным извещателям - в металлическом
кабель-канале в составе ОКЛ.
7. Пожарные ручные извещатели установить на высоте 1,5 м от уровня пола.
8. Крепление извещателей производить дюбель-гвозди (в составе ОКЛ).
9. Крепление гофротрубы производить при помощи скобы металлической однолапковой дюбелем стальным с саморезом с
потайной головкой (в составе ОКЛ).

УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М;
- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
- блок индикации С2000-БКИ;
- устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп. 02;
- повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ;
- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;
- блок сигнально-пусковой С2000-СП1;
- резервированный источник питания РИП-24 исп. 56;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ;
- устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-3АМ исп. 02» «Дымоудаление»;
- кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75;
- кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (питание 24В).
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