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Кабельный журнал  Н. контр.    
    

RS-485 C2000М 
ARK.1 

РИП-24 исп. 56 
BP.2 КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 10 - 10      

PW-1 C2000М 
ARK.1 

РИП-24 исп. 56 
BP.1 

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 10 - 10      

ДПЛС-2 
С2000-КДЛ №2 

ARK.4 ДПЛС-02 КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 455 435 20      

ДПЛС-3 
С2000-КДЛ №3 

ARK.5 ДПЛС-03 КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 470 450 20      

1..9 С2000-СП2 исп. 02 Исп. устройства 
 (СКУД и ЩУВ) КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 200 200 -      

             

             


