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Экспликация помещений

Номер
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Экспликация помещений

Номер
помещения

3 этаж
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Наименование
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Формат А2х3 (1260х594 мм)

4

План расположения оборудования и
кабельных трасс СКС, ТФ.

Этаж 2, 3

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Допускается изменение конфигурации кабельных трасс в соответствии с архитектурными особенностями помещений.
2. Размещение оборудования определить по месту в процессе монтажа.
3. При прокладке кабелей в местах поворота, под углом близким к 90 градусам, радиус изгиба должен быть не менее указанного в
паспорте кабельного изделия.
4. Маркировку кабелей смотреть в кабельном журнале 69/2019/44-СКС.КЖ.
5. Материалы слаботочного кабельного стояка - стальная труба Dy=50мм, предусмотренная в данном томе.
6. Высота установки розеток - 300 мм от чистового пола.
7. Предусматривается прокладка кабельных линий в помещениях с наличием кабельного лотка в металлическом лотке , учтенным в
данном томе. Отводы от кабельного лотка - в гофротрубе. В оборудуемых розетками СКС и ТФ помещениях кабель проложить в
кабель-канаел.

ШРН-2/200

УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- розетка интернета RJ45;
- розетка телефонии RJ12;
- кабель FTP Cat5e 4х2х0,52
(для интернет использовать серый цвет оболочки кабеля,
для телефонии использовать зеленый цвет оболочки кабеля);
- оптический патч-корд;
- телефонный кабель ТППнг(А)-HF 20х2х0,5;
- прокладка кабеля в гофротрубе;
- прокладка кабеля в кабельном лотке (лоток учтен в томе СКС);
- прокладка кабеля в кабель-канале (лоток учтен в томе СКС);
- вертикальный подъем кабель-канала;
- спуск/подъем кабеля.


	Листы и виды
	4


