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1 этаж

Цокольный
этаж

А,В,С
N

PE

QF1.1
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С50А
Icu=10кА
"EKF"

QFD1.10
DS204 M
AC-C10/
30мА,

Icu=10кА

2 этаж

QF1.2
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С63А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.3
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С80А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.4
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С80А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.5
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С63А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.6
EKF

PROxima
ВА47-100
3Р, С25А
Icu=10кА
"EKF"

Посуд. маш.
МПС-3200-Л-С
п.1.101.3 поз.16

Водонагреватель
ЭВЛАН 30

п.1.101.1 поз.80

QD1.3
EKF

AVERES
DV 4P

80А/30мА
Icu=10кА

QD1.5
R10N IEK

4P
63А/30мА
Icu=10кА

QF1.7
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

QFD1.7
ВД-100

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

Холодильный шкаф
Polair CM110-G
(ШХ 1,0 нерж)
п.1.101.5 поз.19

QF1.8
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.9
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

Моноблок
потолочный ММ111 Т

 п.1.101.18 поз.61

QF1.11
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

QD1.11
ВД-100
2P 16A

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

QF1.12
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

QF1.13
EKF

PROxima
ВА47-100
1Р, С16А
Icu=10кА
"EKF"

EKF
PROxima
ВА47-100
3Р, С63А
Icu=10кА
"EKF"

ВА

QD1.14
R10N IEK

4P
63А/30мА
Icu=10кА

QF1.14

QD1.4
EKF

AVERES
DV 4P

80А/30мА
Icu=10кА

Котел
КПЭМ-350-ОМ-2
п.1.101.2 поз.46

QFD1.8
ВД-100

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

QFD1.9
ВД-100

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

Холодильный шкаф
Polair CM110-G
(ШХ 1,0 нерж)
п.1.101.4 поз.19

Холодильный шкаф
Polair CM110-G
(ШХ 1,0 нерж)
п.1.101.6 поз.19Рн=37,7кВт

Iн=58,52А
Рн=41,5кВт
Iн=64,4А

Рн=30,0кВт
Iн=46,6А Рн=0,55кВт

Iн=3,9А
Рн=1,1кВт
Iн=7,7А

Рн=1,1кВт
Iн=7,7А

QD1.12
ВД-100
2P 16A

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

QD1.13
ВД-100
2P 16A

2P
16A/30мА
Icu=4,5кА

Рн=2,2кВт
Iн=4,5А

Холодильный столы
Polair TM2GN-G
п.1.101.5 поз.75

Рн=1,1кВт
Iн=7,7А

Холодильный столы
Polair TM2GN-G
п.1.101.5 поз.75

Рн=0,7кВт
Iн=4,9А

Холодильник

Рн=0,5кВт
Iн=3,5А

63

Электроплита
ЭП-6 ЖШ-К-2/1
п.1.101.2 поз.77
Рн=23,9кВт
Iн=37,1А

М3
-1
.3
; В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

5х
25

мк
 (
N,
 P

E)
; 
L=

88
м;
 ∆

U=
1,9

%
;

в 
ло

тк
е

М3
-1
.4
; В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

5х
25

мк
 (
N,
 P

E)
; 
L=

65
м;
 ∆

U=
1,1

%
;

в 
ло

тк
е

М3
-1
.5
; 
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

5х
16

мк
 (
N,
 P

E)
; 
L=

67
м;
 ∆

U=
1,8

%
;

в 
ло

тк
е

М3
-1
.7
; 
 В

ВГ
нг

(A
) 
LS

LT
x 

3х
4

 (
N,
 P

E)
; 
L=

71
м;
 ∆

U=
0,
8%

 В
ВГ

нг
(A

)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.8
; 
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
4

(N
, 
PE

); 
L=

71
м;
 ∆

U=
1,6

%
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.9
; 
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
4

(N
, 
PE

); 
L=

71
м;
 ∆

U=
1,6

%
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.11

; 
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
4

(N
, 
PE

); 
L=

82
м;
 ∆

U=
1,9

%
;

 В
ВГ

нг
(A

)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.12

; 
ВВ

Гн
г(
A)

-L
SL

Tx
 3

х4
(N
, 
PE

); 
L=

82
м;
 ∆

U=
1,2

%
;

 В
ВГ

нг
(A

)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.13

; 
ВВ

Гн
г(
A)

-L
SL

Tx
 3

х4
 (
N,
 P

E)
; 
L=

89
м;
 ∆

U=
0,
9%

;
 В

ВГ
нг

(A
)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

М3
-1
.14

; 
ВВ

Гн
г(
A)

-L
SL

Tx
 5

х2
5м

к
(N
, 
PE

); 
L=

88
м;
 ∆

U=
1,1

%
;

в 
ло

тк
е

М3
-1
.10

; 
ВВ

Гн
г(
A)

-L
SL

Tx
 5

х4
(N
, 
PE

); 
L=

88
м;
 ∆

U=
0,
7%

 В
ВГ

нг
(A

)-
LS

LT
x 

3х
2,
5 

(N
, 
PE

);
L=

4м
; 
∆U

=0
,2
%

ре
зе

рв

QS
63А

Щ
УВ

п

Ру=20,52кВт
Кс=1,0
Рр=20,52кВт;
cosϕ=0,9;
Iр=34,7А

ЩУВп

Рл
.У
Вп

; 
ВВ

Гн
г(
А)

-L
SL

Tx
 5

x1
6м

к 
(N
, 
PE

);
L=

65
м;
 ∆

U=
1,2

%
; 
в 

ло
тк

е

QS
63А

Щ
Сп

Ру=52,8кВт
Кс=0,6
Рр=31,7кВт;
cosϕ=0,9;
Iр=53,5А

ЩСп

Рл
.Щ

Сп
; 
ВВ

Гн
г(
А)

-L
SL

Tx
 5

x2
5м

к 
(N
, 
PE

);
L=

65
м;
 ∆

U=
0,
2%

; 
в 

ло
тк

е


	Листы и виды
	02_Лист_3_ВРУ-1_пищеблок_Схема_электрическая_принципиальная-02. Щит ЩРК-1. Схема электрическая принципиальная


