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Общие указания 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта  при соблюде-

нии предусмотренных проектом мероприятий. 

Проектирование настоящей части выполнено в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

- №123-ФЗ  (в ред. №224-ФЗ от 29.07.2017 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

- №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; 

- №384-ФЗ от  30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- ГОСТ Р  21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и по-
жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования по-
жарной безопасности»; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ПУЭ (7-е изд.) Правила устройства электроустановок.  

 

  

http://gr-obor.narod.ru/download/sp-6.13130.2009.rar
http://gr-obor.narod.ru/download/sp-6.13130.2009.rar
http://gr-obor.narod.ru/download/sp-6.13130.2009.rar
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1. Общие положения. 

Настоящий проект выполнен на оборудование автоматической системы пожарной сигнализации мате-

риальных складов Службы материально-технических ресурсов (далее СМТР) УТФиПТР" 

Место выдачи сигналов системы: Шкаф ШПС-1 в помещении склада по адресу бухта Ярылгач 1Т. 

Сигналы о срабатывании охранно-пожарной сигнализации выдаются на пульт контроля и управления 

«С2000М» ШПС-1, с ППКОП Сигнал-20М через интерфейс RS-485 и радиоповторители С2000-РПИ, уста-

новленные в шкафах ШПС-1, ШПС-2, ШПС-3, ШПС-4 размещенные в помещениях складов 1Т, 1Ф, 1Х и 1Ц 

соответственно. 

С релейных выходов ППКОП Сигнал-20М выдать команду на запуск свето-звуковых оповещателей о 

пожаре МАЯК-12-КПМ. Передачу сигнала «пожар» на ПЦН осуществить посредством устройства оконечного 

объектового системы передачи извещений С2000-PGE установленного в шкафу ШПС-1. 

 

 

2. Основные проектные решения. 

Состав системы:  

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М; 

- Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный (ППКОП) Сигнал-20М; 

- Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ; 

- Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01; 

- Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям 

GSM, Ethernet С2000-PGE; 

- Источник электропитания резервированный на 12В, 17Ач РИП-12 исп. 50; 

- Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3М 

- Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейный оптический ИПДЛ-52СМД (ИП212-

52СМД) 8-60 м, однопозиционные; 

- Устройство выносное УВ-ПРД-ПРМ; 

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой МАЯК-12- КПМ 

- Панель противопожарных устройств (ППУ) ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1[1/230/1-1/230/6] 

Пожарная сигнализация 

Система строится на линейных дымовых оптических извещателях ИПДЛ-52СМД, адресных пожарных 

ручных извещателях ИПР 513-3М,  подключаемых к шлейфам ППКОП Сигнал-20М. 

ИПДЛ-52СМД разместить на высоте не менее 100 и не более 600 мм от кровли в соответствии с пла-

ном. Каждый ИПДЛ-52СМД подключается к отдельному пожарному шлейфу. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Изм Кол. уч Лист 
5 00584-19-005-АУПС/СОУЭ 

№Док Подпись Дата 

 
 

Лист  

Для визуальной индикации состояния линейных извещателей к каждому ИПДЛ-52СМД  подключить 

устройство выносное УВ-ПРД-ПРМ, расположить под соответствующими индикаторами месте в удобном 

для наблюдения месте. 

При визуальном обнаружении пожара, для выдачи сигнала "ПОЖАР" предусматривается установка 

ручных пожарных извещателей ИПР-513-3М. Установка предусмотрена по путям эвакуации, на стенах со 

свободным доступом к извещателю. Высота установки от уровня чистого пола до центра извещателя 1,5 м. 

Расстояние между ручными извещателями не превышает 50 м. 

Ручные извещатели подключаются к одному пожарному шлейфу.  

При срабатывании дымовых пожарных извещателей или нажатии на ручной пожарный извещатель 

автоматика обеспечивает следующие функции: 

а) фиксацию объектов, с отображением на пульте и блоке контроля  шлейф извещателя и помещение,  

откуда поступил сигнал о пожаре  (функция реализуется посредством ППКОП Сигнал-20М во всех складах, 

и ПКУ С2000М в складе 1Т); 

б) включение оповещения о пожаре (включение обеспечивается  посредством соответствующих вы-

ходных реле ППКОП Сигнал-20М); 

в) выдача сигналов на управление инженерным оборудованием здания по сигналу «пожар» (посред-

ством релейных выходов сигнально-пускового блока С2000-СП1 и ППКОП Сигнал-20М при необходимости); 

г) передачу сигнала «пожар» на ПЦН или в дежурную часть (посредством устройства оконечного объ-

ектового системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM, Ethernet С2000-PGE); 

Система обеспечивает сбор, обработку, передачу, отображение и регистрацию  

извещений о состоянии извещателей пожарной сигнализации, а также управление приборами си-

стемы. 

Основой объединения в систему, приборов пожарной сигнализации, служат линии связи интерфейса 

RS-485 и радиотрансляция сигналов ИСО Орион между складами посредством С2000-РПИ. 

Техническая реализация интегрированной системы основана на использовании программно-аппарат-

ного комплекса на базе пульта контроля и управления охранно-пожарным С2000М, опрашивающим по линии 

интерфейса RS -485 и радиоканалу подключенные к нему приборы. 
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Система оповещения и управления эвакуацией людей 

Согласно п. 17 Таблицы 2 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена СОУЭ 1-го типа  

Световое и звуковое оповещение осуществляется комбинированными свето-звуковыми оповещате-

лями о пожаре МАЯК-12-КПМ (производство ООО "Электротехника и Автоматика") с релейных выходов 

ППКОП Сигнал-20М. Оповещатели устанавливаются с расчетом, что звуковые сигналы СОУЭ должны обес-

печивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защи-

щаемом помещении в  местах пребывания людей.  

Оповещатели МАЯК-12-КПМ обеспечат контрастное восприятие на общем звуковом фоне помещений, 

что подтверждается акустическим расчетом. Результаты соответствующего расчета прилагаются в доку-

менте «Таблица результатов акустического расчета и выбора параметров СОУЭ». 

Запуск системы звукового оповещения о пожаре осуществляется из системы пожарной сигнализации 

с контактов реле ППКОП Сигнал-20М. 
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Размещение оборудования. 

 

Приборы управления и связи АУПС и СОУЭ складов 1Т, 1Ф, 1Х и 1Ц размещаются в шкафах пожарной 

сигнализации ШПС-1, ШПС-2, ШПС-3 и ШПС-4 соответственно. 

Шкафы ШПС устанавливаются внутри помещений складов на юго-восточных торцевых стенах в удоб-

ном для визуального контроля и пользования месте, на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления 

приборов. 

ППУ и РИП устанавливаются рядом с ШПС в удобном для визуального контроля и пользования месте, 

на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления приборов.  

Размещение и монтаж пожарных извещателей, средств оповещения должны производиться в соответ-

ствии с проектом, требованиями норм и инструкциями на оборудование. 

 

3. Электропитание. 

Электропитание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнить в соответствии 

c "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ -03), осуществить по первой категории надежности элек-

троснабжения, от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.  

Для питания оборудования необходимо применить резервированный источник питания с микропро-

цессорным управлением «РИП-12 исп. 50» с одной аккумуляторной батареей (АКБ) 12В на 17 Ач.  

Электропитание РИП выполнить от панели противопожарных устройств (ППУ) ЩУ-П НИКОМ 230. 

Панель ППУ запитать от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством 

автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством 

АВР.  

Предусмотренные проектом резервный источник питания обеспечивает непрерывную работа систем 

ОПС и СОУЭ в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме плюс 1 час в режиме "Тревога". Соответствующий 

расчет прилагается. 

 

4. Кабельная сеть. 

Прокладку линейной части систем произвести огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) «СПЕЦКАБЛАЙН-

ГЛ» в составе: кабель КПСнг(А)-FRLS и ВВГнг-FRLS (ООО "Спецкабель") в трубе жёсткой, лёгкой из ПВХ не 

поддерживающего горение по ТУ 2248-012-47022248-2009 (ДКС), крепление держателем стальным оцинко-

ванным односторонним, д.20мм под крепеж М6 по ТУ 2248-012-47022248-2009 (ДКС). 

Разводку шлейфов пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (ООО "Спец-

кабель"); 

Разводку сетей оповещения выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 

Разводку шины RS-485 выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75. 

Разводку сетей электропитания (~220В) выполнить кабелями ВВГнг-FRLS 3х2,5. 

Разводку сетей электропитания (DC 12В) выполнить кабелями ВВГнг-FRLS 3х2,5. 
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Шлейфы электропитания, сигнализации проложить по стенам и потолкам в трубах  не поддерживаю-

щих горение. 

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках ПВХ труб, фиксируемых в от-

верстиях при помощи цементного раствора. 

При параллельной прокладке расстояние от кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм. 

При пересечении кабелей с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 250 мм. При 

прокладке по потолку расстояние от кабельных проводок до стен и до потолка при прокладке по стене па-

раллельно перекрытию должно быть не менее 100 мм. 

 

5. Заземление 

Элементы электротехнического оборудования системы сигнализации должны удовлетворять требова-

ниям ГОСТ 12.2.007.0 

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся 

под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы 

должны быть уравновешены. 

Защитное заземление необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроуста-

новок" (ПУЭ-03), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и тех-

нической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. 

Заземление приборов выполнить третьей жилой питающего провода от централизованной шины за-

земления. 

 

6. Монтаж электрооборудования и проводов. 

Монтаж технических средств, следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступле-

ния от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией и органами надзора в 

письменном виде. 

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое обо-

рудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект. 

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по 

установленной форме. 

Монтаж производится после приемки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответ-

ствии с требованием СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства". 

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности: 

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода; 

- произвести разметку трасс; 

- осуществить крепление коробов; 

- произвести монтаж проводов; 
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- произвести установку извещателей (дымовые закрыть пакетами от запыления на время монтажных 

работ); 

- произвести установку приемно-контрольных приборов и источника питания; 

- подключать шлейфы сигнализации (при появлении неисправности по ШС устранить эти неисправно-

сти; 

- провести индивидуальные испытания приборов, включив по очереди все извещатели по ШС; 

- проверить работу выходных реле. 

Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех монтажных работ и индивиду-

альных испытаний. В очередности: 

- проверить работоспособность всех управляемых устройств; 

- подключить кабели внешнего управления; 

- вывести все установки в рабочие режимы; 

- произвести комплексное опробование установок. 

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасно-

сти. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в 

строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудо-

ваны приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ.  

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные ра-

боты в действующих установках производить только после снятия напряжения. 

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06. 

 

7. Квалификационный состав лиц по монтажу, техническому обслуживанию и эксплу-
атации. 

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией имеющей квалифициро-

ванных специалистов и необходимые лицензии на данные виды работ, при строительной готовности объ-

екта, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в экс-

плуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93. 

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности со-

гласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля. 

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и 

плановому техническому ремонту установок противопожарной защиты предприятием эксплуатирующим эти 

установки. 

Проведение указанных видов работ с целью обеспечения надёжной и безотказной работы системы 

противопожарной защиты на объекте осуществляют электромонтеры связи 5-го разряда – 1 человек. 
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8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с от-

меткой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соот-

ветствующие лабораторные испытания. 

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 

78.145-93, РД 25.964-90. 

 

 

9. Техническое обслуживание и содержание систем противопожарной защиты здания. 

Основным назначением технического обслуживания установки пожарной сигнализации является под-

держание её в исправном состоянии и применение мер на предупреждение неисправностей и преждевре-

менного выхода из строя её составляющих.   

Результатом технического обслуживания является надежная способность обнаружить пожар на 

начальной стадии возгорания и управление системой оповещения. 

Структура технического обслуживания включает в себя следующие виды работ: 

Техническое обслуживание - к техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой рабо-

той установки, устранение дефектов, настройка и апробирование. 

Плановый текущий ремонт – замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Проводятся за-

меры и испытания оборудования. 

Капитальный ремонт – кроме работ по текущему ремонту входит замена изношенных элементов уста-

новки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования. 

При проведении работ по ТО следует руководствоваться вышеописанными требованиями и инструк-

циями. 
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Наименование Кол-во 
Ток потребления в де-

журном режиме, мА 
Ток потребления в 

режиме «Пожар», мА 

  Одного 
прибора 

Суммар-
ный 

Одного 
прибора 

Суммар- 
ный 

Токопотребление от источника 
питания РИП-1 (РИП-12 исп. 50 

(РИП-12-3/17М1-Р-RS)) 
     

Общее токопотребление 
С2000М 

  60  60 

- С2000М 1 60 60 60 60 

Общее токопотребление 
С2000-PGE 

  100  200 

- С2000-PGE 1 100 100 200 200 

Общее токопотребление 
С2000-РПИ 

  60  60 

- С2000-РПИ 1 60 60 60 60 

Общее токопотребление Сиг-
нал-20М 

  411,99  1309,25 

- Сигнал-20М 1 400 400 400 400 

- ИПР 513-3М 2 0,05 0,1x3,33 25 50x3,33 

- ИП212-52СМД  (ИПДЛ-
52СМД) - 8-60м 

5 0,7 3,5x3,33 35 175x3,33 

- МАЯК-12-КПМ 4 0 0 40 160 

Общее токопотребление 
С2000-СП1 исп.1 

  0  0 

- С2000-СП1 исп.1 1 0 0 0 0 

      

Итого   631,99  1629,25 

Требуемая емкость для ре-
жима дежурный 24ч и режим 

'Пожар' 1ч (W), А*ч 
  15,17  1,63 

Суммарная емкость для дежур-
ного режима и режима 'Пожар' 

(W), А*ч 
    16,8 

Емкость РИП (W), А*ч     17 

Требуемая емкость РИП с уче-
том коэф. использования 1 

(W), А*ч 
    17 

      

      

      

 



 

 

      

00584-19-005-АУПС/СОУЭ       

Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   
Таблицы оборудования ЭПУ и 
проверочный расчет расхода 

тока приборами си-стем АУПС и 
СОУЭ. РИП-2 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 2 4 

    

ООО "Таврида-СБ" ГИП Слепышев   
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Наименование Кол-во 
Ток потребления в де-

журном режиме, мА 
Ток потребления в 

режиме «Пожар», мА 

  Одного 
прибора 

Суммар-
ный 

Одного 
прибора 

Суммар- 
ный 

Токопотребление от источника 
питания РИП-2 (РИП-12 исп. 50 

(РИП-12-3/17М1-Р-RS)) 
     

Общее токопотребление 
С2000-РПИ 

  60  60 

- С2000-РПИ 1 60 60 60 60 

Общее токопотребление Сиг-
нал-20М 

  411,99  1309,25 

- Сигнал-20М 1 400 400 400 400 

- ИПР 513-3М 2 0,05 0,1x3,33 25 50x3,33 

- ИП212-52СМД  (ИПДЛ-
52СМД) - 8-60м 

5 0,7 3,5x3,33 35 175x3,33 

- МАЯК-12-КПМ 4 0 0 40 160 

Общее токопотребление 
С2000-СП1 исп.1 

  0  0 

- С2000-СП1 исп.1 1 0 0 0 0 

      

Итого   471,99  1369,25 

Требуемая емкость для ре-
жима дежурный 24ч и режим 

'Пожар' 1ч (W), А*ч 
  11,33  1,37 

Суммарная емкость для дежур-
ного режима и режима 'Пожар' 

(W), А*ч 
    12,7 

Емкость РИП (W), А*ч     17 

Требуемая емкость РИП с уче-
том коэф. использования 1 

(W), А*ч 
    17 

      

      

      

 



 

 

      

00584-19-005-АУПС/СОУЭ        

Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   
Таблицы оборудования ЭПУ и 
проверочный расчет расхода 

тока приборами си-стем АУПС и 
СОУЭ. РИП-3 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 3 4 

    

ООО "Таврида-СБ" ГИП Слепышев   

    
 

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о
: 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о

д
л

.  
П

о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
т

а
 

Наименование Кол-во 
Ток потребления в де-

журном режиме, мА 
Ток потребления в 

режиме «Пожар», мА 

  Одного 
прибора 

Суммар-
ный 

Одного 
прибора 

Суммар- 
ный 

Токопотребление от источника 
питания РИП-3 (РИП-12 исп. 50 

(РИП-12-3/17М1-Р-RS)) 
     

Общее токопотребление 
С2000-РПИ 

  60  60 

- С2000-РПИ 1 60 60 60 60 

Общее токопотребление Сиг-
нал-20М 

  411,99  1309,25 

- Сигнал-20М 1 400 400 400 400 

- ИПР 513-3М 2 0,05 0,1x3,33 25 50x3,33 

- ИП212-52СМД  (ИПДЛ-
52СМД) - 8-60м 

5 0,7 3,5x3,33 35 175x3,33 

- МАЯК-12-КПМ 4 0 0 40 160 

Общее токопотребление 
С2000-СП1 исп.1 

  0  0 

- С2000-СП1 исп.1 1 0 0 0 0 

      

Итого   471,99  1369,25 

Требуемая емкость для ре-
жима дежурный 24ч и режим 

'Пожар' 1ч (W), А*ч 
  11,33  1,37 

Суммарная емкость для дежур-
ного режима и режима 'Пожар' 

(W), А*ч 
    12,7 

Емкость РИП (W), А*ч     17 

Требуемая емкость РИП с уче-
том коэф. использования 1 

(W), А*ч 
    17 

      

      

      

 



 

 

      

00584-19-005-АУПС/СОУЭ        

Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   
Таблицы оборудования ЭПУ и 
проверочный расчет расхода 

тока приборами си-стем АУПС и 
СОУЭ. РИП-4 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 4 4 
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Наименование Кол-во 
Ток потребления в де-

журном режиме, мА 
Ток потребления в 

режиме «Пожар», мА 

  Одного 
прибора 

Суммар-
ный 

Одного 
прибора 

Суммар- 
ный 

Токопотребление от источника 
питания РИП-4 (РИП-12 исп. 50 

(РИП-12-3/17М1-Р-RS)) 
     

Общее токопотребление 
С2000-РПИ 

  60  60 

- С2000-РПИ 1 60 60 60 60 

Общее токопотребление Сиг-
нал-20М 

  411,99  1309,25 

- Сигнал-20М 1 400 400 400 400 

- ИПР 513-3М 2 0,05 0,1x3,33 25 50x3,33 

- ИП212-52СМД  (ИПДЛ-
52СМД) - 8-60м 

5 0,7 3,5x3,33 35 175x3,33 

- МАЯК-12-КПМ 4 0 0 40 160 

Общее токопотребление 
С2000-СП1 исп.1 

  0  0 

- С2000-СП1 исп.1 1 0 0 0 0 

      

Итого   471,99  1369,25 

Требуемая емкость для ре-
жима дежурный 24ч и режим 

'Пожар' 1ч (W), А*ч 
  11,33  1,37 

Суммарная емкость для дежур-
ного режима и режима 'Пожар' 

(W), А*ч 
    12,7 

Емкость РИП (W), А*ч     17 

Требуемая емкость РИП с уче-
том коэф. использования 1 

(W), А*ч 
    17 

      

      

      

 



 

 

 
 

      

00584-19-005-АУПС/СОУЭ.РА       

Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   

Таблица результатов акустиче-
ского расчета и выбора пара-

метров СОУЭ 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 1 1 

    

ООО "Таврида-СБ" ГИП Слепышев   
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Помещение 
Площадь 
помеще-
ния, м2 

Уро-
вень 

шума, 
дБ 

Требуемый 
уровень 

звука опо-
вещения, 

дБ 

Маркировка/ 
Оповещатель 

Тип  
установки 

Мощность, 
Вт 

Число опове-
щателей в 

точке, Nдин, 
шт 

Уровень 
звука опове-
щателя SPL 

(1 Вт/м, 
Nдин), дБ 

Уровень 
звука на 

расстоянии 
3м, SPL 
(3м), дБ 

Уровень 
звука в 
точке 

установки, 
SPL (max), 

дБ 

Длина L-
отрезка, 

м 

Уровень 
звука в кон-

трольной 
точке, 

SPL(p), дБ 

Примеча-
ние 

Здание 1              

01 244,69 65 80 BIAC 1-
1.24.2/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

01 244,69 65 80 BIAC 1-
1.24.3/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

Здание 2              

01 243 65 80 BIAC 2-
1.24.2/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

01 243 65 80 BIAC 2-
1.24.3/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

Здание 3              

01 243 65 80 BIAC 3-
1.24.2/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

01 243 65 80 BIAC 3-
1.24.3/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  

Здание 4              

01 120,82 65 80 BIAC 4-
1.24.2/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 14,45 80,64  

02 100,58 65 80 BIAC 4-
1.24.3/МАЯК-
12-КПМ 

Настенный 0 1 0 95,46 105 12,67 81,78  
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Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   

Кабельный журнал шлейфов сиг-
нализации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 1 2 
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Номер кабеля Тип кабеля Начало Конец Общая длина, м. 
Общая длина с 
учетом запаса, 

м. 

 ППК-1: ШС 1-1.1     

1-1.1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-1 ВТМ  1-1.1.1 2,28 3 

1-1.1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ВТМ  1-1.1.1 ВТМ  1-1.1.2 20,59 23 

 ППК-1: ШС 1-1.2     

1-1.2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-1 ВТНL 1-1.2.1 6,46 8 

 ППК-1: ШС 1-1.3     

1-1.3.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-1 ВТНL 1-1.3.1 9,09 10 

 ППК-1: ШС 1-1.4     

1-1.4.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-1 ВТНL 1-1.4.1 11,71 13 

 ППК-2: ШС 2-1.1     

2-1.1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-2 ВТМ  2-1.1.1 2,28 3 

2-1.1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ВТМ  2-1.1.1 ВТМ  2-1.1.2 25,84 29 

 ППК-2: ШС 2-1.2     

2-1.2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-2 ВТНL 2-1.2.1 6,09 7 

 ППК-2: ШС 2-1.3     

2-1.3.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-2 ВТНL 2-1.3.1 7,96 9 

 ППК-2: ШС 2-1.4     

2-1.4.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-2 ВТНL 2-1.4.1 9,84 11 

 ППК-3: ШС 3-1.1     

3-1.1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-3 ВТМ  3-1.1.1 2,28 3 

3-1.1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ВТМ  3-1.1.1 ВТМ  3-1.1.2 25,84 29 

 ППК-3: ШС 3-1.2     

3-1.2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-3 ВТНL 3-1.2.1 6,08 7 

 ППК-3: ШС 3-1.3     

3-1.3.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-3 ВТНL 3-1.3.1 7,96 9 

 ППК-3: ШС 3-1.4     

3-1.4.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-3 ВТНL 3-1.4.1 9,84 11 
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Номер кабеля Тип кабеля Начало Конец Общая длина, м. 
Общая длина с 
учетом запаса, 

м. 

 ППК-4: ШС 4-1.1     

4-1.1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТМ  4-1.1.1 4,28 5 

4-1.1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ВТМ  4-1.1.1 ВТМ  4-1.1.2 25,6 29 

 ППК-4: ШС 4-1.2     

4-1.2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.2.1 6,08 7 

 ППК-4: ШС 4-1.3     

4-1.3.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.3.1 7,96 9 

 ППК-4: ШС 4-1.4     

4-1.4.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.4.1 9,84 11 

 ППК-4: ШС 4-1.5     

4-1.5.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.5.1 18,79 21 

 ППК-4: ШС 4-1.6     

4-1.6.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.6.1 20,66 23 

 ППК-4: ШС 4-1.7     

4-1.7.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ППК-4 ВТНL 4-1.7.1 22,54 25 
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Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Первушин   

Кабельный журнал интер-
фейсных шлейфов 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 1 1 
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Номер кабеля Тип кабеля Начало Конец Общая длина, м. 
Общая длина с 
учетом запаса, 

м. 

 С2000М-1: ШС 0-0.1     

0-0.1.1 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 С2000М-1 PGE-1 1 2 

0-0.1.2 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 PGE-1 РПИ-1 1 2 

0-0.1.3 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 РПИ-1 ППК-1 1 2 

0-0.1.4 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 ППК-1 СП1-1 1 2 

0-0.1.5 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 СП1-1 РИП-1 0,76 1 

 РПИ-2: ШС 2-0.1     

2-0.1.1 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 РПИ-2 ППК-2 1 2 

2-0.1.2 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 ППК-2 СП1-2 1 2 

 РПИ-3: ШС 3-0.1     

3-0.1.1 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 РПИ-3 ППК-3 1 2 

3-0.1.2 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 ППК-3 СП1-3 1 2 

 РПИ-4: ШС 4-0.1     

4-0.1.1 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 РПИ-4 ППК-4 1 2 

4-0.1.2 КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 ППК-4 СП1-4 1 2 
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Разработал Первушин   

Кабельный журнал электропита-
ния 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 1 2 
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Номер кабеля Тип кабеля Начало Конец Общая длина, м. 
Общая длина с 
учетом запаса, 

м. 

 ППК-1 []: Выход 28В 0,8А     

1-1.24.1 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ППК-1 BIAC 1-1.24.1 11,07 13 

1-1.24.2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 1-1.24.1 BIAC 1-1.24.2 8,09 9 

1-1.24.3 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 1-1.24.2 BIAC 1-1.24.3 33,78 38 

1-1.24.4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 1-1.24.3 BIAC 1-1.24.4 3,09 4 

 
РИП-1 [РИП-12 исп. 50 (РИП-
12-3/17М1-Р-RS)]: Выход 12В 

8А 
    

1-8.2.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РИП-1 С2000М-1 0,76 1 

1-8.2.2 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ С2000М-1 PGE-1 1 2 

1-8.2.3 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ PGE-1 РПИ-1 1 2 

1-8.2.4 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РПИ-1 ППК-1 1 2 

1-8.2.5 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППК-1 СП1-1 1 2 

 ППК-2 []: Выход 28В 0,8А     

2-1.24.1 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ППК-2 BIAC 2-1.24.1 9,95 11 

2-1.24.2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 2-1.24.1 BIAC 2-1.24.2 8,09 9 

2-1.24.3 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 2-1.24.2 BIAC 2-1.24.3 35,88 40 

2-1.24.4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 2-1.24.3 BIAC 2-1.24.4 3,09 4 

 
РИП-2 [РИП-12 исп. 50 (РИП-
12-3/17М1-Р-RS)]: Выход 12В 

8А 
    

2-8.2.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РИП-2 РПИ-2 0,76 1 

2-8.2.2 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РПИ-2 ППК-2 1 2 

2-8.2.3 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППК-2 СП1-2 1 2 

 
РИП-3 [РИП-12 исп. 50 (РИП-
12-3/17М1-Р-RS)]: Выход 12В 

8А 
    

3-8.2.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РИП-3 РПИ-3 0,76 1 

3-8.2.2 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РПИ-3 ППК-3 1 2 

3-8.2.3 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППК-3 СП1-3 1 2 

 
РИП-4 [РИП-12 исп. 50 (РИП-
12-3/17М1-Р-RS)]: Выход 12В 

8А 
    

4-8.2.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РИП-4 РПИ-4 0,76 1 
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Номер кабеля Тип кабеля Начало Конец Общая длина, м. 
Общая длина с 
учетом запаса, 

м. 

4-8.2.2 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ РПИ-4 ППК-4 1 2 

4-8.2.3 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППК-4 СП1-4 1 2 

 ППУ-1 []: Выход ~220В     

1-9.0.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППУ-1 РИП-1 0,67 1 

 ППУ-2 []: Выход ~220В     

2-9.0.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППУ-2 РИП-2 0,67 1 

 ППК-3 []: Выход 28В 0,8А     

3-1.24.1 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ППК-3 BIAC 3-1.24.1 9,95 11 

3-1.24.2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 3-1.24.1 BIAC 3-1.24.2 8,09 9 

3-1.24.3 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 3-1.24.2 BIAC 3-1.24.3 35,88 40 

3-1.24.4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 3-1.24.3 BIAC 3-1.24.4 3,09 4 

 ППУ-3 []: Выход ~220В     

3-9.0.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППУ-3 РИП-3 0,67 1 

 ППК-4 []: Выход 28В 0,8А     

4-1.24.1 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ППК-4 BIAC 4-1.24.1 9,95 11 

4-1.24.2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 4-1.24.1 BIAC 4-1.24.2 8,09 9 

4-1.24.3 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 4-1.24.2 BIAC 4-1.24.3 33,63 37 

4-1.24.4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 BIAC 4-1.24.3 BIAC 4-1.24.4 3,09 4 

 ППУ-4 []: Выход ~220В     

4-9.0.1 ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ ППУ-4 РИП-4 0,67 1 
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

1-1.1.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТМ  1-1.1.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

3  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

1-1.1.2 ВТМ  1-1.1.1 1 01 ВТМ  1-1.1.2 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

37  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

18   

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

1-1.2.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТНL 1-1.2.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

11  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 7   

1-1.3.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТНL 1-1.3.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

17  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

5   

        0  - 1   

1-1.4.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТНL 1-1.4.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

21  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

9   

        0  - 1   

1-1.5.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТНL 1-1.5.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

26  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

14   

        0  - 1   

1-1.6.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 ВТНL 1-1.6.1 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

31  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

        0  - 7   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

18   

        0  - 1   

1-1.24.1 ШПС-1 ППК-1 1 01 BIAC 1-1.24.1 1 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

13  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

5   

        0  - 1   

1-1.24.2 BIAC 1-1.24.1 1 R BIAC 1-1.24.2 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

9  - 4   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 4   

1-1.24.3 BIAC 1-1.24.2 1 01 BIAC 1-1.24.3 1 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

38  - 2   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

31   

        0  - 1   

1-1.24.4 BIAC 1-1.24.3 1 01 BIAC 1-1.24.4 1 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

4  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 1   

1-8.2.1 РИП-1 1 01 ШПС-1 С2000М-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  Т  ПВХ 32 СП 1   

1-8.2.2 ШПС-1 С2000М-1 1 01 ШПС-1 PGE-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

1-8.2.3 ШПС-1 PGE-1 1 01 ШПС-1 РПИ-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

1-8.2.4 ШПС-1 РПИ-1 1 01 ШПС-1 ППК-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

1-8.2.5 ШПС-1 ППК-1 1 01 ШПС-1 СП1-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

2-1.1.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТМ  2-1.1.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

3  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

2-1.1.2 ВТМ  2-1.1.1 0 01 ВТМ  2-1.1.2 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

41  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

22   
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

2-1.2.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТНL 2-1.2.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

11  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

2-1.3.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТНL 2-1.3.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

17  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

6   

2-1.4.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТНL 2-1.4.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

23  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

11   

2-1.5.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТНL 2-1.5.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

29  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

17   

2-1.6.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 ВТНL 2-1.6.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

35  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

22   

2-1.24.1 ШПС-2 ППК-2 0 01 BIAC 2-1.24.1 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

11  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 1   

2-1.24.2 BIAC 2-1.24.1 0 R BIAC 2-1.24.2 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

9  - 4   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 4   

2-1.24.3 BIAC 2-1.24.2 0 01 BIAC 2-1.24.3 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

40  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

34   
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

        0  - 1   

2-1.24.4 BIAC 2-1.24.3 0 01 BIAC 2-1.24.4 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

4  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 1   

2-8.2.1 РИП-2 0 01 ШПС-2 РПИ-2 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  Т  ПВХ 32 СП 1   

2-8.2.2 ШПС-2 РПИ-2 0 01 ШПС-2 ППК-2 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

2-8.2.3 ШПС-2 ППК-2 0 01 ШПС-2 СП1-2 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

3-8.2.1 РИП-3 0 01 ШПС-3 РПИ-3 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  Т  ПВХ 32 СП 1   

3-8.2.2 ШПС-3 РПИ-3 0 01 ШПС-3 ППК-3 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

3-8.2.3 ШПС-3 ППК-3 0 01 ШПС-3 СП1-3 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

4-8.2.1 РИП-4 0 01 ШПС-4 РПИ-4 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  Т  ПВХ 32 СП 1   

4-8.2.2 ШПС-4 РПИ-4 0 01 ШПС-4 ППК-4 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

4-8.2.3 ШПС-4 ППК-4 0 01 ШПС-4 СП1-4 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

2      

0-0.1.1 ШПС-1 С2000М-1 1 01 ШПС-1 PGE-1 1 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

0-0.1.2 ШПС-1 PGE-1 1 01 ШПС-1 РПИ-1 1 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

0-0.1.3 ШПС-1 РПИ-1 1 01 ШПС-1 ППК-1 1 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

0-0.1.4 ШПС-1 ППК-1 1 01 ШПС-1 СП1-1 1 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

0-0.1.5 ШПС-1 СП1-1 1 01 РИП-1 1 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

1  Т  ПВХ 32 СП 1   

1-9.0.1 ППУ-1  1 01 РИП-1 1 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

1   

2-0.1.1 ШПС-2 РПИ-2 0 01 ШПС-2 ППК-2 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

2-0.1.2 ШПС-2 ППК-2 0 01 ШПС-2 СП1-2 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

2-9.0.1 ППУ-2  0 01 РИП-2 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

1   

3-0.1.1 ШПС-3 РПИ-3 0 01 ШПС-3 ППК-3 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

3-0.1.2 ШПС-3 ППК-3 0 01 ШПС-3 СП1-3 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

3-1.1.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТМ  3-1.1.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

3  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

3-1.1.2 ВТМ  3-1.1.1 0 01 ВТМ  3-1.1.2 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

41  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

22   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

3-1.2.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТНL 3-1.2.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

11  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

3-1.3.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТНL 3-1.3.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

17  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

6   

3-1.4.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТНL 3-1.4.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

23  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

11   

3-1.5.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТНL 3-1.5.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

29  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

17   

3-1.6.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 ВТНL 3-1.6.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

35  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

22   

3-1.24.1 ШПС-3 ППК-3 0 01 BIAC 3-1.24.1 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

11  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 1   
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
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ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

3-1.24.2 BIAC 3-1.24.1 0 R BIAC 3-1.24.2 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

9  - 4   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 4   

3-1.24.3 BIAC 3-1.24.2 0 01 BIAC 3-1.24.3 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

40  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

34   

        0  - 1   

3-1.24.4 BIAC 3-1.24.3 0 01 BIAC 3-1.24.4 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

4  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 1   

3-9.0.1 ППУ-3  0 01 РИП-3 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

1   

4-0.1.1 ШПС-4 РПИ-4 0 01 ШПС-4 ППК-4 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

4-0.1.2 ШПС-4 ППК-4 0 01 ШПС-4 СП1-4 0 01 
КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,5 

2      

4-1.1.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТМ  4-1.1.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

3  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

4-1.1.2 ВТМ  4-1.1.1 0 01 ВТМ  4-1.1.2 0 02 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

39  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

20   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

3   

4-1.2.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТНL 4-1.2.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

11  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

4-1.3.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТНL 4-1.3.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

16  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

5   

4-1.4.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТНL 4-1.4.1 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

21  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   
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Кабель, жгут 

Откуда идет Куда поступает 
Кабель, провод Способ прокладки 

Примечание Марка, 
число жил, 

сечение 

Длина, м 

Обозначение 

Длина, м 

Обозначение при-
бора 

Этаж 
Помеще-

ние 
Обозначение при-

бора 
Этаж 

Помеще-
ние 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

Проекти-
руемая 

Факти-
ческая 

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

10   

4-1.5.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТНL 4-1.5.1 0 02 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

27  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

15   

4-1.6.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 ВТНL 4-1.6.1 0 02 
КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 

32  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

20   

4-1.24.1 ШПС-4 ППК-4 0 01 BIAC 4-1.24.1 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

11  - 6   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

4   

        0  - 1   

4-1.24.2 BIAC 4-1.24.1 0 R BIAC 4-1.24.2 0 01 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

9  - 4   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 4   

4-1.24.3 BIAC 4-1.24.2 0 01 BIAC 4-1.24.3 0 02 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

37  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

32   

        0  - 1   

4-1.24.4 BIAC 4-1.24.3 0 02 BIAC 4-1.24.4 0 R 
КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75 

4  - 1   

        0  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

2   

        0  - 1   

4-9.0.1 ППУ-4 0 01 РИП-4 0 01 
ВВГнг-LS 3x2,5 
1кВ 

1  
ЛЖ ПВХ 
20х3000 

1   
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Таблица шлейфов АУПС 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   Р 1 1 

    

ООО "Таврида-СБ" ГИП Слепышев   
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о
: 

В
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м
. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№
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о

д
л

.  
П

о
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п
и
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ь
 и
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а
т

а
 

№ППК 
№ зда-

ния 

№ 

шлейфа 
№№ помещений  Типы изв-лей 

Кол-во 

изв-лей 
Примечания 

ППК-1 
(Сигнал-20М) 

1Т 1 01. Склад ИПР 513-3М 2  

ППК-1 
(Сигнал-20М) 

1Т 2 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-1 
(Сигнал-20М) 

1Т 3 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-1 
(Сигнал-20М) 

1Т 4 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-2 
(Сигнал-20М) 

1Ф 1 01. Склад ИПР 513-3М 2  

ППК-2 
(Сигнал-20М) 

1Ф 2 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-2 
(Сигнал-20М) 

1Ф 3 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-2 
(Сигнал-20М) 

1Ф 4 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-3 
(Сигнал-20М) 

1Х 1 01. Склад ИПР 513-3М 2  

ППК-3 
(Сигнал-20М) 

1Х 2 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-3 
(Сигнал-20М) 

1Х 3 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-3 
(Сигнал-20М) 

1Х 4 01. Склад 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 1 01. Склад 1, 02. Склад 2 ИПР 513-3М 2  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 2 01. Склад 1 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 3 01. Склад 1 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 4 01. Склад 1 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 5 02. Склад 2 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 6 02. Склад 2 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  

ППК-4 
(Сигнал-20М) 

1Ц 7 02. Склад 2 
ИП212-52СМД  (ИПДЛ-

52СМД) - 8-60м 
1  
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Разработал Первушин   
"Автоматическая установка пожарной сигнализа-
ции (АУПС) и "Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре" (СОУЭ) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ипполитов   
Р 1 2 

    

    

Спецификация оборудования, изделий и ма-

териалов ООО "Таврида-СБ" ГИП Слепышев   

    
 

С
о
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л
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н
о
:  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
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в
. 

№
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о
д
л

.  
П

о
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п
и
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ь
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а

т
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

 1 Приборы приемно-контрольные        

 1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
Сигнал-20М 
 

Сигнал-20М НВП Болид, Россия шт 4 0,5  

 1.2 Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
С2000М 
 

С2000М НВП Болид, Россия шт 1 0,3  

 
1.3 - Устройство оконечное объектовое системы передачи 
извещений по телефонным линиям, сетям GSM, Ethernet  

С2000-PGE 
 

С2000-PGE НВП Болид, Россия шт 1 0,3  

 1.4 Радиоповторитель интерфейса 
С2000-РПИ 
АЦДР.425664.001ПС 

С2000-РПИ НВП Болид, Россия шт 4 0,3  

 1.5 Блок-сигнально пусковой С2000-СП1 исп.1 
С2000-СП1 
исп.1 

НВП Болид, Россия шт 4 0,3  

         

 2 Извещатели        

 2.1 Извещатель пожарный ручной электроконтактный 
ИПР 513-3М 
 

 НВП Болид, Россия шт 8 0,2  

 
2.2 Однопозиционный линейный извещатель ИП212-52СМД  
(ИПДЛ-52СМД) - 8-60м 

ИП212-52СМД  (ИПДЛ-
52СМД) - 8-60м 

ИП212-52СМД  
(ИПДЛ-52СМД) 
- 8-60м 

ООО «ИВС-
Сигналспецавтома-
тика», Россия 

шт 20 0,4  

         

 3 Оповещатели        

 3.1 Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КПМ  
МАЯК-12-КПМ 
 

 
ООО "Электротех-
ника и Автома-
тика" 

шт 16 0,04  

         

 4 РИП и боксы        

 4.1 Резервированный источник питания аппаратуны ОПС 
РИП-12 исп. 50 (РИП-12-
3/17М1-Р-RS) 
 

РИП-12 исп. 05 
(РИП-12-
3/17М1-Р-RS) 

НВП Болид, Россия шт 4 8,5  

         

 
5. Кабельные изделия огнестойких кабельных линий 
(ОКЛ) 

       

 5.1 Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75  НПП "Спецкабель" м 613 43,9 кг/км  
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

 5.2Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие 
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 
 

 НПП "Спецкабель" м 253 74.1 кг/км  

 5.3Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 ПВХ, 1 кВ 
ВВГнг-LS 3x2,5 1кВ 
 

ВВГнг-LS 3x2,5 
Россия, ОАО " За-
вод "Сарансккабель" 

м 28   

 5.4Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие 
КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 
 

 ООО "Спецкабель" м 30 41,8 кг/км  

         

 6. Кабеленесущие конструкции ОКЛ        

 6.1 Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая 
ЛЖ ПВХ 20х2000 
ТУ 2248-012-47022248-2009 

62920 DKC м 266 2,89  

 6.2 Труба ПВХ жёсткая гладкая д.32мм, лёгкая 
ЛЖ ПВХ 32х2000 
ТУ 2248-012-47022248-2009 

62932 DKC м 4 3,21  

         

 7. Материалы ОКЛ        

 7.1 Держатель оцинкованный односторонний, д.22мм, сталь 
22 
 

53343 DKC шт 352 0.0047  

 7.2 Держатель оцинкованный односторонний, д.32мм, сталь 
32 
 

53346 DKC шт 8 0.01  

         

         

 8 Шкафы и панели        

 8.1 ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1 ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1 
ЩУ-П НИКОМ 
230-IP54-1 

ООО "НИКом". Рос-
сия, Санкт-Петер-
бург 

шт 4 21  

 8.2 CE 600x800x250 
CE 600x800x250 
 

R5CEX0669 DKC шт 4 21  

         

         

         

 




