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Узел 1 врезки в существующий противопожарный водопровод Ø200
трубами ПНД 100 тип "Т" SDR17 Ø200
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Узел 3
Деталировка узла установки пожарного

гидранта в колодце
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Узел 2 врезки в проектируемый водопровод Ø200
трубами ПНД 100 тип "Т" SDR17 Ø200
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Узел 4 врезки в проектируемый водопровод Ø200
трубами ПНД 100 тип "Т" SDR17 Ø200
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