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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по объекту:
«Строительство комплекса по приему, хранению, улучшению показателей качества  и отгрузке нефтепродуктов»
	1.
	Наименование 
обьекта
	«Строительство комплекса по приему, хранению, улучшению показателей качества  и отгрузке нефтепродуктов».

	2.
	Местоположение проектируемого обьекта
	

	3.
	Основание для проектирования
	

	4.
	Заказчик
	

	5.
	Генпроектировщик
	[bookmark: _GoBack]

	6.
	Разработчик проектной  документации
	ООО «Омега Проект»

	7.
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	8.
	Вид строительства
	Новое строительство

	9.
	Сроки строительства
	I этап  Проекта – на I,II очереди строительства, ввод 2017 г.

	10.
	Срок выполнения проектирования
	2 месяца 

	11.
	Субподрядные проектные организации
	Привлекаются проектной организацией по согласованию с Заказчиком

	12.
	Стадии проектирования
	Проектная документация (ПД) 

	13.
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	14.
	Исходные данные
	14.1 Технические задания на разработку соответствующих разделов от технологов, электриков и других смежных разделов.


	15.
	Основные технико-экономические показатели
	15.1. Основные технико-экономические показатели определяются в проектной документации.

	16.
	Требования к содержанию работы
	16.1. Разработать ПД в следующем составе:
ВК – «Водоснабжение и водоотведение», 
ОВ – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
ТС – «тепловые сети», 
МПБ – «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»,
ИТМГОЧС – «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
 Проект котельной в составе: 
ПЗ – «Пояснительная записка»,
АР – «Архитектурные решения»,
КР – «Конструктивные решения. Здание котельной. Дымовая труба»,
ВК – «Водоснабжение и водоотведение»,
ОВ – «Отопление и вентиляция»,
ГСВ – «Газоснабжение внутреннее»,
ТМ – «Тепломеханические решения».


	17.
	Особые требования к содержанию работы
	17.1. Этапы строительства:
 I, II очередь 
-  строительство резервуарного парка объемом до 50 000 м.куб. (в том числе  25 000 т - нефть и мазут;
15 000 т - дизельное топливо;
10 000 т - бензины).
 - строительство товарной насосной (светлой) 
- строительство участка приема и выдачи нефтепродуктов из АЦ (с учетом второй очереди)
- строительство на полное развитие сырьевой насосной (темной)
- строительство участка слива-налива ЖДЦ со всей необходимой инфраструктурой – (светлые и темные отдельно)


	18.
	Требования к режиму работы технологических объектов
	18.1. Режим работы технологического объекта –круглогодичный, круглосуточный.
18.2. Расчетная производительность должна обеспечиваться  при работе объекта в течении 340 дней в году.

	19.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Цветовое оформление блочных модулей согласовать с Заказчиком

	20.
	Выделение очередей и Пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия
	Проектные решения должны обеспечить проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по следующим трем очередям строительства: ввод 2016, 2017, 2018 годы. Обеспечить все требования промышленной безопасности, включая работы по подготовке территории, временных зданий и сооружений и дорог для доставки крупногабаритного оборудования.

	23. 
	Требования по разработке ИТМ ГО ЧС
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области и Федеральным законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.


	24.
	Требования по промышленной безопасности
	25.1.  Проектирование комплекса осуществить с соблюдением требований промышленной безопасности, предусмотренных техническими регламентами и действующими нормами РФ, а  также нормами и стандартами в области промышленной безопасности. При разработке проектной документации предусмотреть требования ФЗ РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

	26.
	Энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение
	27.1 Предусмотреть обеспечение объектов проектируемого комплекса всеми видами энергоресурсов в виде тепловой и электрической энергии, питьевой и технической воды, а также системами очистки сточных вод от проектируемого комплекса.
27.2 Предусмотреть отведение и очистку сточных вод на очистные сооружения проектируемого комплекса.
27.3 Предусмотреть обеспечение необходимыми видами энергоресурсов на период строительства.
27.4 Согласовать с Заказчиком проектные решения в области энергоснабжения, номенклатуру и технические характеристики  энергетического оборудования.
27.5 Составить энергетический паспорт проектируемых сооружений.

	28.
	Требования по пожарной безопасности
	Предусмотреть проектные решения   в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 и другими действующими нормативными документами и техническими регламентами по пожарной безопасности.
Предусмотреть в проекте комплексные противопожарные мероприятия по всем разделам проекта, а также разделы по защите здания автоматическими системами противопожарной защиты.

	29.
	Объем работ проектной организации
	31.1. Объем работ в соответствии с п.16 настоящего задания
31.2. Разработка и согласование с Заказчиком состава проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
 

	30.
	Особые и дополнительные требования к выполнению изыскательских работ
	Система координат - местная
Система высот - балтийская

	31.
	Порядок сдачи работ
	Разработчик предоставляет Заказчику 4 копий проектной документации на бумажных носителях и 1 экземпляров на цифровых носителях, Генеральному проектировщику в его офисе не позднее 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки документации.

	32.
	Требование к передаче электронных копий документов
	Проектная документация Подрядчиком передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (двух) экземплярах, разложенных по комплектам, и в 1 (один) экземпляр на электронном носителе (формат «PDF» с подписями и «.doc», «.xls» и «.dwg» - в оригинальном формате). 





