ТЗ проект.
1. Выполнить принципиальную схему обвязки.
2. Отобразить модель в магике.
3. Выполнить планы с обвязкой чиллера и с разработкой гидромодуля.
4. Отобразить на планах место расположения элементов автоматизации.
5. Выполнить разрез по фасаду и внутри зданий.
6. Выполнить «обзорную» изометрическую схему.
7. Выполнить заказную спецификацию на основании модели и ТЗ (ТЗ пишет ЛЕО).
8. [bookmark: _GoBack]Приемку работ – СЕВ.
ТЗ ИД.
1. Внести необходимые изменения в соответствии с фактической реализацией.
2. Исходные данные – ЗВЕ.
3. Приемка – СЕВ.

ФЗП – 8000 .
Оплата 100% аванс.



