	11
	Отсутствуют решения по управлению электрифицированной 
задвижкой системы В2 на водомерном узле здания в соотв. ИОС 2.1. Сигнал на открытие задвижки должен поступать либо от датчиков открытия пожарного крана, либо от кнопок в шкафах пожарных кранов.
	
	
	
	

	12
	Отсутствуют проектные решения по управлению и автоматизации 
систем противодымной защиты – запуску соответствующих вытяжных и приточных вентустановок, управлению НЗ противодымными клапанами в соотв. ст.85 ФЗ №123-фз, гл.7 СП7.13130.2013, гл.12 СП60.13330.2016. Предусмотренный проектом С2000-СП1 не может быть использован для указанных целей.
	
	
	
	

	13
	Отсутствуют проектные решения по автоматизации систем 
приточной общеобменной вентиляции в соотв. гл.12 П60.13330.2016.
	
	
	
	

	14
	Отсутствуют проектные решения по автоматизации системы 
теплоснабжения, теплового пункта в соотв. гл.6 СП60.13330.2016.
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